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1 Seguridad

1.1 Advertencias relativas a la

operacion
Clasificacion de las advertencias relativas
a la manipulacion

Las advertencias relativas a la manipulacién
se clasifican con signos de advertencia e in-
dicaciones de aviso de acuerdo con la grave-
dad de los posibles peligros:

Signos de advertencia e indicaciones de
aviso
Peligro

Peligro de muerte inminente o peligro
de lesiones graves

Peligro
Peligro de muerte por electrocucion

Advertencia
peligro de lesiones leves

Atencion

riesgo de dafos materiales o dafios
al medio ambiente

=P P P

1.2

Las siguientes tareas solo deben ser llevadas
a cabo por profesionales autorizados que
estén debidamente cualificados:

Peligro por cualificacion insuficiente

Montaje

Desmontaje

Instalacion

Puesta en marcha
Mantenimiento
Reparacion

Puesta fuera de servicio

» Tenga en cuenta todas las instrucciones
que acompainan al producto.

» Proceda segun el estado actual de la téc-
nica.

» Respete todas las leyes, normas y directi-
vas aplicables.
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1.3 Indicaciones generales de

seguridad
1.3.1 Peligro por un uso incorrecto

El uso incorrecto puede poner en peligro
tanto a usted como a otras personas y oca-
sionar danos materiales.

» Lea atentamente las presentes instruccio-
nes y toda la documentacién adicional, es-
pecialmente el capitulo "Seguridad" y las
notas de advertencia.

» Realice solo aquellas operaciones a las
que se refieren las presentes instrucciones
de funcionamiento.

1.3.2 Peligro de muerte por electrocucion

Si toca los componentes conductores de
tension, existe peligro de descarga eléctrica.

Antes de realizar cualquier trabajo en el pro-
ducto:

» Deje el producto sin tension desconec-
tando todos los suministros de corriente
(dispositivo de separacion eléctrica con
una abertura de contacto de al menos
3 mm, p. €j., fusibles o disyuntores).

» Asegurelo para impedir que se pueda co-
nectar accidentalmente.

» Espere al menos 3 min hasta que los con-
densadores se hayan descargado.

» Verifique que no hay tensién.

1.3.3 Peligro de muerte por falta de
dispositivos de seguridad

Los esquemas que contiene este documento
no muestran todos los dispositivos de seguri-
dad necesarios para una instalacion profesio-
nal.

» Monte en la instalacion los dispositivos de
seguridad necesarios.

» Tenga en cuenta las disposiciones legales,
reglamentos y normativas aplicables de
ambito tanto nacional como internacional.

1.3.4 Peligro de quemadura por agua
potable caliente

Si la temperatura del agua caliente es su-
perior a 50 °C, existe peligro de sufrir escal-
daduras en las tomas de agua caliente. Los
nifios y los ancianos pueden sufrir dafios por
temperaturas aun menores.



» Seleccionar una temperatura que no
pueda danar a nadie.

1.3.5 Peligro de lesiones o de dainos
materiales por una manipulacién
incorrecta del producto

El uso de las laminas en la parte delantera
del producto a modo de conductor puede
ocasionar lesiones (en caso de caida) o da-
nos materiales.

» No utilice las laminas a modo de conduc-
tor.

1.3.6 Peligro de dainos materiales por
aditivos en el agua de calefaccion

Los agentes anticorrosivos y anticongelantes
no adecuados pueden dafar las juntas y
otros componentes del circuito de calefaccion
lo que puede hacer que aparezcan fugas de
agua.

» Anada al agua de calefaccion unicamente
agentes anticorrosivos y anticongelantes
autorizados.

1.3.7 Riesgo de daifios materiales por el
uso de herramientas inadecuadas

» Utilice las herramientas adecuadas para
apretar o aflojar las uniones atornilladas.

1.3.8 Prevenga los danos
medioambientales por escape de
refrigerante

Esta bomba de calor contiene refrigerante R
410 A. Este producto no debe verterse a la
atmosfera. EI R 410 A es un gas fluorado de
efecto invernadero reconocido por el Proto-
colo de Kioto con GWP 1725 (GWP = Global
Warming Potential). Si llega a la atmdsfera
tiene un efecto 1725 veces superior al gas de
efecto invernadero natural CO..

El refrigerante que contiene la bomba de ca-
lor debe aspirarse por completo antes de de-
sechar la bomba de calor utilizando contene-
dores apropiados para reciclarlo o eliminarlo
a continuacion segun las disposiciones vi-
gentes.

» Procure que solo personal especializado
con certificacion oficial y con el correspon-
diente equipo de proteccion realice traba-

jos de mantenimiento e intervenciones en
el circuito refrigerante.

» Solicite a personal especializado certifi-
cado que elimine o recicle segun las dis-
posiciones vigentes el refrigerante que
contiene el producto.

» Utilice unicamente refrigerante R410A.

» Utilice exclusivamente herramientas aptas
para el R410A para el llenado, medicion
de presion, generacion de vacio y vaciado.

» Utilice un cristal protector al soldar los
conductos. Compruebe la estanqueidad
de los conductos con nitrogeno.

» En caso de reparacion o mantenimiento,
rellene el circuito de refrigerante con refri-
gerante en estado liquido.

» Si el circuito de refrigerante no es estanco,
examine qué componente debe repararse
o sustituirse.

» Reduzca la depresion del circuito de
refrigerante a un maximo de 10 mbar
(1000 Pa).

» Al llenar el circuito de refrigerante, atén-
gase a los valores del capitulo "Datos téc-
nicos".

1.4 Disposiciones (directivas, leyes,

normas)

» Observe las disposiciones, normas, directi-
vas y leyes nacionales.
Homologaciéon CE

1.5
Con la homologacién CE se certifica que los
aparatos cumplen los requisitos basicos de

las directivas aplicables conforme figura en la
placa de caracteristicas.

Puede solicitar la declaracién de conformidad
al fabricante.
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1.6 Utilizacion adecuada

Su uso incorrecto o utilizacion inadecuada
puede dar lugar a situaciones de peligro mor-
tal o de lesiones para el usuario o para terce-
ros, asi como provocar danos en el producto
u otros bienes materiales.

La bomba de calor es un sistema monoblo-
que de aire/agua que utiliza la energia del
aire exterior para suministrar calor al edificio.

Las bombas de calor estan concebidas ex-
clusivamente para el uso doméstico como
generadores de calor para sistemas estan-
cos de calefaccion central de agua caliente y
para la produccion de agua caliente sanitaria.

La utilizacién adecuada implica:

— Tenga en cuenta las instrucciones de fun-
cionamiento, instalacion y mantenimiento
del producto y de todos los demas compo-
nentes de la instalacién

— Realizar la instalacion y el montaje con-
forme a la homologacion del producto y
del sistema.

— Cumplir todas las condiciones de revision
y mantenimiento recogidas en las instruc-
ciones.

Una utilizacién que no se corresponda con

0 que vaya mas alla de lo descrito en las
presentes instrucciones se considera inade-
cuada. También es inadecuado cualquier uso
de caracter directamente comercial o indus-
trial.

jAtencion!
Se prohibe todo uso abusivo del producto.

0020218066_01 aroTHERM Instrucciones de instalacion



2 Observaciones sobre la
documentacion

2.1 Consulta de la documentacion adicional

» Tenga en cuenta sin excepcion todos los manuales de
uso e instalacion que acompanan a los componentes de
la instalacion.

2.2 Conservacion de la documentacion

» Entregue estas instrucciones y toda la documentacién de
validez paralela al usuario de la instalacion.

2.3 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son validas unicamente para los apara-
tos con las siguientes denominaciones y referencias:

Denominacion de tipo Referencia
aroTHERM VWL 55/3 A 230 V 0010019758
aroTHERM VWL 85/3 A 230 V 0010019759

Las cifras que van de la 7.2 a la 16.2 posicién del numero de
serie de la placa de caracteristicas constituyen la referencia.

3 Resumen del sistema

31 Dispositivos de seguridad

— El producto puede funcionar con las siguientes tempera-
turas exteriores:

VWL 55/3 A230V | VWL 85/3 A 230 V
Modo de calefac- -15...28 °C -20...28 °C
cion
Funcionamiento -15...46 °C -20...46 °C
del acumulador
refrigeracion 10 ... 46 °C 10...46 °C

— Sila presion en el circuito refrigerante del producto
supera la presiéon maxima de 4,15 MPa (41,5 bar), el
presostato de alta presion del producto se desconecta
temporalmente. El producto realiza un nuevo intento de
arranque transcurrido un tiempo de espera. Tras tres
intentos de arranque fallidos consecutivos se emite un
mensaje de error.

— Si se desconecta el producto, se conecta el calenta-
miento de la carcasa del carter del ciguefial con una tem-
peratura de salida del compresor de 7 °C; de esta ma-
nera se previenen posibles dafios al reconectar.

— El compresor no se pone en marcha si sus temperaturas
de entrada y salida se situan por debajo de 1 °C.

— Un sensor de temperatura en la salida del compresor
limita el funcionamiento del producto cuando la tempe-
ratura medida es mas alta que la temperatura maxima
admisible. La temperatura maxima admisible depende de
la temperatura de evaporacion y condensacion.

— El producto mide la relacion de caudal del circuito de
calefaccion conectado durante la puesta en marcha del
producto.

— Sila temperatura del circuito de calefaccion cae por de-
bajo de 3 °C, se activa automaticamente la funcion de
proteccién antihielo del producto con el arranque de la
bomba de calefaccion. Ademas, debera afadir anticon-

gelante al agua de calefaccion, puesto que la tempe-
ratura de dicha agua puede descender por debajo del
punto de congelacién en caso de producirse un corte en
el suministro eléctrico y existe peligro de congelacion
para la instalacién de calefaccion.

o

Indicacién

El funcionamiento de la bomba de calor fuera de
los limites de aplicacion provoca su bloqueo me-
diante los dispositivos de regulacion y de seguri-
dad internos.

3.2

El sistema de bomba de calor consta de los siguientes com-
ponentes:

— Bomba de calor aroTHERM

— Moddulo de control de la bomba de calor VWZ Al
— Componentes hidraulicos adicionales, en su caso
— Regulador del sistema VRC 470

Estructura del sistema de bomba de calor

La bomba de calor puede manejarse desde el médulo de
control de la bomba de calor VWZ Al. Mediante el regulador
del sistema se lleva a cabo el manejo complementario de la
bomba.

3.3

El producto consta de los siguientes circuitos:

Funcionamiento

— circuito de refrigerante, que aporta calor al circuito de
calefaccion mediante evaporacion, compresion, conden-
sacion y expansion

— circuito de calefaccion

3.3.1 Modo calefaccion

©

1 Evaporador 4 Compresor
2 Valvula de 4 vias Valvula de expansion
3 Ventilador electronlcg
6 Intercambiador de calor
de placa
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3.3.2 Modo de refrigeracion y eliminacion de

hielo

3.3.3.2 Limites de aplicacion en el modo

calefaccion (VWL 85/3 A 230 V)

é)
1 Evaporador 4 Compresor
Valvula de 4 vias Valvula de expansion
. electrénica
Ventilador
6 Intercambiador de calor
de placa

3.3.3 Limites de aplicacion

El funcionamiento de la bomba de calor fuera de los limites
de aplicacion provoca su bloqueo a través de los dispositi-
vos de regulacién y de seguridad internos.

3.3.3.1 Limites de aplicacion en el modo

calefaccion (VWL 55/3 A 230 V)

A
70 ' 2:63] [28:63] | [35:63]
50 . [-10;55] -
50 |29+ 1 2
40 +
30
[46;22]
20 [-20;22] [28;22] | [35;22]
10
0 B
-20  -10 0 10 20 30 40 50 D-)
1 Limites de aplicacion A Temperatura del agua

modo calefaccion
Limites de aplicacion
preparacion de agua
caliente

B Temperatura del aire

3.3.3.3 Limites de aplicacion en el modo de

refrigeracion

o

30
10;25 46;25
o5 [ 1 [ 1
20
15
10
5 | no7 146,71
0
10 15 20 25 30 35 40 45 E-)
A Temperatura del agua B Temperatura del aire
34 Esquema del sistema (VWL 55/3 A 230 V)

4
70 [10:55] [2;60] [28;60]  [35;60]
60 ' [46;58]
50 1 2
[-15;45] (
40 I +
30 |
20 [46;22]
[-15;22] [28;22] | [35;22]
10
0 B
20 -10 0 10 20 30 40 50 D-)
1 Limites de aplicacion A Temperatura del agua
m’ocp calefaccflon » B Temperatura del aire
2 Limites de aplicacion

preparacion de agua
caliente
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1 Ventilador 6 Sonda de temperatura

del retorno del circuito
de calefaccion

Bomba de alta eficien-
cia con sensor de cau-
dal

Valvula de purga

Sensor de temperatura

en la entrada de aire
Intercambiador de calor

de tubo laminado

Sonda de temperatura

del intercambiador de

calor de tubo laminado 9
Valvula de 4 vias

~

Sonda de temperatura
de la ida del circuito de
calefaccion




10  Valvula de vaciado 17  Compresor de émbolo
11 Intercambiador de calor 18 lr:c?ltatlvo
de placa iltro
12 Sonda de temperatura 19  Separador de liquidos
detras del intercambia- 20 Valvula de expansion
dor de calor de placa electronica
13 Llave de mantenimiento 21 Sonda de temperatura
de la zona de alta pre-
e . . en la entrada del com-
sion del circuito de refri-
erante presor
14 g tato de alt 22 Llave de mantenimiento
resostato de atta de la zona de baja
presién en el circuito . -
de refri i presién del circuito de
€ reirigerante ., refrigerante
15 Sensor de alta presion .
e ) 23 Filtro
en el circuito de refrige-
rante 24  Colector de liquido
16 Sonda de temperatura Retorno de calefaccion
en la salida del compre-
sor B Ida de calefaccion
3.5 Esquema del sistema (VWL 85/3 A 230 V)
R - @T:JJEL
D) @@ @
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( DTN
p T H i %\1 ‘ - /@
T 0 \ : —®
@ ALY
(\ L\ i 1 J‘ @
« LT (RN 07l [T .
Frr i
(
of© J @® @
1 Ventilador 14 Presostato de alta
2 Sensor de temperatura presion en el aircuito
- de refrigerante
en la entrada de aire L
) 15  Sensor de alta presion
3 Intercambiador de calor | circuito d fri
de tubo laminado en el circuito de refrige-
4 Sonda de temperatura rante
del intercambiador de 16 Sonda d? temperatura
; en la salida del compre-
calor de tubo laminado sor
5 Valvula de 4 vias 17  Compresor de émbolo
6 Sonda de temperatura rotativo
del retorno del circuito 18  Filtro
de calefaccion Lo
7 Bomba de alta eficien- 19  Separador de liquidos
cia con sensor de cau- 20  Valvula de expansion
dal electrénica
8 Valvula de purga 21 Sonda de temperatura
9 Sonda de temperatura Eniaentraca del coms
de la ida del circuito de 29 presor .
calefaccion Iala\lle de mzntzn{mlento
10  Valvula de vaciado e g’zona e baja
presion del circuito de
11 Intercambiador de calor refrigerante
de placas 23 Limitador de caudal
12 Sensor de temperatura (modo de refrigeracién)
detras del intercambia- 24 Filtro
dor de calor de placas
13 Llave de mantenimiento 25  Acumulador de gas
de la zona de alta pre- Retorno de calefaccion
sion del circuito de refri- L
B Ida de calefaccion
gerante
8

4 Vista general del aparato

4.1 Denominacién de tipo y nimero de serie

NN

La denominacion y el nimero de serie figuran en la placa de
caracteristicas (1).

4.2 Datos en la placa de caracteristicas

Dato Significado

N.° de serie Numero de identificaciéon inequi-
voco del aparato

P max Potencia de referencia max.

| Corriente de servicio max.

| max Corriente de arranque max.

R410A Tipo de refrigerante y cantidad
de llenado

PSg_LP Presion de servicio min. y max.

PSk_HP del circuito refrigerante

PSy min Presioén de servicio min. y max.

PS,, max del circuito de calefaccion

COP (Ax/Wxx) indice de rendimiento (Coeffi-

cient of Performance) con una
temperatura de entrada de aire
de xx °C y una temperatura de
ida de la calefaccion de xx °C

m (AXIWxX) Rendimiento calorifico con una
temperatura de entrada de aire
de xx °C y una temperatura de
ida de la calefaccion de xx °C

EER (Axx/Wxx) indice de eficiencia energética
(Energy Efficiency Ratio) con
una temperatura de entrada de
aire de xx °C y una temperatura
de ida de la calefaccién de xx °C

(AXX/WxX) Rendimiento de refrigeraciéon con
una temperatura de entrada de
aire de xx °C y una temperatura
de ida de la calefaccién de xx °C

Voltio Tensién de red del compresor,
las bombas y el regulador

Hz Frecuencia de red

IP Clase de proteccion

Homologacién CE Véase el capitulo "Homologacion
CE"
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Dato Significado
@ Compresor
@ Ventilador
<> Bomba
I:I Regulador

5 Montaje e instalacion

5.1
5.1.1

Preparacién del montaje y la instalacién

Entrega, transporte y colocacion

5.1.1.1 Transporte del producto

Advertencia

iPeligro de lesiones al levantarlo debido al
elevado peso!

Levantar demasiado peso puede provocar
lesiones, p. €j., en la columna vertebral.

» Levante el producto con ayuda de una
segunda persona para transportarlo.

» Tenga en cuenta el peso del producto que
figura en los datos técnicos.

» Observe las directivas y normativas vigen-
tes cuando transporte cargas pesadas.
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Atencion

Riesgo de daiios materiales por trans-
porte inadecuado.

Independientemente del tipo de transporte,

la bomba de calor no debe inclinarse nunca

mas de 45°. De lo contrario, mas tarde puede

haber fallos de funcionamiento en el circuito

de refrigerante. En el peor de los casos, eso

puede derivar en defectos en toda la instala-

cion.

» Durante el transporte incline la bomba de
calor como maximo 45°.

Desplace el producto con la correa de transporte hasta
el lugar de instalacién definitivo.

Levante el producto solo desde atras y desde el lado de
las conexiones hidraulicas.

Cuando transporte el producto con una carretilla, ase-
gurelo con una correa.

Proteja los lados del producto que estan en contacto
con la carretilla para evitar arafiazos y desperfectos.

5.1.1.2 Desembalaje del aparato

pPoObd=

Extraiga el accesorio (2).

Extraiga la documentacion incluida en el suministro (1).
Retire la correa de transporte (4).

Retire con cuidado el embalaje y el acolchado procu-
rando no dafar el producto (3).

Retire los tornillos del palé situados en la parte delan-
tera y trasera del producto.



5.1.1.3 Comprobaciéon del volumen de suministro

» Compruebe el contenido de las unidades de embalaje 3% VWL 85/3 A 230V
46

Canti- Denominacion
dad ‘/ /\

1 Salida de condensacion ]]03

1 Bolsa con juntas
4 Patas amortiguadoras de vibraciones
1 Manguera de purga
5.1.2 Observar las distancias y los espacios \

libres para el montaje

5.1.2.1 Dimensiones del aparato y dimensiones de
conexion

VWL 55/3 A 230V
AOM

%8 \@\ / ,\QX

e

[22
D

el uso del amortiguador
de vibraciones sumi-

nistrado hace que la
%\ Z!>< medida aumente 45
? mm.

el uso del amortiguador
de vibraciones sumi-
nistrado hace que la
medida aumente 45
mm.

10 Instrucciones de instalacion aroTHERM 0020218066_01



5.1.2.2 Espacios libres para montaje

5.1.2.3 Eleccion del lugar de instalacion

Distancia Solo para el modo Para el modo calefac-
calefaccion cion y refrigeracion

A >250 mm >250 mm

B >1000 mm >1000 mm

C >120 mm* >300 mm*

D >600 mm >600 mm

E >300 mm >300 mm

*Atencion: si no se respetan las distancias minimas, puede
verse afectada la eficiencia del producto.

» Respete las distancias minimas indicadas arriba a fin de
garantizar una corriente de aire suficiente y facilitar los
trabajos de mantenimiento.

» Compruebe que hay suficiente espacio para la instala-
cion de los conductos hidraulicos.

» Si el producto se instala en zonas de nevadas persisten-
tes, asegurese de que la nieve no se acumula alrededor
del producto y que se respetan las distancias minimas
especificadas arriba. Si esto no puede garantizarse, ins-
tale un generador de calor adicional en el circuito de ca-
lefaccion. Disponemos de zdcalos de elevacion (acce-
sorio). Utilice exclusivamente el zécalo de elevacion de
Vaillant para adaptar el producto a alturas de nieve ele-
vadas.

0020218066_01 aroTHERM Instrucciones de instalacion

Observe las disposiciones vigentes.

Instale el producto fuera del edificio.

No instale el producto:

— cerca de una fuente calor,

— cerca de materiales inflamables,

— cerca de aberturas de ventilacion de edificios conti-
guos,

— debajo de arboles de hoja caduca.

Tenga en cuenta los siguientes factores al instalar el

producto:

— los vientos predominantes,

— laintegracion visual en el entorno.

Evite aquellos lugares en los que los fuertes vientos pue-
dan afectar a la salida del aire.

Aleje el ventilador de ventanas proximas. Instale una
proteccién contra el ruido, si fuera necesario.

Instale el producto sobre uno de los siguientes soportes:
— placa de hormigén,

— vigadeaceroenT,

— bloque de hormigén,

— conector de elevacion (accesorio Vaillant),

— Soporte mural (accesorio Vaillant autorizado para
VWL 55/3 A 230 Vy WL 85/3 A 230 V).

No exponga el producto a aire con polvo o corrosivo

(p. €j., cerca de calles sin asfaltar).

No instale el producto cerca de chimeneas de ventila-

cion.

Planifique el tendido de los cables eléctricos.
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5.1.2.4 Montaje de la bomba de calor

1. Antes de instalar el producto observe las indicaciones
de seguridad que se ofrecen en estas instrucciones y
en las instrucciones de funcionamiento.

2. Monte el producto sobre vigas de acero, bloques de
hormigon o con ayuda de un soporte para pared (acce-
sorio).

3. Asegurese de que no pueda acumularse agua debajo
del producto.

4. Compruebe que la base situada delante del producto
pueda asimilar bien el agua para evitar asi que se
forme hielo.

5.1.2.5 Preparacion de la salida de condensacion

Peligro

Peligro de lesiones por condensado con-
gelado.
El condesado helado sobre las aceras puede
N provocar caidas.
3 ] > » Asegurese de que el condensado eva-
N > cuado no se vierte sobre ninguna acera y
pueda formarse hielo.

) zada deb
El condensado se evacua de manera centralizada debajo
del producto.

La calefaccion de condensado se encuentra en el interior del

producto y se coloca en la descarga de condensados.

© dB(A)

» Tenga en cuenta la emision de ruido del ventilador y del
compresor.

» Prepare la salida de condensacion con un conducto de
desagle o un lecho de grava.
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5.2 Realizar el montaje 5.2.2 Nivelado del producto

5.2.1 Retirada del revestimiento lateral

1. Retire los dos tornillos (A).

2. Extraiga el revestimiento lateral tirando hacia abajo y
hacia delante.

Indicacién
m Tenga en cuenta que la herramienta necesa-
~—= ria para ello no esta incluida en el volumen

de suministro. y
8mm [

1. Utilice unicamente tornillos de una determinada longi-
tud.
— Longitud maxima: < 8 mm

2. Nivele el producto horizontalmente para que el conden-
sado pueda desaguarse correctamente.

Indicacién
m El producto debe instalarse con las patas

amortiguadoras de vibraciones incluidas en
el suministro. Gracias a estas patas es posi-
ble elevar el producto, facilitar la evacuacion
del condensado y reducir las vibraciones.

3. Atornille las patas amortiguadoras de vibraciones a un
cimiento de hormigén.

f Y Indicacién
m El cimiento de hormigén no debe estar unido
N =2 al cimiento de la casa.

0020218066_01 aroTHERM Instrucciones de instalacion 13



5.3 Instalacion hidraulica Instalacién sin médulo hidraulico desacoplado

En instalaciones de calefaccién equipadas mayoritariamente - Llave de vaciado

con valvulas reguladas termostaticamente o eléctricamente, — Separador de aire (si es preciso)

debe asegurarse un flujo continuo suficiente de la bomba de —  Filtro de suciedad

calor. Independientemente de la eleccion de la instalacion — Un vaso de expansion adecuado para toda la instalacion
de calefaccién, debe garantizarse el caudal minimo de agua hidraulica

de calefaccion en recirculacion (40 % del caudal volumétrico - Valvula de seguridad 0,3 MPa (3 bar)

nominal, véase la tabla Datos técnicos). —  Manémetro (recomendado)

5.3.1 Realizar la instalacion hidraulica Instalacién con médulo hidraulico desacoplado

— Llave de vaciado

Atencién <
. . . . - dor de aire (si i
A Peligro de dafo por residuos en laiday el eparador de aire (si es preciso)

.. — Filtro de suciedad
retorno de la calefaccion. L . g
— Un vaso de expansiéon adecuado para toda la instalacion

Los residuos como restos de soldadura, cas- hidraulica

carilla, caiamo, masilla, 6xido, suciedad en - Valvula de seguridad 0,3 MPa (3 bar), si el mddulo
general y similares provenientes de las tu- hidraulico no cuenta con una valvula de seguridad.
berias pueden depositarse en el producto y ~ Mandmetro (recomendado)

provocar averias.

. . . . Indicacion
» Limpie minuciosamente toda la instala- E] Si utiliza alicol. recsial & valvula d
cion de calefaccion antes de conectar el J) 1 uftiza glicol, recojalo por fa valviia de se-

. . . uridad para no contaminar el medio am-
producto para eliminar posibles residuos. giente P

=/

A‘ Atencion Indicacién
Riesgo de dafos materiales por corrosion m El purgado incorrecto del circuito de calefac-
Si no se utilizan tuberias de plastico estancas cion puede causar averias en las bombas
a la difusién en el circuito de calefaccion, debido al bajo caudal (F.532).

puede aparecer corrosion y depdsitos en
dicho circuito y en el producto.

\\a

» En caso de utilizar tuberias de plastico no
estancas a la difusién, afnada anticorro-
sivo al agua.

Peligro
Riesgo de daiios materiales por trabajos

de soldado.

Los trabajos de soldado en conductos ya
instalados pueden dafiar las juntas.

» Suelde los conductos antes de instalar el
producto.

1. Aisle los cables (incluidos los subterraneos) con un ais-

lamiento resistente a los rayos UV y a las altas tempe- 1 Manguera de conexion 6 Manguera de conexién
raturas entre el producto y la instalacion de calefaccion. en la ida de la calefac- en el circuito de calefac-
2. Con el fin de evitar la transmision de vibraciones a los cion hacia el edificio (a cion hacia la bomba de
edificios contiguos, utilice en el producto cables de co- cargo del propietario) calor (a cargo del pro-
nexién flexibles con una longitud minima de 0,75 m. 2 Junta térica pistario)
) . , 3 Caperuza 7 Aislamiento (a cargo del
3. Siel producto no se instala en el lugar mas elevado del p propietario)
circuito de calefaccion, instale valvulas de purgado adi- 4 Conexién (@ 1 1/4") de 8 Llave de corte
cionales en los lugares en los que pueda acumularse la ida de la calefaccion 9 Filtro d iodad
aire (puntos elevados del sistema). hacia el edificio o de sucieda
4. Instale los siguientes accesorios en el retorno de la 5  Conexién (@ 1 1/4") del
calefaccion retorno de la calefac-

cion hacia la bomba de
calor

5. Retire las caperuzas (3) de las conexiones hidraulicas
del producto.
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8.

Instale un filtro de suciedad (9) en el retorno del circuito
de calefaccién entre dos llaves de corte (8), de este
modo podra limpiarlo con regularidad.

Instale las lineas de conexion flexibles (1) y (6) (a cargo
del propietario) con una junta torica y una llave de corte
en las conexiones de ida y retorno de la calefaccion de
la bomba de calor.

Compruebe la estanqueidad de las conexiones.

5.3.2 Conexion de una piscina (opcional)

Peligro
Peligro de dafos materiales por conexion
directa a una piscina.

Si el producto se conecta directamente a
una piscina, pueden producirse dafios por
corrosion.

» No conecte el circuito de calefaccion de
la bomba de calor directamente a una
piscina.

» Sidesea conectar una piscina al circuito de calefaccion,

a la hora de instalarla tenga en cuenta todos los compo-
nentes necesarios (vasos de expansion, etc.).

5.3.3 Conexioén del sifén para condensados

i

Indicaciéon
Al hacerlo, respete las disposiciones y regulacio-

nes nacionales vigentes.

0020218066_01 aroTHERM Instrucciones de instalacion

N

Tubo de evacuacion de 4 Codo
condensados

Junta
Adaptador

Resistencia de calefac-

Brida para cables cién

Tenga en cuenta las distintas dimensiones de montaje
de los productos.

Producto Medida Valor

- VWL 55/3 A 70,0 mm
B 490,0 mm

- VWL 85/3 A 102,5 mm
B 550,0 mm

Tire de la resistencia de calefaccioén (6) del colector de
condensado hasta el codo (4).

Una el codo (4) y el adaptador (2) con una junta (5) y
asegurelos con una brida para cables (3).

Conecte un tubo de evacuacion de condensados con el
codo.

Instale la resistencia calefactora en el tubo de evacua-
cion de condensados (1); de esta manera se evita que
el condensado se congele en el interior del conducto.
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6. Una el adaptador (2) con la chapa de suelo del pro-
ducto y asegurelo con 1/4 de vuelta.

7. Deje terminar el tubo de evacuaciéon de condensados
en un lecho de grava.

i

Indicacién

La longitud del tubo de evacuacion de con-
densados no debe superar los 365 mm, ya
que de lo contrario podria congelarse.

8. Tienda el conducto de desaglie de condensados con
caida.

54 Realizar la instalacion eléctrica

0 @
7,): e—
QI
7 ——

L 30 mm max. J

1 Hilos de conexion 2 Aislamiento

Peligro

Peligro de muerte por descarga eléc-
trica debido a una instalacién eléctrica
incorrecta

La ejecucion incorrecta de la instalacién eléc-
trica puede mermar la seguridad de funciona-
miento del aparato y causar dafos persona-
les y materiales.

» La instalacion eléctrica debe ser realizada
por un profesional autorizado que sera
responsable de que se cumplan las nor-
mas y directivas vigentes.

1. Pele el revestimiento exterior de los cables flexibles 3
cm como maximo.

2. Fijelos hilos en los bornes de conexion.

5.4.1

El cable de conexién a la red debe estar puesto a tierra y co-
nectarse con la polaridad correcta y conforme a la normativa
vigente.

Conexion del suministro eléctrico

» Asegurese de que el cable de conexion a la red se ha
conectado correctamente.

Los cables que conectan el cuadro de proteccioén con el pro-
ducto deben:

— ser adecuados para una instalacion fija,
— ser resistentes a la intemperie,

— contar con la seccién transversal necesaria para la po-
tencia del producto.

» Conecte el aparato a través de una conexion fija y un
dispositivo de desconexion con una abertura de contacto
de al menos 3 mm (p. €j., fusibles o interruptores de po-
tencia).

16

Para satisfacer los requisitos de la categoria de sobreten-
sion I, pueden ser necesarias otras protecciones.

Para cumplir las condiciones de la categoria de sobretensién
IIl, los dispositivos de desconexion deben garantizar una
desconexiéon completa del suministro eléctrico.

5.4.2 Tarifa normal

5.4.2.1 Conexion de 230 V

X7 |FLOORH @
[230V |
X4/ esus 50 Hz
| S—
Z
=
N
Fol-t
Ogery
O
2 ]
1 Bornes de conexion a 2 Dispositivo de separa-

red en el producto cion

Atencion

Riesgo de daifios materiales por tension
de conexién excesiva

Los componentes electrénicos pueden su-
frir dafios si la tension de red es mayor que
253 V.

» Asegurese de que la tensién nominal de
la red (eléctrica) sea de 230 V (+10%/-
15%) ~ 50Hz.

» Conecte el cable de conexion a la red a la conexion de
suministro eléctrico del producto.

» Instale un interruptor diferencial para la bomba de calor.
Utilice un interruptor diferencial especial que sea apto
para corrientes diferenciales lisas y armoénicos de alta
frecuencia.

> Pase el cable de conexion a la red por el paso de cables
(racor PEG) del producto.
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5.4.3 Tendido del cableado de 24 V

(:: X7 [FLOOR H

iy xal e [T 70\

1 Conexion eBUS en 3
la bomba de calor
(observar la polaridad)

2 Conexion del termostato
maximo (circuito de
proteccion de suelo)

Conexion eBUS en el
mddulo de control de
las bombas de calor
VWZ Al o en la estaciéon
hidraulica

1. Pase los cables por el paso de cables.

VWL 55/3 A 230 V
VWL 85/3 A 230 V

termostato maximo

Medida recomendada del cable 2 x 0,75 mm?
eBUS
Medida recomendada del cable + 4 x 0,75 mm?

2. Conecte los cables eBUS al regulador del sistema.

3. Siinstala un termostato maximo (p. ej., 50 °C) en la ida
del circuito de calefaccion, retire los puentes de la pinza

(2) y conecte el termostato a esta pinza.

5.4.4 Montaje del paso de cables

Atencion
Riesgo de funcion erronea debido a un

tendido incorrecto de los cables de sumi-

nistro.

Si tiende los cables para el suministro eléc-
trico y el cable eBUS por el mismo conducto
de cables, la sefial se distorsiona.

» Tienda los cables para el suministro eléc-
trico y el cable eBUS por conductos de
cables diferentes en el producto.

0020218066_01 aroTHERM Instrucciones de instalacion
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>

Paso de cables del 2 Paso de cables del
cable eBUS y cable de suministro eléctrico
termostato maximo

Mida el diametro del cable.

Perfore un orificio con el diametro del cable en el paso
de cables.

Tienda el cable a través del paso de cables.
Apriete el paso de cables con dos llaves de boca.
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5.5 Esquemas de conexiones
5.5.1 Esquema de conexiones (VWL 55/3 A 230 V, VWL 85/3 A 230 V)
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1 Sonda de temperatura del intercambiador de calor 5 Sonda de temperatura en la salida del compresor
de fubo laminado Sonda de temperatura del circuito de refrigerante
2 Sonda de temperatura después del intercambiador
de calor de placa 7 Sonda de temperatura en la ida de calefaccién de la
Interruptor de presion del circuito de refrigerante bomba de calor

[e2)

Sonda de temperatura en el retorno de calefacciéon

Sonda de temperatura en la entrada del compresor de la bomba de calor

18 Instrucciones de instalacion aroTHERM 0020218066_01




10
11
12
13
14
15
16
17

Sensor de temperatura en la entrada de aire
Valvula de expansion electrénica

Placa de circuitos impresos principal
Resistencia de codificacion

Conexion del software de diagnostico
Ventilador 1

Ventilador 2

Placa de circuitos impresos del ventilador

Calentamiento del carter del ciguefial

0020218066_01 aroTHERM Instrucciones de instalacion

18
19
20

21
22
23
24
25

Resistencia eléctrica del colector de condensado
LED del indicador de estado

Bomba de alta eficiencia del circuito de calefaccion
con sensor de caudal
Valvula de 4 vias

Placa de circuitos impresos de la instalacion
Compresor de émbolo rotativo
Caja del inversor

Sensor de temperatura del intercambiador de calor
de tubo laminado
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6 Puesta en marcha

6.1 Realizar la puesta en marcha

1. Lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de
poner en marcha el producto.

2. Compruebe que el dispositivo de desconexion esta
instalado.

3. Asegurese de que las conexiones hidraulicas y eléctri-
cas se han realizado correctamente.

4. Compruebe si se ha instalado un filtro de suciedad en
el retorno de la bomba de calor.

5. Verifique se que se ha instalado una valvula de seguri-
dad, un vaso de expansion y un mandmetro.

6. Compruebe la estanqueidad de las conexiones.
7. Abra todas las valvulas del circuito de calefaccion.

6.2 Concepto de manejo de la bomba de calor

Atencion

iPeligro de dafos materiales debido a un
manejo inadecuado!

Un ajuste incorrecto en el nivel profesional
autorizado puede provocar dafios en la insta-
lacién de calefaccion.

» Utilice el acceso al nivel de profesional
autorizado Unicamente si es un profesio-
nal autorizado.

El concepto de manejo y la utilizacion de la bomba de calor
se describen en las instrucciones de funcionamiento de la
bomba de calor.

Menu - Nivel especialista

— Puede acceder al nivel profesional autorizado con el
cédigo 17.

6.3 Ejecucion del asistente de instalacion

El asistente de instalacion se inicia al conectar por primera
vez la bomba de calor.

Debe confirmarse el inicio del asistente de instalacion. Una
vez confirmado, se bloquean todas las demandas de ca-
lefaccion de la bomba de calor. Este estado se mantiene
hasta haber finalizado o cancelado el asistente de instala-
cion.

Ajuste el numero del esquema del sistema en el mdédulo de
control VWZ Al de las bombas de calor.

6.3.1

Menu - Ajustes basicos — Idioma

Ajuste del idioma

— Con esta funcion puede ajustar el idioma deseado.

6.3.2 Contacto del profesional autorizado

Puede memorizar su nimero de teléfono en el menu del
aparato.

El usuario puede hacer que se muestre en el menu Informa-
cion. Este numero puede tener un maximo de 16 cifras y no
debe contener espacios en blanco. Si es mas corto, finalice
la introduccion después de la ultima cifra pulsando la tecla
de seleccion derecha[_ &),
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Se borraran todas las cifras de la derecha.

6.4 Activacién del Live Monitor (comprobaciéon
de los codigos de estado)

Menu - Live Monitor

— Con esta funcion puede consultar los cédigos de estado
de la bomba de calor, que proporcionan informacién so-
bre el estado actual de funcionamiento de la bomba de
calor.

6.5 Activacion de las estadisticas

Menu - Nivel especialista -~ Menu de comprobacion —
Estadisticas

— Con esta funcién puede consultar las estadisticas de la
bomba de calor.

6.6 Llenado del circuito de calefacciéon

i

Indicacion
Recomendamos utilizar etilenglicol con aditivos
anticorrosivos.

Si no se emplea una proteccion frente a las he-
ladas, el producto no esta protegido en caso de
fallos en el suministro eléctrico o de heladas.

Condiciones: Llave de boca SW10

1 Valvula de purga del
circuito de calefaccion

2 Llave de boca (a cargo 4 Recipiente colector (a
del propietario) cargo del propietario)
3 Manguera

» Purgue el circuito de calefaccion durante el proceso
de llenado, véase Purgar el circuito de calefaccion
(- Pagina 23).

» Una un extremo de la manguera (3) a la valvula de pur-
gado del circuito de calefaccion (1).
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Durante la operacion de purga, inserte el otro extremo
de la manguera (3) en el depdsito mezclador (4).
Abra la valvula de purgado del circuito de calefaccion (1)
con una llave de boca (2).
Para purgar el circuito de calefaccion, abra la valvula de
purgado (1) 1/4 de vuelta(B) con una llave de boca.
» Genere presion de servicio en el circuito de calefaccion
de la bomba de calor.
— Presion de servicio: 0,15 ... 0,2 MPa (1,50

... 2,0 bar)

i

v

v

Indicacién

El nivel de presion puede descender durante
el primer mes tras la puesta en marcha. Igual-
mente, la temperatura exterior también puede
variar correspondientemente.

i

]
b 1
|
T T

1 Manguera de descarga 4 Entrada de agua/glicol
2 Ida de calefaccion 5 Retorno de calefaccion
3 Llave de corte 6 Recipiente de recogida
» Cierre la llave de corte en la ida de calefaccion.
» Llene el circuito de calefaccioén a través del retorno de

calefaccion.

< El aire se acumula en la valvula de purgado.

Condiciones: Si utiliza glicol

» No vierta el glicol por el desague ni al medio ambiente.

» Prepare una mezcla con el glicol adecuado (max. 50 %
de etilenglicol) con el fin de proteger la bomba de calor
de las heladas en funcién de las temperaturas minimas
de su region.

A

Indicacion

Si no se emplea una proteccion frente a las
heladas, el producto no esta protegido en
caso de fallos en el suministro eléctrico o de
heladas.

» Utilice un comprobador de proteccion antihielo para ase-
gurar la dosificacion correcta.
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6.7

Comprobacion y preparacion del agua de
calefaccion, de llenado y adicional

Atencion

Riesgo de dafios materiales por agua de
calefaccién de escasa calidad

» Procure que el agua de calefaccion sea
de calidad suficiente.

» Compruebe la calidad del agua de calefaccion antes de
llenar o rellenar la instalacion.

Comprobacion de la calidad del agua de calefac-

cién

» Extraiga un poco de agua del circuito de calefaccion.

» Compruebe el aspecto del agua de calefaccion.

» Sidetecta la presencia de sedimentos, tendra que limpiar
el barro de la instalacion.

» Con una barra imantada, compruebe si hay magnetita
(6xido de hierro) presente.

» Sidetecta la presencia de magnetita, limpie la instalacion
y adopte las medidas apropiadas para la proteccién anti-
corrosion. O instale un filtro magnético.

» Controle el valor pH del agua extraida a 25 °C.

» En caso de valores inferiores a 8,2 o superiores a 10,0,
limpie la instalacion y prepare el agua de calefaccion.

» Asegurese de que no pueda penetrar oxigeno en el agua
de calefaccion.

Comprobacion del agua de llenado y adicional

» Mida la dureza del agua de llenado y adicional antes de
llenar la instalacion.

Preparacion del agua de llenado y adicional

» Para la preparacion del agua de llenado y adicional,
tenga en cuenta las normativas nacionales vigentes, asi
como las reglas técnicas aplicables.

En caso de que las normativas nacionales y las reglas técni-
cas aplicables no especifiquen requisitos mayores, se apli-
cara lo siguiente:

Debe preparar el agua de calefaccion:

— sila cantidad total de agua de llenado y de relleno su-
pera durante la duracién del servicio de la instalacion el
triple del volumen nominal de la instalacion de calefac-
cion, o bien

— sino se cumplen los valores de referencia indicados en
la tabla siguiente, o bien

— si el valor pH del agua de calefaccion es inferior a 8,2 o
superior a 10,0.

Potencia Dureza del agua para volumen especifico de la
calori- instalacion”
fica total > 20 UKW

< 20 I/kW < 50 I/kW > 50 I/kW
kW °dH | mol/m® | °dH | mol/m® | °dH | mol/m?
<50 <168 | <3 1,2 |2 0,11 | 0,02
>50a 11,2 2 8,4 1,5 0,11 | 0,02
<200
>200a 8.4 1,5 0,11 | 0,02 0,11 | 0,02
<600
> 600 0,11 0,02 0,11 | 0,02 0,11 | 0,02
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Potencia Dureza del agua para volumen especifico de la
;:alori- I instalacion”
ica tota
> 20 I/kwW
< 20 I/kW < 50 I/kW > 50 I/kW
kW °dH | mol/m®* | °dH | mol/m® | °dH | mol/m?

1) Litros de contenido nominal/potencia calorifica; en instalacio-
nes de varias calderas debe aplicarse la potencia de calefaccion
individual mas baja.

Atencidn

Riesgo de dafios materiales debido al en-
riquecimiento del agua de calefaccion con
aditivos inapropiados.

El uso de aditivos inapropiados puede provo-
car cambios en los componentes, ruidos en
el modo de calefaccion e incluso otros dafios
derivados.

» No utilice agentes anticorrosivos ni anti-
congelantes, biocidas o agentes sellantes
no aptos.

Con un uso adecuado de los aditivos siguientes, hasta ahora
no se ha detectado ningun tipo de incompatibilidad en nues-
tros productos.

» Al utilizarlos, siga atentamente las indicaciones que figu-
ran en las instrucciones del fabricante del aditivo.

No asumimos responsabilidad alguna en relacion con la
compatibilidad de cualquier aditivo con el resto del sistema
de calefaccion ni con su efecto.

Aditivos para medidas de limpieza (requiere enjua-
gue posterior)

- Adey MC3+

— Adey MC5

— Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Aditivos para permanencia duradera en la instala-
cién

— Adey MC1+

— Fernox F1

— Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Aditivos para proteccion contra heladas y perma-
nencia duradera en la instalacién

- Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Si ha utilizado los aditivos anteriormente mencionados,
informe al usuario sobre las medidas necesarias.

» Informe al usuario sobre como debe proceder para la
proteccién contra heladas.
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6.8

Llenado de la instalacién de calefaccion

Atencién

El producto puede daiiarse si el agua de
calefaccioén contiene mucha cal, sustan-
cias corrosivas o productos quimicos.

Un agua corriente que no sea adecuada
puede danar las juntas y membranas, obs-
truir los componentes por donde circula el
agua en el producto y en la instalacién de ca-
lefaccion, y provocar ruidos.

» Llene siempre la instalacion de calefac-
cion con agua adecuada para calefaccion.

Indicacion
Si se utiliza un moédulo intercambiador de calor, el
circuito de calefaccion debe llenarse con agua de
calefaccion.

i

Condiciones: Separacion del sistema con médulo intercambiador de calor

» Conecte la llave de llenado al suministro de agua de
calefaccion, a ser posible, a un grifo de agua fria.

» Abra todas las valvulas de los radiadores (valvulas ter-
mostaticas) de la instalaciéon de calefaccion.

» Abra el grifo de agua fria.
Abra la llave de llenado lentamente.

» Vaya afadiendo agua hasta que se haya alcanzado la
presion de llenado necesaria.

» Cierre el grifo de agua fria.
» Purgue todos los radiadores.

» Inicie el programa de purgado con ayuda del programa
de prueba P10y P11 (- Pagina 28).

» A continuacion, compruebe la presion de llenado en la
pantalla.

» En caso necesario, afiada mas agua.
» Cierre la llave de llenado.

v

Activacion de la bomba de calor

1. Asegurese de que el ajuste de la temperatura maxima
de ida se adecua a la instalacion de calefaccion.

2. Para activar completamente la instalacion de calefac-
cién, tenga en cuenta las instrucciones de instalacién
del regulador del sistema.

3. Conecte en el cuadro de proteccion el interruptor auto-
matico conectado a la bomba de calor.

6.10 Comprobacién del funcionamiento del

producto

1. Asegurese de que los dispositivos reguladores externos
(termostatos, sensores externos, etc.) envian demanda
de calor a la bomba de calor. Si ha configurado varias
zonas, pruebe los circuitos de calefaccion uno a unoy
cerciorese de que el circuito en cuestion se caliente.

2.  Compruebe que todas las valvulas termostaticas del
circuito de calefaccion estan abiertas.

3. Dado el caso, sincronice todos los generadores de ca-
lor.
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6.11 Ruidos de funcionamiento
“FAfF..” (*)
“Shhh...”
“Riii...”
“Ploc”
/@
.—--<::::}%%::::>q.>@?D» ;:i}aq

* Ruidos de funciona-
miento permanentes

Los ruidos recogidos no indican ninguna averia de la bomba
de calor.

Estos ruidos se generan en funcién del modo de funciona-
miento de la bomba de calor (inicio, eliminacién de hielo, pa-
rada).

6.12 Modificacion del circuito de calefaccion

6.12.1 Purgar el circuito de calefaccion

Condiciones: Llave de boca SW10

» Una un extremo de la manguera a la valvula de purga.

» Para recoger el glicol restante durante la purga del cir-
cuito de calefaccion, inserte el otro extremo de la man-
guera en el dep6sito mezclador.

» Cierre las valvulas de cierre situadas en el lado posterior
del producto.

» Genere presion en el circuito de calefaccion.

Abra la valvula de purga con una llave de boca.

» Abra la valvula de cierre inferior situada en el lado pos-
terior del producto.

v
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» Cierre la valvula de purga cuando salga liquido de la
tuberia.

» Repita las operaciones en todos los circuitos hidraulicos
conmutando la valvula de tres vias.

» Compruebe la presion del circuito de calefaccion. Incre-
méntela en caso necesario.
— Presion de servicio: 0,15 ... 0,2 MPa (1,50

... 2,0 bar)

» Abra las llaves de mantenimiento situadas en la parte

trasera del producto.

» Retire la manguera y el depdsito mezclador.

L]

Indicacion

El regulador del sistema dispone de una fun-
cién de purgado. La funcion de purgado se
puede iniciar desde el médulo de control de
las bombas de calor. En un plazo de 15 mi-
nutos, las bombas se conectaran durante 30
segundos y se volveran a desconectar (30
segundos).

6.12.1.1 Presion disponible en el circuito de

calefaccion de la bomba de calor
|.AA.|

&

20 9200
80 800
70 700
60 600
50 500
40 400
30 300
20 e 200
10 (:}____ 100

0 500 1000 1500 2000 2500

1 VWL 55/3 A 230 V A Altura de bombeo res-
(temperatura del agua tante (kPa)
20 °C) B Relacién de caudal (I/h)

2 VWL 85/3 A 230 V
(temperatura del agua
20 °C)

Altura de bombeo res-
tante (mbar)

6.12.2 Modificacion de la relacion de caudal del

circuito de calefaccion

Atencidn
Riesgo de dafios materiales por heladas

Si la relaciéon de caudal minima es dema-
siado baja, el intercambiador de calor puede
sufrir dafios por congelacion.

» Utilice el producto con una relacién de
caudal suficiente (véase la tabla).

El producto se ha disefiado para un funcionamiento entre

el caudal minimo y el caudal maximo, tal y como se indica
en la tabla. Hacer funcionar el producto con la relacion de
caudal minima conlleva una pérdida de energia y eficiencia.
El confort de calefaccion se sigue garantizando, pero se
reduce el ahorro energético.
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VWL 55/3 VWL 85/3
Relacion 380 I/h 380 I/h
de caudal
minima
Caudal 860 I/h 1.400 I/h
maximo

Puede consultar la relacion de caudal directamente en el
regulador. Dependiendo del tipo de liquido utilizado en el cir-
cuito de calefaccion puede aumentarse la relacién de caudal
mostrada en la pantalla del regulador.

Ejemplo: si utiliza una mezcla de propilenglicol al 30 % y una
temperatura del liquido de 5 °C, debe restar 400 I/h al valor
indicado en la pantalla.

» Consulte en las siguientes tablas los distintos valores de
aumento de la relaciéon de caudal en funcién del tipo de
liquido.

— Valido para: VWL 55/3 A 230V,

VWL 85/3 A 230 V
Rebasamiento de la rela- Tempe- | Tempe- | Tempe-
cion de caudal (I/h) ratura ratura ratura
5°C 15 °C 25°C
Agua 0 0 0
Alcohol 60 % 0 0 0
Propilenglicol 400 240 120
Tipode |30%
liquido Propilenglicol 650 500 400
50 %
Etilenglicol 30 % | 120 0 0
Etilenglicol 50 % | 400 140 50
) Indicacién
m Una purga insuficiente puede dar lugar a diver-

gencias en el flujo.

» Sino se puede alcanzar la relacion de caudal minima,
instale una bomba adicional.

» Sino se puede alcanzar la relacion de caudal recomen-
dada, modifique la presion del circuito de calefaccion en
el regulador y utilice una vélvula de rebose si fuera nece-
sario (pos. 50).

6.12.3 Adaptacion a la instalacion de calefaccién

El asistente de instalacién se inicia al conectar por primera
vez el producto.

Si ya ha llenado la instalacion de calefaccion y finalizado el
asistente de instalacion, y aun asi desea ajustar de nuevo
los parametros de la instalacién mas importantes, puede
hacerlo desde la opcidon de menu Configuracion.

Menu - Nivel especialista — Configuracion
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6.12.3.1 Parametros de ajuste de la bomba de calor

Para ajustar individualmente la bomba de calor, puede adap-
tar determinados parametros en el menu Configuracion.

Menu - Nivel especialista — Configuracion

Consulte otros datos de ajuste en el apéndice.

Parédmetros de ajuste de la bomba de calor (- Pégina 30)

6.13 Montaje del revestimiento lateral

» Monte el revestimiento lateral.

6.14

1.  Explique al usuario el funcionamiento del sistema.

2. Adviértale especialmente sobre las indicaciones de
seguridad que debe observar.

3. Informe al usuario sobre la necesidad de un manteni-
miento regular (contrato de mantenimiento).

4. Explique al usuario como comprobar el nivel de agua y
la presién de llenado del sistema.

Instruccion al usuario

7 Mantenimiento

71

1. Realice los trabajos de mantenimiento unicamente si es
un profesional autorizado.

2. Lleve a cabo un mantenimiento anual.

Intervalos de mantenimiento
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7.2 Resumen de los mensajes de
mantenimiento

En la instalacion hidraulica pueden aparecer los siguientes
mensajes de mantenimiento.

Co- Significado Causa Solucién
digo
M.20 Anadir agua — Aguade cale- | - Afada agua
de calefac- faccion insu- de calefac-
cion ficiente en el cion al pro-
producto ducto.

7.3 Preparar el mantenimiento
7.3.1 Adquisicién de piezas de repuesto

Los componentes originales del aparato han sido certifica-
dos en el proceso de evaluacion de la conformidad CE. En
la direccion de contacto indicada al dorso obtendra mas
informacioén acerca de las piezas de repuesto originales
Vaillant disponibles.

» Si necesita piezas de repuesto para el mantenimiento o

la reparacion, utilice exclusivamente piezas de repuesto

originales Vaillant.

74 Indicaciones previas al inicio del
mantenimiento

Observe las normas de seguridad fundamentales antes de
realizar trabajos de mantenimiento o instalar piezas de re-
puesto.

Peligro
A Peligro de lesiones por intervencién no

autorizada en el circuido de refrigerante.

El contacto con el refrigerante que se
derrama en los puntos de salida puede
provocar congelacion.

» Unicamente puede realizar trabajos en

el circuito de refrigerante si ha recibido la
formacién necesaria y cuenta con equipo

de proteccion.
» Evite el contacto de la piel y los ojos con
el refrigerante.

» Desconecte el sistema.
» Desconecte el sistema del suministro eléctrico.

» Desconecte el circuito de calefaccion del producto me-
diante las valvulas de cierre, si fuera necesario.

» Sitiene que sustituir piezas del circuito de calefaccion,
vacie primero el producto.

» Cuando trabaje en el producto proteja todos los compo-
nentes eléctricos de las salpicaduras de agua.
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Mantenimiento anual

Verifique que los dispositivos de seguridad funcionan
correctamente.

Compruebe la presién de llenado del circuito de calefac-
cion.

Compruebe que no hay restos de 6xido o aceite en los
componentes del circuito de refrigerante.

Cerciérese de que los componentes del producto no
estén desgastados ni defectuosos.

Compruebe que todos los hilos estén bien asentados en
los conectores.

Verifique la puesta a tierra del producto.

Controle la temperatura de ida de la bomba de calefac-
cion y los valores de ajuste.

Elimine el polvo de la caja electronica y de la caja del
inversor.

Limpie el intercambiador de calor de tubo laminado y
asegurese de que circula suficiente aire entre las laminas
y en torno al producto.

Compruebe que el ventilador gira sin problemas.
Asegurese de que el condensado pueda salir perfecta-
mente de la bomba de calor retirando el adaptador si-
tuado debajo de la bomba de calor.

Limpie el producto como se describe en las instrucciones
de funcionamiento.

Compruebe que el amortiguador de vibraciones esté bien
sujeto a los conductores refrigerantes.

Limpieza del producto

7.6.1 Limpieza de la parte delantera

Advertencia
A Peligro de lesiones por los cantos afila-

dos del revestimiento.

El revestimiento del producto contiene partes
afiladas.

» Utilice guantes cuando monte o desmonte
piezas del revestimiento del producto.
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Retire el revestimiento lateral. (-~ Pagina 13)
Retire los dos tornillos (1).
Levante la tapa.

Retire los dos tornillos (2) del revestimiento frontal de-
recho.

Retire el revestimiento frontal derecho.

Levante la rejilla de laminas (3).

Retire el revestimiento de la rejilla (4) del ventilador.
Extraiga la tuerca (5) del ventilador.

Tire del ventilador.

Limpie el producto y el intercambiador de calor de tubo
laminado.

7.6.2 Limpieza de la parte trasera
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Advertencia

Peligro de lesiones por los cantos afila-
dos del revestimiento.

El revestimiento del producto contiene partes
afiladas.

» Utilice guantes cuando monte o desmonte
piezas del revestimiento del producto.

akroDd=

7.7

Retire el revestimiento lateral. (-~ Pagina 13)
Retire los dos tornillos (1).

Levante la tapa.

Retire los cuatro tornillos (2) y extraiga la rejilla (3).
Limpie el producto.

Vaciado del producto

Condiciones: Llave de boca SW10

» Desconecte el producto del suministro eléctrico.

-

n

Llave de vaciado del 2
circuito de calefaccion

Manguera de vaciado

Cierre las valvulas de cierre situadas en el lado poste-
rior de la bomba de calor.

Para vaciar el circuito de calefacciéon, conecte una man-
guera a la llave de vaciado o coloque un recipiente de-
bajo de la llave de vaciado.

Abra la valvula de vaciado con una llave de boca.
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Indicacion

Si lo necesita, puede vaciar la instalacion de
calefaccion mediante esta llave de vaciado
abriendo la valvula de cierre de la parte tra-
sera de la bomba de calor.

i

7.8 Comprobacion de los cddigos de estado

del producto
Menu - Live Monitor

En cualquier momento puede comprobar los cédigos de
estado, que le indican en qué estado de funcionamiento se
encuentra la bomba de calor. Puede consultar estos cédigos
en la pantalla del médulo de control de la bomba de calor o
de la estacion hidraulica.

Cadigos de estado (- Péagina 31)

7.9 Comprobacion de la instalacion eléctrica

» Compruebe que la instalacién eléctrica cumple con todas
las directivas relevantes.

Comprobacion de los cables

Si el cable de suministro eléctrico esta deteriorado, solo el
fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o u otras perso-
nas con cualificacion equivalente podran sustituirlo con el fin
de evitar cualquier peligro.

» Para sustituir el cable de suministro eléctrico, véase Rea-
lizar la instalacion eléctrica (- Pagina 16).

7.10 Puesta en marcha después del

mantenimiento

1. Ponga en marcha el producto después de haber con-
cluido los trabajos de mantenimiento; véase Puesta en
marcha (- Pagina 20).

2. Siharealizado trabajos en piezas portantes,
compruebe que su fijacién esta bien asentada.

3. Cuando haya completado los trabajos en el producto,
efectie una comprobacion de funcionamiento y de se-
guridad.

8 Solucion de averias

8.1 Eliminacion del fallo

Debe realizar las siguientes comprobaciones antes de iniciar
ningun otro paso.

» Asegurese de que no se ha interrumpido el suministro
eléctrico y que el producto esta correctamente conec-
tado.

» Compruebe que las llaves de mantenimiento estan abier-
tas.

» Verifique que todos los reguladores externos estan
correctamente conectados.
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8.2 Codigos de error

Los codigos de error estan descritos en una tabla en el
apéndice.

Cadigos de error (— Pagina 36)

En caso de producirse un error, en la pantalla del regulador
se muestra un numero con el codigo del error.

» Realice todas las reparaciones necesarias.

» Conecte y desconecte el producto mediante un disposi-
tivo de desconexion.

8.3

Menu - Nivel especialista -~ Menu de comprobacion -
Comp. sonda/actuador

Comprobacion de los actuadores

La comprobacién del sensor/actuador permite examinar el
funcionamiento de los componentes de la instalacién de
calefaccion.

Indicacién Programa de comprobacion

T.0.01 Potencia de la bomba del circuito del edificio

T.0.05 Potencia ventilador

T.0.07 Valvula de 4 vias (no se cuentan las conmuta-
ciones para la eliminacion de hielo)

T.0.08 Posicion valvula de expansién electronica

T.0.09 Compresor espiral calentadora

T.0.13 Temperatura de ida

T.0.14 Temperatura de retorno

T.0.16 Caudal del circuito del edificio

T.0.17 Contacto bloqueo S20

T.0.26 Temperatura en la salida del compresor

T.0.27 Temperatura en la entrada del compresor

T.0.28 Temperatura ambiente de la vélvula de expan-
sién electronica

T.0.29 Valvula de expansion electrénica, temperatura
del circuito del edificio

T.0.30 Alta presioén

T.0.31 Temperatura condensacion

T.0.33 Temperatura evaporacion

T.0.34 Valor consigna sobrecalentamiento

T.0.35 Valor real sobrecalentamiento

T.0.36 Valor real subenfriamiento

T.0.66 Temperatura de entrada del aire

T.0.67 Interruptor de alta presion

T.0.68 Velocidad del compresor

T.0.69 Calentamiento colector de condensado

T.1.37 Temperatura exterior

T.1.38 Estado DCF

T.1.59 Salida multifuncion 1

T.1.60 Salida multifuncién 2

T.1.61 Valvula de conmutacion 1

T.1.62 Sonda de ida

T.1.63 Sonda del acumulador

T.1.64 Entrada multifuncion

T.1.65 Entrada EVU
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8.4 Ejecutar programas de comprobacion

Menu - Nivel especialista -~ Programas de prueba - Pro-
gramas de prueba

Con ayuda de los programas de comprobacion puede purgar
los circuitos, efectuar la eliminacion manual del hielo, y com-
probar la funcién principal del producto.

Indicacién Programa de comprobacion

PO1 Calefaccion forzosa

P02 Refrigeracion forzosa

P06 Eliminacion manual del hielo

P10 Purgado del circuito de calefaccion

P11 Purgado del circuito de agua caliente sanitaria

9 Puesta fuera de servicio

9.1 Puesta fuera de servicio temporal

N

Apague el aparato.

2. Desconecte el producto del suministro eléctrico.
9.2 Puesta fuera de servicio definitiva

1. Apague el aparato.

2. Desconecte el producto del suministro eléctrico.
3. Vacie el aparato. (» Pagina 26)

4. Elimine o recicle el producto y sus componentes.

10 Servicio de atencion al cliente

10.1 Servicio de Asistencia Técnica

Vaillant dispone de una amplia y completa red de Servicios
Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografia espafiola
que aseguran la atencion de todos los productos Vaillant
siempre que lo necesite.

Ademas, los Servicios Técnicos Oficiales de Vaillant son:

— Perfectos conocedores de nuestros productos, entre-
nados continuamente para resolver las incidencias en
nuestros aparatos con la maxima eficiencia.

— Gestores de la garantia de su producto.

— Garantes de piezas originales.

— Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato
de manera 6ptima, buscando el maximo rendimiento y el
mayor ahorro en el consumo de gas.

— Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alargar
la vida del mismo, para que usted cuente siempre con el
confort en su hogar y con la tranquilidad de saber que su
aparato funciona correctamente.

Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acredi-
tacion que Vaillant proporciona a cada técnico del Servicio
Oficial al personarse en su domicilio.

Localice su Servicio Técnico Oficial en el teléfono 902 43 42
44 o en nuestra web www.vaillant.es
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11 Eliminacion de residuos

11.1  Reciclaje y eliminacién

» Encargue la eliminacion del embalaje al profesional auto-
rizado que ha llevado a cabo la instalacion del producto.

Ei Si el producto esta identificado con este simbolo:

» En ese caso, no deseche el producto junto con los resi-
duos domésticos.

» En lugar de ello, hagalo llegar a un punto de recogida de
residuos de aparatos eléctricos o electrénicos usados.

E Si el producto tiene pilas marcadas con este simbolo,
significa que estas pueden contener sustancias nocivas para
la salud y el medio ambiente.

» En tal caso, debera desechar las pilas en un punto de
recogida de pilas.

11.2

Desechar correctamente el refrigerante

Advertencia
iPeligro de dafios para el medio ambiente!

Esta bomba de calor contiene el refrigerante
R 410 A. Este producto no debe verterse a la
atmosfera. EI R 410 A es un gas fluorado de
efecto invernadero reconocido por el Proto-
colo de Kioto con GWP 1725 (GWP = Global
Warming Potential).

» Antes de eliminar el producto vacie por
completo el refrigerante en un recipiente
apto para ello, a fin de poderlo reciclar o
desechar posteriormente de acuerdo con
la normativa.

Sera el profesional autorizado que ha instalado la bomba de
calor el encargado de desechar el refrigerante.

El personal autorizado para el reciclaje debe disponer de la
certificacion pertinente que satisfaga la normativa vigente.
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Anexo
A Esquema de bomba de calor

A1 Esquema de la bomba de calor (VWL 55/3 A 230 V)

O——r~ L@
@7 %}_CP —o o—

— |

B® 0000 o

o, |O]e

1 Sonda de temperatura de la ida del circuito de cale- 14 Llave de mantenimiento de la zona de alta presion
faccion del circuito de refrigerante

2 Sonda de temperatura del retorno del circuito de 15 Presostato de alta presién en el circuito de refrige-
calefaccion rante

3 Bomba de alta eficiencia con sensor de caudal 16 Sensor de alta presion en el circuito de refrigerante

4 Vaso de expansion (no para Vaillant) 17 Sonda de temperatura en la salida del compresor

5 Valvula de vaciado 18 Compresor de émbolo rotativo

6 Valvula de purga 19 Filtro

7 Ventilador 20 Separador de liquidos

8 Sensor de temperatura en la entrada de aire 21 Valvula de expansioén electronica

9 Intercambiador de calor de tubo laminado 22 Sonda de temperatura en la entrada del compresor

10 Sonda de temperatura del intercambiador de calor 23 Llave de mantenimiento de la zona de baja presién
de tubo laminado del circuito de refrigerante

11 Valvula de 4 vias 24 Filtro

12 Intercambiador de calor de placa 25 Colector de liquido

13 Sonda de temperatura detras del intercambiador de

calor de placa
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A.2 Esquema de la bomba de calor (VWL 85/3 A 230 V)

B® 0000 O

1 Sonda de temperatura de la ida del circuito de cale- 14 Llave de mantenimiento de la zona de alta presién
faccion del circuito de refrigerante

2 Sonda de temperatura del retorno del circuito de 15 Presostato de alta presion en el circuito de refrige-
calefaccion rante

3 Bomba de alta eficiencia con sensor de caudal 16 Sensor de alta presion en el circuito de refrigerante

4 Vaso de expansion (no para Vaillant) 17 Sonda de temperatura en la salida del compresor

5 Valvula de vaciado 18 Compresor de émbolo rotativo

6 Valvula de purga 19 Filtro

7 Ventilador 20 Separador de liquidos

8 Sensor de temperatura en la entrada de aire 21 Valvula de expansion electrénica

9 Intercambiador de calor de tubo laminado 22 Sonda de temperatura en la entrada del compresor

10 Sonda de temperatura del intercambiador de calor 23 Llave de mantenimiento de la zona de baja presion
de tubo laminado del circuito de refrigerante

11 Valvula de 4 vias 24 Filtro

12 Intercambiador de calor de placa 25 Acumulador de gas

13 Sonda de temperatura detras del intercambiador de 26 Limitador de caudal (modo de refrigeracion)

calor de placa

B Parametros de ajuste de la bomba de calor

S\

Indicacién
@ Si deben realizarse trabajos de reparacion en el sistema electrénico de la bomba de calor (cambio de la placa de
= circuitos impresos), debera volver a configurar los parametros.
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de corriente

Si la bomba de calor se va a utilizar en modo Normal o
Tarifa especial, ajuste la tarifa especial con el valor de
3 h durante la instalacién.

Parametro Explicacion Ajustes de Margen de Ajustes propios
fabrica ajuste

Idioma Con este parametro puede seleccionar el idioma deseado. 02 Englisch 01 Deutsch
02 English
03 Frangais
04 Italiano
05 Dansk
07 Castellano
08 Turkge
09 Magyar
11 YkpaiHcbka
15 Svenska
16 Norsk
18 Ceétina
19 Hrvatski
20 Slovenéina
22 Slovenscgina

Datos de Aqui puede introducir su nimero de teléfono en calidad de

contacto técnico especialista. El cliente final puede consultar este

ndmero en Menu - Informacion.

Altura de Limitacion de la altura de bombeo restante del circuito ca- Valor ma- 2100 mbar

bombeo lefaccion. Si se reduce este valor, la velocidad de la bomba ximo

restante disminuye mientras que no se rebase la altura de bombeo

max. circuito | restante ajustada.

calefaccion

Altura de Limitacion de la altura de bombeo restante del circuito de Valor ma- 2100 mbar

bombeo ACS. Si se reduce este valor, la velocidad de la bomba ximo

restante disminuye mientras que no se rebase la altura de bombeo

max. ACS restante ajustada.

Max. dura- En caso de corte de suministro eléctrico, si se supera el 0Oh 0-99h

cion de la valor ajustado pueden mostrarse los mensajes de error

interrupcion F.103, F. 752 o F.753.

C Cadigos de estado

Estado Descripcion

500 Producto en espera

501 Caudal de la bomba antes del modo calefaccion

502 Caudal de la bomba correcto en el modo cale-
faccion

503 Temperatura del agua / prueba de compatibili-
dad, ajuste del modo calefaccion

504 Activacion inicio del modo calefaccion

505 Velocidad maxima del caudal de la bomba en el
modo calefaccion

506 Caudal del ventilador en el modo calefaccion

507 Valvula de 4 vias en posicién de calefaccion

508 Valvula de expansion electrénica en posicion de
calefaccion

509 Requerimiento de arranque del compresor en el
modo calefaccion

510 Producto en modo calefaccion

511 Producto en modo de agua caliente sanitaria

512 Modo calefaccion: temperatura del agua sobre-
pasada

513 Temperatura del agua en modo de agua caliente

sanitaria sobrepasada

0020218066_01
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Estado

Descripcion

514

Retorno de la bomba después del modo calefac-
cion

515 Caudal de la bomba antes de la eliminacion del
hielo

516 Eliminando el hielo del producto

517 Retorno de la bomba después de la eliminacion
del hielo

518 Bomba accionada a distancia (a modo de apoyo)

519 Temperatura del aceite del compresor dema-
siado baja para el funcionamiento

530 Caudal de la bomba antes del modo refrigera-
cion

531 Caudal de la bomba correcto en el modo refrige-
racion

532 Temperatura del agua / prueba de compatibili-
dad, ajuste del modo refrigeracion

533 Activacion inicio del modo refrigeracién

534 Velocidad maxima del caudal de la bomba

535 Caudal del ventilador

536 Valvula de 4 vias en posicion de refrigeracion

537 Valvula de expansion electrénica en posicion de
refrigeracion

538 Requerimiento de arranque del compresor en el
modo refrigeracion

539 Producto en modo refrigeracion

540 Modo de refrigeracion: temperatura del agua
sobrepasada

541 Retorno de la bomba después del modo refrige-
racion

550 Error de la compensacion de presion

551 Error interruptor de presion

552 Error detectado: presion de servicio

553 Error detectado: presion de servicio inicial in-
correcta

554 Fallo en el suministro eléctrico de tarifa reducida

555 Presion del circuito refrigerante fuera de margen
permitido / relacion alta presion-baja presion /
demasiado baja

556 Presion del circuito refrigerante fuera del margen
permitido / condensaciéon demasiado baja

557 Presion del circuito refrigerante fuera del margen
permitido / evaporacién demasiado alta

558 Presién del circuito refrigerante fuera del margen
permitido / condensacion demasiado alta

559 Presion del circuito refrigerante demasiado baja

560 Salida del compresor sobrecalentada

561 Error del sensor de temperatura en la entrada
del compresor

562 Error del sensor de temperatura en la salida del
compresor

563 Error del sensor de temperatura del intercambia-
dor de calor de placas

564 Error del sensor de temperatura del intercambia-
dor de calor de laminas

565 Error de la sonda de temperatura exterior

566 Error del sensor de temperatura de ida

567 Error del sensor de temperatura de retorno

32

Instrucciones de instalacion aroTHERM 0020218066_01



Estado Descripcion

568 Error del sensor de alta presion en el circuito de
refrigerante

569 Error del bus de baja tension del convertidor de
frecuencia

570 Error convertidor de frecuencia desconectado

571 Error de sobrecalentamiento del convertidor de
frecuencia

572 Error de sobretension del convertidor de fre-
cuencia

573 Error tensién del convertidor de frecuencia de-
masiado baja

574 Error tensién del convertidor de frecuencia de-
masiado alta

575 Error del convertidor interno

576 Error del sensor de calor del convertidor de
frecuencia

577 Error sobrecarga del convertidor de frecuencia

578 Error de la placa de circuitos impresos del venti-
lador

579 Error comunicacion: eBus

580 Error de caudal

581 Error de comunicacion con el convertidor de
frecuencia

582 Error de sobretension del compresor

584 Error de la valvula de expansion electronica

585 Numero de revoluciones del ventilador dema-
siado bajo

588 Fallo en la resistencia de codificacion

589 Error del circuito de proteccion de suelo

590 Error de la valvula de cuatro vias

599 Error del producto

D Datos técnicos

Indicacion
[I] Los siguientes datos de rendimiento son validos para productos nuevos con intercambiadores de calor limpios.
),

Datos técnicos: generalidades

VWL 55/3 A VWL 85/3 A
230V 230V
Tipo de bomba de calor Bomba de Bomba de
calor de calor de
aire/agua aire/agua
monobloque monobloque
Conexiones de calefac- 11/4" 11/4"
cion de entrada y retorno
en el aparato
Dimensiones del pro- 970 mm 1.103 mm
ducto, ancho
Dimensiones del pro- 834 mm 975 mm
ducto, alto
Dimensiones del pro- 408 mm 463 mm
ducto, fondo
Peso neto 86 kg 102 kg
Material de los conduc- Cobre Cobre
tos hidraulicos
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VWL 55/3 A VWL 85/3 A
230 V 230V
Material de las conexio- Laton Laton
nes hidraulicas
Material de las juntas EPDM EPDM
hidraulicas
Material del intercambia- Acero noble Acero noble
dor de calor de placa AISI 304 AISI 304
Material de la carcasa de Hierro fundido | Hierro fundido
la bomba esmaltado esmaltado
Clase de inmision 2 2
Conexion eléctrica 230 V (+10%/- | 230 V (+10%/-
15%) ~50Hz 15%) ~50Hz
Tipo de proteccion IP X5 IP X5
Corriente de arranque 16 A 16 A
max.
Consumo max. de 16 A 16 A
corriente
Potencia absorbida de la 15...70 W 15... 70 W
bomba
Potencia absorbida del 15...42 W 15...42W
ventilador
Clasificacion eléctrica | |
Categoria de sobreten- 1] Il
sién
Velocidad del ventilador 550 rpm 550 rpm
Potencia acustica para 58 dB(A) 59 dB(A)
A7W35 segun EN 12102 y
EN ISO 9614-1
Potencia acustica para 58 dB(A) 59 dB(A)
A7W45 segun EN 12102 y
EN ISO 9614-1
Potencia acustica para 58 dB(A) 60 dB(A)
A7W55 segun EN 12102 y
EN ISO 9614-1
Potencia acustica para 56 dB(A) 60 dB(A)
A35W18 seguin EN 12102
y EN I1SO 9614-1
Temperatura max. del 60 °C 63 °C
acumulador
Temperatura min. del aire -15°C -20 °C
(calefaccién y carga del
acumulador)
Temperatura max. del 28 °C 28 °C
aire (calefaccion)
Temperatura max. del 46 °C 46 °C
aire (sobrealimentacion)
Temperatura min. del aire 10 °C 10 °C
(refrigeracion)
Temperatura max. del 46 °C 46 °C
aire (refrigeracion)
Corriente de aire max. 2.000 m*/h 2.700 m3h
Datos técnicos: circuito de calefaccién
VWL 55/3 A VWL 85/3 A
230 V 230V
Presion de servicio min. 0,1 MPa 0,1 MPa
(1,0 bar) (1,0 bar)
Presion de servicio max. 0,3 MPa 0,3 MPa
(3,0 bar) (3,0 bar)
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de refrigeracion

VWL 55/3 A VWL 85/3 A
230 V 230V
Contenido de agua del 1,11 1,61
circuito de calefaccion en
la bomba de agua
Contenido de agua del 171 211
circuito de calefaccion
min.
Flujo volumétrico min. 380 I/h 380 1/h
Caudal volumétrico no- 860 I/h 1.400 I/h
minal, flujo volumétrico
max.
Diferencia de presion 640 mbar 450 mbar
hidraulica
Datos técnicos: circuito de refrigerante
VWL 55/3 A VWL 85/3 A
230 V 230V
Tipo de refrigerante R 410 A R 410 A
Contenido de refrigerante 1,80 kg 1,95 kg
Sobrepresion de servicio 4,15 MPa 4,15 MPa
max. admisible (41,50 bar) (41,50 bar)
Tipo de compresor Embolo Embolo
rotativo rotativo
Tipo de aceite Ester de Ester de
polivinilo polivinilo
especifico especifico
(PVE) (PVE)
Regulacion del circuito electrénico electrénico

Datos técnicos: datos de rendimiento del sistema de bomba de calor

AT7/W55

VWL 55/3 A VWL 85/3 A
230 V 230 V

Potencia A-7/W35 4,90 kW 6,60 kW
Valor de rendimiento A- 2,50 2,70
7/W35 [Coefficient of Per-
formance EN 14511
Potencia A7/W35 4,40 kW 7,70 kW
Valor de rendimiento 4,70 4,60
A7/W35 /Coefficient of
Performance EN 14511
Potencia absorbida efec- 0,90 kW 1,70 kW
tiva para A7/W35
Corriente de entrada para 4,00 A 7,72 A
A7/W35
Potencia A7/W45 4,20 kW 7,00 kW
Valor de rendimiento 3,60 3,50
A7/W45 [Coefficient of
Performance EN 14511
Potencia absorbida efec- 1,60 kW 2,00 kW
tiva para A7/W45
Corriente de entrada para 727 A 9,10 A
A7/W45
Potencia A7/W55 4,10 kW 6,50 kW
Valor de rendimiento 2,90 2,80
AT7/W55 [/Coefficient of
Performance EN 14511
Potencia absorbida efec- 1,40 kW 2,30 kW
tiva para A7/W55
Corriente de entrada para 6,40 A 10,50 A
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VWL 55/3 A VWL 85/3 A

230 V 230 V
Rendimiento refrigerante 5,00 kW 7,30 kKW
A35/W18
Valor de rendimiento 3,70 3,50
A35/W18 /Energy Effi-
ciency Ratio EN 14511
Potencia absorbida efec- 1,40 KW 2,10 kW
tiva para A35/W18
Corriente de entrada para 6,40 A 9,50 A
A35/W18
Rendimiento refrigerante 3,60 kW 5,50 kW
A35/W7
Valor de rendimiento 2,70 2,90
A35/W7 [Energy
Efficiency Ratio EN 14511
Potencia absorbida efec- 1,30 kW 1,90 kW
tiva para A35/W7
Corriente de entrada para 5,90 A 8,60 A
A35/W7

E Vista general de los cédigos de error

Codigo Significado Causa
F.022 Presién del agua demasiado baja Nivel insuficiente de agua en el sistema de calefaccion
F.037 Error en ventilador — Obstaculo en el conducto de ventilacion del producto
— Motor del ventilador defectuoso o no conectado
— La conexion entre la placa de circuitos impresos principal y la
placa de circuitos impresos del ventilador esta deteriorada o
interrumpida.
F.042 Error: resistencia codific. — Laresistencia de codificacion del producto es defectuosa o no
existe
— Valor de resistencia de codificacion fuera del rango admisible
— Conector X25 no conectado o mal conectado
F.073 Error: sensor de presion del agua El cable hasta el sensor de presiéon de agua esta interrumpido o
presenta un cortocircuito
F.086 Termostato contacto abierto. — Temperatura del suelo demasiado alta
— Caudal del circuito de calefacciéon demasiado bajo
— Circuito del suelo cerrado
F.103 Error: deteccién de pieza de repuesto — El parametro «Max. duracién de la interrupcién de corriente»
esta mal ajustado (véase «Parametros de ajuste de la bomba de
calor» en el anexo).
— La placa de circuitos impresos principal montada como pieza de
repuesto o el convertidor no son aptos para el producto
F.514 Error sonda: temp. entrada compresor
F.517 Error sonda: temp. salida compresor —  Sensor defectuoso, o no conectado correctamente a la placa de
F.519 Error sonda: temperatura retorno circuitos impresos principal
F.520 Error sonda: temperatura ida
F.523 Error sonda: VF1 El cable hasta la sonda de temperatura VF1 esta interrumpido o
presenta un cortocircuito.
F.526 Sonda defectuosa: temp. circuito ambiental VEE " Sensor defectuoso, o no conectado correctamente a la placa de
circuitos impresos principal

1) Sonda del evaporador
2) Sonda del condensador
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Codigo

Significado

Causa

F.532

Circuito edificio: circulacion dem. baja

Circuito calefaccion no purgado por completo

Filtro de suciedad en el retorno del circuito de calefaccién inexis-
tente u obstruido

Falta agua

Pérdida de presion demasiado alta en el circuito de calefaccion
Cableado de la bomba defectuoso

Bomba defectuosa

Compruebe el caudal especifico del circuito de calefaccion en la
comprobacion del sensor/actuador

— Entre 7000 y 7700 I/h: suministro eléctrico insuficiente

— Entre 7700 y 8200 I/h: la bomba funciona en seco (no hay
agua en el circuito de calefaccion; el circuito de calefaccion
pierde agua)

— Entre 8200 y 8700 I/h: fallo en el sistema electrénico

— Entre 8700 y 9200 I/h: la bomba esta bloqueada

— Entre 9200 y 10000 I/h: no hay sefial PWM (cable defec-
tuoso o no conectado; error en la placa de circuitos impre-
sos principal)

F.536

Temperatura salida compresor demasiado

Cantidad de refrigerante insuficiente

Sensor defectuoso, o no conectado correctamente a la placa de
circuitos impresos principal

Expansién prematura en la zona del liquido del circuito de refri-
gerante (pérdida de carga)

Valvula de expansion electronica defectuosa
Intercambiador de calor obstruido

F.537

Interruptor de alta presién abierto

Cantidad demasiado alta o baja de refrigerante

Vacio insuficiente (10 mbar)

Particulas no condensables en el circuito de refrigerante
Interruptor de presion o conexion eléctrica defectuosos

Expansién prematura en la zona del liquido del circuito de refri-
gerante (pérdida de carga)

Caudal demasiado alto (véase la relacién de caudal maxima
fijada)

Supervisor de caudal defectuoso

Transmision de calor en el intercambiador de calor insuficiente

F.539

presion refrigerante demas. baja

Cantidad de refrigerante insuficiente
Corriente de aire insuficiente
No se elimina el hielo

Calentamiento por resistencia en el recogedor de condensado
defectuoso.

Valvula de 4 vias defectuosa

Motor de la valvula de expansion electrénica o conexion defec-
tuosos

F.546

Error sonda: alta presion

Cableado defectuoso

F.554

Presion refrigerante fuera del umbral de funciona-
miento

Cantidad demasiado alta o baja de refrigerante
Particulas no condensables en el circuito de refrigerante
Valvula de expansion electronica defectuosa

Expansién prematura en la zona del liquido del circuito de refri-
gerante (pérdida de carga)

Caudal demasiado alto (véase la relacién de caudal maxima
fijada)

Intercambio de calor insuficiente en el intercambiador de calor
de placa o en el intercambiador de calor de tubo laminado
Valvula de 4 vias defectuosa

Sensor de temperatura averiado

F.582

Error VEE

Aislamiento del cable defectuoso
Conexion interrumpida

F.585

Error sonda: temp. VEE circuito edificio 2

Sensor defectuoso o no conectado correctamente a la placa de
circuitos impresos principal

1) Sonda del evaporador
2) Sonda del condensador
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Cadigo

Significado

Causa

F.685

Error comunicacion: eBus

— El producto no esta conectado al regulador
— Polaridad intercambiada

F.750

Error de conexion: compresor

— Aislamiento del cable defectuoso
— Conexién interrumpida

F.751

Compresor: error sobrecorriente

— Suministro eléctrico del producto insuficiente

— Intercambiador de calor laminado o intercambiador de calor su-
cio

F.752

Error: convertidor frec.

— El parametro «Max. duracién de la interrupcién de corriente»
esta mal ajustado (véase «Parametros de ajuste de la bomba de
calor» en el anexo).

— Caja del inversor dafiada
— El refrigerador de la caja del inversor esta bloqueado.
— Suministro eléctrico deficiente

F.753

Error de conexion: convertidor frec. no detectado

— El parametro «Max. duracién de la interrupcién de corriente»
esta mal ajustado (véase «Parametros de ajuste de la bomba de
calor» en el anexo).

— La conexién entre la placa de circuitos impresos principal y la
caja del inversor esta deteriorada o interrumpida.

— La caja del inversor no esta conectada.

F.754

Error: unidad ventilador

— La conexion entre la placa de circuitos impresos principal y la
placa de circuitos impresos del ventilador esta deteriorada o
interrumpida.

— Placa de circuitos impresos del ventilador defectuosa

F.755

Error: posicién incorrecta de la valvula de 4 vias

Problema mecanico o eléctrico. Aleje la valvula de 4 vias del regula-
dor. Durante el movimiento, compruebe si la tensién de la bobina es
correcta.

F.774

Error sonda: temperatura de entrada de aire

— La sonda de temperatura esta defectuosa o no esta conectada
correctamente a la placa de circuitos impresos principal.

F.1288

Error: sonda de temperatura del acumulador SP1

Sensor defectuoso o conectado incorrectamente al médulo de con-
trol de las bombas de calor VWZ Al.

Error de conexion: médulo accesorios

Error en el moédulo de control de las bombas de calor VWZ Al (la
conexion entre la pantalla y la placa de circuitos impresos principal
es defectuosa).

Error de conexion: bomba de agua

La conexion eBus entre la bomba de calor y el médulo de control de
las bombas de calor VWZ Al es defectuosa.

1) Sonda del evaporador
2) Sonda del condensador
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