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1  Aoc@dAcia

1.1 Ymodei€eig TpoeIdoTToinong os axeon

HE TOUG XEIPITUOUG
Tagivounon Twv UTTodEi§EWV TTPOEIBOTTOIN-
NG avag@opIKA JE TOUG XEIPITUOUG
O1 OXETIKEC PE TOUG XEIPITPOUG TTPOEIBOTTOINTI-
KEG UTTOOEICEIG dlaBabuifovTal wg akoOAOUBwWG
ME TTPOEIBOTTOINTIKA TAMATA KOI CUVONUOTIKEG
AEEEIC avaPOopIKA e TN goBapdTtnTa Tou TTBa-
VOU KIVOUVOU:
MpoeidoTroINTIKA ORHATA KAl CUVONUATIKES
AE€eIg
Kivduvog!
Apeoog kivduvog Bavarou r) Kivduvog
Bapiwv cwuatikwy BAaBwv
Kivduvog!
Kivduvog Bavatou Aoyw nNAEKTPOTTAN-
giag
Mpogidotroinon!
Kivduvog eAagpiwv ocwuatikwy ¢n-
MIWV
Mpoagoxn!
Kivouvog UAIKwV nuiwv A Znuiwy yia
TO TrEPIBAAAOV

> B P P

1.2 [podiaypapouevn Xpnon

2€ TTEPITITWAN AKATAAANANG 1 pn TTpodia-
YPAPOUEVNG XPNONG UTTOPEI va TTPOKANBOUV
KivOuvol TPAUOTIOPWY Kal Bavartou yia To
XPNOTN N TPITOUG N ApVNTIKESG ETTIOPATEIG OTO
TTPOIOV KAl g€ AANEG EUTTPAYUATEG OEIEG.

To TTpoidV £xel axedIATTEI yia TOV KAIMATIOUO
ETWTEPIKWY XWPWV KATOIKIWV KOl YPAPEIWV.

H gUp@wvn pe TOug Kavoviapoug Xpron TTepl-
AapBavel:

— TNV TAPNON TWV ECWKAEITTWY 0dNYIWV
XPNong, EyKaTaataong Kal guvtnenang Tou
TTPOIOVTOG KABWG Kal OAWV TWV TTEPAITEPW
OTOIXEIWV TNG EYKATAOTAONG

— TNV TOTTOBETNON KAl EYKATATTATN TUUQWVA
ME TNV £YKPION TOU TTPOIOVTOG KOl TOU GU-
aTNHATOG

— TNV TAPNON OAWV TWV AVAPEPOUEVWY TTPO-
UTToBETEWV £TTIBEWPNONG KAl TUVTAPNONG.

H xprian aup@wva e TIG TTpodIaypagES TTEPI-

AapBavel €TioNg TNV £yKATATTACN GUPQWVQ

ME TOV KWOIKO IP.

Mia GAAN xprion dIOQOPETIKN ATTO TNV TTE-
PIYPAQOUEVN OTIG TTAPOUTEG 0BNYIES 1 MIA
XPNOnN TTEPAV TWV €6W TTEPIYPAPOPEVWV
IOXUEI WG un TTpodiaypagopevn. Mn rpodia-
YPA@OUEVN Eival ETTIONG KABE AUEDN EUTTOPIKA
Kal Blopnxavikn xpnaon.

Mpoagoxn!

KaBe kataxpnaTikr) Xprion armmayopeuETal.

1.3

1.3.1 Kivduvog AOyw aveTTapkoug
KATAPTIONG

evikég UTTOBEIEEIC aoPAAEIag

O1 TTapakaTw £pyaaieg ETITPETTETAI VA TTPA-
YHOTOTTOIOUVTAI HOVO OTTO EEEIBIKEUPEVOUG TE-
XVIKOUG, TTOU BIABETOUV ETTAPKI) KATAPTION:

— ZuvappoAdynaon

— AtmoguvapuoAoynan

— EykaraogTaaon

— ©¢an og Aeitoupyia

— EmBewpnaon kai guvtripnaon

— Emokeugg

— ©¢£an ekTOG AcIToupyiag

» [NpaypaToTToInaTe OAEG TIG EPYQTIEG TU-
PWVa PE TIG TEAEUTAIES EEENICEIC TNG TEXVO-
Aoyiag.

1.3.2 Kivduvog Bavarou Adyw

nAekTpotTAngiag

Ortav ayyileTe aTOIXEIO TTOU PEPOUV TAON,

UTTAPXE! Kivouvog BavaTou AOyw NAEKTPOTTAN-

giag.

MpoTou dieEayeTe Epyaaiec aToO TTPOIOV:

» O£aTeE TO TTPOIOV EKTOG TAONG, ATTEVEPYO-
TTOIWVTOG OAEG TIC TPOPODOTIEG PEUPATOC
ae OAouG Toug TTOAOUG (NAEKTPIKN dIATAEN
aTTO0UVOEDNG TNG KATNYOPIAG UTTEPTATNG
[l yia TTARpN atroouvdean, TT.X. A0PAAEIa N
OIAKOTITNG TTPOCTACIAG YPOAMMNAG).

» AOQaAIaTE EVaVTI ETTAVEVEPYOTTOINANG.

» [Mepipévere Touhaxiotov 30 AeTTTd, WG
OTOU EKQOPTIATOUV Ol TTUKVWTEG.

» EAéyETte TNV atTouadia taang.
1.3.3 Kivduvog mmpokAnong ZnpIdg ato
TEPIBAAAOV AOYW TOU WUKTIKOU PETOU

To TTPOoIoV TTEPIEXEI WUKTIKO PETO HE ON-
pavtiko GWP (GWP = Global Warming
Potential).
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» Beaiwdeite 0TI TO WUKTIKO PETO OEV OTTE-
AeuBepwveTal OTNV ATHOCPAIPA.

» Eav €ioTe €vag mMOTOTTOINPEVOG YA EpYa-
Oi€G JE WUKTIKA PETQ €CEIBIKEUPEVOG TEXVI-
KOG, TTPAYHMATOTTOINTTE TI EPYATIEC TUVTN-
pPNONG TOU TTPOIOVTOG E TOV avAAOYO £¢O-
TTAIOCUO TTPOCTATIAG KAl TTPAYMATOTTOINJTE,
€QV ATTAITEITAI, ETTEPRATEIG TTO KUKAWUA
WUKTIKOU PETOU. AVAKUKAWQOTE 1) aTTop-
PIYTE TO TTPOIOV CUPPWVA HE TIG ITXUOUTEG
TTPOdIAYPAPEG.

1.3.4 Kivduvog eykaupaTtwy, {epaTiohaTog
KAl KpuoTtTaynuAaTwy Adyw Bgpuwv Kai
WUXPWYV BACIKWY OTOIXEIWV

2€ OPIOUEVA BaTIKA OTOIXEIA, KAl IBIQITEPA OE
MN MOVWHEVEC TWANVWOEIG, UTTAPXE! KivOUVOG
TTPOKANONG EYKAUUATWY KAl KPUOTTAYNUATWV.

» H mpayparotroinon epyaciwy oTta Ba-
OIK& OTOIXEIQ ETTITPETTETAI JOVO APOU AUTA
@TAgO0UV O€ BepuoKpaaia TTEPIBAAAOVTOC.

1.3.5 Kivduvog Bavarou Adyw eANITTWV
dlaragewv ao@aliciag

Ta diaypduparta TTou TrEpIAaUBavovTal o€

QUTN TNV TEKUNPIWan SV ATTEIKOVICOUV OAEG

TIG SIOTAEEIC AT@PAAEIQG TTOU ATTAITOUVTAI YIX

MIO OWOTH TOTTOBETNON.

» EykaraoTtiaTe TIG ammapaitnTeg SIATALEIS
QO@aAgiag aTnv eykaraaTaan.

» TnpeiTe TOUG OXETIKOUG €BVIKOUG Kai dle-
Bveig VOPOUG, Ta TTPOTUTTA KAl TIG 0BNYIEG.

1.3.6 Kivduvog TTpOKANCGNG TPAUUATITHWY,
AOYWw uwnAouU Ba&poug Tou TTPOoIdVTOC
» To TTPOIOV TTPETTEI VA PETAPEPETAI ATTO TOU-
AaxioTov duo aroua.

1.3.7 Kivduvog UAIKAG nuIag Adyw
akaTAAANAWYV gpyaAeiwv

» XpnaiyotroinaTte KatadAAnAa epyaicia.
1.3.8 Kivduvog TTpOKANCTNG TPAUUATICHWY

KATA TV ATTOTUVAPHOASYNaN TWV
TTAVEA TOU TTPOIGVTOG

Kata tnv armoguvappoAoynan Twv TTAVEA
TOU TTPOIOVTOG, UTTAPXEI HEYANOG KivOUuvog va
KOTTEITE OTIC AIXUNPES AKUES TOU TTAQITiOU.

» QopeaTe TTPOCTATEUTIKA YAVTIQ, VIO VA NV
KOTTEITE.
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2  YTOdEigeIg yia TNV TEKUNPIwaON

2.1 Mpooéxete Ta GUUTTANPWUATIKA éyypaga

» AdBete oTTwadNTTOTE UTTOWN OAEG TIG 0dNYiEG XPrONG Kal
EYKATAOTAONG, TTOU GUVOBEUOUV TA OTOIXEIA TNG EYKO-
TAgTAONG.

2.2 DUAAgN TWV EYYPAPWV

» [lapadideTte auTeég TIG 0dnyieg KABWGS KAl OAA TA GUUTTAN-
PWHATIKA £yYPaPa aTOV IDIOKTATN TNG EYKATACTAONG.

2.3 loxug Twv odnyiwv

AUTEG 01 0BNYiEG 1I0XUOUV aTTOKAEIOTIKA YIa TG akOAouBa TTpo-

iovTa:

Mpoidv - Kwdikog mTpoiovTog

Ewrepikr) yovada VAIB1-025WNO 8000010699
E€wrepikn povada VAIB1-035WNO 8000010705
E€wrepikn) povada VAIB1-050WNO 8000010693
E€wrepikn povada VAIB1-066WNO 8000010706

3 Mepiypan TpoidvTog

3.1 Aopn Tpoiévrog

1 E¢wrtepikn povada 2 >wAnvag amoaTpayyl-
ang yia TO VEPO GUUTTU-
KVWHOTOG

6

3.2

ZXedIAYPANHA TOU KUKAWHOTOS Yugng

loxug: VAIB1-025\WNO

B -®

E¢wrepikn povada 8 ®iAtpo

Eowrepiki povada 9 SUPTTIETTAG
Eogwrtepikn ptrarapia 10  Aoxeio avappoégpnang
MAeupd owAnva agpiou 11 Terpdodn BaABida
MAeupd Tou cwARva 12 E&wrtepikn pmrarapia
33\?)’:\):;;]0 13  KarewBuvan pong oe

AeiToupyia B¢puavang
TpixoeIdeig CWARVES 14  KarewBuvan pong ae
Aeiroupyia wiugng
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loxig: VAIB1-035WNO H VAIB1-050WNO H VAIB1-065WNO 34 Mvakida avayvwpiong

H mivakida TUTToU £X€I TOTTOBETNOEI ATTO TO EPYOTTATIO TN

@ 0egIa TTAEUPA TOU TTPOIGVTOG.
ZToIxeio atnv miva- | Evvoia
- Kida TUTTOU
— Cooling / Heating Aerroupyia wiugng / Béppavang

Rated Capacity OvopaaTikn 1aXUG

Power Input HAekTpIKN 10XUG £10680U

EER / COP Energy Efficiency Ratio / Coefficient of
Performance

A35 - A27(19) / MpoUTroBETeIg eEAEyXOU yia TNV £§akpi-

A7(6) - A20 Bwan Twv aToixeiwv ammodoang kata EN
14511

Pdesignc / Pdesignh | WukTikn ammédoan / BeppavTiki ammdédoan

(Average) (Héoog 6pog) uTTO TTPOUTTOBETEIG EAEYXOU
yla Tov uttoAoyiguo Tou SEER / SCOP

SEER / SCOP Seasonal Energy Efficiency Ratio /

(Average) Seasonal Coefficient of Performance
(HETOg 6pOG)

Max. Power Méy. katavaAwan 1axU0g / P€y. KaTa-

Consumption / Max. | vaAwaon peuparog / TUTTOG TTpoaTagiag

operating current / IP

220-240 V ~/ 50 Hz | HAexTpikij guvdean: Taon / guxvotnta /

/1PH @aaon

Refrigerant YukTIkn ouaia

GWP Auvapiko TTAavNTIKAG augnang Tng Bep-

pokpaaiag (Global Warming Potential)

Operating Pressure / | EmTpemopevn Triean Aeiroupyiag /

HiP/LoP TTAEUPd UWPNARG TTieang / TTAeupd
XapnAng Trieong
@ Net Weight KaBapo Bapog
1 E€wTepIKr HOVEda 8 DikTpo To 1poidv TTEPIEXEI Eva PN EUPAEKTO
) . . uypo (katnyopia ageaAeiag A2L).

2 Eowrtepikn povada 9 SUPTTIETTAG
3 EowTepikn ytrarapia 10  Aoxeio avappopnang
4 MAeupd owAnva agpiou 11 Terpdodn BaABida
5 MAeup& Tou CwWARVa 12 Efwrepikn prrartapia E:[i] AloBaote Tig odnyieg!

Uypotl 13 KaretBuvan pong ae . . .

i PaBdokwdikag pe TeIpIaKO apiBuo
oo poroupys oeppoiors [ AN . o o i < e
7 HAEKTPOVIKI| EKTOVWTIKN 14 KartelBuvon porg o A 0 822?0 o/fégpolod_ﬁgy EpoHNVia Trapay.w-

BaABida Aeimoupyia wiugng yne S H

70 €wg 160 Wneio = KWIIKGG TTPOIOVTOG

3.3 EmTpeTOEVES TTEPIOXES BEPUOKPATIAG YIa TN

AeiToupyia 3.5 Zfjpavon CE
H wukTikn / BeppavTiKr amrodoan TNG ECWTEPIKAG HOVAdag
TTOIKIAEl avaAoya pe Tn BEPPOKPATia XWPOU TNG EEWTEPIKAG
povadag.
wogn O¢ppavan M? TN onuavaon CE Tstnplwngal, ot Ta 'ITpO'I'C')VT'G Tr)\r]po'Uv
: gUPPWVA e TN dNAWAN CUUPOPPWONG TIG BATIKES ATTAITA-
E,E;’Tﬁp“(” Ho- 1 -15...50°C -15...30°C OEIG TWV OXETIKWY O3NYILV.
vaoa

Mrropeite va deite TN ARAWGN ZUPPOPPWANG OTOV KATA-
OKEUAOTH).

8000011826_00 Odnyieg eykatdaTaang Kal guvtipnang



3.6
3.6

MANPOYOPIES VI TO YUKTIKO HETO

.1 TMAnpogopieg yia TNV TTpoaTacia Tou
TEPIBAAAovTog

i

Ymodeign
AuTi n povada TrepiExel @BopIoUxa agpia Tou Bep-

MoknTTiou.

H guvtrpnan kai n ammoppiyr) TNG ETMITPETTETAI VA
TTPAYHMATOTTOIOUVTAI OVO OTTO AVTIaTOIXA £EEIOI-
KeUpEVO TTPOoWTTIKO. OAOI Ol EYKATAOTATEG, TTOU
TTPAYUaTOTTOIOUV EPYATiEG OTO TUATNUA WUENG,
TTPETTEI VO BIGBETOUV TIG ATTAITOUEVES EEEIDIKEU-
MEVEG YVWOEIG KA TIG AVTIGTOIXEG TTICTOTTOINTEIG,
TTOU €KJidOVTal OTTO TOUG APHOBIOUG OPYaVIGHOUG
TOU KAAOOU aTIG dIAPopeS Xwpes. Edv yia Tnv eTmi-
OKEUN MIOG EYKOTAOTOONG ATTITEITAI £VOG aKOUN
TEXVIKOG, QUTOG TIPETTEI VO EAEYXETAI OTTO TO GTOUO
TTOU JIABETEI TNV TTITOTTOINGT VIO TO XEIPIOUO €U-
PAEKTWY WUKTIKWY PETWV.

WYukTiko pégo R32, GWP=675.

Emimpog0eTn TARPWON YUKTIKOU JECOU
Zupgwva pe Tov kavoviapo (EE) ap. 517/2014 kai o guvap-
TNON PE TUYKEKPIYEVA GBOPIoUXa aEpia TOu BEPUOKNTTIOU, YIa

mv

ETMITTPOCOETN TTANPWAON WUKTIKOU YETou TTpoBAETTOVTAI TO

€gng:

>

ZUMTTANPWATE TO AQUTOKOAANTO TTOU GUVOJEUEI TN HOVAda
Kal dNAWATE TNV EPYOTTATIOKK TTOOOTNTA TTANPWONG Wu-
KTIKOU pégou (BAETTE TTIVOKISA TUTTOU), TNV ETTITTPOCHETN
TTO0OTNTA TTARPWAONG WUKTIKOU PJETOU KAl T GUVOAIKN)
TTO0OTNTA TTANPWANG.

Agiag Aoyw TTOAU UWNANG OUYKEVTPWONG WUKTIKOU JETOU OTO
XWPO, g€ TTEPITITWAN SlIapPPOWV.
E€akpiBwaTe TNV TTOGOTNTA TTARPWONG WUKTIKOU PETOU HE TN
Bor|Beia Tou TTAPAKATW TTiVOKA:

Yyog X
avoiypa- EuBadov [m?]
TOG agpI-
efpier 4 7 10 15 20 30 50
[m]
0,6 0,68 | 0,90 | 1,08 | 1,32 | 1,53 | 1,87 | 2,41
1,5 1,71 | 2,26 | 2,70 | 3,31 | 382 | 467 | 6,03
1,8 2,05 | 2,71 | 3,24 | 397 | 458 | 561 | 7,24
2 228 | 301 | 3,60 | 441 | 509 | 6,23 | 805
2,2 2,50 | 3,31 | 3,96 | 485 | 560 | 6,86 | 8,85
2,5 2,84 | 376 | 450 | 551 | 6,36 | 7,79 | 10,06
3 341 | 452 | 540 | 6,61 | 7,63 | 9,35 | 1207

|| Contains fluerinated greenhouse gases

S —

S —
0+ =

e
hd i_lj G‘i\::‘;;kg = tCO.eq-
|

kg —

OO © O

1 EpyoaoTaaciakn 1TAn- 4
pPWAanN WUKTIKOU JETOU
NG povadag: BAETTE
mvakida TUTToU TG
povadag

2 Mpbdabetn TroodTNTA
TTARPWONG WUKTIKOU
JE€gou (GuUTTARPWaON
ETMTOTTOU)

3 >UVOAIKRA TTogoTNTa
TTARPWONG WUKTIKOU
JUégou

Ektroutrég agpiou Tou
BeppoknTriou TNG OU-
VOAIKAG TTO00TNTAG
TTARPWONG YUKTIKOU
HEOOU, EKPPATUEVES
g€ TOVOUG 1I000UVaIoU
CO: (pe aTpoyyuho-
Troinan o€ 2 dekadIka
yngia)

E€wrepikn povada

DIGAN YUKTIKOU péaou
Kal kAeIdi yia Tnv
TARPWOnN

3.6.2 Meyiotn TTAfpwWaON WUKTIKOU PJETOU

AvdAoya e TNV TTEPIOYT TOU XWPEOU, GTOV OTT0I0 TTPOKEITA

Va £YKATAaTOOEi TO UOTNHA KAIMATIOPOU HE TO WUKTIKO JETO
R32, n roodétnTa TANPWONG WUKTIKOU PHETOU OV ETTITPETTETAI
va utrepPRaivel TN PEYITTN ETTITPETTOPUEVN TTOCOTNTA TTARPWANG

WUKTIKOU péaou [Kg] TTOU ava@EPETal OTOV TTAPAKATW TTiVOKA.
Mg autov Tov TPOTTO aTTOPEUYOVTAl TUXOV TTPORAARUOTA ao@Pa-

4.1

Mnv avapiyvUEeTe WUKTIKG JETA 1) OUTIEG, TTOU BEV Qvr)-
KOUV aTa TTPORAETTOEVA WUKTIKA peaa (R32).

Edv TpokAnBei atrwAeia WukTikoU pégou, Trpétel va dia-
g@aAIgTEi 0 AUECOG OEPITUOG TNG TTEPIOXNG. TO WUKTIKO
pEgo R32 utropei va TpokaAéael TNV €KAUGT TOEIKWY
agpiwv aTo TrePIBAAAOV, €AV £pBEl OE ETTOPN PE YUHVN
@Aoya.

OAeg 01 QUOKEUEG TTOU aTTaiTouVTal VIO TNV EYKATATTACN
Kal TN guvtApnaon (avtAia Kevou, HavouETPO, EUKAUTITOG
OWARVOG TTARPWONG, AVIXVEUTNG BIAPPONG AEPIOU K.ATT.)
TIPETTIEI VO £€XOUV TTIGTOTTOINBEI yIa XpAan YE WUKTIKO PECO
R32.

Mn xpnoiyoTroigite Ta idia Opyava (avTAia KEVou, pavope-
TPO, EUKAUTITOG WARVOG TTANPWONG, AVIXVEUTNG diap-
PONG agpiou K.ATT.) yia GAAa €idn WUKTIKOU PéTou. Z€ TTe-
PITITWAN XPAONG SIOQOPETIKWY WUKTIKWY PETWY, EVOEXE-
TAl va TTPOKANBOUV {NUIEG GTO OPYAVO ) TO GUCTNHA KAI-
patigpou.

TnpnoTe TIG UTTOBEICEIG EyKATATTAONG KAI GUVTAPNANG
TTOU TrEPIAQBAVOVTal OE QUTEG TIG 0DNYiEG Kal Xpnaipo-
TTOINOTE TA 6GPYAVA TTOU ATTAITOUVTAI VIO TO WUKTIKO PECO
R32.

MPOCEETE TIG I0XUOUTEG VOUIKEG DIATAEEIG YIO TN XPNon
WUKTIKOU péagou R32.

ZUVAPHOAGYNON

‘EAgyxog ouvolou Trapadoang
» EA£yETe TO GUVOAO TTOPABOANG YIA TNV TTANEOTNTA KAl
aKePAIOTNTA.

ApIBuog Ovopaoia

1 E€wTepikn povada

2 Mwpa aroaTpdyyiong (HOVo O€ EEWTEPIKEG
HovAadeg TTOAU PEYGAOU KATATKEUATTIKOU
peyEBOUG)

1 E¢apTnua auvdeang eUKaUTITOU GwWARva
€KPONG TUUTTUKVWHUATOG
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4.2 AlagTdaoeig

421 AlaoTa&oeIg TNG EEWTEPIKIAG Hovadag

10000000]]
00000004

VAIB1- VAIB1- VAIB1- VAIB1-
025WNO 035WNO 050WNO 065WNO
A 675 mm 675 mm 745 mm 889 mm
B 732 mm 732 mm 802 mm 958 mm
[ 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
D 163 mm 163 mm 163,7 mm 165,6 mm
E 555 mm 555 mm 555 mm 660 mm
F 455 mm 455 mm 512 mm 570 mm
G 310 mm 310 mm 332 mm 371 mm
H 330 mm 330 mm 350 mm 402 mm
4.3 EAGxI01EC amOOTATEIG
. .2800
22000, |

» EykaragtioTe kal puBpiaTe Tn BE0N TOU TTPOIOVTOG GU-
PWVA JE TIG TTPOBIAYPAPES, TNPWVTAG TAUTOXPOVA TIG
€AAXIOTEG ATTOCTATEIG TTOU QVAYPAPOVTAl GTO OXEDIO.
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Ymédeign

MpoBAEWTE KATA TN OXEDIOTN ETTAPKI XWPEO YIA
TNV eUKOAN TTpoaBaan oTig BaABideg a¢pPIg,
aTo TTAQI TNG EEWTEPIKAG HOVADAG. ZUVIOTATOI
eAaxioTtn ammoartaan 500 mm.

A

4.4 EmiAoyn onpeiou eykaraoTaong Tng eEWTEPIKAG
Hovadag

1. TnpnoTe TIG aTTAITOUPEVEG EAAXITTEG ATTOOTATEIG.

i

Ymodeign

MNa Adyoug eukoAiag TTpdaRaang aTig
BaABideg aepPig aTo TTAQI TNG EEWTEPIKAG
povadag, GuvIOTATAl EKEN P10 EAAXITTN
arroataon 50 cm.

2. Nd&Bete uTTOWN KOTA TNV ETTIAOYIA TOU GNMEIOU EYKO-
TAOTAONG OTI TO TTIPOIOV EVOEXETAI KATA TN AEITOUpPYia
TOU VO PETAdWOEI TAAAVTWAOEIG OTO dATTEDO I O€ TTAPa-
Keipevoug Toixoug. MNa autd To Adyo, TO TTPOIGV TTPETTEI
Va TOTTOBETEITAI JE KATA TO OUVATOV ETTAPKI ATTdaTACN
Q1O TOIXOUG, ToIXia Kal TTapabupa.

3. TotmoBetnaTe TNV €CWTEPIKN PMOVAdA HE EAAXITTN
atroaTacn 3 cm aTro 1o dAaTedo, yia va gival EQI-

KTr) N EYKATAOTOON TOU aywyoU EKPONG VEPOU
OUUTTUKVWPATOG KATW OTTO TNV EEWTEPIKT povada.

4.  Eav n e€wrepikn povada TotTobeTeiTal 0pBia aTo
damedo, Befaiwbeite 611 TO dATTEdO dIABETEI TV
aTTaITOUPEVN PEPOUTT IKAVOTNTA.

5.  Eav n egwrepikr povada TotrobeTeiTaI OE TTPOTOWN,
BeBaiwbeite 0TI 0 TOIXOG Kal oI PopEig dlaBETouV TNV
QTTAITOUUEVN PEPOUTA IKAVOTNTA.

KaBapo Bapog

loxig: VAIB1-025WNO 24,5 kg
laxug: VAIB1-035WNO 25,5 kg
loxug: VAIB1-050WNO 31,5kg
loxug: VAIB1-065WNO 41,5 kg

5 EykardoTaon

5.1 Eykaraataan udpauAikwyv
5.1.1

i

20vOEDN aywywyv YUKTIKOU Jéoou aTnv
eEwTEPIKN povada

Ymodeign

H eykaraaTtaan atrAoTroigiTal, OTav GUVOEETal
TTPWTA 0 WARVAg agpiou. O cwARvVag agpiou gival
0 TTIO TTaYUG CWANVaG.

1.  TomoBetnaTe TNV EWTEPIKN Povada aTo TTPORAETTOUEVO
anueio.

2. AQaipEaTe TO TTPOCTATEUTIKA TTWHATA atTd TIG BaABideg
QTTOPOVWANG TWV OYWYWYV WUKTIKOU JETOU aTNV EEWTE-
pIKA Yovada.

3. AuyiaTe Toug gyKaTEATNPEVOUG AYWYOUG WUKTI-

KOU PETOU TTPOTEKTIKA TTPOG TNV KATEUBUVAN TNG
€EWTEPIKAG Povadag.



4.  TomoBetnaTe Ta TTAgINASIA OTOUG AYWYOUS WUKTIKOU
METOU KAl TTPAYUATOTTOINGTE TNV EKXEIAWON.

5. ZuvdEQTe TOUG aywyoUS WUKTIKOU PHETOU WE TIG QVTIOTOI-
XEG BaABiGEG aTTOPOVWANG OTNV EEWTEPIKN pHovada.

6.  Aopnore TG BaABideg aTroudvVwWang akOUn KAEIOTEG.

7.  ZTeyavoTroINaTE TA ONPEIQ ATTOOUVOEDNG TNG Beppo-
pOVWONG PE Tavia JovVWTIKOU UAIKOU.

5.1.2 Evowpdrwan emoTtpo@ng Aadiou Tpog To
OUUTTIEDTI)

To KUKAWMA PUKTIKOU PETOU TTEPIEXEI EVa E1OIKO AADI, TO
0TT0i0 NITTAIVEI TO QUUTTIEDTH) TNG £EWTEPIKAG pJovadag. MNa gu-
KOAOTEPN ETTITPOQPN) TOU AAdIOU OTO GUUTTIETTH:

» TotmoBeTraTE, €AV €ival EQIKTO, TNV ECTWTEPIKN Jovada
€AA@PWG TTIO YNAA aTTO TNV EEWTEPIKN POVAdOA.

» TomoBeTAaTE TO WAV AVapPOPNaNG (Tov TTIo TTaxU
OwANRva) pe kaBodIKA KAioN TTPOG TO GUUTTIETTT).

¢ UYog eTavw ato 7,5 m:

» TotmoBeTraTe £va TOLO TTPIV ATTO TNV EEWTEPIKN POVAdQ,
yia va BeATIwBEi akdun TTEPITAOTEPO N ETTIATPOPT) TOU
Aadiou.

5.2
5.2.1

Eykaraataon nAeKTPoAOYIKWV

Eykaraataon nAeKTPoAOYIKWV

Kivduvog!

Kivduvog Bavarou Adyw nAekTpotrAnéiag

>€ TIEPITTITWAN ETTAYPNG YE PEUPATOPOPA OTOI-
XEia, UTTapxel Kividuvog BavaTou Aoyw nAe-
KTpOTTANEiag.

» Tpapngre To peupatoAATTN. H atrevepyo-
TTOINCTE TO TTPOIOV pE SIAKOTTH TNG TPOPO-
doaiag Taang (d1aTagn aroguvoEang e
AVOIYHO ETTAPAG TOUAAXIGTOV 3 mm, TT.X.
ag@aheia r) dIaKOTITNG ITXUOG).

> AOCQAAITTE EVAVTI ETTAVEVEPYOTTOINONG.

> [epipévere TouhayioTov 30 AeTTTd, £wg
OTOU EKQOPTIATOUV Ol TTUKVWITEG.

> EA¢yEre TNV atrouaia Tdong.

> 2uvdiaTe TN ACN Kal TN yeiwan.

» BpaxukukAwaTe Tn @ACN Kal TOV OUBETEPO
aywyo.

» KoAUyTe T TTOPAKEIPJEVA TUNHOTA TTOU
BpigkovTal uTTd TAaN 1 PPOVTIATE WATE VA
pNv gival TpoaBdaiua.

» H eykataaTaan TwvY NAEKTPOAOYIKWY ETTITPETTETAI VO TTPA-
YMATOTTOIEITAI JOVO OTTO £vav €10IKO NAEKTPOAOYIKWYV £YKA-
TAOTATEWV.

5.2.2 T[poctoipagia eykaraaTaong NAEKTPOAOYIKWY

1.  ©¢aTe TO TTPOIOV EKTOG TAONG.

2. Mepipevete Toulaxiatov 30 AeTTTd, £wg OTOU EKPOPTI-
aToUV Ol TTUKVWTEG.

3. EA¢y&re v atmmouadia taong.

4.  EykaragTtnaTe, Qv TTPORAETTETAI YIA TO ONUEIO £YKa-
TAOTAONG, £€va OIAKOTITN TTPOCTACIAG PEUUATOS dlap-
pong TutTou B.
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5.2.3 KaAwdiwan

XPNOIYOTTOIEITE TIG AVOKOUQITEIG KATATTOVNONG.

KovTUveTe Ta KOAWDIO GUVOETNG TUUPWVA HE TIG
€KAATOTE AVAYKEG.

q
(( )
q

L 30 mm max.

3. Tatnv amoguyn BPaxUKUKAWUATWY € TTEQITITWAN
QAKOUJIOG aTTogUVOEDNG EVOG aywyouU, ATTOYUUVWOTE
TO £EWTEPIKO TTEPIBANUO TWV EUKAPTITWY KAAWDSIWVY TO
TTOAU £wg pgy. 30 mm.

4.  EEao@aAileTe OTI N HOVWAON TWV ETWTEPIKWY AYWYWV
Oev Ba a6l ¢nuid kaTa T SIAPKEIA TNG ATTOYUUVWANG
ToU e€WTEPIKOU TTEPIBAAUOTOG.

5. AQaIpEaTE TN HOVWAN TWV ECWTEPIKWY AYWYWYV POVO
00O aTTaITEITAl YIa TNV ETTTEUEN PIOG AgIOTNIATNG KAl aTa-
Bepng auvdeang.

6. Ta va ammogeuxBei TUXOV BPaxUKUKAWA Adyw TNG
ATTOgUVOEDNG ETTIPEPOUG CUPUATWY, TOTTOBETATTE PETA
aTTo TNV OTTOYUHVWAN XITWVIA gUVOETNG aTa AKPA TwV
AYWYWV.

7.  EA&yEre gav 0Mol o1 aywyoi €xouv e1I00xOei unxavika
aTOBEPA OTOUG TPIYKTHPEG BUTUATWY TOUu BUTHATOG.
ETravaoTepewaTe TOUG, €AV aTTAITEITAI.

5.2.4 HAexkTpIKn oUVSEDN EEWTEPIKNG HOVADAG

1. AQQIpEaTE TO TIPOCTATEUTIKO KAAUPUQ UTTPOCTA OTTO TIG
NAEKTPIKEG TUVOETEIG TNG ECWTEPIKNAG POVADAG.

2. XuvdEaTe TOUG ETTINEPOUG aywyoUg Tou KaAwdiou nAe-
KTPIKNG gUvdeang Kal Tou KaAwdiou guvdeang pe Tnv
ETWTEPIKNA Povada gUPPwva e To axédIo auvdeang.

3. MovwaTte Toug aywyoug TTou dev XpNTIKOTTOIOUVTAl PE
MOVWTIKN Taivia kai BeRaiwBeite 6T dev YTTOPOUV Va
£€pOouv gg ETTAQN PE pEUPATOPOPA EEAPTAMATA.

4.  Ao@oAigTe Ta EYKATETTNHEVA KAAWSIA OTOUG TQIYKTH-
PEG ATTOPOPTIONG £AENG TNG EEWTEPIKAG JOVADAG.

5.  TomroBeTnaTE TO TTPOCTATEUTIKO KAAUHMA UTTPOaTA aTtrd
TIG NAEKTPIKEG TUVOETEIG.

5.2.5 Aildypapua ouvdeouoAoyiag

e

) ey | ©
O

=
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240V

1 KaAwdlio guvdeang 3 KaAwdio guvdeong
WTTAE KOQE

2 KaAwdio guvdeang 4 KaAwdio guvdeong
paupo KiTPIVO Kal TTPAaIvo
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6
6.1

©¢an ot Asitoupyia

‘EAgyxog O1EYQVOTNTAG

Yrodeign
E] BeBaiwbeite 611 popdTe dN TTPIV aTrd TNV £vapen

TWV EPYOTIWV TTPOTTATEUTIKA YAVTIA VIO TO XEIPI-
OMO TOU YUKTIKOU JETOU.

=eBidwarte To TTwPa TNG BaABidag aeppig (1) kal guv-
0€aTe éva pavopetpo (4) otn BaABida a¢pPig (3) Tou
gwAnRva avappoenang (2).

>uvdéate pia @IaAn alwrou (6) pe pelwTnpa TTieagng aTo
pavopeTpo (4) .

Avoigte 10 KAEIBi auo@IEng (5) TNG PIAANnG alwTou (6),
puUBUIaTE TO PEIWTAPA TTIETNG KAI aVoiETe TIG BAABIdES
OTTOPOVWANG TOU PUOVOUETPOU.

EAéyére Tn aTEyavoTNTa OAWY TV OUVOETEWY KABWG
KaI TWV OUVOETEWY EUKAUTITWY TWARvVwY (7).

KAeiaTte OAeg TIg BaABISEG TOU PaVOPETPOU KOl aQpal-
PETTE TN QIAAN alwTou.

MeiwaTe TNV TTiETN TOU GUCTAPATOG PE ApPYO AVolyua
TWV KPOUVWV ATTOUOVWANG TOU HAVOUETPOU.

Edv dev eviomaTOUV YN aTEYAVA ONUEIQ, UVEXIOTE HE
TNV EKKEVWON TNG eykatdaTaong (- ageAida 11).
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Y16de1gn
m ZUp@wva e Tov kavoviagpo 517/2014/EK,
TTPETTEI VO TTPAYUOTOTTOIEITAI TOKTIKG EAEYXOG
aTeyavoTnTag g€ OAOKANPO TO KUKAWHA Yu-
KTIKOU Jégou. E@apudaTte 6Aa Ta atTaitou-
MEVa PETPA YIO TN CWAOTA UAOTTOINGN QuU-
TWV TWV EAEYXWV KOl KOTAXWPIOTE TA ATTO-
TeEAETUOTA PE TOV TTPORAETTOHEVO TPOTTO GTO
BiBAio guvtpnang TnG eykataaTaang. MNa
TOV €AEYX0 OTEYAVOTNTAG IGXUOUV Ta €ENG
dlagTtruara:
ZUCTAUATA JE WUKTIKO UETO AIYOTEPO OTTO
7,41 kg => g€ autnv TNV TTEPITITWAON BEV
QTTQITEITAI TAKTIKOG EAEYXOG.
JuaTnaTa JE WYUKTIKO péco 7,41 kg f epi-
0gaoTEPO => TOUAGXIOTOV [ia popd ETNTIWG.
JUgTHUATA JE WUKTIKO pEgo 74,07 kg N Tre-
pPITaOTEPO => TOUAGXIOTOV Hia popda KABE €€
MAVEG.
JuaTnaTa JE WYUKTIKO péao 740,74 kg N
TTEPICTOTEPO => TOUAAXIOTOV Wi popd KABE
TPEIG UNVEG.

6.2 Anuloupyia Tng UTTOTTIETNG OTNV EYKATAaTAON

1. Zuvdéarte Eva pavopetpo (2) atn BaABida agpPig (1) Tou
OWwARvVa avappoenang.

2. Xuvdiate Tnv avtAia kevou (3) pe Tn auvdean a€pPig
TOU HAVOUETPOU.

3.  BeBaiwBeite 0TI Ta KAEIBIA GUCPIENG TOU PHAVOUETPOU
€ival KAEIoTA.

4.  ©¢aTe TNV avTAia KEVOU g€ AsIToupyia Kal avoigTe Tov
KPOUVO aTTopdvwang Tou JavoueTpou, Tn BaABida
"Low" (BaABida xapnAng Trieang) Tou pavoueTpou.

5.  BeBaiwbeite omi n BaABida "High" (BaABida uwnAng Trie-
ang) eivail KAeiaTn.

6.  A@naTe TNV avTAia KEVOU va AEIToupynael yia TOUAGI-
atov 30 AeTrTd (avaAoya pe To PéyeBog TNG EyKATAOTA-
ong), yla va PTTopETEl va TTPAYHUOTOTTOINGEI N EKKEVWON.

7.  EAéyEre Tn BeAdva €vOEIENG TOU POVOUETPOU XOUNANG
Trieang: pémel va deixvel -0,1 MPa (-76 cmHg).
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6.3

KAeioTe Tn BaABida “Low” Tou pavopeTpou kai T Baki-
Bida utrotrieang.

EAéyEte TN BeAOVA £VOEIENG TOU POVOPETPOU PETA OTTO
ep. 10-15 AeTrTd: n mriean Sev TPETTEl va augdveTal.
Edv n mieon augnBei, utrapxouv diappoEg aTo gUOTNUA.
2€ QUTAV TNV TTEPITTTWAN, eTTavVaAARETE TN dladikagia
TTOU TTEPIYPAQPETAI TNV TTapdypago EAeyxog aTeya-
votnTag (- aehida 11).

Ymodeign
[E Mnv TTepvaTe OTO ETTOPEVO PBrpa Epyaaiag,
000 Ogv £Xel ETTITEUXOEI N TTPOBAETTOMEVN
UTTOTTIEDN OTNV €YKATACTOON.

©<an TNG EYKATAaTAONG O AsITOUpyia

12

ZeBidwarte Ta Twpata (1) kai (5) kai avoigte TIG BaARi-

0eg aepPIg (2) kai (3). MepiaTpéWTE yia TO GKOTTO QUTO

TO £€aywVIKO KAeISi (4) kata 90° apiaTEPOTTPOPA KOl

KAEIOTE TO PETA OTTO 6 SeuTePOAETTTA: H £yKaTdaTaon

YEMICEl £€TO1 Y€ WUKTIKO PETO.

EAéyETe €K vEOU TNV €yKATACTACN YIA OTEYAVOTNTA.

— Eav dev utrdpyouv dIappoEg, TUVEXITTE TIG EPYO-
aieg.

ATTOUAKPUVETE TO JAVOUETPO PE TOUG EUKAUTITOUG OW-

Aiveg auvdeang Twv BaABidwv aeppig.

Avoitre Tig BaABideg a€pPig (2) kai (3), TTEPICTPEPOVTAG
yia 1o gkoTrd auTto To KAEIdi Allen (4) apiaTepoaTpoPa,
MEXPI va algBavBeite pia eEAa@pid avaaToAn.

KAeioTe TG BaABideg T€pPIG YE TO AVTIOTOIXA TTWHATA
(1) kai (5).

©EaTe TNV EYKATAOTOON € AITOUpYia, aQAaTE TN gU-
agkeun va Aeiroupynael yia Aiyo kai BeBaiwbeite OT1 Agl-
TOUPYEI TWOTA g€ GAOUG TOUG TPATTOUG AEITOUPYIaG.

6.4

i

ZUuuTTARPpWON TTPATOETOU YWUKTIKOU YETOU

Ymodeign

Edv 10 priKog Twv aywywv YUKTIKOU JETOU UTTEP-
Baivel Ta 5 m, TPETTEl yIa KABE TTPOTOETO PETPO
TOU aywyoU WUKTIKOU PHECTOU va GUUTTANpwOoUV
16 g WukTIKOU pégou.

Mapadeypa: To JAKOG TWV EYKATESTNHEVWY AYWw-
YWV WUKTIKOU JETOU QVEPXETAI € 7 m.
Tm-5m=2m-2¢mi 16 g = 32 g mpoabeTo
WUKTIKO PETO

MpolUm66ean: Mrikog Tou aywyouU YUKTIKOU pégou > 5 m

v

Mpoegidotroinan!

Kivduvog TpokAnang owuaTikwy BAapwyv

KATA TO XEIPIOUO WUKTIKWYV PETWV!

TO WUKTIKO YETO PTTOPEI VO avaQAEYEi, va

TIPOKOAETEI KOUOTTAYAUATA KOl VA TTPOKA-

Aeael epeBITPO TOU OEPHATOG, TWV POTIWY KAl

TWV AVATTVEUTTIKWY OOWV.

» EpyaaTeite ye WYUKTIKA JETA POVO Av Ola-
BETETE MIOTOTTOINGN YIA TNV EPYATIA PE YU-
KTIKG PETQ.

> Mnv KOTTVICETE Kl ATTOPUYETE TIG YUUVEG
PAOYEG.

> @opdre TTPOCTATEUTIKA YAVTIA KAl TTPOJTA-
TEUTIKA YUQAIQL.

> ATTOQUYETE TNV OTTEUBEIOG ETTAPN E TO
Oépua N Ta PATIa.

» ®DPOovVTIOTE yIa ETTAPKI AEPITHO.

Agaipeate To Katraki (1) kal guvdEaTe éva HavopeTpo (4)

aTn auvdean auvtnpnang (2) Tng katw RaABidag arro-
pévwang (3) Tng eEwTEPIKNAG HoVAdaG.

vy

Aopnarte Tn BaABida ammouovwang KAEIOT).
>uvOETTE pIa QIAAN WUKTIKOU pegou (R32) (6) atnv

TTAEUPA UYWNANG TTIEGNG TOU PUOVOUETPOU.
» Avoi€te Tn BaABida ammopovwang (5) TG GIAANG WUKTIKOU

HETOU.

» Av0igTE TOUG KPOUVOUG ATTOPOVWANG TOU JAVOUETPOU.
< O1 guvOEDEPEVOI EUKAPTITOI TWARVEG YEUICOUV UE WU-

KTIKO JETO.
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» ToTmoBeTnaTE TN QIAAN WUKTIKOU PHETOU ETTAVW TE UIA
Cuyapid (7).
» Avoite Tn gUvdean guvTAPNONG.
> 2 UUTTANPWATE TTPOTOETO WUKTIKO UETO.
— 16 g WUKTIKO YECO ava TIPOTBETO PETPO aywyou Yu-
KTIKOU PETOU

» KAeioTe 116 BaABideg ammopovwang TG QIAANG WUKTIKOU
METOU Kal TOU JAVOUETPOU.

7 MNapadoon Tou TTPOIGVTOG OTOV IBIOKTATN

> Acifte gTO XPNOTN YETA TNV OAOKANPWON TNG EYKATATTA-
ang Tn Béan kai TN Asitoupyia Twv dlaTAgewv ao@aAsiag.

» TovigTe KUpiwg aTov IBIOKTATN TIG UTTOBEICEIG aa@aAciag,
TIG OTTOIEG TTPETTEI VA TTPOTEEEL.

» EvnuepwaTe TOV IBIOKTATN OXETIKA LE TNV AvayKAIOTNTA
guVvTHPNANG TOU TTPOIOVTOG CULPWVA HE T TTPORAE-
TTOUEVA DIOTTAKOTA.

8 Armokaraagtaon BAaBwv

8.1

» AlopBwaTe Tuxov BAABEG UPPWVA JIE TOV TTIVAKO OTTOKO-
TadoTaong BAaBwyv aTo TTapdapTnua.

Avtipgetwmian BAapwv

8.2

Ta yvnala EapTAPATA TOU TTPOIOVTOG £€XOUV TTIATOTTOINOEI
padi Ye To TTPOoioV aTO TTAQICIO TOU EAEYXOU GUPHOPOWONG
aTrd Tov KATOOKEUOaTH. EAv Katd Tn guviipnan 1 tnv €1i-
OKEUN XPNOIMOTTOINTETE SIQPOPETIKA, [N TTICTOTTOINUEVA H/KAl
pn EMTPETTOMUEVA EEOPTAMOTA, QUTO UTTOPEI VA EXEI WG OTTO-
TEAETHA TO TTPOIOV VA PNV AVTIGTOIXEI TTAéOV aTa ITXUOVTA
TTPOTUTTIA, € GUVETTEIQ TNV TTAUCT TG GUUHOP@PWANG TOU
TTPOIOVTOG.

MpounBeia aviaAAaKTIKWY

ZuvIGTOUPE OTTWAOBNTIOTE TN XPHON TWV YVACIWV OVTAAAQKTI-

KWV TOU KOTAOKEUOATH, Yia va dlaag@aAileTal n atrpoBAnudTi-
aTn Kol ao@aAng Asiroupyia Tou TTpoiovTog. MNa TTAnpogpopieg

OXETIKA pe Ta d1aBéaipa yvhaia avTaAAaKTIKA, ETTIOKEPOEITE TN
B1EUBUVAN ETTIKOIVWVIAG, TTOU AvagEPETAl aTNV TTIOW TTAEUPA

QUTWYV TWV 0dNYIWV.

» Edv kara tn guvTnpnan r TIg ETTIOKEUEG ATTAITOUVTAI
QVTOAANOKTIKG EEOPTAUATA, XPNOIUOTTOINATE ATTOKAEITTIKA
AvTAAAOKTIKG EEQPTAMOTO TTOU £XOUV EYKPIOEI yIa TO
TTPOIOV.
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9 EmOewpnon kai cuvtipnon
9.1

i

TApnon diaoTnudaTwy £MOEWLPENONGS KAl
auvTiPNONgG

Ymédeign

Zupewva pe Tnv odnyia 517/2014/EC, Trpétrel va
TTPAYHATOTTOIEITAI TAKTIKA EAEYXOG OTEYAVOTNTAG
ag 0AOKANPO TO KUKAWHA WUKTIKOU pégou. Egap-
HOOTE OAQ Ta ATTAITOUMEVA PETPA VIO TN CWATA
UAOTTOINGN QUTWYV TWV EAEYXWV KAl KOTOXWPIOTE
TO OTTOTEAETUATA PE TOV TTPORAETTOUEVO TPOTTO OTO
BiBAio ouvtApnang TNG eykatdaTaong. MNa Tov éAe-
YXO OTEYAVOTNTAG ITXUOUV TA £€NG OlaaTraTa:

ZU0TNUA JE WUKTIKO PETO AiyoTepo atro 7,41 kg
=> g€ AQUTAV TNV TTEPITTTWAN OEV ATTAITEITAI TAKTI-
KOG EAEYXOG.

ZU0TNUa PE WYUKTIKO pEao 7,41 kg ) TTEPICTOTEPO
=> TOUAGXIOTOV [ia Qopd TNTIWG.

2UaTnUa PE WUKTIKO pEao 74,07 kg i TEpIcaoTEPO
=> TOUAGXIOTOV Hia @opda KABE £€1 Prveg.

ZUaTnua Pe WYUKTIKO péao 740,74 kg ) trepi-
ggOTEPO => TOUAAXITOTOV Jia Qopd KABE TPEIG
prveg.

> Tnpeite Ta EAAXIOTa dlACTAUATA ETIOEWPNANG KOI GUVTH-
pNonG. AvaAoya pe T ATTOTEAECUATA TOU EAEYXOU EVOEXE-
Tal VO QTTQITEITAI GUVTAPNON VWPITEPQ.

9.2 EmbBewpnan kai guvinpnan

# Epyaagia guviipnaong

AiaoTtnua

>¢ KGBe gu-
vipnon

1 KaBapiopdg Tou @iAtpou agpa pe
NAEKTPIKA akoUTTa r/kal TTAUCIHO
JE VEPO Kal OTEYVWHA

2 KaBapiopdg evaAAakTn BeppoTn- Avd €dunvo

TaG 13
3 ‘EAeyx0G Twv eUKOPTITWY CWAAVWY | X& KABe gu-
€KPONG TUUTTUKVWUOTOG YIa pU- vTipnon
TTavVan Kal, €AV amaiTeital, Kabapi-
auog
4 ‘EAeyx0oGg OAwV Twv OUVOETEWY TOU | X€ KABE au-
KUKAWUATOG WUKTIKOU PETOU yia vTpnNaon
aTeyavoTnTa

KaBapigp6g evaAAakTn OepuoTnTag

Mpogidotroinan!

Kivduvog TTpdKANGNG TPAUUATIOUWY KATa
TNV TTPAYHATOTTOINGN EPYATIWY GTOV TTAG-
KOEION eVaAAAKTn BepuodTnNTAg

O1 TTAGKeG TOU EVOAAAKTN BEPUOTNTAG EXOUV

QAIXPNPEG AKPEG!

» DopEaTe KATA TNV TTPAYHATOTTOINGN OAWV
TWV EPYATIWV OTOV EVOAAAKTN BEpUoTNTAG
TIPOCTATEUTIKA YAVTIAL.
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1. AQaipeaTe TNV €TTEVOUCN TOU TTPOIOVTOG.

2. ATTOPOKPUVETE OAD TO EEVO GWHATA, TTOU PTTOPEI va
€UTTOdICOUV TNV KUKAOQOpIa Tou aépa, atro TNV E1TI-
PAVEIQ TWV EAATPATWY TOU EVOAAAKTN BEpUOTNTAG.

3.  AmropokpUVETE T OKOVN JE TIETTIETUEVO OEPQl.

4.  KaBapioTe Tov eVAAAAKTN BEPUOTNTAG TTPOTEKTIKA PE
VEPO Kal HIa JoAakn BoupTaa.

5.  ZTeyvwaTte Tov eVOAAAKTN BEPUOTNTAG UE TIETTIETUEVO
aépa.

10 ©¢on ekTd¢ AsiToupyiag

10.1  OpioTikn Bé0n €KTOG AciToupyiag

1.  EKKevWwaTE TO WUKTIKO UETO.

2. A@aipéaTe TO TTPOIOV.

3. MapadwaTe To TTPOIGV Kal Ta BAdIkd aToIXEia TOU yIa
avaKUKAwan 1y dI0B€0TE TO OTA ATTOPPIYPATA.

11 ATTOppPIYN TNG CUCKEUATIAG

» ATTOPPITITETE TN CUOKEUQTIa JE TWATO TPOTTO.
»  Tnpeite OAEG TIG OXETIKEG TTPODIAYPAPEG.

12 Tunpa egumrnpéTnong MeAarwyv
Ta gToIxeia EMKOIVWVIAG TOU TUAUOTOG £EUTTNPETNONG TTE-

Aatwv TnG eTaipeiag pag Ba Ta Bpeite ato kepaAaio Country
specifics | gTov 10TOTOTTO OG.

14
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Mapaptnua

A Avayvwpian Kai avTIHETWTTION BAABwV

BAABEX

MIGANEZ AITIEX

AYZEIX

MeTa atmd TNV gvepyotroinan Tng povadag,
n 0Bovn dev avapel Kal KAt TO TTATNPA TWV
TANKTPWV AEITOUPYIWV dev £EAYETAI NXNTIKO
anua.

To TPo@odoTIKO dev €xel auvdeBEi ) n auv-
oean pe Tnv Tpo@odoaia pelpaTog Oev givai
EVTAEEL

EAéyETe edv utrdpxel TpoBANUa atnv Tpogo-
doaia peuparog. Eav vai, TepIPEVETE, pEXPI
va atmokaTaaTabei n Tpogodogia peUNATOG.
Edv 6y, eAéyETe TO KUKAWWA TpOoYodOaiag
peupaTog Kal BeRaiwBeite 0TI TO QIS TPOPOdO-
giag gival guveedEPEVO OWaATd.

APEOWG PETA OTTO TNV EVEPYOTTOINGN TNG HO-
vadag, EVEPYOTTOIEITAI O BIOKOTITNG TTPOCTA-
giag YPOPUAG TNG KATOIKIAG.

MeTa atmd TNV gvepyotroinan Tng povadag,
TTpoKaAgiTal S1aKOTIH PEUPATOG.

H kaAwdiwan dev ival guvdedepévn awatd
N €ival g€ KOKM KOTAOTOON, Uypagdia aTo nAe-
KTPIKO guaTnua.

EmAeypévn diatagn mpoaTtaagiog peupaTog
OxI owaTn.

BeBaiwBeite 011 N povada eival yeiwpévn aup-
PWVa PE TIG TTPOBIAYPAPEG.

Alao@aliaTe Tn ouvdean TnG KaAwdiwang Ue
TOV TTPORAETTOUEVO TPOTTO.

EA&yETe TNV KAAWBIWGON TNG ETWTEPIKNG HO-
vaodag.

EAéyETe edv €xel utroaTei {nuid n pdvwan Tou
KaAwdiou TPoPOodOTiag Kal avTIKOTATTAOTE
TNV, €AV OTTAITEITAL.

EmAECTE pia katdAANAN diatagn TpoaTaaiag
pelpaTOG.

MeTa atmd TNV gvepyotroinan Tng povadag,
avaBoaBrvel pev n €voeign TG petddoang
OAUATOG KATA TNV EVEPYOTTOINGN TWV AEITOU-
pylwv, aAAa dev aupBaivel TiTroTa.

AuagAeiroupyia Tou TnAexeIpIaTnpiou.

AVTIKOTAOTATTE TIG PTTATOPIEG TOU TNAEXEIPI-
atnpiou. ETokeuaaTe To TNAEXEIPITTAPIO A
QVTIKOTAOTAOTE TO.

>

NEMAPKHX AMNOAOXH WY=H> 'H OEPMANZHX

EA&yEte TN Beppokpaaia TTou Exel pUBUIOTEI
aTo TNAEXEIPITTAPIO.

H puBuiopévn Beppokpaaia dev gival cwaTh.

Mpooapudate TN pubuicuévn Bepuokpaaia.

H 1ax0g Tou avepioTipa gival TTOAU XapnAn.

O apIBudG aTPOPWY TOU POTEP AVEUITTAPA
TNG ECWTEPIKNG POVAdAG €ival TTOAU XapnAoG.

PuBpiaTe Tov apiBud aTpowy avepiaThpa
aTnv uwnAn n oTn Yeaaia Babuida.

EvoxAntikoi 86pupol.
AveTTOpPKAG atrodoan yugng n Béppavang.
AVETTOPKAG agPITUOG.

To @IATPO TNG ETWTEPIKNAG POVADAG £XEI PU-
TavOei n €xel BouAwael.

EAgyEre €dv TO @iATpO TTapOUTIAdel pUTTAVON
Kal, €av aTtraiteital, kaBapiaTe To.

H povada e€ayel atn Acitoupyia BEppavang
KpUO agpa.

AuoAeitoupyia Tng TETPAodNG BaABidag evaA-
Aayng.

ETmikoivwvraTe pe To TUAPa eEuTTNPETNONG
TTEAQTWV.

To opigovTio éhagpa dev pTTopei va pubpi-
aTei.

AuagAeitoupyia Tou 0pIfOVTIOU EAACHATOG.

ETmikoivwvnaTe pe To TUAUa eEuTTNPETNaNG
TEAQTWV.

To YOTEP AVEPIOTHPA TNG ECWTEPIKAG HO-
vadag Oev AEITOUPYEI.

AucAeITOUpYia TOU POTEP AVEUIOTAPA TNG
ETWTEPIKAG HOVADAG.

ETmikoivwvraTe pe To TUAPa eEuTTNPETNONG
TTEAATWV.

To YoTéP QVEUIOTAPA TNG EEWTEPIKAG POVADAG
Oev AeiToupyei.

AuagAeiToupyia Tou POTEP AVEUITTAPA TNG
€EWTEPIKAG HovAdag.

EmikoivwvraTe pe To TUAPA e§uTTNPETNONG
TTEAQTWV.

O gupTmieatng Oev AEITOUpVEi.

AucAeITOoUpyia TOU GUUTTIEDTT).

O OUupTTIETTAG ATTEVEPYOTTOIRONKE ATTO TO
BeppoaTarn.

EmiKoIvwvnaTe pe To TUAPA €EUTTNPETNONG
TTEAATWV.

AIAPPOH NEPOY AMNO TO XYZTHMA KAIMATIZMOY.

Alappon vepou atré TNV E0WTEPIKA Povada.
Alappor vepou atro Tov aywyd atroaTpayyi-
ang.

O aywyo6g atmoaTpayyiang €ival @payuevos.
O aywyog atmoaTpayyiong £XEl AVETTAPKN
KaBodIKA KAian.

O aywyog amoaTpdyyiang eival EAATTWHATI-
KOG.

AQaipéaTe Ta {Eva TWHATA ATTO TOV aywyod
EKTOVWONG.
AVTIKOTAOTATTE TOV Aywyo aTroaTpdyyiang.

Alappor] vepoU aTIG GUVOETEIG TwV TWAN-
VWOEWV TNG ECWTEPIKAG HovAdaG.

H povwan Twv cwAnvwagwy dev €xEl TOTTO-
BeTnBei owaTd.

MovwaTe €K VEOU TIG GWANVWOEIG KOl OTEPE-
WATE TIG YE TOV TTPOPRAETTOPEVO TPOTTO.

MH ®YZIOAOTIKOI ©OPYBOI KAl KPAAAXMOI THZ M

ONAAAX

AKOUYETOI NXOG POAG VEPOU.

Kartd Tnv gvepyoTToinan r TNV QTrEVEPYOTTOI-
nan g povadag, TTPOKAAOUVTaI YN Qualo-
Aoyikoi BépuBorl Adyw TNG PORG TOU WUKTIKOU
Jéaou.

AuTO TO QaIVOUEVO gival PuUaIoAoyIKoe. Or Jn
@uaioloyikoi B0puBol aTaPATOUV PETA OTTO
HEPIKA AETTTA.

Mn @uaioloyikoi 80puBol aTTd TNV ECWTEPIKA
povada.

=€va WPOTA OTNV ECWTEPIKN Povada 1 g€
QUYKPOTAHATA, TTOU gival CUVOEDEUEVA PE
auTnv.

AgaipéaTe Ta EEva awpata. TotroBeTraTe OAa
T TUAMATO TNG ECWTEPIKAG PHOVADAG UE TOV
TTPORAETTOPEVO TPOTTO, OPIETE TIG BidEG KAl
HOVWOTE TIG TIEPIOXEG AVAUETT OTA TUVOEDE-

Méva TTaPEAKOUEVA.
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Mn @uaioAoyikoi 86puBol atrd Tnv e§WTEPIKNA

Movada.

QUTAV.

Zéva owpaTa aTnNV £EWTEPIKN povada ) ae
COUYKPOTAMATA, TTOU €ival guvOedepéva e

AgaipéaTe Ta ¢Eva gwpara. TomoBeTAOTE OAa
TO TUAMATA TNG EEWTEPIKAG POVASAG PE TOV
TTPORAETTOPEVO TPOTTO, TQIETE TIG BIdES KA
HOVWOTE TIG TTEPIOKEG AVAUETA OTA OUVOEDE-
MEVQ TTOPEAKOPEVA.

B Kwodikoi c@aAparog eEwrepIKAG Hovadag

P

n

YTodeign

O1 kKwdIKoI TPAAPATOG EP@avifovTal aTnV 086V TNG ETWTEPIKNG PHovAdag.

Mepiypaer Tou o@aA- | Kwdikég | Kardartaon Tng povadag MbBavég aitieg
parog g@AaApa-
TOG
> @aAua aTov aigbn- Katd tn Aeiroupyia atov TpoTTO AciToupyiag Wu- O aigBnpag Bepuokpaagiag dev £xel TUVOEDEI
Tpa Beppokpaaiag &NnG n apuypavang, 0 CUUTTIEGTAG ATTEVEPYO- gwaTa N €xel utroaTei {nuid. EAéyEte Tov, avo-
TepPIBAAAOVTOG TIOIEITAI, EVW O AVEUIOTAPAG TNG ECWTEPIKAG HO- | TPEXOVTAG YIO TO OKOTIO AQUTO GTOV TTiVOKA TWV
F3 vadag AeImoupyei. QVTIOTACEWY TOU aIgBnTrpa BEpPoKPAaTiag.
Kard tn Aeiroupyia ag TpOTTO AgiToupyiag BEpua-
vang, n Aeiroupyia NG povadag SIaKOTITETAI OAO-
KANPWTIKA.
Z@aAPa aTov aigbn- Kara tn Aeitoupyia atov TpOTTO Agimoupyiag Wu- O aigBnTpag Beppokpaaiog dev £xel aUVOEDEI
THPa Beppokpaaiag &ng N agUlypavang, o GUUTTIETTAG ATTIEVEPYO- gwaTa 1 €xel utroaTei {nuid. EAéyEre Tov, ava-
QUUTTUKVWTA TIOIEITAI, EVW O AVEUIOTAPAG TNG ECWTEPIKAG HO- | TPEXOVTAG YIO TO OKOTTO AQUTO GTOV TTiVOKA TWV
F4 vadag AeIroupyei. QVTIOTAOEWY TOU aIgBnTrpa BepPoKPaaTiag.
Katd tn Aeiroupyia ag TpoOTTO AgiToupyiag BEppa-
vang, n Aeimoupyia NG povadag SIaKOTITETAI OAO-
KANPWTIKA.
Z@aAua aTov aigbn- Kara tn Aeitoupyia atov TpoTo Aeimoupyiag wu- | — O auigBnTnpag e§wrepikng Bepuokpaaiag dev
pa Beppokpaagiag &NnG n aeUuypavang, 0 GUUTTIEGTNAG ATTEVEPYO- £x€l oUVOEDEI TWATA 1| €€l UTTOOTEI {NMIAL.
aTmopoOPTIaNG TTOIEITAI PETA ATTO TTEPITIOU 3 AETITA KO O AVEWI- EAéyETe TOV, QVOTPEXOVTOG VIO TO OKOTTO
F5 OTHPAG TNG ETWTEPIKNG HOVAdAg AEITOUPYE Ka- QUTO OTOV TTIVOKQ TWV AVTIOTACEWY TOU
VOVIKAQ. aigbntipa Beppokpaagiag.
Karam Asnggpylcx 0Ot TpoTTo )‘,s'TOUpY,'Gg G:C,pp(x- — To koupTri Tou aiIoBnTApa Bepuokpaaiag dev
Vang, n HOvOOa OTTEVEPYOTTOIEITAl LETA ATTO TTe- £Xel TOTTOBETNOEI OTO XAAKIVO CWAnva.
piTTou 3 AETITG OAOKANPWTIKA.
MpoaoTagia utrep- Kard tn Aeimroupyia og Tpo1To Acitoupyiag wugng | Avarpegte atnv avaAuan a@aiuyartog (TrpoaTagia
POPTWANG PEUPATOG 1 a@Uypavang, 0 GUUTTIEDTHG atrevepyoTroigital, | IPM, TTpoaTadia atmréd ammwAela guyxpoviauou Kal
@AanG yia TO GUUTTIE- EVW O QVEUIGTAPOAG TNG ETWTEPIKAG PHOVAdAG TTPOCTOCIA UTTEPEVTAONG PEUPATOG PATNG YIa TO
am P5 AeIToupyei. QUUTTIEDTH).
Kara tn Aertoupyia g 1pdtmo Asimoupyiag O€ppa-
vang, n Aeiroupyia NG povadag SIaKOTITETAI OAO-
KANPWTIKA.
Movada TrpoaTagiag Kard tn Aeiroupyia aTov TpOTTo AgIToupyiag Edv oAOkAnpn n povada Arav €KT0g TAong yia
atmo uwnAég Beppo- WUENG, 0 GUPTTIEGTAG ATTEVEPYOTTOIEITAI, EVW O 20 AeTrTd, €AEYETE €AV TO BEPUIKO YPATO TNG HO-
Kpaaieg Tou driver P8 QVEPITTAPAG TNG ECWTEPIKNG povadag Aeitoupyei. | vadag IPM Tng eEwTtepikng TTAakETag AP1 etrap-
Kara ™ Aermoupyia o€ TpéTTo Aeiroupyiag Bépua- | KE KOl EGV TO BEPUAVTIKO OWHA £Xel TOTTOBET-
vang, n )\en—oupvia ™mg “ovdéag OIOKOTITETAI OAO- Bei owaTa. Eav dev ETTAPKEI, AVTIKATAOTNOTE TO
KANPWTIKG. aveA xeipiopou AP1.
MpoaoTaaia amrd utrep- Kara tn Aeitoupyia atov TpoTTo Asitoupyiag — H mpoaoTagia utreppopTWANG £XEI UTTOOTEI
POPTWAN CUYTTIEDTN WUuENG, 0O CUUTTIETAG ATTEVEPYOTTOIEITAI, EVW O {nuId. Z& KAVOVIKA KATAATaan, N avtiotaon
QAVEPITTAPAG TNG ECWTEPIKNAG PHOVADAG AEITOUPYEI. QUTAG TNG HOVAdAG XEIPIOPOU TTPETTEI VA
H3 Kartd mn Aeiroupyia ge 1pdTTO Agitoupyiag Bépua- gival katw amo 1 Ohm.
vgng, n )\f’:ITOUpYIG NG povadag SIaKOTITETAl OAO- | AVATPEETE OTNV QVAAUTT) GOGALG-
KANPWTIKG. TOG (TTPOCTACIA ATIO ATTOPOPTION,
UTTEPPOPTWAN).
ATTOGUYXPOVIGHOG TOU Katd tn Asiroupyia aTtov TpOTTo AgIToupyiag Avatpé€te atnv avaAuan o@AaApaTog (TTpoaTtaagia
QUUTTIEDTH WuENnG, 0 GUYTTIETTAG ATTIEVEPYOTTOIEITAI, EVW O IPM, TrpogTagia a1md amwAeIa guyXpovIGUOU Kal
H7 QVEPIOTAPAG TNG ECWTEPIKNG POVADAG AEITOUPYEL. | TTPOCTOCIO UTTEPEVTATNG PEUPATOG PACNG YIa TO
Kara tn Aeitoupyia g TpdTTo Asitoupyiag B€ppa- OUUTTIEDTT).
vang, n Aeimoupyia TnG Yovadag SIOKOTITETAI OAO-
KANPWTIKA.
MpoaTagia uwnAng O oupTIEaTAG OTAPOTAEl KOl TO HOTEP TOU avepl- | TN TNV TTPOOTACIA TWV NAEKTPOVIKWY GTOIXEIWV
TAONG OTHPA TNG EEWTEPIKNG HOVADAG ATTEVEPYOTTOIEITAI | KATA TNV QViXVEUTN UYNANG TAang
L9 30 OeuTepOAETITO aPYOTEPA, EVW YETA ATTO 3 Ae-

TITG TO POTEP TOU QVEUICTHPO KAl O CUUTTIETTNG
ETTAVEVEPYOTTOIOUVTA.
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Meplypaen Tou a@al- | Kwdikdg | KardoTtaan Tng Hovadag MBavég airieg
parog oQaApa-
TOG

Mn kaBopiopévo Karda Tn Aeitoupyia atov TpéTTo Asitoupyiag — H Bepuokpaaia xwpou utrepBaivel TV Tre-
a@aAua TNG e§wre- WUENG, O GUUTTIETTNG KAl O QVEUITTAPAG TNG ploxn Aeiroupyiag Tng Hovadag (TT.X.: KATw
PIKNAG povadag E£0WTEPIKAG HOVADAG ATTEVEPYOTTOIOUVTAI, EVW) O atd 20 °C A emavw améd 60 °C atov TpOTTO

QVEPITTAPOG TNG EEWTEPIKNG PHOVADAG AEITOUPYEI. Aeimoupyiag wugng kai eravw atd 30 °C atn

Katd T Asimoupyia o€ TpOTTo AsiToupyiag Béppa- AeiToupyia B€ppavong)

oF VONG, O GUUTTIETTAG, O EEWTEPIKOG AVEUITTAPAG —  SQAAYO KATG TV EKKIVOT GUMTTIETH

Kal 0 ETWTEPIKOG AVEUIOTHPAG ATTEVEPYOTTOIOU-

vTalL

—  Ta kaAwdia Tou gupTTEDTH BeVv gival aTa-
Bepa guvoedepéva

— O gupmeaTng éxel uTToaTEl {nNUIG

— H kUpia TTAakETa £xEl UTTOTTET CNUIG

C Xxedia guvdeauoAoyiag

C.1

loxug: VAIB1-025WNO

HAEKTPIKO BIAYPAPMA TNG EEWTEPIKNAG HOVADAG
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S a4 |
1 Eowrtepikn povada 6 AioBnTnpag Beppokpaaiag eEwTepikou agpa (15k)
2 E¢wrtepikn povada 7 AioBnTpag Beppokpaaiag amogopTiang (50k)
& MAGka BAaNG TNG EEWTEPIKNG pHovadag 8 Mortép avepiaTrpa
4 TeTpdodn BaABida 9 JUPTTIETTAG
5

AioBnTpag Beppokpaaiag ptrartapiag (20k)
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C.2  HAexTpIKO dIGYpaUHa TNG EEWTEPIKAG Hovadag

loxug: VAIB1-035WNO
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1 Eowrepikni povada 6 AigBnTpag Beppokpaaiag egwtepikou agpa (15k)
2 E¢wrtepik povada 7 AioBnTpag Beppokpaaiag ammo@opTiang (50k)

3 MAdka BAang TNG £EWTEPIKNG POVAdAg 8 HAekTpovikr ekTovwtikr BaABida

4 TeTpdodn BaABida 9 Motép avepiaTripa

5 Aigbntipag Beppokpaaiag pmrartapiag (20k) 10 S UMTTIEDTAG
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C3

loxug: VAIB1-050WNO KAI VAIB1-065WNO

HAekTPIKO SIAypapua TNG EEWTEPIKAG Hovadag
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1 EowTtepikn povada 7 AioBnTpag Beppokpaaiag amo@opTiang (50k)
2 E¢wrtepikn povada 8 HAekTpOVIKE EKTOVWTIKEA BaABida
3 MAdka Baang TnNG EEWTEPIKNG Hovadag 8 MoTtép avepiaTtipa
4 TeTpaodn BaABida 9 SUPTTIETTAG
5 AiobnTrpag Beppokpaaiag ptrarapiag (20k) 10 MpoaTagia ammd UTTEPPOPTWAN TOU GUUTTIEDTH
6

AigBnTipag Beppokpaaiag eEwTepikou agpa (15k)

D Aiota Twv avTioTAgEwWV yia ToV aigdnThpa Bepuokpaaiag

Mivakag Twv avTIoTAgEWV Tou aioinTnpc Mivakag Twv avTioTdogwyv Tou aigdnThpa Mivakag Twv avTIoTAoEWY Tou aigOnThpPC
BepPOKPATIag XWPOU YIA ECWTEPIKES Kal BeppoKPATiag PTTATAPIag yia ECWTEPIKES BeppOKPATIag CUUTIIEONG YIA ECWTEPIKES
€EWTEPIKEG HOVADEG (15K) Kal EEWTEPIKEG povadeg (20K) Hovadeg (50K)
Ogpuokpagic AvrioTaon OepuoKpaaic AvrioTaon O¢eppoKpaaic AvrtigTaan
-19°C 138,10 kQ -19°C 181,40 kQ -30°C 911,400 kQ
-18 °C 128,60 kQ -15°C 145,00 kQ -25°C 660,8 kQ
-16 °C 115,00 kQ -10°C 110,30 kQ -20°C 486,5 kQ
-14 °C 102,90 kQ -5°C 84,61 kQ -15°C 362,9 kQ
-12°C 92,22 kQ 0°C 65,37 kQ -10 °C 274 kQ
-10°C 82,75 kQ 5°C 50,87 kQ -5°C 209 kQ
-8°C 74,35 kQ 10°C 39,87 kQ 0°C 161 kQ
-6 °C 66,88 kQ 15 °C 31,47 kQ 5°C 125,1 kQ
-4°C 60,23 kQ 20 °C 25,01 kQ 10 °C 98 kQ
-2°C 54,31 kQ 25 °C 20,00 kQ 15°C 77,35 kQ
0°C 49,02 kQ 30 °C 16,10 kQ 20 °C 61,48 kQ
2°C 44,31 kQ 35°C 13,04 kQ 25°C 49,19 kQ
4°C 40,09 kQ 40°C 10,62 kQ 30°C 39,61 kQ
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Mivakag Twv avTioTaoewv Tou algbnTnpa Mivakag Twv avTioTaoewy Tou aiolntipa Mivakag Twv avTIoTAgEWV Tou aigbntipa
OepHOKPATIag XWPOU YIA ECWTEPIKES Kal OeppoKPATiag HTTATAPIAG YIA ECWTEPIKES OepUOKPATIag CUNTTIEONG VIO ECWTEPIKEG

€EWTEPIKEG HovadEG (15K) Kal eEWTEPIKEG povadeg (20K) Hovadeg (50K)

Oeppokpaaic AvrioTtaon Oepuokpaaia AvrioTaon Oepuokpaaia AvrigTaan
6 °C 36,32 kQ 45°C 8,71 kQ 35°C 32,09 kQ
8°C 32,94 kQ 50 °C 7,17 kQ 40°C 26,15 kQ
10 °C 29,90 kQ 55 °C 5,94 kQ 45 °C 21,43 kQ
12 °C 27,18 kQ 60 °C 4,95 kQ 50 °C 17,65 kQ
14 °C 24,73 kQ 65 °C 4,14 kQ 55 °C 14,62 kQ
16 °C 22,53 kQ 70 °C 3,48 kQ 60 °C 12,17 kQ
18 °C 20,54 kQ 75°C 2,94 kQ 65 °C 10,18 kQ
20 °C 18,75 kQ 80 °C 2,50 kQ 70 °C 8,555 kQ
22 °C 17,14 kQ 85 °C 2,13 kQ 75 °C 7,224 kQ
24 °C 15,68 kQ 90 °C 1,82 kQ 80 °C 6,129 kQ
26 °C 14,36 kQ 95 °C 1,56 kQ 85 °C 5,222 kQ
28 °C 13,16 kQ 100 °C 1,35 kQ 90 °C 4,469 kQ
30 °C 12,07 kQ 105 °C 1,16 kQ 95 °C 3,841 kQ
32°C 11,09 kQ 110 °C 1,01 kQ 100 °C 3,315 kQ
34 °C 10,20 kQ 115 °C 0,88 kQ 105 °C 2,872 kQ
36 °C 9,38 kQ 120 °C 0,77 kQ 110 °C 2,498 kQ
38 °C 8,64 kQ 125 °C 0,67 kQ 115 °C 2,182 kQ
40 °C 7,97 kQ 130 °C 0,59 kQ 120 °C 1,912 kQ
42 °C 7,35 kQ 135°C 0,52 kQ 125 °C 1,682 kQ
44 °C 6,79 kQ
46 °C 6,28 kQ
48 °C 5,81 kQ
50 °C 5,38 kQ
52 °C 4,99 kQ
54 °C 4,63 kQ
56 °C 4,29 kQ
58 °C 3,99 kQ

E Texvikd xapaktnpioTika

TeXVIKA XapaKTNPIaTIKA — EEWTEPIKN Hovada

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO
Taon 220 ...240V 220 ...240V 220 ... 240V 220...240V
Tpogodoaia SuxvoTnTa 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
peUUaTOg
daon 1 1 1 1
Tpotog Aeitoupyiag nynRg peluaTog ESwrepikA povada | EEwtepikn povada | EEwtepikr) povada | E¢wrepikn povada
loxUg aTtov TpoTTO AciToupyiag Yogng 2.700 W 3.510 W 5.300 W 7.100 W
loxUg aTtn Aerroupyia avrAiag BepuoTnTag 3.000 W 3.810 W 5.600 W 7.800 W
loxug otnv gicodo (Tpomog Aeitoupyiag wigng) | 680 W 962 W 1.501 W 2.030 W
loxug atnv gigodo (Aeimroupyia avtAiag Oep- 680 W 953 W 1.393 W 2.000 W
HoTNTag)
Pebpa aTov 1poTTO Agimoupyiag wugng 32A 46 A 72A 9A
Peupa otov 1poT10 AgiToupyiag avrAiag Ogp- 32A 47 A 6,3A 9,3A
pértnTag
OvopaaTIKr XWPNTIKOTHTA 1.400 W 1.800 W 2.350 W 3.000 W
OvopadaTiko peUpa aTov TPOTIO AgIToupyiag 6 A 6,9 A 10 A 13A
pugng
OvouaaoTikG peUa OTOV TPOTTO AEITOUPYITG 6,2 A 8 A 10,5 A 13,5A
avTAiag BepuodTnTag
OYKOUETPIKA TTapoxn aépa 1.950 m%h 1.950 m?h 2.200 m3/h 3.600 m3/h
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VAIB1-025WNO

VAIB1-035WNO

VAIB1-050WNO

VAIB1-0656WNO

Oykog apuypavang 0,8 I’/h 1,4 1/h 1,8 I/h 2,4 1/h

EER 3,97 3,65 3,53 3,5

COP 4,41 4,00 4,02 3,9

Movtélo oupTtrieaT) QXF-A082zC170 FTz-AN108ACBD QXF-A120zH170A | QXFS-M180zX170

TOmog AadioU, CUPTTIEDTIG

ZE-G;ES RB68GX
r 160dUvapou TU-
TTOU

FW68DA 1 1000u-
Vapou TUTTou

FW68DA n 100dU-
VapoU TUTTOU

FW68DA 1 100du-
vapou TUTToU

TOmog qupTTieaTn

MepioTpOPIKOG TU-
MTTIEDTNAG

MepiaTpo@Ikdg au-
UTTIEDTAG

MepioTpoPIKOG GU-
UTTIETAG

MepioTpo@IKOG TU-
MTTIEQTAG

Méy. katavaAwan peUPATOG, CUUTTIECTIG 2,56 A 4,40 A 5,00 A 3,50 A

Méy. 1oxUg €10030U, CUUTTIETTAG 756,6 W 758 W 1.096 W 1.610 W
TUTOog avepioThpa Agovikn pon Agovikn por AZoVIKRA por AZovIKR pon
AIGUETPOG, AVEUIOTAPAG 400 mm 400 mm 420 mm 520 mm
Tay0TnTO, JOTEP GVEHIOTAPG 850 1/min 900 1/min 880 1/min 800 1/min
Amé8o0n £§680u, HOTEP AVEUITTAPA 30w 30w 30w 60 W

:\J/ITenvp (lx(amvc'x)\wcn PEUHATOG, JOTEP AVEHI- 0.4 A 0.4 A 04 A 0,65 A
Méy. mriean Aeiroupyiag (TTAeupd uwnAng Trie- 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa
ong / xaunAng tieang) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar)
OyYKOETPIKA TTapoxr aépa 1.950 m*h 1.950 m*h 2.200 m3h 3.600 m3¥h

Tpixoe1deig TwAn-

HAEKTPOVIKR €KTO-

HAekTpOVIKN EKTO-

HAeKTpOVIKN €KTO-

MéBoSog mepiopiopioy VEG vWwTIKA BaABida vwTIKr BaABida VWTIKN BaABida
ZTA6PN NXNTIKAG TTiETNG 51 dB(A) 52 dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A)
2T1a0PN NXNTIKAG 10X006 61 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A)
TUTTOG WUKTIKOU YETOU R32 R32 R32 R32

YukTiké péoo, TTogoTnTa TARPWONG 0,51 kg 0,55 kg 0,85 kg 1,5 kg

Ymoden

i

TeXVIKA XaPAKTNPIOTIKA — ZWANVEG TUVOEONG

Edv 1o pfKog Twv aywywv YUKTIKOU PJETou uTrepRaivel Ta 5 m, TTPETTEN yIa KABE TTPOCHOETO PETPO TOU AYWYOU WUKTI-
KoU pégou va ouptTAnpwBouv 16 g WukTIKoU pégou.

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO
Aywyog WUKTIKOU PETOU, HEY. HRKOG
Xwpig TTPOTOETN TTANPWON YUKTIKOU 5m 5m 5m 5m
Hégou
Aywyog WUKTIKOU HECOU, PEY. MAKOG UE
TIPOCOETN TTARPWAT WYUKTIKOU YETOU 16 g/m 16 g/m 16 g/m 40 g/m
Aywyog WUKTIKOU PéTou, PEY. UYog
(avapeoa oTig oUVOEDEIG TNG ECWTEPIKNAG | 10 m 10 m 10m 10 m
Kal TNG EEWTEPIKNAG Povadag)
E;wreplxn é[auarpog aywvou WUKTIKOU 1/4” 1/4" 1/4" 1/4"
Hégou (owAnvag uypou)
E&wrepikn SIGUETPOG GyWwYOU WUKTIKOU " " " "
uéagou (owArvag agpiou) 358 358 12 5/8
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1 Seguridad

1.1

Clasificacion de las advertencias relativas
a la manipulaciéon

Las advertencias relativas a la manipulacion
se clasifican con signos de advertencia e in-
dicaciones de aviso de acuerdo con la grave-
dad de los posibles peligros:

Advertencias relativas a la operacion

Signos de advertencia e indicaciones de
aviso

Peligro

Peligro de muerte inminente o peligro
de lesiones graves

Peligro
Peligro de muerte por electrocucion

Advertencia
peligro de lesiones leves

Atencion

riesgo de danos materiales o dafos
al medio ambiente

=P P P

1.2

Su uso incorrecto o utilizacién inadecuada
puede dar lugar a situaciones de peligro mor-
tal o de lesiones para el usuario o para terce-
ros, asi como provocar danos en el producto
u otros bienes materiales.

Utilizacion adecuada

El producto esta disefiado para la climatiza-
cion de estancias de viviendas y oficinas.

La utilizacién adecuada implica:

— Tenga en cuenta las instrucciones de fun-
cionamiento, instalacion y mantenimiento
del producto y de todos los demas compo-
nentes de la instalacién

— Realizar la instalacion y el montaje con-
forme a la homologacion del producto y
del sistema.

— Cumplir todas las condiciones de revision
y mantenimiento recogidas en las instruc-
ciones.

La utilizacién adecuada implica, ademas,
realizar la instalacion conforme al cédigo IP.

Una utilizacion que no se corresponda con

0 que vaya mas alla de lo descrito en las
presentes instrucciones se considera inade-
cuada. También es inadecuado cualquier uso
de caracter directamente comercial o indus-
trial.

8000011826_00 Instrucciones de instalaciéon y mantenimiento

jAtencién!
Se prohibe todo uso abusivo del producto.

1.3
1.3.1 Peligro por cualificacién insuficiente

Indicaciones generales de seguridad

Las siguientes tareas solo deben ser llevadas
a cabo por profesionales autorizados que
estén debidamente cualificados:

— Montaje

— Desmontaje

— Instalacion

— Puesta en marcha

— Revision y mantenimiento
— Reparacion

— Puesta fuera de servicio

» Proceda segun el estado actual de la téc-
nica.

1.3.2 Peligro de muerte por electrocucion

Si toca los componentes conductores de
tension, existe peligro de descarga eléctrica.

Antes de realizar cualquier trabajo en el pro-
ducto:

» Deje el producto sin tension desconec-
tando la fuente de alimentacion en todos
los polos (dispositivo de separacion eléc-
trica de la categoria de sobretension |l
para una desconexion completa, por ejem-
plo, fusible o disyuntor).

» Asegurelo para impedir que se pueda co-
nectar accidentalmente.

» Espere al menos 30 minutos hasta que los
condensadores se hayan descargado.

» Verifique que no hay tensién.

1.3.3 Riesgo de dainos medioambientales
por refrigerante

El producto contiene un refrigerante con un
considerable GWP (GWP = Global Warming
Potential).

» Asegurese de que el refrigerante no se
vierta a la atmdsfera.

» Siusted es un profesional autorizado para
trabajar con refrigerantes, realice el man-
tenimiento del producto con el equipo ade-
cuado de protecciodn y realice, en su caso,
intervenciones en el circuito refrigerante.
Efectue el reciclado o la eliminacion del
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producto de acuerdo con las normativas
aplicables.

1.3.4 Peligro de quemaduras,
escaldaduras y congelacion por
componentes calientes y frios

En algunos componentes, en especial en
tuberias sin aislamiento, existe el peligro de
quemaduras y congelaciones.

» Antes de iniciar los trabajos en los compo-
nentes, espere a que hayan alcanzado la
temperatura ambiente.

1.3.5 Peligro de muerte por falta de
dispositivos de seguridad

Los esquemas que contiene este documento
no muestran todos los dispositivos de seguri-
dad necesarios para una instalacion profesio-
nal.

» Monte en la instalacion los dispositivos de
seguridad necesarios.

» Tenga en cuenta las disposiciones legales,
reglamentos y normativas aplicables de
ambito tanto nacional como internacional.

1.3.6 Peligro de lesiones debido al peso
elevado del producto

» Transporte el producto como minimo entre

dos personas.

1.3.7 Riesgo de dainos materiales por el
uso de herramientas inadecuadas

» Utilice la herramienta apropiada.

1.3.8 Peligro de lesiones durante el
desmontaje del panel del producto

Durante el desmontaje del panel del pro-
ducto, existe el riesgo de cortarse con los
bordes afilados del marco.

» Pongase guantes de proteccion para no
cortarse.

24

1.4 Disposiciones (directivas, leyes,

normas)

» Observe las disposiciones, normas, directi-
vas, ordenanzas y leyes nacionales.
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2 Observaciones sobre la
documentacion

21 Consulta de la documentaciéon adicional

» Tenga en cuenta sin excepcion todos los manuales de
uso e instalacion que acompafian a los componentes de
la instalacion.

2.2 Conservacion de la documentaciéon

» Entregue estas instrucciones y toda la documentacion de
validez paralela al usuario de la instalacion.

23 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son validas Unicamente para los siguien-
tes productos:

Aparato - Referencia del articulo

Unidad exterior VAIB1-025WNO 8000010699
Unidad exterior VAIB1-035WNO 8000010705
Unidad exterior VAIB1-050WNO 8000010693
Unidad exterior VAIB1-065WNO 8000010706

3  Descripcion del producto

31 Estructura del producto

1 Unidad exterior 2 Tubo de drenaje para el

condensado

8000011826_00 Instrucciones de instalaciéon y mantenimiento

3.2

Diagrama del circuito frigorifico

Validez: VAIB1-025WNO

B -®

© N O g b~ W N =

Unidad exterior

Unidad interior

Bateria interior

Lado del tubo de gas
Lado del tubo de liquido
Filtro

Capilar

Filtro

10
11
12
13

14

Compresor

Deposito de aspiracion
Valvula de 4 vias
Bateria exterior

Direccion del flujo du-
rante el modo calefac-
cién

Direccion del flujo du-
rante el modo refrigera-
cién
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Validez: VAIB1-035WNO O VAIB1-050WNO O VAIB1-065WNO 34 Placa de caracteristicas

La placa de caracteristicas viene colocada de fabrica en el

@)\ lateral derecho del producto.
Dato Significado
- Cooling / Heating Modo refrigeracion / Modo calefaccion
—
Rated Capacity Potencia asignada
Power Input Potencia de entrada eléctrica
EER / COP Energy Efficiency Ratio / Coefficient of
Performance
A35 - A27(19) / Condiciones de comprobacion para cal-
A7(6) - A20 cular los datos de rendimiento conforme
a EN 14511
Pdesignc / Pdesignh | Potencia de refrigeracion/potencia de
(Average) calefaccion (promedio) en condiciones
de comprobacién para calcular SEER /
SCOP
SEER / SCOP Seasonal Energy Efficiency Ratio /
(Average) Seasonal Coefficient of Performance
(promedio)
Max. Power Con- Entrada de alimentacién max. / Con-
sumption / Max. ope- | sumo de corriente max. / Tipo de protec-
rating current / IP cion
220-240 V ~/ 50 Hz | Conexion eléctrica: Tensién / Frecuencia
/1PH / Fase
Refrigerant Refrigerante
GWP indice GWP (Global Warming Potential)
Operating Pressure / | Presion de servicio permitida / lado de
HiP/LoP alta presion / lado de baja presién
Net Weight Peso neto

T @ El producto contiene una sustancia

liquida dificilmente inflamable (grado

1 Unidad exterior 9 Compresor de seguridad A2L).
2 Unidad interior 10  Deposito de aspiracion
3 Bateria interior 11 Valvula de 4 vias
Leer las instrucciones
4 Lado del tubo de gas 12  Bateria exterior
o e aeamomocoe | [IMNNINAN] <o o S e e posuecer
6  Filtro rante el modo calefac- 32 hasta 62 cifra = fecha de produccion
. . cion === | (afio/lsemana)
’ VIR Gl R msta 14 Direccién del flujo du- Pos. 72 a 162 = referencia del producto
electronica rante el modo refrigera-
8 Filtro cién

Homologacién CE

3.5
3.3 Rangos de temperatura permitidos para el
funcionamiento

La potencia de refrigeracion/calefaccion de la unidad interior

varia en funcion de la temperatura ambiente de la unidad Con el distintivo CE se certifica que los productos cumplen
exterior. los requisitos basicos de las directivas aplicables conforme
figura en la declaracién de conformidad.
Refrigeracion Calefaccion o » . .
Puede solicitar la declaracion de conformidad al fabricante.
Unidad exterior -15...50 °C -15...30°C
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3.6 Informacion acerca del refrigerante
3.6.1

fm\
S

Informacién Medioambiental

Indicacién
Esta unidad contiene gases fluorados de efecto
invernadero.

Su mantenimiento y eliminacién solamente los po-
dra realizar el personal autorizado debidamente
cualificado. Todos los instaladores que manipu-
len el sistema de refrigeracion deben estar ade-
cuadamente cualificados y llevar la certificacion
valida otorgada por la organizacién autorizada en
cada pais por esta industria. Si necesita otro téc-
nico para mantener y reparar el aparato, debe ser
supervisado por la persona que lleva la cualifica-
cion para usar el refrigerante inflamable.

Gas refrigerante R32, GWP=675.

Carga extra de refrigerante

En conformidad con el reglamento (UE) n.° 517/2014 sobre
ciertos gases fluorados de efecto invernadero, en los casos
de carga adicional de refrigerante es obligatorio:

» Rellenar la pegatina que acompafia a la unidad indi-
cando la cantidad de la carga de refrigerante de fabrica
(véase la placa de caracteristicas), la carga adicional de
refrigerante y la carga total.

Altura
de la
abertura
de venti-
lacion 4 7 10 15 20 30 50

[m]

Superficie [m?]

0,6 0,68 | 090 | 1,08 | 1,32 | 1,63 | 1,87 | 2,41

1,5 1,71 | 2,26 | 2,70 | 3,31 | 3,82 | 4,67 | 6,03

1,8 2,05 | 2,71 | 3,24 | 397 | 458 | 561 | 7,24

2 2,28 | 3,01 | 3,60 | 441 | 509 | 6,23 | 8,05

2,2 250 | 3,31 | 3,96 | 485 | 560 | 6,86 | 8,85

2,5 284 | 3,76 | 450 | 551 | 6,36 | 7,79 | 10,06

3 341 | 452 | 540 | 6,61 | 7,63 | 9,35

12,07

|| Contains fluorinated greenhouse gases

o[ Ja-\®
T e[ e @
_©

B,

r‘ O 90:0-= kg —
s 0 e = €09, ()

5o

1 Carga de refrigerante 4 Emisiones de gas de

de fabrica del pro-
ducto: véase la placa
de caracteristicas de
la unidad

Cantidad de llenado
de refrigerante adicio-
nal (rellenada in situ)
Cantidad total de
llenado de refrigerante

efecto invernadero
de la carga total de
refrigerante expre-
sadas en toneladas
de CO: equivalentes
(redondeado hasta 2
decimales)

Unidad exterior

Botella de refrigerante
y llave de carga

3.6.2 Carga maxima de refrigerante

Dependiendo de la zona de la habitaciéon donde se vaya a
instalar el aire acondicionado con refrigerante R32, la carga
de refrigerante no debe superar la carga maxima de refrige-
rante permitida [kg] que se muestra en la siguiente tabla. De
esta forma se evitaran posibles problemas de seguridad de-
bido a la concentracion excesiva de refrigerante dentro de la
habitacion en caso de fugas.

Determine la carga de refrigerante con la siguiente tabla:
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» No mezcle otros refrigerantes o sustancias que no sean
el refrigerante especificado (R32).

» Si hay una pérdida de gas refrigerante, es necesario ase-
gurar de inmediato la ventilacion del area. El refrigerante
R32 podria causar la presencia de gases téxicos en el
ambiente, si entrara en contacto con una llama.

» Todos los equipos necesarios para la instalacion y el
mantenimiento (bomba de vacio, manémetro, manguera
de carga flexible, detector de fugas de gas, etc.) deben
estar certificados para su uso con gas refrigerante R32.

» No utilice la misma instrumentacién (bomba de vacio,
manémetro, manguera de carga, detector de fugas de
gas, etc.) con diferentes tipos de refrigerantes. El uso
de diferentes gases refrigerantes puede causar dafios al
instrumento o al aire acondicionado.

» Cumpla con las instrucciones contenidas en este manual
con respecto a la instalacion, el mantenimiento y la ins-
trumentacion necesaria para el refrigerante R32.

» Respete las normativas vigentes para el uso de gas refri-
gerante R32.

4 Montaje
4.1 Comprobacion del material suministrado
» Compruebe si el material suministrado esta completo e
intacto.
Cantidad Denominacion
1 Unidad exterior
2 Tapon de drenaje (solo con unidades exte-
riores de mayor tamafo)
1 Pieza de union de la manguera de descarga
de condensados
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4.2 Dimensiones g

) Indicacion
4.2.1 Dimensiones de la unidad exterior [I] Prevea suficiente espacio para acceder ade-
= cuadamente a las valvulas de servicio en el la-

teral derecho de la unidad exterior. Se reco-
“ —‘ mienda una distancia minima de 500 mm.

— 4.4 Seleccion del lugar de instalacion de la
unidad exterior

1.  Tenga en cuenta las distancias minimas requeridas.

w Indicacion
[E Para facilitar el acceso a las valvulas de

servicio en el lado de la unidad exterior, se

s

\\‘\\““M =
\

B 5 i recomienda alli una distancia minima de
Jgﬁ,li
) 50 cm.
o)
® @
‘ = B — 2. Al escoger el lugar de instalacion, tenga en cuenta
‘ > que cuando el producto esté en funcionamiento puede

F transferir vibraciones al suelo o a las paredes conti-
guas. Por esta razén, monte el producto con la sufi-
L ciente distancia con paredes, muros y ventanas.
/ 3. Monte la unidad exterior con una distancia minima de
3 cm con el suelo para poder instalar el conducto de
desagtie del condensado debajo de la unidad exterior.

3
. A

7
1/

)
El
M

ol
4, En caso de realizar la instalacion de la unidad exte-
. | rior en el suelo, compruebe si el suelo tiene la sufi-
\ ciente capacidad de carga para soportar el peso del
—cs < Y producto.
5. En caso de realizar la instalacion de la unidad exterior
en una fachada, compruebe si la pared y los soportes

Y] T = T tienen la suficiente capacidad de carga para soportar

025WNO 035WNO 050WNO 065WNO el peso del producto.
A 675 mm 675 mm 745 mm 889 mm DD

il - 24,5 k
B 732 mm 732 mm 802 mm 958 mm Validez: VAIB1-025WNO g
c 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm Validez: VAIB1-035WNO 25,5 kg
D 163 mm 163 mm 163,7 mm 165,6 mm Validez: VAIB1-050WNO 31,5kg
E 555 mm 555 mm 555 mm 660 mm
Validez: VAIB1-065WNO 41,5 kg

F 455 mm 455 mm 512 mm 570 mm
G 310 mm 310 mm 332 mm 371 mm

330 mm 330 mm 350 mm 402 mm .z
H 5 Instalacion

4.3 Distancias minimas 5.1 Instalacion hidraulica
5.1.1 Conexion de los conductos de refrigerante a
la unidad exterior
o =300 - - —
=] T — Indicacion
>300 A =500 22000 [ﬂ, La instalacion es mas sencilla si primero se co-

necta la tuberia de gas. La tuberia de gas es la de
grosor superior.

Monte la unidad exterior en el lugar previsto.

2. Retire los tapones de proteccion de las llaves de corte
de los conductos de refrigerante de la unidad exterior.
3.  Doble con cuidado los conductos de refrigerante insta-
lados hacia la unidad exterior.

. Introduzca las tuercas en los conductos de refrigerante
» Instale y coloque el producto correctamente y respetando y realice el abocardado.

las distancias minimas indicadas en el plano. 5

100000001
JO000000)

Una los conductos de refrigerante con las correspon-
dientes llaves de corte de la unidad exterior.
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6. Deje cerradas las llaves de corte.

7.  Selle los puntos de separacion del aislamiento térmico
con cinta aislante.

5.1.2 Planificar el retorno de aceite al compresor

El circuito de refrigerante contiene un aceite especial que
lubrica el compresor de la unidad exterior. Para facilitar el
retorno del aceite al compresor:

» A ser posible situe la unidad interior en un lugar mas
elevado que la unidad exterior.

» Monte la tuberia de aspiracién (la mas gruesa) con pen-
diente hacia el compresor.

En alturas superiores a 7,5 m:

» Monte un codo delante de la unidad exterior para favore-
cer adicionalmente el retorno del aceite.

5.2 Instalacion eléctrica
5.2.1

Instalacion eléctrica

Peligro
Peligro de muerte por electrocucion

Si toca los componentes conductores de
tension, existe peligro de descarga eléctrica.

» Retire el enchufe de red. También puede
desconectar la tension del producto
(dispositivo de separacion con abertura
de contacto de como minimo 3 mm, p. €;j.,
fusible o interruptor automatico).

» Asegurelo para impedir que se pueda
conectar accidentalmente.

» Espere al menos 30 min hasta que los

condensadores se hayan descargado.

Verifique que no hay tension.

Una la fase y la toma de tierra.

vvyyvyywy

Cubra o ponga una barrera a las piezas
préoximas sometidas a tension.

» La instalacion eléctrica debe ser realizada Unicamente
por un especialista electricista.

5.2.2 Preparacion de la instalacion eléctrica

1. Deje sin tensién el producto.

2.  Espere al menos 30 minutos hasta que los condensa-
dores se hayan descargado.

3. Verifique que no hay tension.

4. Instale un interruptor diferencial de tipo B en el lugar
de instalacion en caso de que esté prescrito.

5.2.3 Cablear

1. Utilice los elementos de descarga de traccion.
2. Acorte los cables de conexién segun necesite.

8000011826_00 Instrucciones de instalaciéon y mantenimiento

Cortocircuite la fase y el conductor neutro.

SSS|

L 30 mm max.

3. Para evitar cortocircuitos por el desprendimiento acci-
dental de un conductor, pele el revestimiento de los ca-
bles flexibles como maximo hasta 30 mm.

4.  Asegurese de no dafar el aislamiento de los conducto-
res interiores al pelar el cable.

5. Retire unicamente el aislamiento de los conductores
interiores necesario para obtener una conexion fiable y
estable.

6.  Para evitar un cortocircuito debido a que se aflojen los
hilos, aisle los cables.

7.  Compruebe que todos los conductores queden fijos al
insertarlos en los bornes del conector. En caso nece-
sario, vuelva a fijarlos.

5.2.4 Conexion eléctrica de la unidad exterior

1. Retire la cubierta de proteccion existente delante de
las conexiones eléctricas de la unidad exterior.

2. Conecte los conductores individuales del cable de co-
nexion a red y del cable de unién a la unidad interior
de acuerdo con el diagrama de conexion.

3. Aisle los conductores no utilizados con cinta aislante
y asegurese de que no puedan entrar en contacto con
piezas bajo tension.

4.  Fije los cables instalados en las descargas de traccion
de la unidad exterior.

5. Monte la cubierta de proteccion delante de las conexio-
nes eléctricas.

5.2.5 Esquema de conexiones

IN(1) L(3)
Tl ISBleE]
ya

R

L

AN =
N L 2 &)
_——
220-
240V
1 Cable de union azul 3 Cable de union marrén
2 Cable de unién negro 4 Cable de unién amarillo

y verde
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6

6.1

S\

Puesta en marcha

Comprobacién de fugas

Indicacion

m Antes de comenzar con la operacion, asegurese

de utilizar guantes de proteccion para manipular
el refrigerante.

Hacer vacio en la instalacion

30

Suelte el tapon de la valvula de servicio (1) y conecte
un manometro (4) a la valvula de servicio (3) de la
tuberia de aspiracion (2) .

Conecte una bombona de nitrégeno (6) con el ma-
norreductor al manémetro (4) .

Abra la llave (5) de la bombona de nitrégeno (6) ,
ajuste el manorreductor y abra las valvulas de cierre
del manémetro.

Compruebe la estanqueidad de todas las conexiones y
uniones de los latiguillos (7) .

Cierre todas las valvulas en el mandmetro y retire la
bombona de nitrégeno.

Reduzca la presién del sistema abriendo lentamente
las llaves de cierre del manémetro.

En caso de no haber fugas, continte realizando vacio
en la instalacion (- Pagina 30) .

Indicaciéon
@ Conforme a la normativa 517/2014/EC, el
circuito refrigerante al completo debera so-
meterse a comprobaciones periodicas para
localizar posibles fugas. Tome las medidas
necesarias para garantizar la realizacién de
dichas pruebas, asi como la correcta intro-
duccion del resultado de las mismas en el
registro de mantenimiento de la maquina.
La prueba de fugas debera realizarse con la
siguiente frecuencia:
Sistemas con menos de 7,41 kg de refrige-
rante => no es necesaria una prueba de fu-
gas periddica.
Sistemas con 7,41 kg o mas de refrigerante
=> al menos una vez al afo.
Sistemas con 74,07 kg o mas de refrige-
rante => al menos una vez cada seis me-
ses.
Sistemas con 740,74 kg o mas de refrige-
rante => al menos una vez cada tres meses.

Conecte un manémetro (2) a la valvula de servicio (1)
de la tuberia de aspiracion.

Conecte una bomba de vacio (3) en la toma de servi-
cio del mandmetro.

Asegurese de que las llaves del mandmetro estan
cerradas.

Ponga en marcha la bomba de vacio y abra la llave de
cierre del manémetro, la valvula "Low" (valvula de baja
presion) del mandmetro.

Asegurese de que la valvula "High" (valvula de alta
presion) esta cerrada.

Deje que la bomba de vacio funcione durante al menos
30 minutos (dependiendo del tamario de la instalacién)
para que realice el vaciado.

Compruebe la aguja del manémetro de baja presion:
deberia indicar -0,1 MPa (-76 cmHg).

Cierre la valvula “Low” del manémetro, y cierre la val-
vula de vacio.

Compruebe la aguja del manémetro transcurridos
aproximadamente 10-15 minutos: la presion no de-
beria subir. En caso de que suba, hay fugas en el cir-
cuito. En ese caso repita el proceso descrito en la sec-
cion Comprobacion de fugas (- Pagina 30) .

Indicacion
@ No contintie con el siguiente paso hasta que
una evacuacion satisfactoria de la instala-
cion se ha completado.

Instrucciones de instalacion y mantenimiento 8000011826_00



6.3

Puesta en marcha de la instalacion

Condicién: Longitud del conducto de refrigerante > 5 m

Suelte los tapones (1) (5) y abra las valvulas de servi-
cio (2) (3) girando la lave Allen (4) 90° en sentido anti-
horario, y ciérrela transcurridos 6 segundos: la instala-
cion se llenara de refrigerante.

Compruebe de nuevo la estanqueidad de la instala-
cion.

— Sino hay fugas, siga adelante.

Retire el mandmetro con las mangueras de unién de
las valvulas de servicio.

Abra las valvulas de servicio (2) (3) girando la llave
Allen (4) en sentido antihorario hasta notar un ligero
tope.

Cierre las valvulas de servicio con los tapones corres-
pondientes (1) (5) .

Ponga en marcha la instalacion y haga funcionar al
aparato unos instantes, comprobando que funciona
correctamente en todos los modos.

Relleno de refrigerante adicional

i

Indicacién
Si la longitud de los conductos de refrigerante su-

pera los 5 m, se deben cargar 16 g de refrigerante
por cada metro adicional de conducto de refrige-
rante.

Ejemplo: la longitud de los conductos de refrige-
rante es de 7 m.

7m-5m=2m- 2veces 16 g = 32 g de refrige-
rante adicional

8000011826_00 Instrucciones de instalaciéon y mantenimiento

Advertencia

iPeligro de dafios personales al manipular

refrigerantes!

El refrigerante puede inflamarse, provocar

congelacion e irritar la piel, los ojos y las vias

respiratorias.

» Trabaje con refrigerantes exclusivamente
si esta cualificado para manipularlos.

» No fume y evite las llamas abiertas.

» Utilice guantes y gafas de proteccion.

» Evite el contacto directo con la piel o los
0jos.

» Proporcione una suficiente ventilacion.

Retire el casquillo (1) y conecte un mandémetro (4) en
la conexién de mantenimiento (2) de la llave de corte
inferior (3) de la unidad exterior.

Deje cerrada la llave de corte.

Conecte una bombona de refrigerante (R32) (6) en el
lado de alta presiéon del mandmetro.

Abra la llave de corte (5) de la bombona de refrigerante.
Abra las llaves de corte del manémetro.

< Las mangueras conectadas se llenan de refrigerante.
Coloque la botella de refrigerante en una bascula (7).
Abra la conexion de mantenimiento.

Anada refrigerante adicional.

— 16 g de refrigerante por metro adicional de conducto
de refrigerante

Cierre las llaves de corte de la botella de refrigerante y
del manémetro.
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Entrega del aparato al usuario

» Una vez finalizada la instalacion, muestre al usuario la
localizacion y la funcion de los dispositivos de seguridad.

» Haga especial hincapié en aquellas indicaciones de se-
guridad que el usuario debe tener en cuenta.

» Senfale al usuario la necesidad de respetar los intervalos
de mantenimiento prescritos para el aparato.

8 Solucion de problemas

8.1 Solucién de averias
» Solucione los problemas segun la tabla de solucion de
problemas del apéndice.

8.2 Adquisicion de piezas de repuesto

Los repuestos originales del producto estan certificados de
acuerdo con la comprobacién de conformidad del fabricante.
Si durante la reparacion o el mantenimiento emplea piezas
no certificadas o autorizadas, el producto no se correspon-
dera con las normas actuales y el certificado de conformidad
del producto perdera su validez.

Recomendamos encarecidamente la utilizacion de piezas de
repuesto originales del fabricante, ya que con ello, se garan-
tiza un funcionamiento correcto y seguro del producto. Para
recibir informacion sobre las piezas de repuesto originales,
dirijase a la direccion de contacto que aparece en la pagina
trasera de las presentes instrucciones.

» Sinecesita piezas de repuesto para el mantenimiento o
la reparacion, utilice exclusivamente piezas de repuesto
autorizadas para el producto.

9 Revisién y mantenimiento

9.1 Intervalos de revisiéon y mantenimiento

Indicacién

Conforme a la normativa 517/2014/EC, el circuito
refrigerante al completo debera someterse a com-
probaciones periddicas para localizar posibles fu-
gas. Tome las medidas necesarias para garanti-
zar la realizacion de dichas pruebas, asi como la
correcta introduccién del resultado de las mismas
en el registro de mantenimiento de la maquina.
La prueba de fugas debera realizarse con la si-
guiente frecuencia:

Sistemas con menos de 7,41 kg de refrigerante
=> no es necesaria una prueba de fugas perié-
dica.

Sistemas con 7,41 kg o mas de refrigerante => al
menos una vez al afio.

Sistemas con 74,07 kg o mas de refrigerante =>
al menos una vez cada seis meses.

Sistemas con 740,74 kg o mas de refrigerante =>
al menos una vez cada tres meses.

» Observe los intervalos minimos de revision y manteni-
miento. En funcion del resultado de la revisidon puede
requerirse un mantenimiento antes de la fecha progra-
mada.
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9.2 Revision y mantenimiento
# Trabajo de mantenimiento Intervalo
1 Aspiracion del filtro de aire con el | Cada vez que
aspirador y/o aclarado con agua y | se realice
secado el manteni-
miento
2 Limpieza del intercambiador de Semestral
calor 32
3 Comprobacion de la suciedad de Cada vez que
las mangueras de descarga de se realice
condensado y limpieza en caso el manteni-
necesario miento
4 Comprobacion de la estanqueidad | Cada vez que
de todas las conexiones y uniones | se realice
del circuito refrigerante el manteni-
miento
9.3 Limpieza del intercambiador de calor

Advertencia

Peligro de lesiones al trabajar en el inter-
cambiador de calor de placas

jiLas placas del intercambiador de calor estan
afiladas!

» Utilice guantes de proteccién durante
todos los trabajos en el intercambiador
de calor.

1. Retire el revestimiento del producto.

2. Retire todos los cuerpos extrafios que puedan dificultar
la circulacién de aire de la superficie de las laminas del
intercambiador de calor.

3.  Retire el polvo con aire comprimido.

4.  Limpie cuidadosamente el intercambiador de calor con
agua y un cepillo suave.

5.  Seque el intercambiador de calor con aire comprimido.

10 Puesta fuera de servicio

10.1 Puesta fuera de servicio definitiva

1. Recupere el refrigerante.
2.  Desmonte el producto.

3.  Recicle el producto, incluidos los componentes, o llé-
velo a un centro adecuado de recogida.

11 Eliminar el embalaje
» Elimine el embalaje de forma adecuada.

» Se deben tener en cuenta todas las normativas relevan-
tes.
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12 Servicio de Asistencia Técnica
Puede encontrar los datos de contacto de nuestro Servicio

de Asistencia Técnica en el anexo Country specifics o en
nuestra pagina web.

8000011826_00 Instrucciones de instalaciéon y mantenimiento
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Anexo

A Deteccidén y solucion de averias

SINTOMAS

POSIBLES CAUSAS

SOLUCIONES

Después de encender la unidad, el display
no se ilumina y al pulsar las funciones no
emite sonido.

No hay fuente de alimentacion, o la conexién
del enchufe de alimentacion es deficiente.

Compruebe si se debe a un fallo de alimen-
tacion. Si es asi, espere la reanudacion de
corriente. Si no es asi, compruebe el circuito
de la fuente de alimentacion y asegurese de
que el enchufe esté bien conectado.

Después de encender la unidad, el disyuntor
de la vivienda se apaga de inmediato.
Después de encender la unidad, se produce
un corte de corriente.

Mal conexién del cableado, mal estado del
cableado, humedad en la parte eléctrica.

Seleccion del protector de corriente inade-
cuada.

Asegurese de que la unidad esté conectada
a tierra correctamente.

Asegurese de que el cableado eléctrico esté
conectado correctamente.

Compruebe el cableado de la unidad interior.
Compruebe si el aislamiento del cable de ali-
mentacion esta dafiado; si es asi, cambielo.
Seleccione un protector de corriente ade-
cuado.

Después de encender la unidad, el indicador
de transmision parpadea al pulsar las funcio-
nes pero no se produce ninguna accion.

Mal funcionamiento del mando a distancia.

Cambie las pilas para el mando a distancia.
Repare o reemplace el mando a distancia.

RE

FRIGERACION O CALEFACCION INSUFICIENTE

Observe la temperatura establecida en el
mando a distancia.

La temperatura establecida es incorrecta.

Ajuste la temperatura establecida.

La potencia del ventilador es muy baja.

La velocidad del motor del ventilador de la
unidad interior es demasiado baja.

Ajuste la velocidad del ventilador a alta o
media.

Ruidos molestos.
Refrigeracion y calefaccion insuficiente.
Ventilaciéon insuficiente.

El filtro de la unidad interior esta sucio o
obstruido.

Compruebe si el filtro esta sucio y si es asi,
proceda a limpiarlo.

En modo calefaccion la unidad expulsa aire
frio.

Mal funcionamiento de la valvula de 4 vias.

Contacte con el servicio técnico de post-
venta.

La lama horizontal no puede oscilar.

Mal funcionamiento de la lama horizontal.

Contacte con el servicio técnico de post-
venta.

El motor del ventilador de la unidad interior
no funciona.

Mal funcionamiento del motor del ventilador
de la unidad interior.

Contacte con el servicio técnico de post-
venta.

EI motor del ventilador de la unidad exterior
no funciona.

Mal funcionamiento del motor del ventilador
de la unidad exterior.

Contacte con el servicio técnico de post-
venta.

El compresor no funciona.

Mal funcionamiento del compresor.
El compresor ha parado por termostato.

Contacte con el servicio técnico de post-
venta.

LA UNIDAD

DE AIRE ACONDICIONADO TIENE UNA FUGA DE AGUA

Fuga de agua en la unidad interior.
Fuga de agua en la tuberia de drenaje.

La tuberia de drenaje esta bloqueada.

La tuberia de drenaje no tiene suficiente
caida.

La tuberia de drenaje esta rota.

Elimine los objetos extrafios dentro del tubo
de desague.

Reemplace la tuberia de de drenaje.

Fuga de agua desde la conexién de las tu-

berias de la unidad interior.

El aislante de las tuberias no esta suficiente-
mente ajustado.

Aisle las tuberias de nuevo vy fijelas firme-
mente.

SONIDO ANORMAL Y VIBRACION DE LA UNIDAD

Se puede escuchar el ruido del agua.

Al encender o apagar la unidad, esta emite
sonidos anémalos debido al flujo de refrige-
rante.

Fenémeno normal. El sonido anormal desa-
parecera después de unos minutos.

La unidad interior emite un sonido anormal.

Objetos extrafios dentro de la unidad interior
o componentes haciendo conexion.

Retire los objetos extrafios. Ajuste la posi-
cion de todas las piezas de la unidad inte-
rior, apriete los tornillos y aplique aislante
entre las piezas conectadas.

La unidad exterior emite un sonido anormal.

Objetos extrafios dentro de la unidad exterior
o componentes haciendo conexion.

Retire los objetos extrafios. Ajuste la posi-
cién de todas las piezas de la unidad exte-
rior, apriete los tornillos y aplique aislante
entre las piezas conectadas.

34

Instrucciones de instalacion y mantenimiento 8000011826_00




B Caddigos de error de la unidad exterior

i

Indicacion
Los codigos de error se muestran en la pantalla de la unidad interior.

Descripcion del fallo | Cédigo Estado de la unidad Posibles causas
de error
Fallo en el sensor de Durante el funcionamiento en modo refrigera- El sensor de temperatura exterior no se ha co-
temperatura ambiente cién o deshumidificacion el compresor se de- nectado correctamente o esta dafiado. Com-
3 tiene mientras funciona el ventilador de la uni- pruébelo consultando la tabla de resistencia del
dad interior. sensor de temperatura.
Durante el funcionamiento en modo calefaccion
la unidad se detiene por completo.
Fallo en el sensor Durante el funcionamiento en modo refrigera- El sensor de temperatura exterior no se ha co-
de temperatura del cién o deshumidificacion el compresor se de- nectado correctamente o esta dafiado. Com-
condensador F4 tiene mientras funciona el ventilador de la uni- pruébelo consultando la tabla de resistencia del
dad interior. sensor de temperatura.
Durante el funcionamiento en modo calefaccion
la unidad se detiene por completo.
Fallo en el sensor Durante el funcionamiento en modo refrigera- — El sensor de temperatura exterior no se ha
de temperatura de cion o deshumidificacion el compresor se de- conectado bien o esta dafiado. Comprué-
descarga tiene después de funcionar durante unos 3 mi- belo consultando la tabla de resistencias
F5 nutos y el ventilador de la unidad interior fun- para el sensor de temperatura.
ciona con normalidad.
Durante el funcionamiento en modo calefaccion | El cabezal del sensor de temperatura no se
. ) . ha insertado en el tubo de cobre.
la unidad se detiene por completo después de
funcionar durante unos 3 minutos.
Proteccion de sobre- Durante el funcionamiento en modo refrigera- Consulte el andlisis de averias (proteccion
carga de corriente de cién o deshumidificacion el compresor se de- IPM, proteccion de pérdida de sincronismo y
fase para el compre- p5 tiene mientras el ventilador de la unidad interior | proteccion de sobreintensidad de corriente de
sor funciona. fase para el compresor).
Durante el funcionamiento en modo calefaccion
la unidad se detiene por completo.
Moédulo de proteccion Durante el funcionamiento en modo refrigera- Después de que la unidad completa esté sin
contra alta tempera- cion el compresor se detiene mientras el venti- tension durante 20 minutos, compruebe si la
tura del driver P8 lador de la unidad interior funciona. grasa térmica del médulo IPM de la placa de
Durante el funcionamiento en modo calefaccion | exterior AP1 es suficiente y si el radiador esta
la unidad se detiene por completo. bien insertado. Si no sirve, sustituya el panel de
control AP1.
Proteccién contra so- Durante el funcionamiento en modo refrigera- — El protector de sobrecarga esta dafiado.
brecarga del compre- cion el compresor se detienen mientras el venti- En estado normal, la resistencia de este
sor H3 lador de la unidad interior funciona. terminal debe ser inferior a 1 ohmio.
:Zuri::jt: delsfeugzlt(i):naemlir:tgoi:] Té?:o calefaccion | _ Consulte el andlisis de averias (proteccion
u P pieto. contra descarga, sobrecarga).
Desincronizacion del Durante el funcionamiento en modo refrigera- Consulte el andlisis de averias (proteccion
compresor cion el compresor se detienen mientras el venti- | IPM, proteccion de pérdida de sincronismo y
H7 lador de la unidad interior funciona. proteccion de sobreintensidad de corriente de
Durante el funcionamiento en modo calefaccion | fase para el compresor).
la unidad se detiene por completo.
Proteccion de alto El compresor se detiene y el motor del ventila- Para proteger los componentes electrénicos al
voltaje dor de la unidad exterior se para 30 segundos detectar alto voltaje
L9 después, 3 minutos después el motor del ven-
tilador y el compresor se vuelven a poner en
marcha.
Error no definido de la Durante el funcionamiento en modo refrigera- — La temperatura ambiente exterior excede
unidad exterior cion el compresor y el ventilador de la unidad el rango de operacién de la unidad (por
interior se detienen mientras el ventilador de la ejemplo: menos de 20 °C o mas de 60 °C
unidad interior funciona. en modo refrigeracion; mas de 30 °C en
Durante el funcionamiento en modo calefaccion modo calefaccion)
oF el compresor, el ventilador exterior y el ventila- | _ 0 4e arranque del compresor

dor interior dejan de funcionar.

— Los cables del compresor no estan conecta-
dos firmemente

— El compresor esta dafiado

— La placa principal esta dafiada

8000011826_00 Instrucciones de instalaciéon y mantenimiento

35



C Esquemas de conexiones
CA Esquema de conexiones de la unidad exterior

Validez: VAIB1-025WNO
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Unidad interior Sensor de temperatura ambiente exterior (15k)

Unidad exterior Sensor de temperatura de descarga (50k)

Placa base de la unidad exterior Motor del ventilador

© 0 N O

Valvula de 4 vias Compresor

a »p O N =

Sensor de temperatura de bateria (20k)
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c.2

Esquema de conexiones de la unidad exterior

Validez: VAIB1-035WNO
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1 Unidad interior 6 Sensor de temperatura ambiente exterior (15k)
2 Unidad exterior 7 Sensor de temperatura de descarga (50k)
8 Placa base de la unidad exterior 8 Valvula de expansion electronica
4 Valvula de 4 vias 9 Motor del ventilador
5 Sensor de temperatura bateria (20k) 10 Compresor
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C.3

Validez: VAIB1-050WNO Y VAIB1-065WNO

Esquema de conexiones de la unidad exterior
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1 Unidad interior 7 Sensor de temperatura de descarga (50k)
2 Unidad exterior 8 Valvula de expansion electronica
& Placa base de la unidad exterior 8 Motor del ventilador
4 Valvula de 4 vias 9 Compresor
® Sensor de temperatura de bateria (20k) 10 Protector de sobrecarga del compresor
6 Sensor de temperatura ambiente exterior (15k)
D Lista de resistencias para sensor de temperatura
Tabla de resistencia del sensor de Tabla de resistencia del sensor de Tabla de resistencia del sensor de
temperatura ambiente para unidades temperatura de bateria para unidades temperatura de descarga para unidades
interiores y exteriores (15K) interiores y exteriores (20K) exteriores (50K)
Temperatura Resistencia Temperatura Resistencia Temperatura Resistencia
-19°C 138,10 kQ -19°C 181,40 kQ -30°C 911,400 kQ
-18°C 128,60 kQ -15°C 145,00 kQ -25°C 660,8 kQ
-16 °C 115,00 kQ -10°C 110,30 kQ -20 °C 486,5 kQ
-14 °C 102,90 kQ -5°C 84,61 kQ -15°C 362,9 kQ
-12°C 92,22 kQ 0°C 65,37 kQ -10°C 274 kQ
-10°C 82,75 kQ 5°C 50,87 kQ -5°C 209 kQ
-8°C 74,35 kQ 10 °C 39,87 kQ 0°C 161 kQ
-6 °C 66,88 kQ 15°C 31,47 kQ 5°C 125,1 kQ
-4°C 60,23 kQ 20 °C 25,01 kQ 10 °C 98 kQ
-2°C 54,31 kQ 25°C 20,00 kQ 15°C 77,35 kQ
0°C 49,02 kQ 30°C 16,10 kQ 20 °C 61,48 kQ
2°C 44,31 kQ 35°C 13,04 kQ 25°C 49,19 kQ
4°C 40,09 kQ 40 °C 10,62 kQ 30 °C 39,61 kQ
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Tabla de resistencia del sensor de Tabla de resistencia del sensor de Tabla de resistencia del sensor de
temperatura ambiente para unidades temperatura de bateria para unidades temperatura de descarga para unidades
interiores y exteriores (15K) interiores y exteriores (20K) exteriores (50K)
Temperatura Resistencia Temperatura Resistencia Temperatura Resistencia
6°C 36,32 kQ 45 °C 8,71 kQ 35°C 32,09 kQ
8°C 32,94 kQ 50 °C 7,17 kKQ 40 °C 26,15 kQ
10 °C 29,90 kQ 55 °C 5,94 kQ 45 °C 21,43 kQ
12 °C 27,18 kQ 60 °C 4,95 kQ 50 °C 17,65 kQ
14 °C 24,73 kQ 65 °C 4,14 kQ 55 °C 14,62 kQ
16 °C 22,53 kQ 70 °C 3,48 kQ 60 °C 12,17 kQ
18 °C 20,54 kQ 75 °C 2,94 kQ 65 °C 10,18 kQ
20 °C 18,75 kQ 80 °C 2,50 kQ 70 °C 8,555 kQ
22°C 17,14 kQ 85 °C 2,13 kQ 75 °C 7,224 kQ
24 °C 15,68 kQ 90 °C 1,82 kQ 80 °C 6,129 kQ
26 °C 14,36 kQ 95 °C 1,56 kQ 85 °C 5,222 kQ
28 °C 13,16 kQ 100 °C 1,35 kQ 90 °C 4,469 kQ
30°C 12,07 kQ 105 °C 1,16 kQ 95 °C 3,841 kQ
32°C 11,09 kQ 110 °C 1,01 kQ 100 °C 3,315 kQ
34 °C 10,20 kQ 115 °C 0,88 kQ 105 °C 2,872 kQ
36 °C 9,38 kQ 120 °C 0,77 kQ 110 °C 2,498 kQ
38 °C 8,64 kQ 125 °C 0,67 kQ 115 °C 2,182 kQ
40 °C 7,97 kQ 130 °C 0,59 kQ 120 °C 1,912 kQ
42 °C 7,35 kQ 135°C 0,52 kQ 125°C 1,682 kQ
44 °C 6,79 kQ
46 °C 6,28 kQ
48 °C 5,81 kQ
50 °C 5,38 kQ
52 °C 4,99 kQ
54 °C 4,63 kQ
56 °C 4,29 kQ
58 °C 3,99 kQ

E Datos técnicos

Datos técnicos — Unidad exterior

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO

Tension 220 ...240V 220 ...240V 220 ...240V 220 ...240V
S;:‘ti:i'lsotm Frecuencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Fase 1 1 1 1
Modo de fuente de alimentacién Unidad exterior Unidad exterior Unidad exterior Unidad exterior
Potencia en modo frio 2700 W 3.510 W 5.300 W 7.100 W
Potencia en modo bomba de calor 3.000 W 3.810 W 5.600 W 7.800 W
Potencia de entrada (modo frio) 680 W 962 W 1.501 W 2.030 W
Potencia de entrada (modo bomba de calor) | 680 W 953 W 1.393 W 2.000 W
Corriente en modo frio 32A 46 A 72A 9A
Corriente en modo bomba de calor 32A 4,7 A 6,3 A 93A
Capacidad nominal 1.400 W 1.800 W 2.350 W 3.000 W
Corriente nominal en modo frio 6 A 69A 10 A 13A
Corriente nominal en modo bomba de calor | 6,2 A 8 A 10,5 A 13,5A
Caudal volumétrico de aire 1.950 m¥h 1.950 m*h 2.200 m3¥h 3.600 m3¥h
Volumen de deshumidificacion 0,8 I/h 1,4 1/h 1,8 1/h 2,4 1/h
EER 3,97 3,65 3,53 35
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VAIB1-025WNO

VAIB1-035WNO

VAIB1-050WNO

VAIB1-065WNO

cop

4,41

4,00

4,02

3,9

Modelo del compresor

QXF-A082zC170

FTz-AN108ACBD

QXF-A120zH170A

QXFS-M180zX170

Tipo de aceite, compresor

ZE-G;ES RB68GX
0 equivalente

FW68DA o equiva-
lente

FW68DA o equiva-
lente

FW68DA o equiva-
lente

Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo
Consumo max. de corriente, compresor 2,56 A 4,40 A 5,00 A 3,50 A
Potencia max. de entrada, compresor 756,6 W 758 W 1.096 W 1.610 W
Tipo de ventilador Flujo axial Flujo axial Flujo axial Flujo axial
Diametro, ventilador 400 mm 400 mm 420 mm 520 mm
Velocidad, motor del ventilador 850 rpm 900 rpm 880 rpm 800 rpm
Potencia de salida, motor del ventilador 30 W 30 W 30 W 60 W
‘(’:::t?ll;r::rméximo de corriente, motor del 04 A 04 A 04 A 0,65 A
Presion max. de funcionamiento (lado de 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa
alta presion/baja presion) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar)
Caudal volumétrico de aire 1.950 m%h 1.950 m*h 2.200 m¥h 3.600 m¥h
Mtodo de miacion it e gar | Vv de ot | Vit de v
Nivel de presion sonora 51 dB(A) 52 dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A)
Nivel de potencia acustica 61 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A)
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Refrigerante, cantidad de llenado 0,51 kg 0,55 kg 0,85 kg 1,5 kg

Indicacién

Datos técnicos — Tuberias de conexion

i

Si la longitud de los conductos de refrigerante supera los 5 m, se deben cargar 16 g de refrigerante por cada me-
tro adicional de conducto de refrigerante.

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO
Conducto de refrigerante, longitud
maxima sin carga adicional de refrige- | 5 m 5m 5m 5m
rante
Conducto de refrigerante, longitud
maxima con carga adicional de refri- 16 g/m 16 g/m 16 g/m 40 g/m
gerante
Conducto de refrigerante, altura ma-
xima (entre las conexiones de la uni- 10 m 10m 10m 10 m
dad interior y exterior)
Diametro exterior del conducto de " " " "
refrigerante (tubo de liquido) 4 & & 4
Dnar_netro exterior t:iel conducto de 3/8" 3/8" 12" 5/8"
refrigerante (tuberia de gas)
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1  Sigurnost

1.1 Upozorenja koja se odnose na

odredenu radnju

Klasifikacija upozorenja koja se odnose na
odredenu radnju

Upozorenja koja se odnose na odredenu rad-
nju klasificirana su znakovima upozorenja i
signalnim rije€ima u pogledu moguce opa-
snosti na sljedeci nacin:

Znakovi upozorenja i signalne rije€i
Opasnost!

Neposredna opasnost po zivot ili
opasnost od teskih tjelesnih ozljeda

Opasnost!
Opasnost po zivot od strujnog udara

Upozorenje!
Opasnost od laksih tjelesnih ozljeda

Oprez!
Rizik od materijalnih ili ekoloskih
Steta

=P P

1.2

U slu€aju nestrucne ili nenamjenske uporabe
moze doci do opasnosti do tjelesnih ozljeda

i opasnosti po zivot korisnika ili treCih osoba,

odn. oStecenja proizvoda i drugih materijalnih
vrijednosti.

Namjenska uporaba

Proizvod je predviden za klimatizaciju stam-
benih i uredskih prostora.

U namjensku uporabu ubraja se:

— uvazavanje prilozenih uputa za uporabu,
instaliranje i servisiranje proizvoda te svih
ostalih komponenti postrojenja

— instalaciju i montazu sukladno odobrenju
proizvoda i sustava

— postivanje svih uvjeta za inspekciju i servi-
siranje navedenih u uputama.

Osim toga, namjenska uporaba obuhvaca
instalaciju sukladno IP kédu.

Neka druga vrsta uporabe od one koja je
navedena u ovim uputama ili uporaba koja
prelazi granice ovdje opisane uporabe smatra
se nenamjenskom. U nenamjensku uporabu
ubraja se i svaka neposredna komercijalna i
industrijska uporaba.

Pozor!
Zabranjena je svaka zlouporaba uredaja.
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1.3  Opéeniti sigurnosni zahtjevi
1.3.1 Opasnost od nedovoljne kvalifikacije

Sljedece poslove smiju provoditi samo ovla-
Steni serviseri koji su za to kvalificirani:

- Montaza

— Demontaza

— Instalacija

— Pustanje u rad

— Inspekcija i odrzavanje
— Popravak

— Stavljanje izvan pogona

» Postupajte u skladu sa stanjem tehnike.

1.3.2 Opasnost po zivot od strujnog udara

U slu€aju dodira komponente koja provodi
napon postoji smrtna opasnost od strujnog
udara.

Prije radova na proizvodu:

» Proizvod dovedite u beznaponsko stanje
tako Sto Cete iskljuditi sva strujna napa-
janja u svim polovima (elektriCni separa-
tor prenaponske kategorije 11l za poptuno
odvajanje, npr. osigurac ili zastitna mrezna
sklopka).

» Osigurajte od ponovnog ukljuCivanja.

» Pricekajte barem 30 min dok se kondenza-
tori ne isprazne.

» Provjerite nepostojanje napona.

1.3.3 Rizik od ekoloskih steta izazvanih
rashladnim sredstvom

Proizvod sadrzi rashladno sredstvo sa znat-
nim GWP (GWP = Global Warming Potenti-
al).

» Vodite raduna da rashladno sredstvo ne
dospije u atmosferu.

» Ako ste kvalificirani ovlasteni serviser s
dozvolom za rad sa rashladnim uredajima,
onda proizvod odrzavajte s odgovarajuc¢om
zastitnom opremom i po potrebi provedite
zahvate na krugu rashladnog sredstva.
Proizvod reciklirajte ili zbrinite u skladu s
vazecim odredbama.
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1.3.4 Opasnost od opeklina, opeklina
vruéom vodom i smrzavanja zbog
vruéih i hladnih sastavnica

Na nekim sastavnim dijelovima, posebice na
neizoliranim cjevovodima, postoji opasnost
od izgaranja i smrzavanja.

» Na tim sastavnim dijelovima radite tek
kada postignu temperaturu okolisa.

1.3.5 Opasnost po Zivot zbog nedostatka
sigurnosne opreme

Na shema koje se nalaze u ovom dokumentu
nije prikazana sva sigurnosna oprema koja je
neophodna za stru€nu instalaciju.

» U sustav instalirajte neophodnu sigurno-
snu opremu.

» Pridrzavajte se doti¢nih nacionalnih i inter-
nacionalnih zakona, normi i direktiva.

1.3.6 Opasnost od ozljeda uslijed velike
tezine proizvoda

» Transportirajte proizvod uz pomo¢ najma-

nje dvije osobe.

1.3.7 Rizik od materijalne Stete uslijed
neprikladnog alata

» Koristite propisni alat.

1.3.8 Opasnost od ozljeda prilikom
rastavljanja panela proizvoda

Prilikom rastavljanja panela zbog ostrih ru-
bova okvira postoji veliki rizik od posjekotina.

» Kako se ne bi porezali, nosite zastitne ru-
kavice.
1.4 Propisi (smjernice, zakoni, norme)

» Pridrzavajte se nacionalnih propisa, normi,
direktiva, odredbi i zakona.

8000011826_00 Upute za instaliranje i odrzavanje
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2 Napomene o dokumentaciji

21 Postivanje vaze¢e dokumentacije

» Obvezno obratite pozornost na sve upute za uporabu i
instaliranje koje su prilozene uz komponente sustava.

2.2

» Ove upute kao i vaze¢u dokumentaciju predajte vliasniku
sustava.

Cuvanje dokumentacije

23

Ove upute vaze iskljucivo za sljedece proizvode:

Podrucje vazenja uputa

Broj artikla proizvoda

Vanjska jedinica VAIB1-025WNO 8000010699
Vanjska jedinica VAIB1-035WNO 8000010705
Vanjska jedinica VAIB1-050WNO 8000010693
Vanjska jedinica VAIB1-065WNO 8000010706

3  Opis proizvoda

3.1 Struktura proizvoda

1 Vanjska jedinica 2 Drenazna cijev za kon-

denzat
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3.2

Podrugje vazenja: VAIB1-025WNO

Shema cirkulacije za hladenje

B -®

N o g B~ WN -

Vanjska jedinica

Unutarnja jedinica
Unutarnja baterija
Strana plinske cijevi
Strana cijevi za tekucinu
Filtar

Kapilara

Filtar

Kompresor

Usisna posuda
Cetveroputni ventil
Vanjska baterija

Smijer protoka kod
pogona grijanja

Smijer protoka kod rada
hladenja
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Podrugje vaZenja: VAIB1-035WNO ILI VAIB1-050WNO ILI VAIB1-065WNO

® @

1 Vanjska jedinica 8 Filtar

2 Unutarnja jedinica 9 Kompresor

3 Unutarnja baterija 10  Usisna posuda

4 Strana plinske cijevi 11 Cetveroputni ventil
5 Strana cijevi za tekucinu 12  Vanjska baterija

6 Filtar 13  Smijer protoka kod
7 Elektronicki ekspanzijski pogona grijanja

14  Smijer protoka kod rada
hladenja

ventil

3.3 Dopusteno podrucje temperature za rad

Ucinak hladenja/ogrjevna snaga unutarnje jedinice varira
ovisno o sobnoj temperaturi vanjske jedinice.

Podatak na tipskoj Znacenje

plocici

A35 - A27(19) / Kontrolni uvjeti za odredivanje podataka

A7(6) - A20 o ucinku sukladno EN 14511

Pdesignc / Pdesignh | Rashladna snaga/ogrjevna snaga

(Average) (prosjek) u uvjetima ispitivanja za
izraCunavanje SEER / SCOP

SEER / SCOP Seasonal Energy Efficiency Ratio /

(Average) Seasonal Coefficient of Performance

(prosjek)

Max. Power Con-
sumption / Max. ope-
rating current / IP

220-240 V ~/ 50 Hz | Elektricni priklju¢ak: napon / frekvencija /
/1PH faza

Refrigerant
GWP

Maks. potrosnja elektricne struje / Maks.
potro$nja struje / vrsta zastite

Rashladno sredstvo

Staklenicki potencijal (Global Warming
Potential)

Operating Pressure /
HiP/LoP

Net Weight

Dopusteni radni tlak / na strani visokog
tlaka / na strani niskog tlaka

Neto tezina

Proizvod sadrzi teSko zapaljivu tekucinu
(sigurnosna grupa A2L).

Procitati upute!

“‘ XXXXXXYYYYYYYYYyz2zzzzzzzzzzs HH

Bar kod sa serijskim brojem

3. do 6. znamenki = datum proizvodnje
(godinal/tjedan)

7. do 16. brojka = broj artikla proizvoda

3.5 CE oznaka

q

CE oznakom se dokazuje da proizvodi sukladno izjavi o su-
kladnosti ispunjavaju osnovne zahtjeve odgovarajucih direk-
tiva.

Uvid u izjavu o sukladnosti moguce je dobiti kod proizvo-
daca.
3.6 Informacije o rashladnom sredstvu

3.6.1 Informacije o zastiti okoliSa

Hladenje Grijanje

-15...50 °C -15...30°C

Vanjska jedinica

3.4 Tipska plo¢ica

Tipska plocica je tvornicki postavljena na desnoj strani proi-
zvoda.

Podatak na tipskoj
plodici

Znacenje

Cooling / Heating Pogon hladenja / grijanja

Rated Capacity Nazivni tlak

Power Input elektricna ulazna snaga

EER / COP Energy Efficiency Ratio / Coefficient of

Performance

8000011826_00 Upute za instaliranje i odrzavanje

Napomena
jedinica sadrzi fluorirane pogonske kucne plinove.

i

Odrzavanije i zbrinjavanje smije provoditi samo
odgovarajuci, kvalificirani ovlasteni serviser. Svi
instalateri koji provode radove na rashladnom su-
stavu moraju imati potrebno strué¢no znanje o od-
govarajucéim certifikatima koje izdaju odgovarajuce
organizacije ovog sektora u pojedinim drzavama.
Ako je za popravak sustava potreban rad nekog
drugog tehnic¢ara, onda on mora biti pod nadzo-
rom osobe koja je kvalificirana za rukovanje zapa-
ljivim rashladnim sredstvom.

Rashladno sredstvo R32, GWP=675.
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Dodatno punjenje rashladnog sredstva

Sukladno odredbi (EU) br. 517/2014 o odredenim fluoriranim
pogonskim kuénim plinovima i kod dodatnog punjenja ras-
hladnog sredstva propisano je sljedece:

» Ispunite naljepnicu prilozenu jedinici i navedite tvorni¢ku
koli€inu punjenje rashladnog sredstva (pogledajte tipsku
plocicu), dodatnu koli¢inu punjenja rashladnog sredstva
kao i ukupnu koli¢inu punjenja.

|| Contains fluorinated greenhouse gases

o[k ®
R - o
@

60 0+©
W22
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1000

1 Tvorni€ku koli¢inu 4
rashladnog sredstva
jedinice vidi na tipskoj
plocici jedinice

2 Dodatna koli¢ina
rashladnog sredstva
(napunjeno na licu
mjesta)

3 Ukupna koli¢ina ras-
hladnog sredstva

kg —

C0,eq —@

Emisija staklenickih
plinova ukupne koli-
¢ine rashladnog sred-
stva izrazena u to-
nama kao ekvivalent
CO:2 (zaokruzeno na 2
decimale)

Vanjska jedinica
Boca rashladnog
sredstva i klju¢ za
punjenje

3.6.2 Maksimalno punjenje rashladnog sredstva

Qvisno o podrucju u prostoriji u kojem treba instalirati klima
uredaj s rashladnim sredstvom R32, punjenje rashladnog
sredstva ne smije prekoraciti maksimalno dopusteno punje-
nje rashladnog sredstva [kg] navedeno u tablici. Na taj nacin
izbjegavaju se sigurnosne provjere zbog prevelike koncen-
tracije rashladnog sredstva u prostoriji kada dode do propu-
Stanja.

Odredite punjenje rashladnog sredstva pomocu sljedece
tablice:

nja plina, itd.) moraju biti certificirani za koriStenje s ras-
hladnim sredstvom R32.

» Ne koristite iste instrumente (vakuumsku crpku, mano-
metar, crijevo za punjenje, detektor curenja plina, itd.) za
druge vrste rashladnog sredstva. Koristenje razliitih ras-
hladnih sredstava moze uzrokovati oste¢enja na instru-
mentu ili klima uredaju.

» Pridrzavajte se uputa za instalaciju i odrzavanje iz ove
upute i koristite samo instrumente koji su nuzni za ras-
hladno sredstvo R32.

» Pridrzavajte se vazecih zakonskih odredbi za koristenje
rashladnog sredstva R32.

4 Montaza

4.1 Provjera opsega isporuke

» Provjerite je li opseg isporuke potpun i neosteéen.

Broj Naziv
1 Vanjska jedinica
2 Drenazni €epovi (samo kod vanjske jedinice
najvece veli€ine)
1 Spojni komad crijeva za kondenzat
4.2 Dimenzije
4.2.1 Dimenzije vanjske jedinice

Visina - Z
ventila- Povrsina [m?]
cijskog
otvora | 4 7 10 | 15 | 20 | 30 @50
[m]
0,6 0,68 | 0,90 | 1,08 | 1,32 | 1,53 | 1,87 | 2,41
1,5 1,71 | 2,26 | 2,70 | 3,31 | 3,82 | 4,67 | 6,03
1,8 2,05 | 2,71 3,24 | 3,97 | 4,58 | 561 | 7,24
2 2,28 | 3,01 3,60 | 441 | 509 | 6,23 | 8,05
2,2 2,50 | 3,31 3,9 | 485 | 560 | 6,86 | 8,85
2,5 2,84 | 3,76 | 450 | 551 | 6,36 | 7,79 | 10,06
3 341 | 452 | 540 | 661 | 7,63 | 935 | 12,07 S = L
» Ne mijeSajte rashladno sredstvo ili supstance koje ne
spadaju u specm(.:lrana rashladna sredstva (R32). VAIB1- VAIBA1- VAIB1- VAIBA-
» Ako dode do gubitka rashladnog sredstva, morate odmah 025WNO 035WNO 050WNO 065WNO
osigurati provjetravanje prostora. Ako dode u kontakt s
gurati prov) 1e p ) Al 675mm 675 mm 745 mm 889 mm
otvorenom vatrom, rashladno sredstvo R32 moze uzro-
kovati toksi¢ne plinove u okoliSu. 732 mm 732 mm 802 mm 958 mm
» Svi uredaiji koji su potrebni za instalaciju (vakuumska 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

crpka, manometar, crijevo za punjenje, detektor cure-
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VAIB1-
025WNO

VAIB1-
035WNO

VAIB1-
050WNO

VAIB1-
065WNO

163 mm 163 mm 163,7 mm 165,6 mm

555 mm 555 mm 555 mm 660 mm

455 mm 455 mm 512 mm 570 mm

310 mm 310 mm 332 mm 371 mm

330 mm 330 mm 350 mm 402 mm

I @ | M m| O

4.3 Minimalni razmaci
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» Instalirajte i pozicionirajte pravilno proizvod i pritom vo-
dite racuna o minimalnim udaljenostima navedenim na
planu.

il

Napomena

Planirajte dovoljno prostora za dostupnost
ventilu za praznjenje bo¢no na vanjskoj jedi-
nici. Preporu¢a se minimalna udaljenost od
500 mm.

4.4

1.  Postujte potrebne razmake.

i

Odabir mjesta postavljanja vanjske jedinice

Napomena

Kako biste mogli dospjeti do zapornog ven-
tila na strani vanjske jedinice, preporuca se
minimalni razmak od 50 cm.

2. Pri odabiru mjesta postavljanja obratite pozornost na to
da proizvod u radu moze prenijeti vibracije na pod ili na
zidove koji se nalaze u blizini. Montirajte proizvod ako
je moguce s dovoljnim razmakom od zidova i prozora.

3. Montirajte vanjsku jedinicu s minimalnim razmakom
od 3 cm od tla kako biste ispod vanjske jedinice mogli
instalirati vod za ispustanje kondenzata.

4.  Ako se vanjska jedinica montira tako da stoji na podu,
uvjerite se da pod ima potrebnu nosivost.

5.  Ako se vanjska jedinica montira na fasadu, uvjerite se
da zid i nosaci imaju potrebnu nosivost.

Neto tezina

Podrugje vaZenja: VAIB1-025WNO 24,5 kg
Podrugje vaZenja: VAIB1-035WNO 25,5 kg
Podrugje vaZenja: VAIB1-050WNO 31,5 kg

8000011826_00 Upute za instaliranje i odrzavanje

Neto tezina

Podrugje vaZenja: VAIB1-065WNO 41,5 kg

5 Instalacija

5.1 Hidrauli¢ka instalacija
5.1.1

i

1. Vanjsku jedinicu montirajte na predvideno mjesto.

2. Uklonite zastitne ¢epove sa zapornih ventila vodova
rashladnog sredstva na vanjskoj jedinici.

3. Pazljivo savinite instalirane vodove rashladnog sred-
stva u smjeru vanjske jedinice.

4.  Postavite matice na vodove rashladnog sredstva i pro-
vedite prirubljivanje.

5.  Spojite vodove rashladnog sredstva odgovarajuc¢im
zapornim ventilima na vanjsku jedinicu.

6.  Zaporne ventile ostavite i dalje zatvorene.

7.  Zabrtvite tocke odvajanja toplinske izolacije izolacij-
skom trakom.

Priklju€ivanje vodova rashladnog sredstva na
vanjsku jedinicu

Napomena
Instalacija je jednostavnija ako se prvo spoji plin-
ska cijev. Plinska cijev je deblja cijev.

5.1.2 Predvidanje povratnog voda plina prema
kompresoru

Krug rashladnog sredstva sadrzi posebno ulje koje oneci-
Séuje kompresor vanjske jedinice. Za laksi povratni vod ulja
prema kompresoru:

» Pozicionirajte unutarnju jedinicu malo iznad vanjske ako
je moguce.

» Montirajte usisnu cijev (najdeblju) s nagibom prema kom-
presoru.

Kod visine iznad 7,5 m:

» Montirajte koljeno ispred vanjske jedinice kako bi se po-
boljSao povrat ulja.

5.2
5.2.1

Elektroinstalacija

Elektroinstalacija

Opasnost!
Opasnost po Zivot od strujnog udara
U slucaju dodira komponente koja provodi

napon postoji smrtna opasnost od strujnog
udara.

» Izvucite mrezni utikag. Ili proizvod isklju-
Cite u beznaponsko stanje (uredaj za
odvajanje od struje s otvorom kontakta
od barem 3 mm npr. osiguradi ili energet-
ske sklopke).

» Osigurajte od ponovnog ukljucivanja.

» Pricekajte barem 30 min dok se konden-
zatori ne isprazne.

» Provjerite nepostojanje napona.

» Spojite fazu i uzemljenje.
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» Kratko spojite fazu i vodi¢ "nula".
» Pokrijte ili ogradite susjedne dijelove koji
se nalaze pod naponom.

» Elektroinstalaciju smije provoditi samo ovlasteni serviser.

5.2.2 Priprema elektroinstalacije

1.
2.

3.
4.

Odvojite proizvod od napona.

PriCekajte barem 30 min dok se kondenzatori ne ispra-
zne.

Provjerite nepostojanje napona.

Instalirajte, ako je propisano za mjesto instalacije, FID
sklopku tipa B.

5.2.3 Spajanje kabelom

N -

Koristite kabelske uvodnice.
Prema potrebi skratite prikljucni kabel.

q
(( )

()

L 30 mm max.

Kako bi se sprijecili kratki spojevi pri slu¢ajnom popu-
Stanju provodnika, sa fleksibilnih vodova skinite maks.
30 mm vanjskog kabela.

Vodite racuna o tome da se ne oSteti izolacija unutar-
njih zila pri skidanju vanjskog plasta.

Uklonite samo onoliko izolacije kolikoj je potrebno za
pouzdan i stabilan priklju¢ak.

Kako bi se izbjegao kratki spoj odvajanjem od plete-
nica, nakon odstranjivanja izolacije stavite priklju¢ni tu-
ljac na kraj provodnika.

Provjerite jesu li sve zile mehanicki u¢vrSéene u ste-
zaljkama utikaca. Po potrebi ponovno potvrdite.

5.2.4 Elektri¢ni priklju¢ak vanjske jedinice

1.

2.

48

Uklonite zastitni zaklopac s elektri¢nih priklju¢aka vanj-
ske jedinice.

Prikljucite pojedine zile mreznog priklju¢nog kabela kao
i spojni kabel prema unutarnjoj jedinici sukladno planu
prikljuenja.

Izolirajte neiskoriStene Zile izolacijskom trakom i osigu-
rajte ih od kontakta s dijelovima koji su pod naponom.
Osigurajte instalirani kabel za vlaéna rasterecenja vanj-
ske jedinice.

Montirajte zastitni poklopac ispred elektri¢nih priklju-
Caka.

5.2.5 Spojna shema

| N(1) L@3) |
Sl
D

i
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@

N L 2 S
_——
220-
240V
1 Spojni kabel, plavi 3 Spojni kabel smedi
2 Spojni kabel, crni 4 Spojni kabel Zuti i zeleni
6 Pustanje urad
6.1 Provjera nepropusnosti

i

Napomena
Vodite raCuna da prije poCetka radova stavite

zastitne rukavice za rukovanje rashladnim sred-
stvom.

Otpustite Cepove sa servisnih ventila (1) i prikljucite
manometar (4) na servisni ventil (3) usisne cijevi (2).
Prikljucite bocu dusika (6) s reduktorom tlaka na mano-
metar (4).

Otvorite klju¢em za vijke (5) bocu dusika (6), podesite
reduktor tlaka i nakon toga otvorite zaporne ventile
manometra.

Provjerite nepropusnost svih priklju¢aka i spojeva cri-
jeva (7).
Zatvorite sve ventile manometra i uklonite bocu dusika.

Polaganim otvaranjem slavine za zatvaranje manome-
tra smanijite tlak sustava.

Ako nema propusnih mjesta, nastavite s praznjenjem
sustava (- stranica 49).
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Napomena
[E Sukladno odredbi 517/2014/EC ¢itav krug
rashladnog sredstva mora biti podvrgnut re-
dovitoj kontroli nepropusnosti. Provedite sve
mjere nuzne za pravilnu provedbu navede-
nih provjera i uredno zabiljezite u knjizicu
odrzavanja sustava. Za provjeru nepropu-
snosti vrijede sljededi intervali:
Sustavi s manje od 7,41 kg rashladnog
sredstva => nije nuzna redovita provjera.
Sustavi s 7,41 kg rashladnog sredstva ili
viSe => minimalno jednom godi$nje.
Sustavi s 74,07 kg rashladnog sredstva ili
viSe => minimalno jednom u Sest mjeseci.
Sustavi s 740,74 kg rashladnog sredstva ili
vise => minimalno jednom u tri mjeseca.

6.2 Uspostava podtlaka u sustavu

1. Priklju¢ite manometar (2) na servisni ventil (1) usisne
cijevi.

2. Spojite vakuumsku crpku (3) sa servisnim ventilom
manometra.

3. Uvjerite se da je klju€ za vijke manometra zatvoren.

4, Pustite u rad vakuumsku crpku i otvorite slavinu za
zatvaranje manometra, ventil "Low" (niskotlacni ventil)
manometra

5.  Uyvjerite se da je "High" ventil (visokotla¢ni ventil) za-
tvoren.

6.  Kako bi se moglo provesti praznjenje, ostavite vakuum-
sku crpku u radu minimalno 30 minuta (ovisno o veli€ini
sustava).

7. Provjerite mjernu iglu niskotlatnog manometra: treba
prikazivati -0,1 MPa (-76 cmHg).

8.  Prikljucite “Low” ventil manometra i podtlaéni ventil.

9. Provjerite mjernu iglu manometra nakon otprilike10-15
minuta, pritom tlak ne smije porasti. Ako tlak poraste,
prisutne su propusnosti u sustavu. U ovom slu€aju po-

8000011826_00 Upute za instaliranje i odrzavanje

novite postupak opisan u odlomku Provjera nepropu-
snosti (- stranica 48).

Napomena
m Pritom ne prelazite na sljedeéi radni korak

6.3

sve dok se ne uspostavi pravilan podtlak u
sustavu.

Pustanje sustava u rad

1. Otpustite cepove (1) (5) i otvorite servisne ventile (2)
(3), pritom okrenite imbus klju¢ (4) 90° suprotno od
smjera kazaljke na satu i zatvorite ga nakon 6 sekundi:
sustav se puni rashladnim sredstvom.

2. Ponovno provjerite nepropusnost sustava.

Ako nema propusnosti, nastavite s radovima.

3.  Uklonite manometar sa spojnim crijevima servisnih
ventila.

4.  Otvorite servisne ventile (2) (3), okrenite imbus klju¢
(4) suprotno od smjera kazaljke na satu sve dok la-
gano ne osjetite granicnik.

5.  Zatvorite servisne ventile odgovaraju¢im ¢epovima (1)
®).

6.  Pustite sustav u rad i ostavite uredaj neka neko vrijeme
radi, uvjerite se da u svim nacinima rada funkcionira.

6.4

i

Punjenje dodatnog rashladnog sredstva

Napomena

Ako duljina voda rashladnog sredstva prelazi 5 m,
onda za svaki dodatni metar voda rashladnog
sredstva treba napuniti 16 g rashladnog sredstva.

Primjer: duljina instaliranog voda rashladnog sred-
stva iznosi 7 m.

7m-5m=2m- 2-mal 16 g = 32 g dodatnog
rashladnog sredstva
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Uvjet: Duljina voda rashladnog sredstva > 5 m

Upozorenje!

Rizik od tjelesnih ozljeda pri rukovaniju s

rashladnim sredstvom!

Rashladno sredstvo moze se zapaliti, smrza-

vanje uzrokuje nadrazaj koze, ogiju i diSnih

putova.

» S rashladnim sredstvom radite samo ako
ste kvalificirani za rukovanje s rashladnim
sredstvom.

» Nemojte pusiti i izbjegavajte otvoreni pla-
men.

» Nosite zastitne rukavice i zastitne nao-
Cale.

> Izbjegavaijte direktan kontakt s kozom il
ocima.

» Pobrinite se za dovoljno provjetravanja.

v

Uklonite kapu (1) i prikljucite manometar (4) na prikljucku
za odrzavanije (2) donjeg zapornog ventila (3) vanjske
jedinice.

» Ostavite zaporni ventil zatvoren.

» Prikljucite bocu rashladnog sredstva (R32) (6) na strani
visokog tlaka manometra.

» Otvorite zaporni ventil (6) boce rashladnog sredstva.
» Otvorite zapornu slavinu manometra.

< Priklju€ena crijeva pune se rashladnim sredstvom.
» Postavite bocu rashladnog sredstva na vagu (7).
» Otvorite priklju¢ak za odrzavanje.
» Napunite dodatno rashladno sredstvo.

— 16 g rashladnog sredstva po dodatnom metru voda
rashladnog sredstva

» Zatvorite zaporni ventil boce rashladnog sredstva i mano-
metra.
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Predaja proizvoda korisniku

» Nakon zavrSetka instalacija pokazite korisniku mjesto i
funkciju sigurnosnog uredaja.

» Posebnu pozornost skrenite na sigurnosne napomene
koje korisnik mora postivati.

» Informirajte operatera o tome da mora provesti odrzava-
nje proizvoda u propisanim intervalima.

8 Uklanjanje smetniji

8.1 Uklanjanje smetniji

» Uklonite smetnje sukladno tablici za uklanjanje smetnji u
prilogu.

8.2

Originalni sastavni dijelovi proizvoda certificirani su u okviru
provjere sukladnosti od strane proizvodaca. Ako prilikom
odrzavanja i popravaka upotrebljavate dijelove koji nisu cer-
tificirani, odnosno dopusteni, sukladnost proizvoda prestaje
vaziti i zbog toga proizvod viSe ne odgovara vazec¢im nor-
mama.

Nabavka rezervnih dijelova

Kako bi se osigurao nesmetan i siguran rad proizvoda, iz-
riCito preporu¢amo koristenje originalnih rezervnih dijelova
proizvodaca. Za informacije o raspolozivim originalnim dijelo-
vima obratite se na adresu za kontakt navedenu na straznjoj
strani ovih uputa.

» Ako su Vam u slu¢aju radova odrzavanja ili popravaka
potrebni rezervni dijelovi, koristite isklju€ivo rezervne
dijelove koji su dopusteni za proizvod.

9 Inspekcija i odrzavanje

9.1 Postivanje intervala za inspekciju i radove

odrzavanja
Li

Napomena

Sukladno direktivi 517/2014/EC citav krug ras-
hladnog sredstva mora biti podvrgnut redovitoj
kontroli nepropusnosti. Provedite sve mjere nuzne
za pravilnu provedbu navedenih provjera i uredno
zabiljezite u knjizicu odrzavanja sustava. Za pro-
vjeru nepropusnosti vrijede sljedeci intervali:

Sustavi s manje od 7,41 kg rashladnog sredstva
=> nije nuzna redovita provjera.

Sustavi s 7,41 kg rashladnog sredstva ili vise =>
minimalno jednom godis$nje.

Sustavi s 74,07 kg rashladnog sredstva ili vise =>
minimalno jednom u Sest mjeseci.

Sustavi s 740,74 kg rashladnog sredstva ili vise
=> minimalno jednom u tri mjeseca.

» Pridrzavajte se minimalnih intervala za inspekciju i ra-
dove odrzavanja. Ovisno o rezultatima inspekcije moze
biti potrebno ranije odrzavanje.
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9.2 Inspekcija i odrZzavanje 12 Servisna sluzba za korisnike

# Rad na odrzavanju Interval Podatke za kontakt nase servisne sluzbe za korisnike pro-
1 Filtar zraka usidite usisavacem ifili | Prilikom sva- naci ¢ete u Country specifics ili na nasoj internetskoj stranici.
isperite vodom i osusite kog odrzava-
nja
2 Ciscéenje izmjenjivada topline Svakih Sest
mjeseci 51
3 Provjerite je li crijevo za konden- Prilikom sva-
zat zaprljano i po potrebi ga oCi- kog odrzava-
stite nja
4 Provijerite propusnost svih priklju- Prilikom sva-
Gaka i spojeva kruga rashladnog kog odrzava-
sredstva nja

9.3  Ciséenje izmjenjivada topline

Upozorenje!
A Opasnost od ozljeda pri radu na plo&astom

izmjenjivadu topline
Ploce izmjenjivaca topline imaju ostre ru-
bove!

» Kod svih radova na izmjenjivacu topline
nosite zastitne rukavice.

1. Uklonite oplatu proizvoda.

2. Uklonite sva strana tijela koja bi mogla sprijediti cirkula-
ciju zraka s povrsine lamele i izmjenjivaca topline.

3. Komprimiranim zrakom uklonite prasinu.

4.  Patzljivo ocistite izmjenjivac topline vodom i mekom
Cetkom.

5.  Ocistite izmjenjivac topline komprimiranim zrakom.

10 Stavljanje izvan pogona

10.1 Razgradnja na kraju zZivotnoga vijeka

1. Ispraznite rashladno sredstvo.
2. Demontirajte proizvod.

3. Proizvod, uklju€ujuéi sastavnice, dajte na recikliranje ili
ga deponirajte.

11 Zbrinjavanje ambalaze

» Ambalazu propisno zbrinite u otpad.
» Pridrzavajte se relevantnih propisa.
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Dodatak

A Prepoznavanje i uklanjanje smetniji

SMETNJE

MOGUCI UZROCI

RJESENJA

Nakon uklju¢enja jedinice displej ne svijetli,
a kod aktiviranja funkcije ne oglasava se
zvuéni signal.

Mrezni dio nije priklju¢en ili priklju¢ak na
strujno napajanje nije ispravan.

Provijerite ima li smetnji u strujnom napa-
janju. Ako da, pricekajte dok se ne pojavi
strujno napajanje. Ako ne, provjerite krug
strujnog napajanja i uvjerite se da je mreni
utika¢ prikljucen.

Odmah nakon uklju€ivanja jedinice gasi se
zastitna mrezna sklopka stana.

Nakon ukljuc¢ivanja jedinice dolazi do prekida
struje.

Ozigenje nije ispravno prikljuceno ili je u lo-
§em stanju, vlaga u elektrici.
Odabrana strujna zastita nije ispravna.

Uvijerite se da je jedinica ispravno
uzemljena.

Uspostavite pravilan priklju¢ak ozi¢enja.
Provijerite ozi€enje unutarnje jedinice.
Provjerite je li izolacija opskrbnog kabela
ostec¢ena i po potrebi ju zamijenite.
Odaberite odgovarajucu strujnu zastitu.

Nakon uklju€enja jedinice svijetli prikaz pri-
jenosa signala kod aktiviranja funkcije, ali se
nista ne dogada.

Neispravna funkcija daljinskog upravljanja.

Zamijenite baterije daljinskog upravljanja.
Popravite daljinsko upravljanje ili ga zamije-
nite.

NEDOVOLJNO DJELOVANJE HLADENJA ILI GRIJANJA

Provjerite temperaturu podesenu na daljin-
skom upravljanju.

Pode$ena temperatura nije ispravna.

Prilagodite pode$enu temperaturu.

Snaga ventilatora je jako mala.

Broj okretaja motora ventilatora unutarnje
jedinice je premali.

Broj okretaja ventilatora podesite na vedi ili
srednji stupan;.

Zvukovi smetniji.
Nedovoljno djelovanje hladenja ili grijanja.
Nedovoljna ventilacija.

Filtar unutarnje jedinice je zaprljan ili zace-
plien.

Provjerite je li filtar zaprljan i po potrebi ga
ocistite.

Jedinica u radu grijanja izbacuje hladni zrak.

Neispravna funkcija Cetveroputnog preklop-
nog ventila.

Kontaktirajte servisnu sluzbu za korisnike.

Vodoravna lamela ne moze se podesiti.

Neispravna funkcija vodoravne lamele.

Kontaktirajte servisnu sluzbu za korisnike.

Motor ventilatora unutarnje jedinice ne funk-
cionira.

Neispravna funkcija motora ventilatora unu-
tarnje jedinice.

Kontaktirajte servisnu sluzbu za korisnike.

Motor ventilatora vanjske jedinice ne funkcio-
nira.

Neispravna funkcija motora ventilatora vanj-
ske jedinice.

Kontaktirajte servisnu sluzbu za korisnike.

Kompresor ne funkcionira.

Neispravna funkcija kompresora.
Termostat je isklju¢io kompresor.

Kontaktirajte servisnu sluzbu za korisnike.

VODA CURI 1Z KLIMA UREDAJA.

1z vanjske jedinice curi voda.
Iz drenaznog voda curi voda.

Drenazni vod je zacepljen.
Drenazni vod ukazuje na premali nagib.
Drenazni vod je u kvaru.

Uklonite strano tijelo iz deflacijskog voda.
Zamijenite drenazni vod.

Na prikljuécima cjevovoda vanjske jedinice
curi voda.

Izolacija cjevovoda nije ispravno postavljena.

Izolirajte ponovno cjevovod i propisno ga
pricvrstite.

NEUOBICAJENI ZVUKOVI | VIBRACIJE JEDINICE

Cuje se voda koja tece.

Prilikom isklju€ivanja jedinice zbog strujanja
rashladnog sredstva javljaju se neuobicajeni
zvukovi.

Ovaj je fenomen normalan. Neuobi¢ajeni
zvukovi se nakon nekoliko minuta viSe ne
Cuju.

Iz unutarnje jedinice €uju se neuobicajeni
zvukovi.

Strano tijelo u unutarnjoj jedinici ili u sklopu s
kojim je povezana.

Uklonite strano tijelo. Pozicionirajte pravilno
sve dijelove unutarnje jedinice, pritegnite
vijke i izolirajte podrucja izmedu priklju¢enih
komponenti.

1z vanjske jedinice €uju se neuobi€ajeni zvu-
kovi.

Strano tijelo u vanjskoj jedinici ili u sklopu s
kojim je povezana.

Uklonite strano tijelo. Pozicionirajte pravilno
sve dijelove vanjske jedinice, pritegnite vijke
i izolirajte podrucja izmedu prikljuéenih kom-
ponenti.
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B Sifra greSke vanjske jedinice

i

Napomena
Sifre greSaka prikazuju se na displeju unutarnje jedinice.

Opis greske Kod Stanje jedinice Moguéi uzroci
greske
GreSka u osjetniku Kod nacina rad hladenja ili odvlazivanje kom- Osjetnik temperature nije ispravno prikljuéen ili
temperature okoliSa F3 presor se zaustavlja dok unutarnja jedinica radi. | je oSteéen. Provjerite ga, pritom pogledajte u
Kod rada u pogonu grijanja jedinca se do kraja | tablici otpore osjetnika temperature.
zaustavlja.
GreSka osjetnika tem- Kod nacina rad hladenja ili odvlazivanje kom- Osjetnik temperature nije ispravno prikljucen ili
perature kondenzatora Fa presor se zaustavlja dok unutarnja jedinica radi. | je oStecen. Provjerite ga, pritom pogledajte u
Kod rada u pogonu grijanja jedinica se do kraja | tablici otpore osjetnika temperature.
zaustavlja.
Greska osjetnika tem- Kod nacina rada hladenja ili odvlazivanja kom- — Vanjski osjetnik nije ispravno prikljucen ili je
perature rasterecenja presor se zaustavlja nakon otprilike 3 minute i ostecen. Provjerite ga, pritom pogledajte u
F5 ventilator unutarnje jedinice normalno radi. tablici otpore osjetnika temperature.
I”?kqulraga. u polf]onu tgrl_JlgknjaBJed_lnlia se do — Glava osjetnika temperature nije umetnuta u
raja iskljucuje nakon otprilike 3 minute. bakrenu cijev.
Zastita od preoptere- U nacinu rada hladenja ili odvlazivanje kompre- | Provjerite analizu greSaka (IPM zastita, zastita
¢enja fazne struje za sor se iskljucuju¢e dok ventilator unutarnje jedi- | od gubitka sinkronizma i zastita od nadstuje
kompresor P5 nice radi. fazne struje za kompresor).
Kod rada u pogonu grijanja jedinca se do kraja
zaustavlja.
Zastitni modul protiv Kod nacina rada hladenja kompresor se zausta- | Ako je Citava jedinica 20 minuta bez napona,
visoke temperature za vlja dok unutarnja jedinica radi. provjerite je li termi¢ka mast IPM modula vanj-
driver P8 Kod rada u pogonu grijanja jedinica se do kraja | Ske ploe AP1 dovoljna i je li radijator ispravno
zaustavlja. postavljen. Ako nije dovoljna, zamijenite upra-
vljacku masku AP1.
Zastita od preoptere- Kod nacina rada hladenja kompresor se zausta- | — Zastita od preopterecenja je oStecena. U
¢enja kompresora vlja dok unutarnja jedinica radi. normalnom statusu otpor ovog upravljackog
H3 Kod rada u pogonu grijanja jedinica se do kraja polja mora biti ispod 1 Om.
zaustavlja. - . < -
— Provijerite analizu greSaka (zastita od raste-
recenja, preopterecenje).
Desinkronizacija kom- Kod nacina rada hladenja kompresor se zausta- | Provjerite analizu greSaka (IPM zastita, zastita
presora H7 vlja dok unutarnja jedinica radi. od gubitka sinkronizma i zastita od nadstuje
Kod rada u pogonu grijanja jedinca se do kraja | fazne struje za kompresor).
zaustavlja.
Zastita od visokog Kompresor se zaustavlja i motor ventilatora Za zastitu od elektronskih komponenti pri regi-
napona L9 vanjske jedinice 30 sekundi kasnije se zausta- striranju visokog napona
vlja, 3 minute nakon toga ponovno se uklju€uju
motor ventilator i kopresor.
Nedefinirana greska Kod nacina rada hladenja zaustavljaju se kom- | — Sobna temperatura prelaze podrucje rada
vanjske jedinice presor i unutarnje jedinice dok ventilator vanjske jedinice (primjerice: ispod 20 °C ili iznad 60
jedinice radi. °C u nacinu rada hladenja ; iznad 30 °C u
Kod rada u pogonu grijanja iskljuduju se kom- pogonu grijanja)
oF presor, vanjski ventilator i unutarnji ventilator. —  Greska pri pokretanju kompresora

— Kabeli kompresora nisu €vrsto spojeni

— Kompresor je oste¢en

— Glavna elektroniCka ploca je oSte¢ena
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C Sheme spajanja priklju¢aka
CA1 Elektriéni plan vanjske jedinice

Podrugje vazenja: VAIB1-025WNO
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Unutarnja jedinica Osjetnik temperature vanjskog zraka (15k)

Vanjska jedinica Greska osjetnika temperature rasterecenja (50k)

Osnovna plo¢a vanjske jedinice Motor ventilatora

© 0 N O

Cetveroputni ventil Kompresor
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Osjetnik temperature baterije (20k)
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C.2  Elektriéni plan vanjske jedinice

Podruéje vazenja: VAIB1-035WNO
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1 Unutarnja jedinica 6 Osjetnik temperature vanjskog zraka (15k)
2 Vanjska jedinica 7 GreSka osjetnika temperature rasterecenja (50k)
& Osnovna ploc¢a vanjske jedinice 8 Elektronicki ekspanzijski ventil
4 Cetveroputni ventil 9 Motor ventilatora
5 Osjetnik temperature baterije (20k) 10 Kompresor
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C.3  Elektriéni plan vanjske jedinice

Podrugje vazenja: VAIB1-050WNO | VAIB1-065WNO
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1 Unutarnja jedinica 7 Greska osjetnika temperature rastereéenja (50k)
2 Vanjska jedinica 8 Elektronicki ekspanzijski ventil
& Osnovna ploc¢a vanjske jedinice 8 Motor ventilatora
4 Cetveroputni ventil 9 Kompresor
) Osjetnik temperature baterije (20k) 10 Zastita od preopterecenja kompresora
6 Osjetnik temperature vanjskog zraka (15k)

D Popis otpora osjetnika temperature

Tablica otpora osjetnika temperature za bTabI_if:a otpora_ osje_tnika terppt_era?u_r e Tablica otpora osjetnika temperature
vanjske i unutarnje jedinice (15K) eniSies vanjsl((zeO|KL;nutarnje G kompresije za unutarnje jedinice (50K)
Temperatura Otpor Temperatura Otpor Temperatura Otpor
-19°C 138,10 kQ -19°C 181,40 kQ -30°C 911,400 kQ
-18 °C 128,60 kQ -15°C 145,00 kQ -25°C 660,8 kQ
-16 °C 115,00 kQ -10°C 110,30 kQ -20 °C 486,5 kQ
-14 °C 102,90 kQ -5°C 84,61 kQ -15°C 362,9 kQ
-12 °C 92,22 kQ 0°C 65,37 kQ -10 °C 274 kQ
-10°C 82,75 kQ 5°C 50,87 kQ -5°C 209 kQ
-8°C 74,35 kQ 10°C 39,87 kQ 0°C 161 kQ
-6 °C 66,88 kQ 15 °C 31,47 kQ 5°C 125,1 kQ
-4°C 60,23 kQ 20 °C 25,01 kQ 10 °C 98 kQ
-2°C 54,31 kQ 25 °C 20,00 kQ 15°C 77,35 kQ
0°C 49,02 kQ 30°C 16,10 kQ 20 °C 61,48 kQ
2°C 44,31 kQ 35°C 13,04 kQ 25°C 49,19 kQ
4°C 40,09 kQ 40°C 10,62 kQ 30°C 39,61 kQ

56

Upute za instaliranje i odrzavanje 8000011826_00




Tablica otpora osjetnika temperature za Tablli.ca otpora. osje.tnika terrllpgratu.r e Tablica otpora osjetnika temperature
vanjske i unutarnje jedinice (15K) Bl vanjsl((golKl;nutarnje (el kompresije za unutarnje jedinice (50K)
Temperatura Otpor Temperatura Otpor Temperatura Otpor

6 °C 36,32 kQ 45 °C 8,71 kQ 35°C 32,09 kQ
8°C 32,94 kQ 50 °C 7,17 kQ 40°C 26,15 kQ
10 °C 29,90 kQ 55 °C 5,94 kQ 45 °C 21,43 kQ
12 °C 27,18 kQ 60 °C 4,95 kQ 50 °C 17,65 kQ
14 °C 24,73 kQ 65 °C 4,14 kQ 55 °C 14,62 kQ
16 °C 22,53 kQ 70 °C 3,48 kQ 60 °C 12,17 kQ
18 °C 20,54 kQ 75°C 2,94 kQ 65 °C 10,18 kQ
20 °C 18,75 kQ 80 °C 2,50 kQ 70 °C 8,555 kQ
22 °C 17,14 kQ 85 °C 2,13 kQ 75 °C 7,224 kQ
24 °C 15,68 kQ 90 °C 1,82 kQ 80 °C 6,129 kQ
26 °C 14,36 kQ 95 °C 1,56 kQ 85 °C 5,222 kQ
28 °C 13,16 kQ 100 °C 1,35 kQ 90 °C 4,469 kQ
30°C 12,07 kQ 105 °C 1,16 kQ 95 °C 3,841 kQ
32°C 11,09 kQ 110 °C 1,01 kQ 100 °C 3,315 kQ
34 °C 10,20 kQ 115 °C 0,88 kQ 105 °C 2,872 kQ
36 °C 9,38 kQ 120 °C 0,77 kQ 110 °C 2,498 kQ
38 °C 8,64 kQ 125 °C 0,67 kQ 115 °C 2,182 kQ
40 °C 7,97 kQ 130 °C 0,59 kQ 120 °C 1,912 kQ
42 °C 7,35 kQ 135°C 0,52 kQ 125 °C 1,682 kQ
44 °C 6,79 kQ

46 °C 6,28 kQ

48 °C 5,81 kQ

50 °C 5,38 kQ

52 °C 4,99 kQ

54 °C 4,63 kQ

56 °C 4,29 kQ

58 °C 3,99 kQ

E Tehnicki podaci

Tehni€ki podaci — vanjska jedinica

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO

Napon 220 ...240V 220 ...240V 220 ...240V 220 ... 240V
:jtg”jm napaja- | erepvenciia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Faza 1 1 1 1
Mod izvora struje Vanjska jedinica Vanjska jedinica Vanjska jedinica Vanjska jedinica
Snaga u radu hladenja 2.700 W 3.510 W 5.300 W 7.100 W
Snaga u rad dizalice topline 3.000 W 3.810 W 5.600 W 7.800 W
Snaga na ulazu (nacin rada hladenja) 680 W 962 W 1.501 W 2.030 W
Snaga na ulazu (rad dizalice topline) 680 W 953 W 1.393 W 2.000 W
Struja u modu hladenja 32A 46 A 72A 9A
Struja u modu dizalice topline 32A 4,7 A 6,3 A 93A
Nazivni kapacitet ekspanzijske posude 1.400 W 1.800 W 2.350 W 3.000 W
Dimenzionirana struja u nainu rada hladenja | 6 A 6,9 A 10 A 13A
Dimenzionirana struja u nacinu rada dizalice 6,2 A 8A 10,5 A 13,5A
topline
Volumni protok zraka 1.950 m*/h 1.950 m*h 2.200 m¥h 3.600 m¥h
Volumen odvlazivanja 0,8 I/h 1,4 1/h 1,8 I/h 2,4 1/h
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VAIB1-025WNO

VAIB1-035WNO

VAIB1-050WNO

VAIB1-065WNO

EER 3,97 3,65 3,53 3,5
COP 4,41 4,00 4,02 3,9
Model kompresora QXF-A082zC170 FTz-AN108ACBD QXF-A120zH170A | QXFS-M180zX170
A ZE-G;ES RB68GX | FW68DA ili iste FWG68DA ili iste FWG68DA ili iste
Tip ulja, kompresor o " - - . . . .. .
ili iste vrijednosti vrijednosti vrijednosti vrijednosti

Tip kompresora

Rotacijski kompre-
sor

Rotacijski kompre-
sor

Rotacijski kompre-
sor

Rotacijski kompre-
sor

Maks. potrosnja struje, kompresor 2,56 A 4,40 A 5,00 A 3,50 A

Maks. ulazna snaga, kompresor 756,6 W 758 W 1.096 W 1.610 W

Tip ventilatora Aksijalni protok Aksijalni protok Aksijalni protok Aksijalni protok

Promijer, ventilator 400 mm 400 mm 420 mm 520 mm

Brzina, motor ventilatora 850 o/min 900 o/min 880 o/min 800 o/min

Izlazna snaga/motor ventilatora 30 W 30 W 30w 60 W

Maks. potrosnja struje, motor ventilatora 04 A 0,4 A 0,4 A 0,65 A

Maks. radni tlak (na strani visokog/niskog 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa

tlaka) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar)

Volumni protok zraka 1.950 m3h 1.950 m3h 2.200 m3¥h 3.600 m3h

Metoda ogranicenja Kapilara EIektrqnif?ki ekj EIektr(.).ni(?ki ekj Elektr(.).ni('.:ki ekj
spanzijski ventil spanzijski ventil spanzijski ventil

Razina tlaka zvuka 51 dB(A) 52 dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A)

Razina snage zvuka 61 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A)

Tip rashladnog sredstva R32 R32 R32 R32

Rashladno sredstvo, koli€ina punjenja 0,51 kg 0,55 kg 0,85 kg 1,5 kg

Tehniéki podaci — Prikljuéna cijev

i

Napomena

Ako duljina voda rashladnog sredstva prelazi 5 m, onda za svaki dodatni metar voda rashladnog sredstva treba
napuniti 16 g rashladnog sredstva.

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-066WNO
Vod rashladnog sredstva, maks. du-
liina bez dodatnog punjenja rashladnog | 5 m 5m 5m 5m
sredstva
Vod rashladnog sredstva, maks. duljina
s dodatnim punjenjem rashladnog sred- | 16 g/m 16 g/m 16 g/m 40 g/m
stva
Vod rashladnog sredstva, maks. visina
(izmedu priklju€aka unutarnje i vanjske | 10 m 10 m 10 m 10m
jedinice)
Vanjsk!_ promjer vo’qa rashladnog sred- 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
stva (cijev za tekuéinu)
Vanjski_promje__r voda rashladnog sred- 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
stva (plinska cijev)
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1 Sicurezza

1.1

Classificazione delle avvertenze relative
ad un'azione

Le avvertenze relative alle azioni sono dif-

ferenziate in base alla gravita del possibile
pericolo con i segnali di pericolo e le parole
chiave seguenti:

Avvertenze relative alle azioni

Segnali di pericolo e parole convenzionali
Pericolo!

Pericolo di morte immediato o peri-
colo di gravi lesioni personali

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione

Attenzione!
Pericolo di lesioni lievi

Precauzione!
Rischio di danni materiali o ambien-
tali

> PP P

1.2

Con un uso improprio, possono insorgere pe-
ricoli per l'incolumita dell'utilizzatore o di terzi
o anche danni al prodotto e ad altri oggetti.

Uso previsto

Il prodotto é previsto per la climatizzazione di
abitazioni e uffici.

L'uso previsto comprende:

Il rispetto delle istruzioni per l'uso, l'instal-
lazione e la manutenzione del prodotto e di
tutti gli altri componenti dell'impianto
L'installazione e il montaggio nel rispetto
dell'omologazione dei prodotti e del si-
stema

— il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e
manutenzione riportati nelle istruzioni.

L'uso previsto comprende inoltre I'installa-
zione secondo I'IP-Code.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto
nel presente manuale o un utilizzo che vada
oltre quanto sopra descritto € da considerarsi
improprio. E improprio anche qualsiasi uti-
lizzo commerciale e industriale diretto.

Attenzione!
Ogni impiego improprio non € ammesso.
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1.3

1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica
insufficiente

Avvertenze di sicurezza generali

| seguenti interventi possono essere eseguiti
solo da tecnici qualificati con le necessarie
competenze:

— Montaggio

— Smontaggio

— Installazione

— Messa in servizio

— Controllo e manutenzione
— Riparazione

— Messa fuori servizio

» Procedere conformemente allo stato del-
l'arte.

1.3.2 Pericolo di morte per folgorazione

Se si toccano componenti sotto tensione, c'é
pericolo di morte per folgorazione.

Prima di eseguire lavori sul prodotto:

» Staccare il prodotto dalla tensione disatti-
vando tutte le linee di alimentazione di cor-
rente su tutti i poli (dispositivo di seziona-
mento elettrico della categoria di sovraten-
sione |l per la separazione completa, ad
esempio fusibili o interruttori automatici).

» Assicurarsi che non possa essere reinse-
rito.

» Attendere almeno 30 min fino a quando i
condensatori non si sono scaricati.

» Verificare I'assenza di tensione.

1.3.3 Rischio di un danno ambientale
dovuto al refrigerante

Il prodotto contiene un refrigerante con im-
portante GWP (GWP = Global Warming Po-
tential).

» Sincerarsi che il refrigerante non venga
rilasciato nell'atmosfera.

» Se Lei é un tecnico abilitato e qualificato,
con la certificazione per gas refrigeranti,
sottoponga il prodotto a manutenzione con
adeguato equipaggiamento di protezione
ed esegua all'occorrenza gli interventi sul
circuito frigorigeno. Riciclare o smaltire il
prodotto conformemente alle normative
pertinenti.
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1.3.4 Rischio di ustioni, scottature e
congelamenti dovuto a componenti
caldi e freddi

Su alcuni componenti, in particolare su tuba-
zioni non isolate, sussiste il rischio di ustioni
e congelamenti.

» Lavorare su tali componenti solo una volta
che hanno raggiunto questa temperatura
ambiente.

1.3.5 Pericolo di morte a causa della
mancanza di dispositivi di sicurezza

Gli schemi contenuti in questo documento
non mostrano tutti i dispositivi di sicurezza
necessari ad una installazione a regola
d'arte.

» Installare nell'impianto i dispositivi di sicu-
rezza necessari.

» Rispettare le leggi, le norme e le direttive
pertinenti nazionali e internazionali.

1.3.6 Pericolo di lesioni a causa del peso
del prodotto
» Trasportare il prodotto con l'aiuto di al-
meno due persone.
1.3.7 Rischio di danni materiali a causa
dell'uso di un attrezzo non adatto
» Utilizzare un attrezzo adatto.

1.3.8 Pericolo di lesioni durante lo

smontaggio dei pannelli del prodotto

Durante lo smontaggio dei pannelli del pro-
dotto sussiste un elevato rischio di tagliarsi
sui bordi affilati del telaio.

» Indossare i guanti protettivi per non ta-
gliarsi.
1.4 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

» Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive,
regolamenti e leggi nazionali vigenti.

8000011826_00 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione
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2 Avvertenze sulla documentazione 3.2 Schema del circuito di raffreddamento

. Validita: VAIB1-025WN
21 Osservanza della documentazione alidita 025WNO

complementare

» Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e @
installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.

2.2 Conservazione della documentazione | —

» Consegnare il presente manuale e tutta la documenta-
zione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

23 Validita delle istruzioni @ X_@ X_@
Queste istruzioni valgono esclusivamente per i seguenti pro- T n l
dotti: v
Codice di articolo del prodotto
Unita esterna VAIB1-025WNO 8000010699
Unita esterna VAIB1-035WNO 8000010705
Unita esterna VAIB1-050WNO 8000010693
Unita esterna VAIB1-065WNO 8000010706

3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura prodotto

1 Unita esterna 8 Filtro

2 Unita interna 9 Compressore

8 Batteria interna 10  Serbatoio di aspirazione

4 Tubo del gas 11 Valvola a 4 vie

5 Tubo del liquido 12  Batteria esterna

6 Filtro 13  Direzione del flusso nel

7 coter S
modo raffrescamento

1 Unita esterna 2 Tubo di drenaggio per
la condensa
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Validita: VAIB1-035WNO O VAIB1-050WNO O VAIB1-065WNO

1 Unita esterna 8
2 Unita interna 9
3 Batteria interna 10
4 Tubo del gas 11
5 Tubo del liquido 12
6 Filtro 13
7 Valvola di espansione

elettronica e
3.3

funzionamento

Filtro

Compressore

Serbatoio di aspirazione
Valvola a 4 vie

Batteria esterna

Direzione del flusso nel
modo riscaldamento
Direzione del flusso nel
modo raffrescamento

Intervalli di temperatura ammessi per il

La potenza di raffrescamento/termica dell'unita interna varia
in base alla temperatura ambiente dell'unita esterna.

Raffrescamento

Riscaldamento

Unita esterna

-15...50°C

-15...30°C

8000011826_00 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione
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Targhetta identificativa

La targhetta identificativa € applicata in fabbrica sul lato de-

stro del prodotto.

Indicazioni sulla
targhetta identifica-
tiva

Significato

Cooling / Heating

Modo raffrescamento/ riscaldamento

Rated Capacity

Potenza misurata

Power Input

Potenza elettrica in entrata

EER / COP

Energy Efficiency Ratio / Coefficient of
Performance

A35 - A27(19) /
A7(6) - A20

Condizioni di test per il rilevamento dei
dati prestazionali secondo la norma EN
14511

Pdesignc / Pdesignh
(Average)

Potenza di raffrescamento/potenza
termica (media) in condizioni di prova
per il calcolo di SEER / SCOP

SEER / SCOP
(Average)

Seasonal Energy Efficiency Ratio / Sea-
sonal Coefficient of Performance (media)

Max. Power Con-
sumption / Max. ope-
rating current / IP

Assorbimento di potenza max. / assor-
bimento di corrente max. / tipo di prote-
zione

220-240 V ~ /50 Hz
/1PH

Allacciamento elettrico: tensione / fre-
quenza / fase

Refrigerant

Refrigerante

GWP

Potenziale di riscaldamento globale
(Global Warming Potential)

Operating Pressure /
HiP/LoP

Pressione di esercizio consentita / lato
alta pressione / lato bassa pressione

Net Weight

Peso netto

Il prodotto contiene un fluido ritardante di
fiamma (classe di sicurezza A2L).

(]3]

Leggere le istruzioni!

“‘ XXXXXXYYYYYYYYYY222222222227. HH

Codice a barre con numero di serie
Dalla cifra 3 alla cifra 6 = data di produ-
zione (anno/settimana)

Dalla cifra 7 alla cifra 16 = codice di
articolo del prodotto

C€

Marcatura CE

Con la marcatura CE viene certificato che i prodotti, confor-
memente alla dichiarazione di conformita, soddisfano i requi-
siti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformita pud essere richiesta al produt-

tore.
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3.6 Informazioni sul refrigerante

3.6.1 Informazioni sulla tutela ambientale

1 Y  Avvertenza

m Quest'unita contiene gas fluorurati ad effetto
S = serra.

La manutenzione e lo smaltimento possono es-
sere eseguiti solo da personale adeguatamente
qualificato. Tutti gli installatori che eseguono in-
terventi sul sistema di raffreddamento, devono di-
sporre delle competenze necessarie e delle cer-
tificazioni specifiche rilasciate dalle apposite or-
ganizzazioni di questo settore nei singoli paesi.
Se occorre un altro tecnico per la riparazione di
un impianto, questo deve essere controllato dalla
persona qualificata all'uso di refrigeranti infiamma-
bili.

Refrigerante R32, GWP=675.

Rifornimento supplementare di refrigerante
Conformemente alla disposizione (UE) N. 517/2014 in re-
lazione a determinati gas fluorurati ad effetto serra, in caso
di riempimento di refrigerane supplementare € prescritto
quanto segue:

» Compilare I'adesivo allegato all'unita e indicare la quan-
tita di riempimento del refrigerante impostata di fabbrica
(vedere targhetta identificativa), la quantita di riempi-
mento del refrigerante supplementare e la quantita di
riempimento totale.

Altezza . 5
apertura Superficie [m?]
di venti-
lazione | 4 7 |10 | 15 | 20 30 | 50
[m]
0,6 0,68 | 0,90 | 1,08 | 1,32 | 1,53 | 1,87 | 2,41
1,5 1,71 | 2,26 | 2,70 | 3,31 | 3,82 | 4,67 | 6,03
1,8 2,05 | 2,71 | 3,24 | 397 | 458 | 561 | 7,24
2 2,28 | 3,01 | 3,60 | 441 | 509 | 6,23 | 8,05
2,2 250 | 3,31 | 3,96 | 485 | 560 | 6,86 | 8,85
2,5 2,84 | 3,76 | 450 | 551 | 6,36 | 7,79 | 10,06
3 341 | 452 | 540 | 6,61 | 7,63 | 9,35 | 12,07

|| Contains fluorinated greenhouse gases

o-l ko |
N c: @< ko
Q0+ =

I

3 I'_D e = tCO,eq.
]

©® ©

kg —

OO © 06

1 Carica di refrigerante 4
dell'unita impostata
di fabbrica: vedere
targhetta identificativa
dell'unita

2 Quantita di carica del
refrigerante supple-
mentare (riempito in
loco)

3 Quantita totale di
carica del refrigerante

Emissioni dei gas ad
effetto serra dell'in-
tera quantita di ca-
rica del refrigerante
espresse in tonnel-
late di CO: equiva-
lente (arrotondato al
secondo decimale)
Unita esterna

Bombola di refrige-
rante e chiave di riem-
pimento

3.6.2 Carica massima di refrigerante

A seconda della zona nel locale in cui deve essere installato
I'impianto di condizionamento con refrigerante R32, la carica
di refrigerante non deve superare la carica [kg] massima
ammessa specificata nella seguente tabella. In questo modo
si evitano possibili problemi di sicurezza dovuti all'elevata
concentrazione di refrigerante nel locale in caso di perdite.

Rilevare la carica di refrigerante con l'ausilio della seguente
tabella:
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» Non miscelare refrigeranti o sostanze che non apparten-
gono ai refrigeranti specificati (R32).

» In caso di perdita di refrigerante, deve essere garantita
un'immediata ventilazione della zona. Il refrigerante R32
puod liberare gas tossici nell'ambiente se entra in contatto
con fiamme libere.

» Tutte le apparecchiature necessarie per l'installazione e
la manutenzione (pompa del vuoto, manometro, flessibile
di riempimento, rilevatore perdite di gas, ecc.) devono
essere certificate per I'uso con refrigerante R32.

» Non utilizzare gli stessi strumenti (pompa del vuoto, ma-
nometro, tubo di riempimento, rilevatore perdite di gas,
ecc.) per altri tipi di refrigerante. L'uso di diversi refrige-
ranti pud causare danni allo strumento o all'impianto di
condizionamento.

» Seguire le istruzioni di installazione e manutenzione con-
tenute in questo manuale e utilizzare gli strumenti neces-
sari per il refrigerante R32.

» Osservare le disposizioni di legge applicabili per I'uso del
refrigerante R32.

4 Montaggio

41 Controllo della fornitura
» Verificare che la fornitura sia completa e intatta.
Quantita Denominazione
1 Unita esterna
2 Tappo di drenaggio (solo per unita esterne di
dimensioni maggiori)
1 Elemento di collegamento flessibile di sca-
rico della condensa
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4.2 Dimensioni

4.21

Dimensioni dell'unita esterna

L
—
| B | _
15 J
| | 075
= [a)
I F |
,5;5n ér: 'S
O
8
—=5 —a= \A
VAIB1- VAIB1- VAIB1- VAIB1-
025WNO 035WNO 050WNO 065WNO
A 675 mm 675 mm 745 mm 889 mm
B 732 mm 732 mm 802 mm 958 mm
Cc 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
D 163 mm 163 mm 163,7 mm 165,6 mm
E 555 mm 555 mm 555 mm 660 mm
F 455 mm 455 mm 512 mm 570 mm
G 310 mm 310 mm 332 mm 371 mm
H 330 mm 330 mm 350 mm 402 mm
4.3 Distanze minime
2300
-—
22000

10000000]
0000000,

» Installare e posizionare il prodotto correttamente, rispet-

tando le distanze minime indicate sullo schema.

8000011826_00 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione

Avvertenza

Assicurare uno spazio sufficiente per giungere
alle valvole di intercettazione a lato dell'unita
esterna. Si raccomanda una distanza minima
di 500 mm.

A

44 Scelta del luogo di installazione dell'unita
esterna

1. Prestare attenzione alle distanze minime necessarie.

i

Avvertenza

Per raggiungere senza problemi le valvole
di intercettazione a lato dell'unita esterna,
qui si raccomanda una distanza minima di
50 cm.

2. Nella scelta del luogo di installazione ricordare che
il prodotto durante il funzionamento puo trasmettere
oscillazioni al pavimento o a pareti che si trovano nelle
vicinanze. Montare pertanto il prodotto possibilmente
ad una distanza sufficiente da pareti, muri e finestre.

3. Montare I'unita esterna con una distanza minima di
3 cm dal pavimento per poter installare la tubazione di
scarico della condensa sotto l'unita esterna.

4.  Se l'unita esterna viene montata appoggiata sul pavi-
mento, sincerarsi che questo abbia la portata necessa-
ria.

5.  Se l'unita esterna viene montata su una facciata, since-
rarsi che la parete e il supporto abbiano la portata ne-

cessaria.
Peso netto
Validita: VAIB1-025WNO 24,5 kg
Validita: VAIB1-035WNO 25,5 kg
Validita: VAIB1-050WNO 31,5 kg
Validita: VAIB1-065WNO 41,5 kg

5 Installazione

5.1 Installazione idraulica
5.1.1

i

Collegamento delle tubazioni di refrigerante
all'unita esterna

Avvertenza
L'installazione & piu semplice se si collega dap-
prima il tubo del gas. Il tubo del gas & quello piu

spesso.
1. Montare I'unita esterna nel punto previsto.
2. Togliere il tappo di protezione dalle valvole di inter-

cettazione delle tubazioni del refrigerante sull'unita
esterna.

3.  Piegare con cautela le tubazioni del refrigerante instal-
late in direzione dell'unita esterna.

4.  Applicare i dadi sulle tubazioni del refrigerante ed ese-
guire la flangiatura.

5.  Collegare le tubazioni del refrigerante con le rispettive
valvole di intercettazione all'unita esterna.
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6. Lasciare le valvole di intercettazione ancora chiuse.

7.  Sigillare i punti di giunzione dell'isolamento termico con
nastro isolante.

5.1.2 Predisposizione del ritorno dell'olio al
compressore

Il circuito frigorigeno contiene un olio speciale che lubrifica il
compressore dell'unita esterna. Per facilitare il ritorno dell'o-
lio al compressore:

» Posizionare possibilmente I'unita interna leggermente piu
in alto rispetto a quella esterna.

» Montare il tubo di aspirazione (quello piu spesso) incli-
nandolo in direzione del compressore.

Con altezze superioria 7,5 m:

» Montare una curva a monte dell'unita esterna per miglio-
rare ulteriormente il ritorno dell'olio.

5.2
5.21

Impianto elettrico

Impianto elettrico

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione

Se si toccano componenti sotto tensione, c'é
pericolo di morte per folgorazione.

» Estrarre la spina elettrica. Oppure stac-
care il prodotto dalla tensione (dispositivo
di sezionamento con un'apertura contatti
di almeno 3 mm, ad esempio fusibile o in-
terruttore di potenza).

» Assicurarsi che non possa essere reinse-
rito.

» Attendere almeno 30 min fino a quando i
condensatori non si sono scaricati.

» Verificare I'assenza di tensione.

» Collegare fase e terra.

» Mettere in cortocircuito il conduttore di
fase e il conduttore di neutro.

» Coprire o tenere separati i componenti
sotto tensione vicini.

» L'impianto elettrico deve essere eseguito esclusivamente
da un tecnico elettricista.

5.2.2 Preparazione dell'impianto elettrico

1.  Togliere tensione dal prodotto.

2. Attendere almeno 30 min fino a quando i condensatori
non si sono scaricati.

3. Verificare I'assenza di tensione.

4.  Se prescritto per il luogo di installazione, installare un
interruttore differenziale tipo B.

5.2.3 Cablaggio

1. Usare fermacavi.

2. Accorciare il cavo di collegamento per quanto necessa-
rio.
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L 30 mm max.

3. Per evitare cortocircuiti nel caso di un distacco indesi-
derato di un filo, isolare I'involucro esterno dei cavi fles-
sibili di non oltre 30 mm.

4.  Verificare che durante la procedura di isolamento del-
l'involucro esterno l'isolamento dei fili interni non venga
danneggiato.

5. Dai cavi interni rimuovere l'isolamento solo quel tanto
che basta per avere un collegamento affidabile e sta-
bile.

6. Per evitare un cortocircuito causato dal distacco dei
cavi, dopo aver spelato questi ultimi, montare dei mani-
cotti di collegamento sulle estremita del filo.

7. Verificare che i tutti i fili siano meccanicamente ben
fissi nei morsetti del connettore. Se necessario fissarli
nuovamente.

5.2.4 Collegamento elettrico dell'unita esterna

1.  Togliere la copertura di protezione dai collegamenti
elettronici dell'unita esterna.

2. Collegare i singoli fili del cavo di allacciamento alla rete
elettrica e il cavo di allacciamento con l'unita interna
come da schema di collegamento.

3. Isolare i fili inutilizzati con nastro isolante e sincerarsi
che questi non vengano a contatto con componenti
che conducono corrente.

4. Bloccare il cavo installato con i fermacavi dell'unita
esterna.

5.  Montare la copertura di protezione davanti ai collega-
menti elettrici.

5.2.5 Schema elettrico

s | sl

— |

0 2 e
7@

) @

<%

240V

1 Cavo di allacciamento 3 Cavo di allacciamento
blu marrone
2 Cavo di allacciamento 4 Cavo di allacciamento

nero giallo e verde
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6 Messa in servizio 6.2 Generazione di depressione nell'impianto

6.1 Controllo della tenuta

Avvertenza
[E Sincerarsi di indossare i guanti di protezione per
l'uso del refrigerante ancora prima di iniziare i

lavori.
Qf)
\
_

)
N

1.  Collegare un manometro (2) alla valvola (1) del tubo di
aspirazione.

2. Collegare la pompa del vuoto (3) al raccordo di assi-
stenza del manometro.

3. Accertarsi che le chiavette del manometro siano
chiuse.

4. Mettere in funzione la pompa del vuoto e aprire il ru-
binetto di intercettazione del manometro, la valvola

1. Staccare il tappo della valvola (1) e collegare un mano- "Low" (la valvola di bassa pressione) del manometro.
metro (4) alla valvola (3) del tubo di aspirazione (2). 5.  Accertarsi che la valvola "High" (valvola di alta pressio-
2. Collegare una bombola di azoto (6) con riduttore di ne) sia chiusa.
pressione a.I manometro (4). . 6. Far girare la pompa del vuoto almeno 30 minuti (in fun-
3. Aprire la chiavetta (5) della bombola di azoto (6), rego- zione delle dimensioni dellimpianto) per poter effet-
lare il riduttore di pressione e aprire le valvole di inter- tuare lo svuotamento.
cettazione del manometro. 7. Controllare I'ago indicatore del manometro di bassa

4.  Verificare la tenuta di tutti i raccordi e dei collegamenti pressione: questo deve indicare -0,1 MPa (-76 cmHg).
dei tubi flessibili (7).

5. Chiudere tutte le valvole del manometro e rimuovere la
bombola di azoto.

6. Abbassare la pressione del sistema aprendo lenta-
mente i rubinetti di intercettazione del manometro.

7.  Se non si riscontrano perdite, procedere con lo svuota-
mento dell'impianto (-~ Pagina 67).

Avvertenza

m Conformemente alla norma 517/2014/CE 8.  Chiudere la valvola “Low” del manometro e la valvola
lintero circuito frigorigeno deve essere sot- di depressione.
toposto ad un regolare controllo della te- 9.  Controllare I'ago indicatore del manometro dopo circa
nuta. Attuare tutte le misure necessarie per 10-15 minuti: la pressione non dovrebbe in tal caso au-
effettuare correttamente questi controlli e mentare. Se la pressione aumenta, significa che sono
documentare esattamente questi risultati nel presenti perdite nell'impianto. In tal caso ripetere il pro-
libretto di manutenzione dell'impianto. Per il cesso descritto nella sezione Controllo della tenuta
controllo della tenuta valgono i seguenti in- (- Pagina 67).
tervalli:
Impianti con meno di 7,41 kg di refrigerante Avvertenza
r=e>gg]le:?il caso non occorre effettuare controlli [ﬂ Non passare all'operazione successiva fin-

i o . ché non si genera una depressione regolare
Impianti con 7,41 kg di refrigerante o piu => nell'impianto.

almeno una volta all'anno.

Impianti con 74,07 kg di refrigerante o piu
=> almeno una volta ogni sei mesi.

Impianti con 740,74 kg di refrigerante o piu
=> almeno una volta ogni tre mesi.
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6.3

Messa in funzione dell'impianto

Condizione: Lunghezza della tubazione del refrigerante > 5 m

68

a

Staccare i tappi (1) e (5), aprire le valvole (2) e (3) ruo-

tando la chiave a brugola (4) di 90° in senso antiorario

e richiuderle dopo 6 secondi: in questo modo l'impianto

si riempie di refrigerante.

Controllare nuovamente la tenuta dell'impianto.

— Se non sono presenti perdite, proseguire le opera-
zioni.

Rimuovere il manometro con i tubi flessibili di collega-

mento delle valvole.

Aprire le valvole (2) e (3) ruotando la chiave a brugola
(4) in senso antiorario fino a percepire una leggera
battuta d'arresto.

Chiudere le valvole con i rispettivi tappi (1) e (5).
Mettere in funzione l'impianto e far funzionare I'appa-
recchio per qualche istante, accertandosi che funzioni
correttamente in tutte le modalita di funzionamento.

Rabbocco di refrigerante supplementare

Avvertenza

Se la lunghezza delle tubazioni del refrigerante
supera 5 m, per ogni altro metro di tubazione del
refrigerante occorre inserire 16 g di refrigerante.

Ad esempio: la lunghezza delle tubazioni del refri-
gerante installate & di 7 m.

7m-5m=2m-2x 16 g =32 g di refrigerante
in piu

Attenzione!

Rischio di lesioni personali durante I'uso

dei refrigeranti!

Il refrigerante puo innescarsi, provocare le-

sioni da gelo e irritare pelle, occhi e vie respi-

ratorie.

» Lavorare con i refrigeranti solo se si &
qualificati per il loro impiego.

» Non fumare ed evitare fiamme libere.

» Indossare i guanti e gli occhiali protettivi.

» Evitare il contatto diretto con la pelle o gl
occhi.

» Assicurare che vi sia una sufficiente venti-
lazione.

Rimuovere il cappuccio (1) e collegare un manometro (4)
al raccordo di manutenzione (2) della valvola di intercet-
tazione inferiore (3) dell'unita esterna.

Lasciare chiusa la valvola di intercettazione.

Collegare una bombola di refrigerante (R32) (6) al lato di
alta pressione del manometro.

Aprire la valvola di intercettazione (5) della bombola di
refrigerante.

Aprire il rubinetto di intercettazione del manometro.

< | tubi flessibili collegati si riempiono di refrigerante.
Posare la bombola di refrigerante su una bilancia (7).
Aprire il raccordo di manutenzione.

Rabboccare il refrigerante supplementare.

— 16 g di refrigerante per ogni metro in piu di tubazione
del refrigerante

Chiudere le valvole di intercettazione della bombola di
refrigerante e del manometro.
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7 Consegna del prodotto all'utente

» Al termine dell'installazione mostrare all'utente il luogo e
la funzione dei dispositivi di sicurezza.

» Istruire I'utente in particolar modo su tutte le indicazioni
per la sicurezza che questi deve rispettare.

» Informare l'utente sulla necessita di effettuare una manu-
tenzione del prodotto nel rispetto degli intervalli previsti.

8 Soluzione dei problemi

8.1 Soluzione delle anomalie

» Eliminare le anomalie come da tabella in appendice rela-
tiva all'eliminazione delle anomalie.

8.2 Fornitura di pezzi di ricambio

| componenti originali del prodotto sono stati certificati dal
produttore nell'ambito del controllo conformita. Se, durante
gli interventi di manutenzione o riparazione, si utilizzano al-
tri componenti non certificati 0 non ammessi, il prodotto po-
trebbe non soddisfare piu le norme vigenti e di conseguenza
la conformita del prodotto potrebbe non essere piu valida.

Consigliamo vivamente |'utilizzo di ricambi originali del pro-
duttore, al fine di garantire un funzionamento del prodotto
senza guasti e in sicurezza. Per ricevere informazioni sui ri-
cambi originali disponibili rivolgetevi all'indirizzo indicato sul
retro delle presenti istruzioni.

» In caso di bisogno di pezzi di ricambio per manutenzioni
o riparazioni, utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio
originali per il prodotto.

9 Controllo e manutenzione

9.1 Rispetto della periodicita degli interventi di

controllo e manutenzione

Avvertenza

Conformemente alla direttiva 517/2014/CE il cir-
cuito frigorigeno deve essere sottoposto ad un re-
golare controllo della tenuta. Attuare tutte le mi-
sure necessarie per effettuare correttamente que-
sti controlli e documentare esattamente questi ri-
sultati nel libretto di manutenzione dell'impianto.
Per il controllo della tenuta valgono i seguenti in-
tervalli:

Impianti con meno di 7,41 kg di refrigerante => in
tal caso non occorre effettuare controlli regolari.

Impianti con 7,41 kg di refrigerante o piu => al-
meno una volta all'anno.

Impianti con 74,07 kg di refrigerante o piu => al-
meno una volta ogni sei mesi.

Impianti con 740,74 kg di refrigerante o piu =>
almeno una volta ogni tre mesi.

» Rispettare la periodicita minima degli interventi di con-
trollo e manutenzione. A seguito dei risultati del controllo
puo essere necessaria una manutenzione anticipata.
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9.2 Controllo e manutenzione

# Intervento di manutenzione Intervallo
1 Aspirare il filtro dell'aria con un A ogni manu-

aspirapolvere e/o lavare con ac- tenzione

qua e asciugare
2 Pulizia dello scambiatore di calore | Semestral-

mente 69

3 Se necessario, controllare e pu- A ogni manu-

lire i flessibili di scarico della con- | tenzione

densa
4 Controllare la tenuta di tutti i rac- A ogni manu-

cordi e collegamenti del circuito tenzione

frigorigeno

9.3 Pulizia dello scambiatore di calore

Attenzione!
Pericolo di lesioni in caso di interventi
sullo scambiatore di calore a piastre

Le piastre dello scambiatore di calore hanno

spigoli vivi!

» Per tutti i lavori sullo scambiatore di calore
indossare guanti di protezione.

1. Rimuovere il pannello del prodotto.

2. Rimuovere dalla superficie delle lamelle dello scambia-
tore di calore tutti i corpi estranei che potrebbero impe-
dire la circolazione dell'aria.

3.  Togliere la polvere con aria compressa.

4. Pulire con cautela lo scambiatore di calore con acqua e
una spazzola morbida.

5. Asciugare lo scambiatore di calore con aria
compressa.

10 Messa fuori servizio

10.1

1. Svuotare il refrigerante.
2. Smontare il prodotto.

3. Conferire il prodotto, inclusi gli elementi costruttivi, al
centro di riciclaggio o di smaltimento.

Disattivazione definitiva

11 Smaltimento dell'imballaggio

» Smaltire correttamente gli imballaggi.
» Osservare tutte le norme vigenti.
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12 Servizio assistenza tecnica

| dati di contatto del nostro servizio assistenza tecnica sono
riportati nelle Country specifics o nel nostro sito web.
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Appendice

A Riconoscimento e soluzione dei problemi

ANOMALIE

POSSIBILI CAUSE

SOLUZIONI

Dopo aver inserito I'unita, il display non si
accende ed in caso di azionamento delle
funzioni non viene emesso alcun segnale
acustico.

Il gruppo alimentazione non & collegato op-
pure il raccordo con I'alimentazione elettrica
non ¢ corretto.

Controllare se I'alimentazione elettrica & irre-
golare. In tal caso, attendere fino a che l'ali-
mentazione elettrica & nuovamente presente.
In caso contrario, controllare il circuito del-
I'alimentazione elettrica e sincerarsi che la
spina di alimentazione sia collegata corretta-
mente.

Immediatamente dopo aver inserito I'unita,
interviene la protezione elettrica dell'abita-
zione.

Dopo aver inserito l'unita si verifica un black-
out.

Cablaggio non collegato correttamente op-
pure non in corretto stato, umidita nell'im-
pianto elettrico.

Protezione elettrica selezionata non corretta.

Sincerarsi che I'unita sia collegata corretta-
mente a terra.

Assicurare il corretto collegamento del ca-
blaggio.
Controllare il cablaggio dell'unita interna.

Controllare se l'isolamento del cavo di ali-
mentazione & danneggiato e se necessario
sostituirlo.

Scegliere una protezione elettrica adatta.

Dopo aver acceso l'unita, anche se il display
della trasmissione del segnale lampeggia
quando le funzioni sono attivate, non accade
nulla.

Malfunzionamento del comando a distanza.

Sostituire le batterie del comando a distanza.
Riparare il comando a distanza o sostituirlo.

EFFETTO REFRIGERANTE O TERMICO INSUFFICI

ENTE

Controllare la temperatura impostata sul
comando a distanza.

La temperatura impostata non & corretta.

Adattare la temperatura impostata.

La potenza del ventilatore & molto bassa.

Il numero di giri del motore del ventilatore
dell'unita interna & insufficiente.

Impostare il numero di giri del ventilatore sul
livello alto o medio.

Rumori perturbatori.
Effetto refrigerante o termico insufficiente.
Ventilazione insufficiente.

I filtro dell'unita interna & sporco o intasato.

Controllare se il filtro & sporco ed event. pu-
lirlo.

L'unita emette aria fredda nel modo riscalda-
mento.

Malfunzionamento della valvola deviatrice a
4 vie.

Mettersi in contatto con il Servizio
Assistenza.

La lamella orizzontale non puo regolarsi.

Malfunzionamento della lamella orizzontale.

Mettersi in contatto con il Servizio
Assistenza.

Il motore del ventilatore dell'unita interna non
funziona.

Malfunzionamento del motore del ventilatore
dell'unita interna.

Mettersi in contatto con il Servizio
Assistenza.

Il motore del ventilatore dell'unita esterna
non funziona.

Malfunzionamento del motore del ventilatore
dell'unita esterna.

Mettersi in contatto con il Servizio
Assistenza.

Il compressore non funziona.

Malfunzionamento del compressore.

Il compressore €& stato disinserito dal termo-
stato.

Mettersi in contatto con il Servizio
Assistenza.

DAL CLIMATIZZATORE FUORIESCE ACQUA.

Acqua che fuoriesce dall'unita interna.

Acqua che fuoriesce dalla tubazione di dre-
naggio.

La tubazione di drenaggio € intasata.

La tubazione di drenaggio ha una pendenza
insufficiente.

La tubazione di drenaggio & difettosa.

Eliminare il corpo esterno dalla tubazione di
sfiato.

Sostituire la tubazione di drenaggio.

Acqua che fuoriesce dai raccordi delle tuba-
zioni dell'unita interna.

L'isolamento delle tubazioni non & applicato
correttamente.

Isolare nuovamente le tubazioni e fissarle
correttamente.

RUMORI E VIBRAZIONI ANOMALI DELL'UNITA

E possibile percepire lo scorrimento dell'ac-
qua.

Durante l'inserimento o il disinserimento
dell'unita si percepiscono rumori anomali a
causa del flusso del refrigerante.

Questo fenomeno & normale. | rumori ano-
mali non si percepiscono pit dopo alcuni mi-
nuti.

Dall'unita interna si percepiscono rumori
anomali.

Corpi estranei nell'unita interna o nei gruppi
costruttivi ad essa collegati.

Eliminare i corpi estranei. Posizionare corret-
tamente tutte le parti dell'unita interna, ser-
rare le viti ed isolare le zone tra i componenti
collegati.

Dall'unita esterna si percepiscono rumori
anomali.

Corpi estranei nell'unita esterna o nei gruppi
costruttivi ad essa collegati.

Eliminare i corpi estranei. Posizionare corret-
tamente tutte le parti dell'unita esterna, ser-
rare le viti ed isolare le zone tra i componenti
collegati.
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B Codici d'errore unita esterna

i

Avvertenza
| codici d'errore vengono visualizzati sul display dell'unita interna.

Descrizione dell'er- Codice Stato dell'unita Possibili cause
rore d'errore
Errore nel sensore di Durante il funzionamento in modalita raffresca- Il sensore di temperatura non € stato collegato
temperatura ambiente mento o deumidificazione, il compressore si ar- | correttamente o & danneggiato. Controllarlo
3 resta mentre il ventilatore dell'unita interna con- | facendo riferimento alla tabella delle resistenze
tinua a funzionare. del sensore di temperatura.
Durante il funzionamento in modalita riscalda-
mento l'unita si arresta completamente.
Errore nel sensore Durante il funzionamento in modalita raffresca- Il sensore di temperatura non ¢ stato collegato
di temperatura del mento o deumidificazione, il compressore si ar- | correttamente o & danneggiato. Controllarlo
condensatore F4 resta mentre il ventilatore dell'unita interna con- | facendo riferimento alla tabella delle resistenze
tinua a funzionare. del sensore di temperatura.
Durante il funzionamento in modalita riscalda-
mento l'unita si arresta completamente.
Errore nel sensore di Durante il funzionamento in modalita raffresca- — Il sensore di temperatura esterna non &
temperatura di scarico mento o deumidificazione, il compressore si ar- stato collegato correttamente o & danneg-
resta dopo circa 3 minuti e il ventilatore dell'u- giato. Controllarlo facendo riferimento alla
F5 nita interna funziona normalmente. tabella delle resistenze del sensore di tem-
Durante il funzionamento in modalita riscalda- peratura.
rrilrentc;, :#i:lt?i si spegne completamente dopo — La testa del sensore di temperatura non &
circa utl. stata inserita nel tubo di rame.
Protezione da sovrac- Durante il funzionamento in modalita raffresca- Cercare nell'analisi dell'errore (protezione IPM,
carico corrente di fase mento o deumidificazione, il compressore si protezione contro la perdita di sincronismo
per il compressore P5 spegne mentre il ventilatore dell'unita interna e protezione da sovracorrente di fase per il
continua a funzionare. compressore).
Durante il funzionamento in modalita riscalda-
mento l'unita si arresta completamente.
Modulo di protezione Durante il funzionamento in modalita raffresca- Quando l'intera unita & rimasta per 20 minuti
contro le temperature mento, il compressore si arresta mentre il venti- | senza alimentazione di tensione, controllare che
elevate del driver P8 latore dell'unita interna continua a funzionare. il grasso termico del modulo IPM della piastra
Durante il funzionamento in modalita riscalda- | esterna AP1 sia sufficiente e che il radiatore
mento I'unita si arresta completamente. sia inserito correttamente. Se non & sufficiente,
sostituire il pannello di comando AP1.
Protezione contro Durante il funzionamento in modalita raffresca- — La protezione contro il sovraccarico € dan-
il sovraccarico del mento, il compressore si arresta mentre il venti- neggiata. In condizioni normali la resistenza
compressore latore dell'unita interna continua a funzionare. di questo quadro di comando deve essere
H3 Durante il funzionamento in modalita riscalda- inferiore a 1 ohm.
mento lunita si arresta completamente. — Cercare nell'analisi dell'errore (protezione
contro la scarica, sovraccarico).
Desincronizzazione Durante il funzionamento in modalita raffresca- Cercare nell'analisi dell'errore (protezione IPM,
del compressore mento, il compressore si arresta mentre il venti- | protezione contro la perdita di sincronismo
H7 latore dell'unita interna continua a funzionare. e protezione da sovracorrente di fase per il
Durante il funzionamento in modalita riscalda- compressore).
mento l'unita si arresta completamente.
Protezione contro I'alta Il compressore si arresta e dopo 30 secondi Protezione dei componenti elettronici in caso di
tensione Lo si spegne il motorino del ventilatore dell'unita rilevamento di una tensione elevata
esterna; 3 minuti dopo si riaccendono il moto-
rino del ventilatore e il compressore.
Errore indefinito dell'u- Durante il funzionamento in modalita raffresca- — La temperatura ambiente & al di fuori del
nita esterna mento, il compressore e il ventilatore dell'unita campo di funzionamento dell'unita (ad
interna si arrestano mentre il ventilatore dell'u- esempio: inferiore a 20 °C o superiore a
nita esterna continua a funzionare. 60 °C in modalita raffrescamento; superiore
Durante il funzionamento in modalita riscalda- a 30 °C in modalita riscaldamento)
oF mento, il compressore, il ventilatore esterno e il | _ £ oo el compressore

ventilatore interno si spengono.

— | cavi del compressore non sono collegati
saldamente

— |l compressore & danneggiato

— La piastra principale € danneggiata
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C Schemi di collegamento
CA Schema elettrico dell'unita esterna

Validita: VAIB1-025WNO

H T-SEN
U CN2
%5&@} ove | 0 T
W

|
|
|
__________ I o |

r A

| PE CN1 | |

| @ 2z | : @

| z | I

I o I !

| | l

| re| [ | :/@
I

| 4-WAY Egﬁ»{% |

| CN1 |

I I |

| 4-WAY |[] [ :

| .

|

|

|

|

Gy
©
1 g

=
e
>
Z

Unita interna Sensore di temperatura dell'aria esterna (15k)

Unita esterna Sensore di temperatura di scarico (50k)

Piastra base dell'unita esterna Motore del ventilatore

© 0 N O

Valvola a 4 vie Compressore

a »p O N =

Sensore di temperatura batteria (20k)
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C.2 Schema elettrico dell’'unita esterna

Validita: VAIB1-035WNO
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1 Unita interna 6 Sensore di temperatura dell'aria esterna (15k)
2 Unita esterna 7 Sensore di temperatura di scarico (50k)

& Piastra base dell'unita esterna 8 Valvola di espansione elettronica

4 Valvola a 4 vie 9 Motore del ventilatore

® Sensore di temperatura batteria (20k) 10 Compressore
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C3 Schema elettrico dell'unita esterna

Validita: VAIB1-050WNO E VAIB1-065WNO
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Unita interna
Unita esterna
Piastra base dell'unita esterna

Valvola a 4 vie

o a b WN =

Sensore di temperatura batteria (20k)
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Sensore di temperatura dell'aria esterna (15k)

D Elenco delle resistenze del sensore di temperatura

Sensore di temperatura di scarico (50k)
Valvola di espansione elettronica
Motore del ventilatore

Compressore

0 Protezione contro il sovraccarico del compressore

Tabella delle resistenze del sensore di Tabella delle resistenze del sensore di Tabella delle resistenze del sensore di
temperatura ambiente per unita interne temperatura della batteria per unita temperatura di compressione per unita
ed esterne (15K) interne ed esterne (20K) interne ed esterne (50K)
Temperatura Resistenza Temperatura Resistenza Temperatura Resistenza
-19°C 138,10 kQ -19°C 181,40 kQ -30 °C 911,400 kQ
-18°C 128,60 kQ -15°C 145,00 kQ -25°C 660,8 kQ
-16 °C 115,00 kQ -10 °C 110,30 kQ -20 °C 486,5 kQ
-14°C 102,90 kQ -5°C 84,61 kQ -15°C 362,9 kQ
-12°C 92,22 kQ 0°C 65,37 kQ -10°C 274 kQ
-10°C 82,75 kQ 5°C 50,87 kQ -5°C 209 kQ
-8°C 74,35 kQ 10 °C 39,87 kQ 0°C 161 kQ
-6 °C 66,88 kQ 15 °C 31,47 kQ 5°C 125,1 kQ
-4 °C 60,23 kQ 20°C 25,01 kQ 10 °C 98 kQ
-2°C 54,31 kQ 25°C 20,00 kQ 15 °C 77,35 kQ
0°C 49,02 kQ 30°C 16,10 kQ 20 °C 61,48 kQ
2°C 44,31 kQ 35°C 13,04 kQ 25°C 49,19 kQ
4°C 40,09 kQ 40 °C 10,62 kQ 30°C 39,61 kQ
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Tabella delle resistenze del sensore di Tabella delle resistenze del sensore di Tabella delle resistenze del sensore di
temperatura ambiente per unita interne temperatura della batteria per unita temperatura di compressione per unita
ed esterne (15K) interne ed esterne (20K) interne ed esterne (50K)
Temperatura Resistenza Temperatura Resistenza Temperatura Resistenza

6 °C 36,32 kQ 45 °C 8,71 kQ 35°C 32,09 kQ
8°C 32,94 kQ 50 °C 7,17 kQ 40 °C 26,15 kQ
10 °C 29,90 kQ 55 °C 5,94 kQ 45 °C 21,43 kQ
12 °C 27,18 kQ 60 °C 4,95 kQ 50 °C 17,65 kQ
14 °C 24,73 kQ 65 °C 4,14 kQ 55 °C 14,62 kQ
16 °C 22,53 kQ 70 °C 3,48 kQ 60 °C 12,17 kQ
18 °C 20,54 kQ 75 °C 2,94 kQ 65 °C 10,18 kQ
20 °C 18,75 kQ 80 °C 2,50 kQ 70 °C 8,555 kQ
22°C 17,14 kQ 85°C 2,13 kQ 75°C 7,224 kQ
24 °C 15,68 kQ 90 °C 1,82 kQ 80 °C 6,129 kQ
26 °C 14,36 kQ 95 °C 1,56 kQ 85°C 5,222 kQ
28 °C 13,16 kQ 100 °C 1,35 kQ 90 °C 4,469 kQ
30 °C 12,07 kQ 105 °C 1,16 kQ 95 °C 3,841 kQ
32°C 11,09 kQ 110 °C 1,01 kQ 100 °C 3,315 kQ
34°C 10,20 kQ 115 °C 0,88 kQ 105 °C 2,872 kQ
36 °C 9,38 kQ 120 °C 0,77 kQ 110 °C 2,498 kQ
38 °C 8,64 kQ 125 °C 0,67 kQ 115 °C 2,182 kQ
40 °C 7,97 kQ 130 °C 0,59 kQ 120 °C 1,912 kQ
42 °C 7,35 kQ 135°C 0,52 kQ 125 °C 1,682 kQ
44 °C 6,79 kQ

46 °C 6,28 kQ

48 °C 5,81 kQ

50 °C 5,38 kQ

52 °C 4,99 kQ

54 °C 4,63 kQ

56 °C 4,29 kQ

58 °C 3,99 kQ

E Dati tecnici

Dati tecnici — Unita esterna

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO

Tensione 220...240V 220 ...240V 220 ...240V 220 ...240V
Alimentazione Frequenza 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Fase 1 1 1 1
Modalita sorgente elettrica Unita esterna Unita esterna Unita esterna Unita esterna
Potenza in modalita raffrescamento 2.700 W 3.510 W 5.300 W 7.100 W
Potenza in modalita pompa di calore 3.000 W 3.810 W 5.600 W 7.800 W
Potenza in ingresso (modalita raffrescamen- | 680 W 962 W 1.501 W 2.030 W
to)
Potenza in ingresso (modalita pompa di 680 W 953 W 1.393 W 2.000 W
calore)
Corrente nella modalita raffreddamento 32A 46 A 72A 9A
Corrente in modalita pompa di calore 32A 4,7 A 6,3 A 93A
Capacita nominale 1.400 W 1.800 W 2.350 W 3.000 W
Corrente nominale in modalita raffresca- 6 A 6,9 A 10 A 13A
mento
Corrente nominale in modalita pompa di 6,2 A 8A 10,5 A 135 A
calore
Portata volumetrica dell'aria 1.950 m¥h 1.950 m?¥h 2.200 m3¥h 3.600 m3¥h
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VAIB1-025WNO

VAIB1-035WNO

VAIB1-050WNO

VAIB1-065WNO

Volume di deumidificazione

0,8 1/h

1,41/h

1,81/h

241

EER 3,97 3,65 3,53 35
COoP 4,41 4,00 4,02 3,9
Modello del compressore QXF-A082zC170 FTz-AN108ACBD QXF-A120zH170A | QXFS-M180zX170

Tipo di olio, compressore

ZE-G;ES RB68GX
0 equivalente

FW68DA o equiva-
lente

FW68DA o equiva-
lente

FW68DA o equiva-
lente

Tipo di compressore

Compressore rota-
tivo

Compressore rota-
tivo

Compressore rota-
tivo

Compressore rota-
tivo

Assorbimento di corrente max, compres-
sore

2,56 A

440 A

5,00 A

3,50 A

Potenza di ingresso max, compressore

756,6 W

758 W

1.006 W

1.610 W

Tipo ventilatore

Passaggio assiale

Passaggio assiale

Passaggio assiale

Passaggio assiale

Diametro, ventilatore

400 mm

400 mm

420 mm

520 mm

Velocita, motorino del ventilatore 850 rpm 900 rpm 880 rpm 800 rpm
Potenza di uscita, motorino del ventilatore 30W 30W 30 W 60 W
c::tci);;bti:::nto di corrente max, motorino del 04 A 04 A 04 A 0,65 A
Pressione d'esercizio max (lato alta pres- 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa
sione/bassa pressione) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar)
Portata volumetrica dell'aria 1.950 m%h 1.950 m*h 2.200 m3¥h 3.600 m¥h
Livello di pressione acustica 51 dB(A) 52 dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A)
Livello di potenza acustica 61 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A)
Tipo di refrigerante R32 R32 R32 R32
Refrigerante, quantita di riempimento 0,51 kg 0,55 kg 0,85 kg 1,5 kg

Dati tecnici — tubi di raccordo

i

Avvertenza

Se la lunghezza delle tubazioni del refrigerante supera 5 m, per ogni altro metro di tubazione del refrigerante oc-
corre inserire 16 g di refrigerante.

VAIB1-025WNO

VAIB1-035WNO

VAIB1-050WNO

VAIB1-065WNO

Tubazione del refrigerante, lunghezza

gerante (tubo del gas)

max senza carica di refrigerante sup- | 5m 5m 5m 5m
plementare

Tubazione del refrigerante, lunghezza

max con carica di refrigerante supple- | 16 g/m 16 g/m 16 g/m 40 g/m
mentare

Tubazione del refrigerante, altezza

max (tra raccordi dell'unita internaed | 10 m 10 m 10 m 10 m
esterna)

Diametro esterno tubazione del refri- " " " "
gerante (tubo del liquido) 14 14 4 14
Diametro esterno tubazione del refri- 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
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1 BesbeaHocTt

1.1 TllpepnynpepyBarwa NnoBp3aHu Co

pabortarta

Knacudukauymja Ha HanomeHuTe 3a npeayn-
pefyBawe NoBp3aHu CO paKyBaHeTO
HanomeHuTe 3a npegynpeayBare NOBp3aHu
CO paKyBaH-ETO Ce 03Ha4YeHU CO criegHuTe
O3HaKu 1 curHanHu 36opoBu BO Norneq Ha
CEepUO3HOCTa Ha MOXXHaTa ONacHOCT:

O3sHaku 3a npeaynpenysake U CUrHanHu
36oposm

OnacHocr!

HenocpegHa XnMBoTHa onacHoOCT
WM ONAacHOCT O TELUKX noBpeau
Ha nuuya

B>

OnacHocT!

OnacHOCT no »XMBOT NOpaaun CTPyeH
yaap

Mpenynpeayesame!

OnacHoCT o4 NnecHu noeBpeam Ha
niua

MNMpeTtnasnueo!

Puauk og matepujanHu WwWtety unm
LITETU 32 OKONUHAaTa

> B P

1.2 Ynotpeba cornacHo HameHaTa

Mpu HecooaBeTHa U HenponucHa ynoTpeba
MOXe [ja HacTaHe OMacHOCT MO XMBOT UK
h13nYKM NOBPEAM Ha KOPUCHWUKOT UMK TPETK
nvua, 04HOCHO Aa ce nojaeat Npeyku Ha ype-
[OT U MaTepujanHuTe cpeacTaa.

Mpon3BoaoT € NpeaBuaeH 3a KnmaTuau-
pake Ha NPOCTOPUM 3a XXMBEEHE U KaHLena-
pun.

Ynotpeba cornacHo HameHaTa npeTcTaByBa:

— MOYUTYBaHE Ha NPUIIOXEHUTE ynaTcTBa
3a KOpUCTeke, MHCTanauuja 1 oapXyBame
Ha NPOM3BOANTE Ha KaKO U Ha cuTe Opyru
KOMMOHEHTM Ha CUCTEMOT

— VHCTanauuja u MoOHTaXka cooABeTHO Ha
0[0OpPEHNETO 3a NPOM3BOAOT U CUCTEMOT

— MpUApXyBake A0 NpaBuna 3a KOHTporna u
ofpXXyBak-€ HaBedeHW Bo ynartcTeara.

MponucHaTa ynotpeba ncTo Taka ja ondaka
WMHCcTanauwmjata cnopeq |IP-kogor.

[lpyra HameHa, OCBeH OHaa Koja e onuiiaHa
BO ynaTcTBaTa Unn He € BO COrnacHoCT Co
HUB, e 3abpaHeTa. McTo Taka e 3abpaHeTa n

8000011826_00 YnaTcTBO 3a MHCTanaumja u oapxXyBare

HenocpegHaTta KoMepLujanHa n MHaycTpmcka
ynotpeba.

BHumaHume!

3abpaHeTa e cekaksa 3noynotpeba Ha ype-
[0T.

1.3  OnwTn 6e36egHOCHN HaNnoMeHu

1.3.1 OnacHocT nopagu HegoBOJIHA
KBanudukaymja

CnegHuTe 3agayun cMee Aa rv u3BplLuyBa
camMo of, OBMAaCcTEHO CTPYYHO N1Le, Koe e
[I0BOJHO KBanudukyBaHo 3a Toa:

— MoHTaxa

— [HemoHTaxa

— WHcTtanayuja

— CrtaBame BO ynoTtpeba

— [poBepka n ogpxxyBan-e

— [Monpaska

— OTcTpaHyBane oa ynoTpeba

» [locTanyBajTe cornacHo Co akTyenHara
cocTojba Ha TexHuKaTa.

1.3.2 OnacHOCT Mo XXMBOT Nopaau CTpyeH
yaap

[lokonky v gonpeTe KOMMOHEHTUTE KOULLITO
cripoBefyBaaT HaroH, NOCTOM ONacHOCT Mo
)XMBOT Nopaau CTpyeH yaap.

I'Ipe,u, Oa n3sBplnTe MHTepBeHUUN Ha ypeaoT:

» VcknyyeTe ro NnpomsBOAOT Taka LUTO Ke
WCKITy4YnTE CUTE NOSIOBM 3a HanojyBaka co
CTpyja (enekTpuyeH pasgenHuk Ha npeHa-
noHcka kateropwuja lll 3a yenocHo nckny-
YyyBak€, Ha Np. OCUrypyBay unmn 3alTuTeH
NPeKnHyBau).

» Ob6e3benete ro o4 NOBTOPHO BKIyYyBaH-€.

» [loyekajte Hajmanky 30 MUH., foAeka He
ce ucnpasHaT KoHAeH3aTopuTe.

» [lpoBepeTe ganu nma HaroH.

1.3.3 Pu3uk of wiTeta Bp3 XKUBOTHATa
cpeavHa nopaam cpeacTBo 3a fnagewe

[Mpon3BOOOT coapM CPEACTBO 3a na-
aewe co 3HaunteneH GWP (GWP = Global
Warming Potential).

» [MpoBepeTe ganu cpeacTBOTO 3a Nagexe
ce ucnywTa BO atmocdepara.

» AKO CTe OBMacTeHO CTPY4YHO nuLie 3a pa-
6oTer-e Co cpeacTBa 3a naaeHe, Toratl
OJPXKyBajTe ro NPOM3BOA0T CO COO/IBETHA
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3alUTUTHa onpema U eB. HanpaBeTe UH-
TepBEeHLIMMN BO KOMOTO Ha cpeAcTBo 3a Nna-
aewse. Peunknupajte ro unu otcTpaHeTe
ro NPou3BOAOT COrMacHO COOAIBETHUTE
nponucu.

1.3.4 OnacHOCT oA U3ropeHuLum,
nonapysawe U CMp3HaTUHU nopagu
XELLKU 1 NlagHN KOMMNOHEHTU

Kaj Hekon KoMNoOHeHTN, 0COBEHO Kaj HEN3O-
nMpaHun UeBKOBOAN, MOCTOM OMacHOCT Oof U3-
ropeHuLM OaH. CMP3HATUHW.

» [loyHeTe co nHTepBeHUMja Ha KOMMOHEH-
TUTE, AypU OTKaKO Ke ce NOCTUrHe oBaa
OKOJTHa Temneparypa.

1.3.5 OnacHocCT no XWBOT nopaau HeaoCTur
Ha 6e36enHOCHM ypeaum

AnjarpamuTe cogp>xaHu BO OBOj AOKYMEHT He
M NpuKaxkyBaaT cuTe 6e3begHocHM ypeaun
noTpebHuM 3a NnpaBuHa MHCTanayuja.

» VHcTanupajte rn notpebHute 6e3b6ean-
HOCHM ypeau BO CUCTEMOT.

» [ounTyBajTE M'M NPUNOXKEHUTE HALMO-
HanHW U MefyHapO4HN 3aKOHWU, HOPMW Y
oapenobw.

1.3.6 OnacHocT oa noBpeau nopagu rornema
TEeXWHa Ha Npon3BoAO0T

» TpaHcrnopTupajTe ro NPon3BoAoT CO yLUTe
Hajmarnky ase nuua.

1.3.7 Pusuk oa maTepujanHa wreta nopagu
HecooaBeTeH anaT

» KopucTteTe npoecmoHarneH anar.

1.3.8 OnacHocT oA nospeau
npu AeMOHTUpaHEe Ha NaHenuTe
Ha NpoM3BOAOT

Mpy AeMOHTMPaHe Ha NaHenuTe Ha NPou3-
BOOOT NOCTOMN PU3UK [a ce uceyete Ha pabo-
BUTE Ha pamkara.

» HoceTe 3aliTUTHM pakaBuum 3a aa He ce
nceuvere.
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1.4

» [NouunTyBajTe r'v HaLUMOHAaNHUTE NPOMUCH,
HOPMU, OMPEKTUBU, 0apeadun 1 3aKoHMW.

Mponucu (aupekTnBKM, 3aKOHU, HOPMM)
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2 HanomeHwu 3a fOKyMeHTauuja

21 BHumaBajTe Ha BaxkeukaTa AOKyMeHTauuja

» BHuMaBajTe Ha cuTe ynaTcTBa 3a KOPUCTEHE U UHCTana-
uuja, Kou ce NPUNoXeHU Ha KOMMNOHEHTUTE Ha CUCTEMOT.

22 YyBajTe ja gokyMeHTauujaTa

» [lpeHeceTe r'v oBMe ynaTcTBa, Kako U ceTa NpuapyHa
[OKyMeHTaLmja Ha onepaTopoT Ha CUCTEMOT.

2.3

OBa ynaTCTBO BaXXn UCKNYy4YMBO 3a crnegHuTe npon3sogn:

Ba)xHOCT Ha ynaTcTBOTO

MpowusBop, - 6poj Ha apTukn

HapsopelwHa eauHuua VAIB1-025WNO 8000010699
HapsopelwHa eguHuua VAIB1-035WNO 8000010705
HapsopewHna eguHuua VAIB1-050WNO 8000010693
HapsopewHa egununya VAIB1-065WNO 8000010706

3  Onuc Ha npousBOOOT

3.1 KoHcTpyKkyuMja Ha npousBoaoT

1 HapsopelwHa eguHuua 2 McnycHa ueBka 3a

KOHAeH3aT

8000011826_00 YnaTcTBO 3a MHCTanaumja u oapxXyBare

3.2

LLlema Ha KkonoTo 3a naagexwe

BaxHocT: VAIB1-025WNO

B -®

a A W0 N -

(]

HapBopeluHa eguHnua
BraTpeluHa eamHuua
BratpeluHa 6atepuja

CTpaHa Ha ueBkaTa 3a
rac

CTpaHa Ha LeBkaTa 3a
TEeYHOCT

duntep

Kanunapu

8

10
11
12
13

14

duntep

Komnpecop

Cap 3a BcucyBatbe
4-Kpak BeHTUN
HapBopeluHa 6atepuja

[MpaBew Ha NPOTOK Kaj
pPEXUM Ha 3arpeBare
[MpaBeL, Ha NPoOTOK Kaj
peXuM Ha nagewe
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BaxHocT: VAIB1-035WNO UIA VAIB1-050WNO WA VAIB1-065WNO

@ @

1 HapBopeluHa eguHuua 8
2 BraTtpelHa eguHnya 9
& BHaTpeluHa 6atepuja 10
4 CTtpaHa Ha ueBkaTta 3a 11
rac 12
5 CTtpaHa Ha ueBkaTta 3a
TEYHOCT 13
duntep
14
EnekTpoHcku ekcnaHsmn-
OHEH BEHTUN
3.3

paboraTta

JauuHata Ha nafer-e/3arpeBar-e Ha BHaTpellHaTa eaMHuLA
Bapupa BO 3aBUCHOCT o cobHaTa TemMnepaTtypa Ha HaJBo-

pewHaTa eanHuua.

duntep

Komnpecop

Cap 3a BcucyBame
4-kpak BEHTMN
HapgBopeluHa 6artepuja

MpaBeL, Ha NPOTOK Kaj
peXvMm Ha 3arpeBate
lMpaBeL, Ha NPOTOK Kaj
peXxvm Ha nageme

[lo3BonieHn TemnepaTypHU rpaHULM 3a

34

Cneundurkalmona nnoyka

CneyudmkaumoHaTta nnoyka e pabpuykn noctaBeHa Ha
JecHaTta cTpaHa Ha Npou3BOAOT.

lNopatok Ha cne-
LuudukaLmoHaTa
nnovka

3Haven-e

Cooling / Heating

Pexuvm Ha nagewe/3arpeBare

Rated Capacity

JaunHa Ha mepeneTo

Power Input

€NeKTpnU4Ha Bnes3Ha MOKHOCT

EER / COP

Energy Efficiency Ratio / Coefficient of
Performance

A35 - A27(19) /
A7(6) - A20

KoHTponHu ycrnosu 3a ogpepyBame Ha
nogatouuTte 3a jadymHa crnopeg EN 14511

Pdesignc / Pdesignh
(Average)

JaunHa Ha napew-e/3arpeBane
(MpoceyHO) Mo ycrnoBu 3a TecTupawe
3a npecmeTyBake Ha SEER / SCOP

Consumption / Max.
operating current / IP

SEER / SCOP Seasonal Energy Efficiency Ratio /

(Average) Seasonal Coefficient of Performance
(npoceyHo)

Max. Power Makc. noTpoLuyBayka Ha eneKkTpuyHa

eHepruja / Makc. NnoTpoLlyBayka Ha
cTpyja / BUA Ha 3awTuTa

220-240 V ~ / 50 Hz
/1PH

EnekTpuyeH npuknyyok: HanoH / dpek-
BeHuuja / asa

Refrigerant

CpeﬂCTBO 3a nagewe

GWP

MoTeHuujan 3a rnobanHo 3atonnysBame
(Global Warming Potential)

Operating Pressure /

[Jo3BoneH onepaTuBeH NPUTUCOK / CTpa-

HiP/LoP HaTa co BMCOK MPUTUCOK / CTpaHaTta co
HM30K NPUTUCOK
Net Weight HeTo TexuHa

MponsBoaoT coapxu TeLLKo 3ananvea
TeyHocT (Knaca Ha 6e36egHocT A2L).

(]3]

MNpouuTtajte ro ynarcreoTo!

xxxxxx VYYYYYYYyyzzzzszs77777

Bap koa co cepucku 6poj

3. 0o 6. 6pojkn = [laTym Ha Npon3Boa-
ctBo (FoguHa/Hepena)

7. no 16. uudppa = bpoj Ha apTUKn Ha
npou3BoaoT

INagewe [peewe
HapgopeluHa -15 ... 50°C -15 ... 30°C
egvHuLa
82

3.5 CE-o3Haka

q

Co CE-o3HakaTa ce JoKyMeHTUpa, Aeka Npou3BoanTe v uc-
rosiHyBaaT cuTe OCHOBHM BGapara Ha COOABETHUTE peryna-
TMBM cnopep M3jaBata 3a coobpasHOCT.

M3jaBaTta 3a coobpa3HOCT MOXe Aa ja nornegHeTe kaj npovs-
BOOUTENOT.
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3.6 MHbopmauymm 3a cpeacTsoTO 3a nNagexe
3.6.1

i

MHdopMaumm 3a 3alUTUTa Ha XXUBOTHaTA
cpeauHa

HanomeHa

OBaa eguHuLa coapxu riyoprpaHu crakne-
HUYKU racoBu.

OppxyBareTO U OTCTPaHyBaHheTO CMee Aa ce
HanpaBsu camo Of CTpaHa Ha CTpyYeH nepcoHarn.
Cwute uHcTanaTtepu, komwTo paboTaT Ha cucTe-
MOT 3a Nnafere, Mopa Aa ja umaat notpebHaTa
CTPYYHOCT U COOABETHUTE CEPTUUKATU, KOULITO
ce n3gaBaart of OJHOCHWTE opraHu3aummn og oBaa
GpaHLwa Bo ogaenHute 3emju. Ako e notpebeH
ApYr TexHU4ap 3a nonpaska Ha CUCTEMOT, TOj
Mopa fa 6uge npoBepeH of NULETO, KOe e KBa-
nMuKyBaHO 3a pakyBate CO 3ananuBo CPeacTBO
3a nageme.

CpeactBo 3a nagewe R32, GWP=675.

,U,OI'IOHHVITGHHO nonHewe Ha CpeacTBo 3a nagexe
CornacHo ogpenbata (EY) 6p. 517/2014 Bo Bpcka co ogpe-
OeHN bnyopupaHn CTakNeHNYKN racoBu, Npy SOMOSNHUTENHO
NnorHeHe Ha CPeaCcTBO 3a nagexe ce NponuLLyBa CrnegHoTo:

» T[lononHeTe ja eTvkeTaTa NpUNoXeHa Ha eguMHULaTa un
HaBegeTe rn habpuykarta konmymMHa Ha HanonHETOCT Ha
cpencTBo 3a nagewe (BMan cneumdurkauuoHa nnoyka),
OononHUTenHaTa KonmymHa Ha HamnomHeToCT Ha cpea-
CTBO 3a Nnajete, Kako 1 BKynHaTa KoNM4MHa Ha Hanor-
HEeTOCT.

|| Contains fluorinated greenhouse gases
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1 dabpnyko NonHeHe 4 Emucun Ha ctakne-

Ha cpeacTBo 3a na-
[eHe Ha eguHMLaTa:
BUAM cneundmKalm-
OHa MioyYka Ha eauHu-
uata

HUYKN rnacoBu Ha
BKynHaTa KonnynHa
Ha HanoNHeTOoCT Ha
CpencTBo 3a nagewe
n3paseHo BO TOHU

2 [ononHutenHa konu- CO2-ExBuBaneHt
YMHa Ha HanonHeToCT (3aokpyxeHo Ha 2
Ha CpeacTBO 3a na- aeynmanHu MeCTa)
Oerbe (HanonHeTo Ha HapsopeluHa eguHmua

3 ;aMOTO MeCTO) lnwe 3a cpencrteo

KynHa konnsnHa 3a nagewe n Knyy 3a
Ha HaMNoJIHETOCT Ha MofHerbe
CpencTBo 3a nagewe
3.6.2 MakcumMarsnHo nonHewe Ha cpeacTBO 3a

nagewe

Bo 3aBMcHOCT o AenoT Bo NpocTopujaTa Bo Koja Tpeba aa
ce VHcTanupa KnnuMa ypeaoT Co CPeacTBo 3a naaewe R32,

NONMHEH-ETO Ha CPEACTBO 3a nagere He Tpeba aa ro HagMu-

HyBa MaKCHMarnHoTO [J03BOJIEHO NOMHEHE HA CPEACTBO 3a
nagemne [kg]HaBeaeHo Bo cnegHata Tabena. Ha oBoj HauuMH

ce nsberHysaaT MOxHV 6e36egHOCHN npobnemu nopaamn Bu-
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coka KOHLieHTpaLuja Ha (hpeoH BO NpocTopujaTa npu HacTa-
HyBaH-€ Ha NpoTekyBakba.

O,qpe,que o NONMHEHETO Ha CpPeACTBOTO 3a NageHe Co Mno-
MOLU Ha cnegHata Tabena:

BucuHa
Ha MoBplunHa [m?]
OTBOPOT
3a BeH-
TUnauuja 4 7 10 15 20 30 50
[m]

0,6 0,68 | 0,90 | 1,08 | 1,32 | 1,53 | 1,87 | 2,41
1,5 1,71 | 226 | 270 | 331 | 382 | 467 | 6,03
1,8 2,05 | 2,71 | 324 | 397 | 458 | 561 | 7,24

2 2,28 | 301 | 360 | 441 | 509 | 6,23 | 8,05
2,2 250 | 331 | 396 | 485 | 560 | 6,86 | 885
2,5 2,84 | 376 | 450 | 551 | 6,36 | 7,79

3 341 | 452 | 540 | 6,61 | 7,63 | 9,35

10,06

12,07

» He meluajTe peoH nnm cynctaHuy Kom He npunalraart Ha
cneyudvympanuTe cpeonmn (R32).

» [lokonky nojae oo 3aryba Ha copeoHOT Mmopa fa ce obes-
6ean UTHO NpoBeTpyBake Ha NPocTopoT. PpeoHoT R32
MOXe [a AoBefe A0 TOKCUYHM racoBu BO OKONMHAaTa ako
00jOoe BO KOHTAKT CO OTBOPEH OraH.

» CuTte noTpebHM ypeau 3a nHcTanaumja n ogpxyBame
(Bakyym nymna, maHomeTap, dnekcubunHo upeso 3a
NonHeHe, ETEKTOP 3a NPOTEKYBaHE Ha rac UTH.) Mo-
paaT ga 6ugat cepTndunLmMpaHn 3a KOpUcTere co ppeoH
R32.

» He ru KopucTeTe UCTUTE MHCTPYMEHTHU (Bakyym nymna,
MaHoMeTap, LpeBO 3a NOMHEeHE, AETEKTOP 3a NPOTEKY-
Bak-€ Ha rac UTH.) 3a Apyrv BMaoBu Ha peoHn. Ynotpe-
6aTa Ha pasnuyHM PPEOHN MOXE A Npean3BMKa LUTETU
Ha MHCTPYMEHTOT UMK Ha KNMMa ypeaorT.

» [pugpxysajTe ce Ao ynaTcTBaTta 3a MHcTanauujarta u
0OpXKyBal-ETO HaBEAEHM BO OBa ynaTCTBO U KOpUcTeTe
r'M camo NOTPeOHUTE MHCTPYMEHTU 3a CPeACTBOTO 3a
napewe R32.

> [lounTyBajTe MM BaXkeUKUTe 3aKOHCKN oapeadu 3a Kopuc-
Tehe Ha hpeoH R32.

4 MoHTaxa

41 MpoBepka Ha 06eMOT Ha ucnopaka

» [lpoBepeTe ganu e LenoceH N HeolwTeTeH o6emoT Ha

ucriopaka.
Bpoj O3HauyBare
1 HapsopelwHa eguHuua
2 Mpuknyyok 3a oaBoA (camo 3a HafABOPELLHN
€QVHMLM CO Hajronema ronemuHa)
1 [len 3a noBp3yBare Ha UCMYCHO LpeBo 3a
KOHAEeH3aT
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4.2 OymeH3nm

421 [OuMeH3nu Ha HaaBopelLHaTa eguHuua

VAIB1- VAIB1- VAIB1- VAIB1-
025WNO 035WNO 050WNO 065WNO
A 675 mm 675 mm 745 mm 889 mm
B 732 mm 732 mm 802 mm 958 mm
(o] 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
D 163 mm 163 mm 163,7 mm 165,6 mm
E 555 mm 555 mm 555 mm 660 mm
F 455 mm 455 mm 512 mm 570 mm
G 310 mm 310 mm 332 mm 371 mm
H 330 mm 330 mm 350 mm 402 mm
43 MuHumMym pacTtojaHuja
| 1.2800
22000, |

10000000]]
0000000y

» [ponncHO MHcTanupajte ro n NO3ULMOHNPajTe ro MPOoun3-
BOAOT, NPMTOa BHNMAaBajkn Ha HaBEeEHUTE MUHUMATHN
pacTojaHuja.

84

HanomeHa

WcnnaHupajTe 4OBOMHO NPOCTOP 3a Aa MOXe
cTpaHn4Ho Ao6po Aa ce npujae A0 cepsuCc-
HWUTE BEHTUNW Ha HafBoOpeLlHaTa eanHuLa.
Ce npenopadyyBa Hajmano pacrtojaHue oa 500
mm.

4.4 N3bupamwe Ha MecTo 3a NOCTaByBaw€e Ha
HaaBopellHaTa eanHnua

1. BH1maBajTe Ha NoTpebHUTE MUHMMANHKN pacTojaHuja.

i

HanomeHa

Co uen necHo aa ce CTUrHe 4O CEpPBUC-
HWTE BEHTWUNW Ha CTpaHaTa Ha HafBopeLU-
HaTa eguHUUa, TaMy ce npenopavysa MUHW-
MarnHo pactojaHue og 50 cm.

2. Tlpu n3BopoT Ha MeCTOTO 3a NOCTaByBakEe NMajTe
npeaBua, Aeka Npon3BOAOT 3a BpeMe Ha paboTtaTa
MOXe fAa rnm npeHece Bubpaumute Ha NoAOT UNN Ha SKU-
posuTe Bo bnm3nHa. 3aToa, JOKOMKY € MOXHO, MOHTM-
pajTe ro Npom3BOAOT CO AOBOSHO pacTojaHue A0 suao-
BUTE 1 Npo3opuuTe.

3. MoHTupajTe ja HagBopeLlLHaTa eauHMLa Co MUHK-
MarHo pacTojaHue o 3 cm of noJoT 3a Aa MOXeTe aa
ro MHCTanupaTe BOAOT 3a OABOJ, Ha KOHAEH3aT nog,
HafBopeluHaTa egnHuLa.

4.  [Jokonky HaaBopeluHaTa eavHuLa ce MOHTMpa BO CTO-
eyka nosuuuja Ha NogoT, Torall ocurypajte ce aeka
nopJoT ja uma notpebHaTa HOCUBOCT.

5.  [Hokonky HagBopeluHaTa eAuHULa ce MOHTMpa Ha da-
capa, Torall ocurypajte ce geka sugoT, Kako 1 Hoca-
4OT ja MMaaT noTpebHaTa HOCUBOCT.

HeTto TexuHa

BavxrocT: VAIB1-025WNO 24,5 kg
BasHocT: VAIB1-035WNO 25,5 kg
BaxHocT: VAIB1-050WNO 31,5 kg
BasHoct: VAIB1-065WNO 41,5 kg

5 MWHcTanauyuja

5.1 XugpaynuyHa uHcTtanauuja
5.1.1

L]

MpuknyyyBawe Ha BOAOBU 32 CPEACTBO 3a
nagewe Ha HagBopeLlHa eauHULa

HanomeHa

WHcTanaumjaTa e nonecHa, AOKOSKY NPBO ce NoB-
p3e ueBkaTa 3a rac. LieBkaTa 3a rac e nogebe-
naTta ueBka.

1. MoHTupajTe ja HagBOpeLLHaTa egnHULA Ha NpeaBuae-
HOTO MecCTO.

2. OTcTpaHeTe 1 3alWTUTHUTE NPUKNYYOoLM 0f 3arnopHUTe
BEHTWUMWN Ha BOAOBWTE 3a CPeACTBO 3a Nafjere Ha Haj-
BOpeLuHaTa eamHuLa.

3.  BHumaTtenHo cBuTKajTe M MHCTanMpaHuTe BOOBU 3a
CPeACTBO 3a Najere BO NPaBeLoT Ha HaaBopeLlHaTa
eavHuua.

YnatcTBo 3a uHctanauuja n ogpxyeame 8000011826_00



4.  CraBeTe r'm HaBpTKMTE Ha BOJOBWTE 3a CPEACTBO 3a
nagere 1 n3BpLueTe draHwnpame.

5. TloepseTe rv BOAOBUTE 3a CPEACTBO 3a NajieHe Co
COOBETHUTE 3aMOPHM BEHTUMNM Ha HaaBopeLLIHaTa
eavHMLa.

6. OcraBeTe rv 3anopHUTE BEHTUNW 3aTBOPEHM.

7. 3anevaTeTe 'm TOYKUTE Ha pa3,qBijBaH>e Ha TOMMnH-
ckaTa usonaumja co M3onaymoHa nexra.

5.1.2 TInaHupake Ha noBpaT Ha Macro KOH
KOMMpecopoT

KonoTo Ha cpeacTBo 3a najeke CoApXu CreLmjanHo Macro,
LUTO ro nogMayKyBa KOMMPecopoT Ha HagBopellHaTa eau-
HuLa. 3a NonecHo NoBriekyBake Ha MacnoTo BO KOMMPECOo-
poT:

> AKO e MOXHO, BHaTpeLLHaTa eAVHULa No3MLMOHMPajTe ja
MarKy NoBMCOKO Of HafBopeLlLHaTa eanHuua.

» MoHTuMpajTe ja ueBkaTa 3a BcucyBare (Hajaebenara) co
KOCMHaTa KOH KOMNPEeCcopoT.

Kaj BuCcuHU Hag 7,5 m:

> MOHTVIpajTe KOJNeHOo npea HaaBsopellHaTta eanHuya, 3a
AONOJIHUTENHO Aa ro I'IO}J,O6pVITe noBpaToT Ha MacsoTo.

5.2
5.2.1

EnekrpouHcTanauumja

EnekTpuyHa uHcTanayuja

OnacHocT!
OnacHOCT no XXMBOT Nopaau CTpyeH ynap

JokonkKy rvu gornpeTe KOMNOHEHTUTE KOULLITO
crpoBefyBaaT HaroH, NOCTOW OMacHOCT Mo
XVBOT Nopaam CTpyeH yaap.

» VI3Bne4yeTe ro CTpyjHUOT nNpukny4ok. num
NCKMy4yeTe ro Npom3BogoT 6e3 HamnoH
(pasgenHuk co HajMmanky 3 mm oTBOp
Mery KOHTaKkTUTe, Ha Np. ocurypysay unm
NpeknHyBay 3a jadnHa).

» O6e3benete ro og NOBTOPHO BKITy4y-
BaH-€.

» [ouekajte Hajmanky 30 MUH., foaeka He
ce ncnpasHaT KoHgeH3aTopuTe.

» [lpoBepeTe ganu nma HamnoH.

» [loBp3eTe ja (pasaTa u 3a3emjyBareT0.

» [pemocTeTe rv cpasarta n HynTa cnpoBo-
HUKOT.

» [lokpujTe unu orpageTe rm cocegHuTe
OenoBu Nog HamnoH.

» EnekTpuyHaTa vHcTanauuja Tpeba ga 6uae usspLieHa
o[l enekTpouHcTanarep.

5.2.2 T[logroToBka Ha enekTpu4HaTa MHCTanayuvja

1. Wckny4yeTe ro npousBofoT Of HarojyBae.

2. MoyekajTe Hajmanky 30 MWH., AoAEKa He ce ucnpasHaT
KOHAEeH3aTopuTe.

3. lNpoepeTe ganu nma HarnoH.

4. MHcTanupajTe 3alTuTeH NpekMHyBad 3a andepeH-
uujanHa ctpyja og TMnoT B, Aokonky Toa € nponuwiaHo
3a MeCTOTO Ha MHCTanauuja.
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5.2.3 ToBpayBamwe

1.  YnotpebGete kabenckv yBogHULM.
2. [okonky e NnoTpebHO, MPaBUITHO cKpaTeTe ro NpUKyY-

HNOT BOA.
0o
_13 % )
L 30 mm max.

3.  3a pga unsberHeTe KpaToOK CNOj NPU HEBHUMATENHO ona-
OaByBaH-e Ha eHa XuLa, oroneTe ja HagBopeLlHaTa
0b6BVBKa Ha enacTu4HKMOT Kaben makc. 30 mm.

4. BHumaBajTe Aa He ja owTeTUTe nsonauymjata Ha BHaT-
PEeLUHMTE XMWY 3a BpeMe Ha BageHeTo Ha HaaBopeLl-
HaTa oGBMBKa.

5.  OtcTpaHeTe ro camo OHOj Aen o4 nsonauujata Ha
BHATPELUHWUTE XULK, LWITO e noTpebeH 3a JOBONEH 1
cTabuneH NpUKNy4ox.

6.  3a pga cnpeunTe KpaToK Croj nopaam onabaByBake Ha
XULUMTE Of NMPUKIYYHULMTE, MO N30NMPaHEeTo CTaBeTe
MPUKITYYHW Yaypy Ha KpaeBUTE Ha XuumTe.

7.  [posepeTe ganu cute Xuum ce MexaHW4ku LBpPCTO Mo-
CTaBEHW BO TEPMUHANMUTE Ha NPUKIYy4oKoT. Mo noT-
peba ogHOBO NpuuBpCTETE.

5.2.4 [EnekTpu4HO noBp3yBak€ Ha HaABoOpeLLUHaTa
eavHuua

1. OrtcTpaHeTe ro 3aWTUTHNOT Kanak of eneKkTpuyHnTe
NPUKITyYoLu Ha HagBopeLlHaTa eamHnLa.

2. TloBp3eTe rM nHAMBMAYaNHUTE XULM Ha KabenoT 3a
MPEXEH NPUKMYYOK KaKo 1 CMojHUOT kaben co BHaT-
peliHaTa eanHMLa cnope AnjarpaMoT 3a NoBp3y-
Bake.

3. VsonupajTte r xuumute Co n3onaymoHa neHTa Wro He
ce KopucTaT 1 Ocurypajte ce Aeka Tme Hema ga gojaar
BO KOHTaKT CO [eroBW Noj HaroH.

4.  TlpuuspcTeTe rm nHCTanMpaHute kabnu Ha kabenckata
YyBOAHMLA Ha HagBopeluHaTa eanHuLa.

5. MoHTupajTe ro 3alTUTHMOT Kanak Npea enekTpudHuTe
NPUKIyYoLW.

5.2.5 [lpukny4yHa enekTpuyHa Lwema

®

1 CuH kaben 3a noBp3y- 3 KadeH kaben 3a nos-
Bake p3yBarbe

2 LipH kaben 3a noBpay- 4 XonT n 3eneH kaben 3a
Bame noBp3yBatbe
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6 CraBamwe Bo ynotpeba HanomeHa
[E CornacHo perynatmsata 517/2014/EK mopa

6.1 MNpoBepka Ha AUXTYBaHETO NPONMCHO @ Ce HanpaBswy NpoBepKa Ha aAu-
XTYBaH-ETO Ha LienoTo KOO Ha cpeacTBo
. ) Hanomena 3a nagerbe. HanpaseTe rv cute noTpebHu
m Mpend nouyeTokoT Ha paboTara ocurypajte ce Aa MepKM 3a NMpPaBUITHO CNPOBEAYBaHE Ha OBUNE
HOCUTE 3alUTUTHUN paKaBuUK 3a pakyBaHh-€ CO NPOBEPKN N MPONUCHO ,D.OKyMeHTVIpajTe m
CPEACTBOTO 3a Najer-e. pesyntaTuTe BO KHUraTa 3a oapXyBare Ha

cucTeMOT. 3a NpoBepka Ha ANXTYBaHETO
BaXaT crnegHUTe UHTEepBanu:

Cuctemun co cpencTBO 3a Nnagere nomarsky
on 7,41 kg => oBae He e noTpebHa pefoBHa
KOHTpona.

Cuctemun co cpefcTBo 3a nagewe 7,41 kg
Unmn noBeke => HajMarky egHall roauLLIHO.
Cuctemun co cpeacTtso 3a nagewe 74,07 kg
Unm noBeke => HajMarnky egHall Ha Cekou
LLIEeCT MeceLuu.

Cuctemu co cpeacTso 3a nagewe 740,74 kg
UM NoBeke => HajMarnky efHall Ha CeKou
TpU Meceuu.

6.2 BocnoctaByBawe Ha NOTNPUTUCOK BO
CUCTEMOT

1.  OnabaBeTe rvu yenoBuTe Ha cepBUCHWUOT BeHTUN (1) n
noBp3ete MaHomeTap (4) Ha cepBUCHMOT BeHTUnN (3)
Ha BcMcHaTa LeBka (2).

2. TpuknyyeTe wuwe co a3oT (6) co ypenot 3a Hamany-
Bak-€ Ha NPUTMCOK Ha MaHomeTaopoT (4) .

3. OtBopeTe ro kny4oTt 3a 3aBpTku (5) Ha wuLweTo co
asorT (6), nogeceTe ro ypegoT 3a HamanyBake Ha npu-
TUCOK 1 OTBOPETE 1 3aMnOpHUTE BEHTUMN HA MaHOMe-
Tapor.

4. TlpoBepeTe ro ANXTyBaHETO Ha CUTE NPUKIYHOLM U
noBp3yBaka Ha upesaTa (7).

5. 3aTBOpeTe rm cuTe BEHTUIN HA MAaHOMETapoT 1 OT-
CTpaHeTe ro LUMLLIETO CO a3oT.

6. Hamanete ro cucTeMcKMoT NPUTUCOK CO 6aBHO OTBO-
patbe Ha 3anopHUTE CnaBUMHU HA MaHOMETapoT.

7.  AKO Hema MecTa KOW He OMXTyBaaT, NpodoIKeTe Co
lMpasHene Ha cuctemot (- CTtpaHa 86).

1.  TNoBp3eTe maHomeTap (2) Ha cepBUCHMOT BeHTUI (1)
Ha BcucHaTa LeBKa.

2. TloBp3eTe ja Bakyym nymnara (3) Co CepBUCHNOT MPUK-
My4YOK Ha MaHOMeTapoT.

3.  buaeTte curypHu geka kny4yoT 3a 3aTerHyBare Ha ma-
HOMETapoT € 3aTBOPEH.

4.  CraBerTe ja nymnara 3a Bakymupare BO yrnotpeba un
OTBOpETE ja 3anopHarta cnaevHa Ha MaHOMeTapoT,
BeHTMNOT "Low" (BEHTMNOT NOZ HA30K NPUTMUCOK) Ha
MaHOMeTapoT.

5. MposepeTe ganu "High" BeHTUNOT (BEHTVUN Nof BUCOK
NPUTMCOK) € 3aTBOPEH.

6. OcrtaBeTe ja nymnaTta 3a Bakymupane aa paboTtu Haj-
manky 30 MMHYTK (BO 3aBMCHOCT O/ roneMuHara Ha
CMCTEMOT), 3a Aa MOXe Aa Ce U3BPLUW NpasHeH-e.

7.  TlposepeTe ja urnata Ha MHAMKATOPOT HA MaHoMeTa-

pOT 3a HMU30K NPUTKCOK: Taa Tpeba aa nokaxyesa -0,1
MPa (-76 cmHg).
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6.4 MonHerwe Ha AONONHUTENHO CPEeACTBO 3a
nagewe

HanomeHa
E] AKko JormkuHaTa Ha BOOOBUTE 3a CPEACTBO 3a fa-

Aere HaaMUHyBa 5 m, Torall 3a cekoj AOMNOSHW-
TeNneH MeTap Ha BOAOT 3a CPpeACTBO 3a NnafeHe
MOpa [a ce HanomnHu 16 g cpeacTBo 3a fajeme.

Mpumep: gomkMHaTa Ha MHCTanMpaHWTe BOLOBM

8.  3atBoperTe ro “Low” BEHTMNOT Ha MaHOMETapPOT U BEH-
3a CpefcTBO 3a Nagewe n3Hecysa 7 m.

TUNOT 3a NOTNPUTUCOK.
9. lposepyBsajTe ja Urnarta Ha MHOMKATOPOT Ha MaHOMe- 7m-5m=2m - 2-mal 16 g = 32 g AONONHN-
TapoT Ha okony 10-15 MUHYTU: NPUTOA MPUTUCOKOT He TENHO CPEACTBO 3a najex-e
Tpeba aa ce aronemyBa. AKO NPUTUCOKOT ce 3rone-
MyBa, UMa HeaUXTyBak€e BO cUCTEMOT. Bo 0BOj cny4aj
BO genot NpoBepka Ha anxTyBaweTo (— CTpaHa 86)
NOBTOpETE ro ONMULLAHNOT NPOLIEC.

Hanomena
m He rlpeMVIHyBajTe Ha cnegHuMoT Yekop, Ao-

AeKa He ce BoCcnocTtaBu NponnceH noTnpu-
TUCOK BO CUCTEMOT.

CocToj6a: [Jomk1Ha Ha BOAOT 3a CPEACTBO 3a fagewe > 5 m

6.3 CraBamne BO ynotpeba Ha cucremot

Mpeaynpenysar-e!

Pusuk on hmsuyku noBpean npuy pakyBamwe
CO CpeAcTBO 3a nagewe!
CpefncTBOTO 3a NageH-e MoXe fa ce 3ananu,
Oa Npeau3BrKa CMp3HyBake U 4a ja uputmpa
KoXaTa, O4YMTe U pecnmMpaTopHMOT TPaKT.
» PaboTeTe co cpeacTBo 3a Nagexe caMo

aKko CTe KBanvuKyBaH 3a pakyBaHe CO
cpefcTBa 3a nageH-e.

1.  Onab6aserte ru yenoswute (1) (5) n oTBOpETE MM CEpBUC-
HWUTe BeHTUNM (2) (3), 3aBpTeTe ro KNy4yoT 3a 3aTerHy-

Barse (4) 90° CNPOTMBHO Of1 CTPENIKUTE Ha YaCOBHUKOT > He nyweTe 1 n3berHysajte 0TBOpEHH
1 3aTBOpeTe ro no 6 cekyHan: OBa ro NOMHN CUCTEMOT nnameHu.
CO CpeAcTBo 3a Nnafetse. » HoceTe 3alITUTHU pakaBuLM U 3aLUTUTHU
2. TposepeTe gann 0gHOBO AUXTYBaaT NpuknyyouuTe. oyuna.
— [Hokonky Hema NpoTekyBatba, MPOAOIKETE CO pa- > V136erHyBajTe AMPEKTEH KOHTAKT CO KO-
Gorata. xara u oumte.
3. OTtcTpaHeTe ro MaHOMeTapoT CO CMOojHUTE LpeBa Ha > O6esbeneTe 40BONHA BEHTUNALM]A.

CEepBUCHUTE BEHTUIN.

4.  OtBopeTe rv cepBucHuTe BeHTMNM (2) (3), nputoa
CBpTETE ro BHaTPELLUHWOT LuecToaroneH knyd (4) cnpo-
TUBHO Of] CTPESIKNTE Ha YaCOBHUKOT, Jofdeka He ce no-

peH BeHTun (3) Ha HagBopelLHaTa eguH1La.
YyyBCTBYBa 6naro 3anvpatse.

» OcraBeTe ro 3anopHNOT BEHTUI 3aTBOPEH.
5. 3aTBOpeTe rm cepBUCHUTE BEHTUIIM CO COOABETHUTE
yenosy (1) (5) . > [lpuknyyeTe wmwe co cpeacTso 3a nagere (R32) (6) Ha
CTpaHaTa CO BMCOK MPUTUCOK Ha MaHOMETAapPOT.
OTtBOpeTe ro 3anopHuoT BeHTwn (5) Ha wuweTo co cpea-
CTBO 3a Nnagetse.
> OTBOpETE M 3aNOPHUTE CNaBUHN HA MaHOMETAapPOT.
< TloBp3aHuWTe LpeBa ce NosiHaT Co CPeACcTBO 3a Na-
aerbe.

» OrtcTtpaHeTe ro kana4yeto (1) 1 NnpuknyyeTe maHomeTap
(4) Ha NpuKny4oKOT 3a oapXKyBar-€e (2) Ha AONMHWOT 3ano-

6. CraBeTe ro ypefoT BO hyHKUMja 1 OCTaBeTe ro aa pa-
60TK Hekoe BpeMe, NpoBepeTe ganu paboTu NpaBuHO
BO CUTE pexuMu Ha paboTa.
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» CraBerTe ro LUMLIETO CO CPEeACTBO 3a NafeHe Ha Bara
(7).
» OTBOpeTe ro NPUKIYYOKOT 3a OAPXKYBak-€.
» HanomnHeTe AOMNONMHUTENHO CPEACTBO 3a NafeHe.
— 16 g cpeacTBo 3a nagekse Mo AoMOMHUTENEH MeTap
Ha BOA 3a CPefCTBO 3a NajeHe

» 3aTBOpETE ' 3aMOPHUTE BEHTUNM Ha LUMLLETO CO Cpea-
CTBO 33 Nafiet-e U Ha MaHOMETapOT.

7 TlpepaBake Ha NPOM3BOAOT Ha
KOPUCHUKOT

» [lo 3aBpLlyBat-€ Ha MHCTanauumjaTa, nokaxeTe My M Ha
KOPVCHMKOT MECTOTO U cpyHKUMjaTa Ha 6e36eaHOCHUTE
ypeauw.

» OcobeHo nogyyeTe ro Bo Bpcka co 6e30e4HOCHUTE cuC-
TEMU, Ha KOMLLTO KOPUCHWKOT MOpa a BHMMaBa.

» WHcbopmupajTe ro KOPUCHUKOT 3a Toa, Aeka Tpeba aa ro
oApXKyBa NPON3BOAOT Cropes HaBeAeHUTE MHTEpBanu.

8 OrTcTpaHyBak€ Ha Npeyku

8.1 Monpaeka Ha npeyku

» PeweTte rn npobnemuTe cnopen Tabenata 3a peliaBane
npo6nemun BO Npunor.

8.2

OpurMHanHuTe KOMMNOHEHTM Ha NPOU3BOAOT ce cepTUdmLn-
paHu of NPOU3BOAMTENOT BO TEKOT HA KOHTponara 3a co-
obpasHocT. AKO 3a oapXKyBaHse UM MoMpaBKa KOpPUCTUTE
ApYru, HecepTuduumMpaHn ogH. He03BONEHN OENOoBU, Toa
MOXe Aa AoBefe A0 Toa, Toj Aa He COOA4BETCTBYBA NoBeKe
Ha Ba)keuknTe HOPMM 1 Ha TOj HaYMH Aa ce u3bpuile coob-
pasHocTa Ha Npou3BOAOT.

HabaByBare Ha pe3epBHU [en0oBU

Hwve npenopavyBame UTHa ynotpeba Ha OpuUrrHanHu pe-
3epBHW 4EeNOBM Of, NPOM3BOAUTESOT, 3a la MOXe Aa Ce ra-
paHTUpa HenpeknHaTa u 6e3begHa paboTa Ha NPoM3BOAOT.
3a ga pobueTe noseke UHDOPMaLMK 3a OCTaNHUTE OpUru-
HaslHW pe3epBHY AerioBu, obpaTeTe ce Ha KOHTaKTHaTa aj-
peca, KojallTo e HaBeJeHa Ha 3aHaTa cTpaHa Ha npuroxe-
HOTO ynaTCTBO.

» [lokornkKy 3a Bpeme Ha OApXKyBaH-eTO UM nornpaskarta
umaTe notpeba of pesepBHU AeNoBM, Torall KOpUcTeTe
UCKNY4MBO PE3EPBHU AENOBM, KOMLITO Ce JO3BOIIeHU 3a
Npov3BOAOT.
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9 KoHTpona v ogpxyBate

9.1 MpugpxyBsawe 40 UHTepBanuTe 3a KOHTpona

1 oapXXyBaHe

HanomeHa

CornacHo anpektunsata 517/2014/EK mopa npo-
NUCHO Aa Ce HanpaBu NpoBepKa Ha ANXTYBaHETO
Ha L,enoTo KOMo Ha CPeACTBO 3a nagewe. Hanpa-
BETE r'M cute NoTpebHM MepKK 3a NpaBUIHO Cnpo-
Be[lyBake Ha OBME NPOBEPKM U NPOMNCHO AOKY-
MEHTUpajTe MM pe3ynTtaTtuTe BO KHUrata 3a oa-
pXXyBake Ha cUCcTeMOT. 3a NpoBepka Ha OUXTyBa-
HETO BaXaT CreHuUTe UHTepBanu:

Cuctemu co cpencTBo 3a NafeHe Nomarnky of
7,41 kg => oBae He e noTpebHa pefoBHa KOH-
Tpona.

Cuctemu co cpencTBo 3a nagewe 7,41 kg nnu
noeeke => HajMarnky eaHall roguLLHoO.

Cwnctemu co cpeacTBo 3a nagewe 74,07 kg nnu
noBeke => HajMarkKy efHall Ha CEKoM LLECT Me-
ceum.

Cwuctemu co cpeacTBo 3a nagerwe 740,74 kg unn
noBeke => HajMarnky egHall Ha Cekou Tpu me-
ceuw.

» [pugpxyBajTe ce 40 MMHUMANHUTE MHTEPBanu 3a KOH-
Tpona n ogpxyBarbe. Bo 3aBMCHOCT of pesyntaTtuTe of
KOHTponara, MOXHO e Aa ce nojasu notpeba oa npea-
BPEMEHO CepBUCMpatbe.

9.2 KoHTpona u ogpxxyBawe

# OppxyBarte WHTepean
1 Bcucajte ro omntepoT 3a Bo3ayx Mpwn cekoe
€O BCUCyBa4 u/unu n3aMmjTe ro co oApxyBatbe
BOAa M ucylleTe ro
2 YucTterwe Ha n3ameHyBa4oT Ha Ton- | [onyroguHo
nnHa 88
3 lMpoBepeTe Aa He UMa HEYUCTO- Mpu cekoe
TUW Kaj upeBaTa 3a OABOJ Ha KOH- | OApXyBake
AeHsart, u no notpeba ncumcrete
4 MNpoBepeTe ro AMXTyBaHETO Ha Mpwu cekoe
cuTe NPUKNYYOoLM 1 BPCKU Ha pa- oapxyBare
3M1agHOTO Koo

Uucrere Ha n3meHyBa4doT Ha TonnnHa

Mpeaynpenysat-e!
OnacHocT of noBpeau npu pabota Ha nno-
YeCcTUOT U3MeHyBaY Ha ToMsnuHa

Mno4nTe Ha N3MeHyBa4oT Ha TOMMNHA ce COo
ocTtpu pabosu!

» [pu cekoe paboTere Ha M3MEHYBa4oT Ha
TONMMHA HOCETE 3aLUTUTHU PaKaBuL.

1. OtcTpaHeTe ja o6BMBKaTa Ha NPOWU3BOAOT.

2. OrtcTpaHeTe ru cute Tyfu Tena of NOBpLUMHATA Ha
namenuTe Ha M3MEHyBa4oT Ha TOMSIMHA, KOWLLTO MOXe
[a ja cnpevat uMpkynauujata Ha BO34yXoT.

3.  OtcrpaHeTe npaB CoO KOMNPUMMPaH BO34yX.

4. BHumMaTenHo ncuncreTe ro n3amMeHyBa4voT Ha BO3ayX CO
BOJa N MeKa YeTka.

YnatcTBo 3a uHctanauuja n ogpxyeame 8000011826_00



5. WcyweTe ro M3ameHyBayoT Ha TOMNIMHA CO KOMMPUMK-
paH BO3AyX.

10 OrTcTpaHyBawe of ynotpeba

10.1 KoHeuHo Bapewe of ynotpeba

1. WcnpasHeTe ro cpeacTBoTo 3a Nageme.
2. [emoHTMpajTe ro Nnpon3somoT.

3. OcraBeTe ro NnponssBogoT 3aeHO CO KOMMOHEHTUTE Ha
peuuKnmparse U1 AenoHupajte ro.

11 OTcTpaHyBake Ha ambanaxara
> OTCTpaHETe ja ambana)aTta BO COrnacHocCT co nponun-

cure.
» [lounTyBajTE MM CUTE BAXKEYKW MPOMUCH.

12 CepsucHa cnyxba

MopaTounTe 3a KOHTAKT Ha HallaTa cepBucHa cnyxba Ke ru
HajaeTe Bo Country specifics unn Ha Hawara Be6 cTpaHuua.

8000011826_00 YnaTcTBO 3a MHCTanaumja u oapxXyBare

89



Mpwunor

A Tlpenos3HaBawe M OTCTpaHyBawe Ha NpevkuTe

MNPEYKM

MOXXHW NMPUYNHN

PELWEHWJA

Mo BKNyYyBake Ha eaMHULATa eKpaHoT He
CBETHYBa U Npu NPUTUCKaHE Ha DYHKLUUTE
He ce Npou3BeayBa aKyCTUYEH CUrHar.

TpaHchopMaTopoT He € NPUKIYYEH Un
NPVKIYYOKOT CO HamojyBake CO CTpyja He
e BO pep.

MpoBepeTe gany UMa Npeykn Bo Hanojyea-
HETO CO CcTpyja. [Jokonky Aa, noyekajte go-
[ieka MoBTOPHO He ce BOCMOCTaByW HarojyBa-
teTo. [IoKONKy He, NpoBeEpeTe ro KONoTo 3a
HarojyBatse 1 GuaeTe CUrypHU Aeka npuky-
YOKOT 3a HarojyBatse € NpaBUMHO MPUKNY-
YeH.

BeaHalu no BKNy4yBaHhe€TO Ha eguHuuaTta ce
aKTUBMpa 3alUTUTEH NPeKMHyBay BO CTaHOT.
Mo BknyvyBame Ha eguHuuaTta goara oo nag
Ha cTpyjaTa.

MoBp3yBareTO CO Kabnu He € NpaBUIHO
M3BPLLUEHO MNK € BO Nola cocToj6a, uva
BMaXXHOCT BO eflekTpukaTa.

MN3BpaHaTta cTpyjHa 3alwTnTa He e npaBurHa.

lMpoBepeTe ganv eamHvUaTa e NpaBuUHO
3a3ewmjeHa.

O6e3benete npaBuneH NPUKIY4OK Ha NOB-
p3yBaHeTo CO Kabnu.

MpoBepeTe ro noBp3yBaHeTO CO Kabnu Ha
BHaTpelLHaTa eavH1ua.

MNpoBepeTe Aanu e owTeTeHa nonauyujaTta
Ha kabenoT 3a HarnojyBare U €BEHTYyarnHo
obHoBeTE ja.

M3bepeTe ja coogBeTHaTa CTpyjHa 3awTuTa.

Mo BKNyYyBaHETO HA eAuHMLATa Tperka
npuKasoT 3a NPeHOC Ha CUrHaNoT Npu Npw-
TUCKarE Ha (PYHKLMUTE, HO HULLTO HE Cce
cnydyea.

[edekTHO PyHKUMOHMPaHe Ha AaneynH-
CKVOT ynpasyBay.

3ameHeTe 1 6atepumnte Ha AaneyYmHCKMOT
ynpasyBau. [MonpaseTe ro 4aneyYmHcKMoT
ynpasyBay Unm 3amMmeHeTe ro.

HEOOBOJIHO JTAOEHE I TPEEHE

MpoBepeTe ja NofeceHaTa TemnepaTypa Ha
[AaneynmHCKUOT yrpasysau.

MogeceHata TemnepaTypa He e npasusHa.

MpunarogeTe ja nogeceHata Temneparypa.

JaunHaTa Ha BeHTMNaTopoT e MHOrYy HUCKa.

BpojoT Ha BPTEXM Ha MOTOPOT Ha BeHTUNa-
TOPOT Ha BHATpeLUHaTa eouHULa € NpeHu-
30K.

MopeceTe ro 6GPojoT Ha BPTEXW Ha BeHTUNa-
TOPOT Ha BMUCOK UNW cpeaeH CTemneH.

Byuaga.
HepoBonHo nagewe unm rpeemse.
HeposonHa BeHTMNauyja.

dunTepoT Ha BHaTpellHaTa eanHuLa e us-
BasikaH UM 3aTHar.

[MpoBepeTe ganu UNTEPOT € n3BankaH un
€B. ucuucrerte ro.

Bo pexwvm Ha 3arpesarse, eauHuuaTa uc-
nywTa nageH Bo3ayXx.

[edekT Ha 4-KpaknoT NPEKNONeH BEHTUI.

BocnoctaBeTe KOHTaKT CO cepBuUCHaTa
cnyx6a.

XopusoHTanHaTa namena He Moxe fa e
NoOMeCTun.

[edekTHO PYHKUMOHMPaHe Ha XOpPU3oHTan-
HaTa namena.

BocnocTtaBeTe KOHTaKT co cepBucHaTa
cnyxba.

MOTOpPOT Ha BEHTUNATOPOT Ha BHATpeLLuHaTa
enHuLa He yHKLMOHMPa.

[edekT Ha MOTOPOT Ha BEHTMNATOPOT Ha
BHaTpelUHaTa eanHuLa.

BocnocTtaBeTe KOHTaKT CO cepBucHaTa
cnyx6a.

MoTOpOT Ha BEHTUNATOPOT Ha HaABOPeLU-
HaTa eauHMLa He PyHKLMOHUpa.

[JedekT Ha MOTOPOT Ha BEHTUNATOPOT Ha
HafBopellHaTa equHULA.

BocnocTtaBeTe KOHTaKT co cepBucHaTa
cnyxba.

KomnpecopoT He pyHKLUMOHMPa.

[edekT Ha KoMNPecopoT.

KomnpecopoT e uckiyyeH o cTpaHa Ha
TepMOoCTaToT.

BocnoctaBeTe KOHTaKT CO cepBUCHaTa
cnyx6a.

O KITMMA YPELOT NCKAMYBA BOOA.

WckaneHa Boga of BHaTpeluHaTa eaMHuLa.
WckaneHa Boaa of BOAOT 3a OABOAHYBaH-€.

Bopot 3a ogBogHyBakse e 3aTHart.
Bopot 3a ogBoaHyBake MMa NpeHW3okK nag.
Bopot 3a ogBogHyBawe € gedekTeH.

OTcTpaHeTe rn TyfuTe Tena of BOAOT 3a
n3gyByBakse.

3ameHeTe ro BOAOT 32 U30yByBat-e.

Ha npuKnyvyounTe Ha ueBkoBognTe nma mc-
KaneHa BoAa oA BHaTpellHaTa egnHuda.

W3onauwjata Ha LieBKoBOgUTE He e npa-
BUIMHO M3BeaeHa.

OZHOBO U30MMpajTe M LEEBKOBOAUTE U MPO-
MUCHO NPULBPCTETE TU.

ABHOPMAJITHM 3BYUW N BUBPALMWN HA EOVHNLATA

Ce cnywa Bogara LUTO Teve.

Mpu BKNy4yBak-e UMK UCKIyYyBatbe Ha eam-
HULaTa foafa 4o aGHopMarnHmW 3ByLM No-
pafu NpoTOKOT Ha CPeACTBOTO 3a NafeHse.

OBOj hbeHOMeH e HopmarieH. 1o Hekonky
MWHYTW, abHOpManHuTe 3ByLM Beke He ce
crywaar.

Op BHaTpeluHaTa eguHuLa ce cnywaar ab-
HOpMaJsHU 3BYLM.

Tyfn Tena Bo BHaTpelHaTa eanHULA nnm
CKIOnoBuTE, KON Ce MoBP3aHn CO Hea.

OtcTpaHeTe v Tyfute Tena. MNponncHo no-
3ULMOHNPAjTE T CUTe AeNoBUN Ha BHATpeLL-
HaTa edvHMLUa, CTaBeTe I 3aBpPTKUTE U U30-
nvpajte ru genosute mefy NpukyyYeHuTe
KOMMOHEHTW.

Op HapBopellHaTa eAnHMLA ce crywaat
abHopMarHu 3ByLN.

Tyfn Tena BO HafBOpeLLHAaTa eauHuLa unu
CKIOMOBUTE, KOM Ce NOBP3aHU CO Hea.

OtcTpaHeTe v TyfuTe Tena. MNponucHo no-
3MLMOHUPAjTE TN cUTe AENoBW Ha HaaBo-
pelHaTa eguHuLa, CTaBeTe I 3aBpTKUTE U
n3onupajte rn genosute Mefy NpuknyyYeHnTe
KOMMOHEHTH.
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B Kop Ha rpelwuka Ha HagBopellHaTa eauHuLla

———) HanomeHa
E] KopgoBuTe Ha rpeLlka ce npykaXaHu Ha eKpaHoT Ha BHaTpeluHaTa eanHuua.
7,
Onuc Ha rpelukute Kon Ha Coctoj6a Ha eauHMuaTa MoxHu npuynHmu
rpeLuka
peluka Bo ceH3opoT Kora paboTu Bo pexum Ha nagexe unum oa- CeH30poT 3a Temnepartypa He e npaBuiHo NoB-
3a ambueHTanHa BMaXkHyBar€e, KOMMPECOPOT 3anupa Aodeka pa- | p3aH unu e owTeTeH. NpoBepeTe ro, nornea-
Temneparypa F3 60TN BEHTUNATOPOT Ha BHATpELUHATa eauHULa. | HeTe ja Tabenata 3a OTNOPHOCT Ha CEH30pOT 3a
Kora paboTu BO pexvMm Ha 3arpeBame, eANHU- Temneparypa.
LaTa LenocHo 3anupa.
"peluka Bo ceH3opoT Kora paboTu Bo pexum Ha nagewe unum oa- CeH30poT 3a Temnepartypa He e npaBuiHo NoB-
3a Temnepartypa Ha BMaXXHyBah-€, KOMMPECOPOT 3anunpa Aogeka pa- | p3aH unu e owTeTeH. NposepeTe ro, nornea-
KOHAeH3auuja F4 60TK BEHTUNATOPOT Ha BHaTpeLLHaTa eguHULa. | HeTe ja Tabenata 3a OTNOPHOCT Ha CEH30pOT 3a
Kora paboTu Bo pexum Ha 3arpeBame, eAnNHU- Temneparypa.
LaTa uenocHo 3anupa.
"peluka Bo ceHsopoT Kora paboTu Bo pexum Ha nagewe unm oa- — CeH30poT 3a HagBopeLlHa Temnepartypa
3a Temnepartypa Ha BMaXxKHyBaHe, KOMMPEeCopoT 3anupa no okony 3 He e MpaBWIHO NOBP3aH UMM € OLUTETEH.
npasHewe MWHYTW U BEHTUNATOPOT Ha BHaTpeLLHaTa eau- lMpoBepeTe ro, nornegHeTe ja Tabenata 3a
F5 HULUa paboTn HopMarHo. OTMOPHOCT Ha CEH30pOT 3a Temrneparypa.
S:sgeg"em:‘; p:TZOTZLi Sfopfé“ﬂﬁkﬁafifﬁ; - Tnaeata Ha CeH30pOT 3a TemnepaTypa He
» SAVHAY H Yy Gelwle BMeTHaTa Bo bakapHaTa LeBka.
oKony 3 MUHYTMK.
Ctpyja Ha da3aTa 3a Kora paboTu Bo pexum Ha nagewe unm oa- MornepgHeTe ja aHanusaTta Ha rpeLuku (3awTnTa
3alututa of npeonTo- BMNakHyBaH-€e, KOMMPEecopoT Ce UCKIy4vyBa J0- Ha IPM, 3awTtunta og ryberwe Ha CUHXPOHU3MOT
BapyBa€ 3a KoMnpe- P5 Oeka paboTu BEHTUNATOPOT Ha BHaTpeLlHaTa u cTpyja Ha chasaTa 3a 3alTuTa of NpPeonToBa-
copoT eavHunLa. pyBah€ 3a KOMMpecopoT).
Kora paboTu Bo pexum Ha 3arpeBare, eanHu-
LaTa LenocHo 3anupa.
Mopayn 3a 3awTuta og Kora paboTu Bo pexum Ha nagerwe, komnpeco- | Kora uenata eamHuua e uckrnyyeHa og crpyja
BVICOKW Temnepartypu pOT 3anupa gofeka paboTv BEHTMNATopoT Ha 20 MyHYTK, MpOBepeTe Aanu e A0oBOoSHa Tep-
Ha driver P8 BHaTpelLHaTta eavHuua. Muykata macT Ha IPM mopynoT Ha HagBopeLu-
Kora paGoTu BO peXuM Ha 3arpeBatbe, eauHu- | HUOT naxen AP1 1 nanu paaujatopot e npa-
Larta LienocHo 3anupa. BUMHO BMETHAT. AKo He e [OBOMHO, 3ameHeTe
ja koHTponHaTta macka AP1.
3awTuTa og npeonTo- Kora paboTu Bo pexum Ha nagemwe, komnpeco- | — 3awTuTaTta o NpeonToBapyBake € owTe-
BapyBah€e Ha Komnpe- poOT 3anupa gofeka paboTv BEHTMNaTopoT Ha TeHa. Bo HopmaneH craTtyc, oTnopoT Ha oBa
copoT BHaTpelLHaTa eanHMua. KOHTPONHO norie Mopa Aa 6uae noman of 1
H3 Kora pa6oTit BO pexumM Ha 3arpeBatbe, e4uHM- Ohm.
HaTa LemnocHo sanupa. — [lornegHeTe ja aHanu3aTa Ha rpeLuku
(3awTnTa oA nNpasHewe, NpeonToBapysa-
He).
[ecuHxpoHnsauuja Ha Kora paboTu Bo pexum Ha nagemwe, komnpeco- | lNMornegHeTe ja aHanusaTta Ha rpeLuku (3awTuTa
KOMnpecopoT poT 3anupa goAeka paboTy BEHTUNaTopoT Ha Ha IPM, 3awTtuta og ryberwe Ha CUHXPOHU3MOT
H7 BHaTpelLHaTa eanH1ua. u cTpyja Ha chasaTa 3a 3alTuTa of NpPeonToBa-
Kora paboTu Bo pexum Ha 3arpeBare, eAnHU- pyBatbe 3a KOMNpPecopoT).
LaTa uenocHo 3anupa.
3awTunTa of BUCOK KomnpecopoT 3anvpa n MOTOpOT Ha BeHTUnato- | 3a 3awTtuta Ha eneKTPOHCKUTE KOMMOHEHTH
HanoH pOT Ha HagBoOpeLUHaTa eAnH1La ce UCKITyYyBa Kora Ke ce OTKpue BMCOK HaroH
L9 30 cekyHan nogouHa, 3 MUHYTU NodoLHa MOTo-
POT Ha BEHTUNATOPOT M KOMMPECOPOT NOBTOPHO
ce BKIyYyBaart.
HepeduHupaHa Kora paboTu Bo pexum Ha nagete, komnpe- — CobHaTa Temnepatypa ro HagMuHyBa ornce-
rpeLuka Ha HafBo- COpOT ¥ BEHTUNIATOPOT Ha BHATpelLHaTa eaun- rot Ha pabota Ha eguHuuaTta (Ha npumep:
pelwHaTa eanHmLa HULa 3anupaat gogeka paboT BeHTUNaTopoT nog 20°C vnu Hag 60°C Bo pexum Ha na-
Ha HagBopeLllHaTa eguHuua. newe; Hag 30°C BO pexum Ha 3arpeBatse)
Kora paboTuTte Bo pexum Ha 3arpeBare, KOM- —  TpeluKa Npy CTAPTYBAKE HA KOMMPECOPOT
oE NpecopoT, HaABOPELLUHNOT BEHTUNATOP U BHaT-
PELUHMOT BEHTUIIATOP CE UCKIy4YyBaar. — Kabnute Ha KOMNpecopoT He ce LBpCTO
noBp3aHu
— KomnpecopoT e owTteTeH
— [naBHaTa nnova e owTeTeHa
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C TMpuKny4YHU enekTpUYHU LLEeMHU

C.1 Llema Ha enekTpM4YHO KOO Ha HagBOpeLLHaTa eguMHULa

BaxHocT: VAIB1-025WNO
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BHaTpeluHa eguHuua CeH3op 3a HagBopeluHa Temnepatypa (15k)

HapBopeluHa eguHuua CeH3op 3a Temnepartypa Ha npasHense (50k)

OcHOBHa NnnoYa Ha HaABOpeLLHaTa eauHuLa BeHTtunaropckv MoTtop

© 0 N O

4-kpak BEHTMN Komnpecop

a »p O N =

CeHsop 3a Temnepartypa Ha 6atepujarta (20k)
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C.2

BaxHocT: VAIB1-035WNO

Lema Ha eNeKTpu4HO KONo Ha HagBopellHaTa eguHula
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1 BHaTpeluHa eguHuLa 6 CeHsop 3a HagBopelUHa TemnepaTtypa (15k)
2 HagBopeluHa eguHuua 7 CeH3op 3a Temnepartypa Ha npasHemne (50k)
3 OcHoBHa nrnoya Ha HafBopeLUHaTa eguHuLa 8 ENEKTPOHCKM eKCnaH3noHEH BEHTUN
4 4-Kpak BEHTUN 9 BeHTunaropcku motop
5 CeH3sop 3a Temnepartypa Ha baTtepujata (20k) 10 Komnpecop
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C.3 Lllema Ha enekTpU4HO KONO Ha HaABOpELLHaTa eanHULA

BaxrocT: VAIB1-050WNO U VAIB1-065WNO
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1 BHaTpeluHa egnHuua 7 CeH3sop 3a Temnepatypa Ha rnpasHerse (50k)
2 HapgsopeluHa eguHuua 8 EneKkTpoHCKkn ekcnaH3noHeH BEHTUN

& OcHoBHa nnoya Ha HafBopeLlUHaTa eauHuLa 8 BeHTunartopcku moTtop

4 4-Kkpak BEHTUN 9 Komnpecop

) CeH3op 3a TemnepaTtypa Ha 6arepujaTa (20k) 10 3awTtuTa of onToBapyBake Ha KOMMPECOPOT
6

CeH3op 3a HagBopellHa Temnepatypa (15k)

D Jlucta Ha oTnoOpHMUM 3a CEH30p 3a TeMmnepaTypa

Tabena Ha OTMOPHMLIM HAa CEH30POT 3a
TabGena Ha OTMOPHULM Ha CEH30POT 3a . TaGena Ha OTMOPHULIM Ha CEH30POT 3a
Temnepartypa Ha 6aTtepujaTta 3a .
cobHa TemnepaTypa 3a BHaTPELUHU U TeMmnepartypa Ha koMmnpecuja sa
BHaTPELUHU N HaABOPELUHA eauHNLM
HagBopelwHu eauHuum (15K) (20K) BHaTpewHu eauHnum (50K)
Temnepatypa Otnop Temnepatypa Otnop Temnepatypa Otnop
-19°C 138,10 kQ -19°C 181,40 kQ -30°C 911,400 kQ
-18°C 128,60 kQ -15°C 145,00 kQ -25°C 660,8 kQ
-16°C 115,00 kQ -10°C 110,30 kQ -20°C 486,5 kQ
-14°C 102,90 kQ -5°C 84,61 kQ -15°C 362,9 kQ
-12°C 92,22 kQ 0°C 65,37 kQ -10°C 274 kQ
-10°C 82,75 kQ 5°C 50,87 kQ -5°C 209 kQ
-8°C 74,35 kQ 10°C 39,87 kQ 0°C 161 kQ
-6°C 66,88 kQ 15°C 31,47 kQ 5°C 125,1 kQ
-4°C 60,23 kQ 20°C 25,01 kQ 10°C 98 kQ
-2°C 54,31 kQ 25°C 20,00 kQ 15°C 77,35 kQ
0°C 49,02 kQ 30°C 16,10 kQ 20°C 61,48 kQ
2°C 44,31 kQ 35°C 13,04 kQ 25°C 49,19 kQ
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TabGena Ha OTNOPHULIM Ha CEH30POT 3a VI B2 G ) B ceH3opoT 3a TaGena Ha OTNOPHMLIM HA CEH30POT 3a
cobHa Temnepartypa 3a BHaTpeLiH 1 WL AN O (P €6 Temnepatypa Ha koMnpecuja 3a
HagsopeluHn eauHnum (15K) BHATPELLHA 1 H?gg}%pemHM SAVHALM BHaTpewHu eauHnum (50K)
Temnepatypa Otnop Temnepatypa Otnop Temnepatypa Otnop
4°C 40,09 kQ 40°C 10,62 kQ 30°C 39,61 kQ
6°C 36,32 kQ 45°C 8,71 kQ 35°C 32,09 kQ
8°C 32,94 kQ 50°C 7,17 kQ 40°C 26,15 kQ
10°C 29,90 kQ 55°C 5,94 kQ 45°C 21,43 kQ
12°C 27,18 kQ 60°C 4,95 kQ 50°C 17,65 kQ
14°C 24,73 kQ 65°C 4,14 kQ 55°C 14,62 kQ
16°C 22,53 kQ 70°C 3,48 kQ 60°C 12,17 kQ
18°C 20,54 kQ 75°C 2,94 kQ 65°C 10,18 kQ
20°C 18,75 kQ 80°C 2,50 kQ 70°C 8,555 kQ
22°C 17,14 kKQ 85°C 2,13 kQ 75°C 7,224 kQ
24°C 15,68 kQ 90°C 1,82 kQ 80°C 6,129 kQ
26°C 14,36 kQ 95°C 1,56 kQ 85°C 5,222 kQ
28°C 13,16 kQ 100°C 1,35 kQ 90°C 4,469 kQ
30°C 12,07 kQ 105°C 1,16 kQ 95°C 3,841 kQ
32°C 11,09 kQ 110°C 1,01 kQ 100°C 3,315 kQ
34°C 10,20 kQ 115°C 0,88 kQ 105°C 2,872 kQ
36°C 9,38 kQ 120°C 0,77 kQ 110°C 2,498 kQ
38°C 8,64 kQ 125°C 0,67 kQ 115°C 2,182 kQ
40°C 7,97 kQ 130°C 0,59 kQ 120°C 1,912 kQ
42°C 7,35 kQ 135°C 0,52 kQ 125°C 1,682 kQ
44°C 6,79 kQ
46°C 6,28 kQ
48°C 5,81 kQ
50°C 5,38 kQ
52°C 4,99 kQ
54°C 4,63 kQ
56°C 4,29 kQ
58°C 3,99 kQ

E TexHu4yku nogatouu

TexHnuku nogaToum — HagesopeluHa eanHuya

VAIB1-0256WNO

VAIB1-035WNO

VAIB1-050WNO

VAIB1-0656WNO

HanoH 220...240V 220...240V 220 ...240V 220 ... 240V
Hangjysarbe co ®pekBeHUuja 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
CcTpyja

®asa 1 1 1 1

PexuM Ha uasop Ha cTpyja

HapgopewHa egu-
HULa

HagsopelwHa egu-
Huua

HapBopeluHa egu-
HULa

HapgopewHa egu-
HULa

nymna

MOKHOCT BO peXuM Ha nagetwe 2.700 W 3.510 W 5.300 W 7.100 W
MOKHOCT BO peXXum Ha TONMoTHa nymna 3.000 W 3.810W 5.600 W 7.800 W
MoKkHoCT Ha Bne3oT (pexum Ha napewe) 680 W 962 W 1.501 W 2.030 W
MoKHoCT Ha BnesoT (Pexum Ha TonnuHcka 680 W 953 W 1.393 W 2.000 W
nymna)

CTpyja BO pexuM Ha nagete 32A 46 A 7,2 A 9A
CTpyja BO pexuM Ha TonsMHcka nymna 32A 47 A 6,3 A 9,3A
HomuHaneH kanauutet 1.400 W 1.800 W 2.350 W 3.000 W
HomuHanHa cTpyja Bo pexum Ha nagewe 6A 6,9 A 10 A 13A
HomuHanHa cTtpyja BO pexum Ha TonnmHeka 6,2 A 8 A 10,5 A 135A
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VAIB1-025WNO

VAIB1-035WNO

VAIB1-050WNO

VAIB1-065WNO

BonymeHcku npoTok Ha Bo3ayx 1.950 m3¥h 1.950 m3h 2.200 m3¥h 3.600 m3¥h
BonymeH Ha oaBnaxHyBareTO 0,8 n/u 1,4 n/y 1,8 n/u 2,4 nivy

EER 3,97 3,65 3,53 35

COP 4,41 4,00 4,02 3,9

Mopen Ha komnpecop QXF-A082zC170 FTz-AN108ACBD QXF-A120zH170A | QXFS-M180zX170

Tun Ha macno, Komnpecop

ZE-G;ES RB68GX
U eKBMBaneHT

FW68DA vnnun eksu-
BaneHT

FWG68DA unu eksu-
BaneHT

FW68DA vnnu eksu-
BaneHT

Twn Ha koMmnpecop

PoTunpaykm kom-
npecop

PoTupaykn kom-
npecop

PoTtupayku kom-
npecop

PoTunpaykm kom-
npecop

Makc. noTpoluyBayka Ha CTpyja, KOMnpecop

2,56 A

4,40 A

5,00 A

3,50 A

Makc. BnesHa MOKHOCT, KoMnpecop

756,6 W

758 W

1.096 W

1.610 W

Twn Ha BeHTUNaToOp

AkcujaneH npoTok

AkcujaneH npoTok

AkcujaneH npoTok

AkcujaneH npoTok

OujameTap, BeHTUNaTOp

400 mm

400 mm

420 mm

520 mm

Bp3auHa, MOTOp Ha BEHTUNATOPOT 850 06/MuH 900 o6/mMuH 880 o6/mMuH 800 06/MuH

MNanesHa MOKHOCT, MOTOp Ha BeHTUNaTop 30w 30 W 30 W 60 W

Makc. noTpollyBayka Ha cTpyja, MOTOp Ha 04 A 0.4 A 0.4 A 0,65 A

BEHTUNaTop

Makc. onepatuBeH npuTUCOK (CTpaHa co BU- 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa

COK/HW30K NPUTUCOK) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar)

BonymeHcku npoTok Ha Bo3gyx 1.950 m¥h 1.950 m3¥h 2.200 m*h 3.600 m*h
EnekTpoHcku ek- EneKkTpoHCKn ek- EnekTpoHckn ek-

MeTona Ha orpaHu4yBame Kanunapwu CMaH3VOHEH BEH- CMaH3VOHEH BEH- CMaH3VOHEH BEH-
™n T™n T™n

HuBoO Ha 3ByYeH NpUTUCOK 51 dB(A) 52 dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A)

HuBo Ha 3By4Ha jauuHa 61 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A)

Tun Ha cpepcTBO 3a nagewe R32 R32 R32 R32

KonuuynHa Ha HanonHeToCT Ha CpeACTBOTO 3a 0,51 kg 0,55 kg 0,85 kg 15 kg

nagewe

TexHuukM nogaTouu - MpUKIYYHU LEBKU

Hanomena

AKO [IOMXuUHAaTa Ha BO[IOBUTE 3a CPE/CTBO 3a Nafiele HaaMUHyBa 5 m, Torall 3a cekoj AonorH1TeneH MeTap Ha
BOAOT 3a CPe/CTBO 3a Nlafete Mopa [a ce HanornHy 16 g CpeacTBo 3a nagemse.

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO
Bop 3a cpeacTBO 3a nagewe, Makc.
DOMKuHa 6e3 JOMONHUTENHO NOoNHewe | 5m 5m 5m 5m
Ha CpPeAcCTBO 3a nagewe
Bop 3a cpeacTBO 3a nagewe, Makc.
[OMKUHA CO AOMOMHUTENHO MOMHEHEe 16 g/m 16 g/m 16 g/m 40 g/m
Ha CpPeAcCTBO 3a najewe
Bopg 3a cpeactso 3a nagewe, Makec. BU-
CuvHa (nomefy npuKnyyoLuTe Ha BHaT- 10m 10m 10m 10m
peluHaTa u HagBopeLlHaTa eAnHULIA)
HapBsopelwueH aujameTap, Bog 3a cpega- 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
CTBO 3a Nageme (LueBka 3a TEYHOCT)
HapBsopelueH anjameTap, Bog 3a cpega- 3/8" 3/8" 12" 5/8"
CTBO 3a nagewe (yeska 3a rac)
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Manual de instalagao e manutengao
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1 Seguranga

1.1 Indicagoes de aviso relacionadas

com o0 manuseamento

Classificacao das indicagoes de aviso
relativas ao manuseio

As indicagdes de aviso relativas ao manuseio
estdo classificadas de seguida com sinais

de aviso e palavras de sinal relativamente a
gravidade dos eventuais perigos:

Sinais de aviso e palavras de sinal
Perigo!

Perigo de vida iminente ou perigo de
danos pessoais graves

Perigo!
Perigo de vida devido a choque elé-
trico

Aviso!
Perigo de danos pessoais ligeiros

Cuidado!

Risco de danos materiais ou danos
para o meio-ambiente

=P B P

1.2

Uma utilizagao incorreta ou indevida pode re-
sultar em perigos para a vida e a integridade
fisica do utilizador ou de terceiros e danos no
produto e noutros bens materiais.

Utilizacao adequada

O produto foi concebido para a climatizacio
de habitacdes e escritorios.

A utilizagdo adequada abrange o seguinte:

— aobservacgao das instrugdes para a insta-
lacdo, manutencao e servico do produto,
bem como de todos os outros componen-
tes da instalacao

— ainstalagdo e montagem de acordo com a
licenca do sistema e do aparelho

— o cumprimento de todas as condigdes
de inspegao e manutengao contidas nos
manuais.

A utilizagdo adequada inclui também a insta-
lagdo de acordo com o cédigo IP.

Uma outra utilizagdo que néo a descrita no
presente manual ou uma utilizagdo que va
para além do que é aqui descrito € conside-
rada incorreta. Do mesmo modo, qualquer
utilizacdo com fins diretamente comerciais e
industriais é considerada incorreta.

Atencao!

98

Esta proibida qualquer utilizacao indevida.

1.3

1.3.1 Perigo devido a qualificagao
insuficiente

Adverténcias gerais de seguranga

Os trabalhos seguintes s6 podem ser reali-
zados por técnicos especializados que pos-
suam qualificacéo suficiente para o efeito:

— Montagem

— Desmontagem

- Instalagao

— Colocagao em funcionamento
— Inspegéo e manutencéo

— Reparagao

— Colocagao fora de servigo

» Proceda de acordo com o mais recente
estado da técnica.

1.3.2 Perigo de vida devido a choque
elétrico

Se tocar em componentes condutores de
tensdo existe perigo de vida devido a choque
elétrico.

Antes de trabalhar no aparelho:

» Desligue a tens&o do aparelho, desligando
para tal todas as alimentag¢des de corrente
em todos os polos (dispositivo elétrico de
separagao da categoria de sobretensao
Il para separacgao total, p. ex. fusivel ou
interruptor de protecao da cablagem).

» Proteja contra rearme.

» Aguarde pelo menos 30 min. até que os
condensadores tenham descarregado.

» Verifique se n&o existe tenséo.

1.3.3 Risco de dano ambiental causado
por agente refrigerante

O produto contém um agente refrigerante
com um consideravel GWP (GWP = Global
Warming Potential).

» Certifique-se de que o agente refrigerante
nao entra na atmosfera.

» Se for um técnico especializado qualifi-
cado para trabalhar com agentes refrige-
rantes, entao faca a manutencao do pro-
duto utilizando o respetivo equipamento
de protecéao e, se necessario, faga inter-
vengdes no circuito do agente refrigerante.
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Recicle ou elimine o produto de acordo
com as disposic¢odes relevantes.

1.3.4 Perigo de queimaduras,
escaldoes e congelamentos devido a
componentes quentes e frios

Em alguns componentes, especialmente
nos tubos nao isolados, existe o perigo de
queimaduras e congelamentos.

» SO trabalhe nos componentes quandos es-
tes tiverem atingido a temperatura ambi-
ente.

1.3.5 Perigo de vida devido a inexisténcia
de dispositivos de segurancga

Os esquemas contidos neste documento
nao apresentam todos os dispositivos de
seguranga que sao necessarios para uma
instalacao correta.

» Instale os dispositivos de seguranca ne-
cessarios na instalagao.

» Observe as leis, normas e diretivas essen-
ciais nacionais e internacionais.

1.3.6 Perigo de ferimentos devido ao
elevado peso do produto

» Transporte o produto no minimo com duas

pessoas.

1.3.7 Risco de danos materiais devido a
ferramenta inadequada

» Utilize uma ferramenta adequada.

1.3.8 Perigo de ferimentos ao desmontar
os painéis do produto

Ao desmontar os painéis do produto existe
um elevado risco de se cortar nos rebordos
afiados do quadro.

» Use luvas de protegao, para nao se cortar.
1.4 Disposicoes (diretivas, leis, normas)

» Respeite as disposi¢gdes, normas, direti-
vas, regulamentos e leis nacionais.

8000011826_00 Manual de instalagdo e manutengéo
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2 Notas relativas a documentagao 3.2 Esquema do circuito de arrefecimento

~ Validade: VAIB1-025WN
21  Atengdo aos documentos a serem alidade 025WNO

respeitados

» E impreterivel respeitar todos os manuais de instrucées @
e instalagédo que sédo fornecidos juntamente com os com-
ponentes da instalagao.

2.2 Guardar os documentos

» Entregue este manual, bem como todos os documentos

a serem respeitados, ao utilizador da instalagéo. @ X_@ X_@

2.3 Validade do manual

I A
Este manual é valido exclusivamente para os seguintes pro- ' T l
dutos: ‘

Aparelho - Numero de artigo

Unidade exterior VAIB1-025WNO 8000010699
Unidade exterior VAIB1-035WNO 8000010705
Unidade exterior VAIB1-050WNO 8000010693
Unidade exterior VAIB1-065WNO 8000010706

3 Descricao do produto

31 Estrutura do produto

-® @

1 Unidade exterior 8 Filtro

2 Unidade interior 9 Compressor

8 Bateria interna 10  Recipiente de aspiracédo
4 Lado do tubo de gas 11 Valvula de 4 vias

5 Lado do tubo de liquido 12  Bateria externa

6 Filtro 13  Sentido do fluxo no

7 Capilar modo de aquecimento

14 Sentido do fluxo no
modo de arrefecimento

1 Unidade exterior 2 Tubo de drenagem para
condensados
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Validade: VAIB1-035\WWNO OU VAIB1-050WNO OU VAIB1-065WNO

@ @

N O g A W N =

3.3

Unidade exterior

Unidade interior
Bateria interna

Lado do tubo de gas
Lado do tubo de liquido
Filtro

Valvula de expansao
eletrénica

10

12
13

14

Filtro

Compressor

Recipiente de aspiracao
Valvula de 4 vias
Bateria externa

Sentido do fluxo no
modo de aguecimento
Sentido do fluxo no
modo de arrefecimento

Faixas de temperatura permitidas para o

servigo

A poténcia de arrefecimento/poténcia de aquecimento da
unidade interior varia consoante a temperatura ambiente da
unidade exterior.

Arrefecimento

Aquecimento

Unidade exterior

-15...50°C

-15...30°C
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34 Chapa de carateristicas

A chapa de carateristicas vem instalada de fabrica no lado

direito do produto.

Dados na placa de
caracteristicas

Significado

Cooling / Heating

Modo de arrefecimento/aquecimento

Rated Capacity

Poténcia atribuida

Power Input

Poténcia de entrada elétrica

EER/COP

Energy Efficiency Ratio / Coefficient of
Performance

A35 - A27(19) /
A7(6) - A20

Condigdes de teste para determinar os
dados de poténcia segundo EN 14511

Pdesignc / Pdesignh
(Average)

Poténcia de arrefecimento/poténcia de
aquecimento (média) em condic¢des de
teste para calculo de SEER / SCOP

SEER / SCOP
(Average)

Seasonal Energy Efficiency Ratio / Sea-
sonal Coefficient of Performance (média)

Max. Power Con-
sumption / Max. ope-
rating current / IP

Consumo max. de poténcia / Consumo
max. de corrente / Classe de protegao

220-240V ~ /50 Hz
/1PH

Ligagéo elétrica: Tenséo / Frequéncia /
Fase

Refrigerant

Agente refrigerante

GWP

Potencial de efeito de estufa (Global
Warming Potential)

Operating Pressure /

Pressao de funcionamento permitida

HiP/LoP / lado de alta presséo / lado de baixa
pressao
Net Weight Peso liquido

O produto contém um fluido ignifugo
(classe de seguranca A2L).

[1i]

Ler o manual!
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Cédigo de barras com numero de série
3.° ao 6.° algarismo = data de producéo
(ano/semana)

7.° ao 16.° algarismo = numero de artigo
do produto

3.5 Simbolo CE

C€

O simbolo CE indica que, de acordo com a declaragao de
conformidade, os produtos cumprem o disposto pelas direti-

vas em vigor.

A declaragao de conformidade pode ser consultada no fabri-

cante.
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3.6 Informacgdes relativas ao agente refrigerante
3.6.1 Informagdes sobre a protegdo ambiental

1 Y Indicagao

m Esta unidade contém gases fluorados com efeito
S = de estufa.

A manutengéo e eliminagdo s6 podem ser reali-
zadas por técnicos especializados devidamente
qualificados. Todos os instaladores que efetuam
trabalhos no sistema de refrigeragéo tém de pos-
suir as competéncias necessarias e as respetivas
certificagbes emitidas pelas respetivas organiza-
¢bes deste setor em cada pais. Se for necessario
um outro técnico para a reparagao da instalagéo,
este devera ser supervisionado pela pessoa qua-
lificada para o manuseamento do agente refrige-
rante inflamavel.

Agente refrigerante R32, GWP=675.

Enchimento adicional de agente refrigerante

De acordo com o regulamento (UE) n.° 517/2014 em liga-
¢ao com determinados gases fluorados com efeito de estufa,
esta prescrito o seguinte relativamente ao enchimento adici-
onal de agente refrigerante:

» Preencha o autocolante fornecido com a unidade e in-
dique a quantidade de enchimento de agente refrige-
rante de fabrica (ver a chapa de carateristicas), a quan-
tidade de enchimento de agente refrigerante adicional,
bem como a quantidade de enchimento total.

|| Contains fluorinated greenhouse gases

o-l ko |
N c: @< ko
Q0+ =

I

3 I'_D e = tCO,eq.
]

©® ©

kg —

OO © 06

1 Enchimento de agente 4
refrigerante de fa-
brica na unidade: ver
a chapa de carateristi-
cas da unidade

2 Quantidade de enchi-
mento de agente re-
frigerante adicional
(enchido no local)

3 Quantidade de enchi- 5
mento de agente refri- 6
gerante total

Emissdes de gases
com efeito de estufa
da quantidade de en-
chimento de agente
refrigerante total ex-
pressa em toneladas
de equivalente de CO:
(arredondado a 2 ca-
sas decimais)
Unidade exterior

Garrafa de agente
refrigerante e chave
para o enchimento

3.6.2

Dependendo da area no local onde deve ser instalado o sis-
tema de ar condicionado com o agente refrigerante R32, o
enchimento de agente refrigerante ndo pode ser superior ao
enchimento maximo de agente refrigerante permitido [kg] in-
dicado na tabela seguinte. Desta forma, séo evitados possi-
veis problemas de segurancga, devido a uma concentragdo
de agente refrigerante demasiado elevada no local se ocor-
rerem fugas.

Enchimento de agente refrigerante maximo
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Determine o enchimento de agente refrigerante com a ajuda
da tabela seguinte:

Altura i
da Area [m?]
abertura
de venti-
lagao 4 7 10 15 20 30 50
[m]
0,6 0,68 | 0,90 | 1,08 | 1,32 | 1,53 | 1,87 | 2,41
1,5 1,71 | 2,26 | 2,70 | 3,31 | 3,82 | 4,67 | 6,03
1,8 205 | 2,71 | 324 | 397 | 458 | 561 | 7,24
2 2,28 | 3,01 | 3,60 | 441 | 509 | 6,23 | 8,05
2,2 250 | 3,31 | 3,96 | 485 | 560 | 686 | 8,85
2,5 2,84 | 3,76 | 450 | 551 | 6,36 | 7,79 | 10,06
3 3,41 | 452 | 540 | 6,61 | 7,63 | 9,35 | 12,07

» Nao misture agentes refrigerantes ou substancias que
néo pertencam aos agentes refrigerantes especificados
(R32).

» Se houver uma perda de agente refrigerante, tem de ser
assegurada uma ventilagao imediata da area. O agente
refrigerante R32 pode libertar gases tdxicos para o ambi-
ente, se entrar em contacto com fogo.

» Todos os aparelhos necessarios para a instalagéo e ma-
nutencéo (bomba de vacuo, manémetro, mangueira de
enchimento flexivel, detetor de fuga de gas, etc.) tém de
ser certificados para a utilizagdo com o agente refrige-
rante R32.

» Nao utilize os mesmos instrumentos (bomba de vacuo,
manoémetro, mangueira de enchimento, detetor de fuga
de gas, etc.) para outros tipos de agente refrigerante. A
utilizagao de diferentes agentes refrigerantes pode pro-
vocar danos no instrumento ou no sistema de ar condici-
onado.

» Respeite as instrugdes de manutengao e instalagéo in-
dicadas neste manual e utilize os instrumentos necessa-
rios para o agente refrigerante R32.

» Respeite as disposi¢des legais aplicaveis para a utiliza-
¢ao de agente refrigerante R32.

4 Instalagao

4.1 Verificar o material fornecido

» Verifiqgue se o volume de fornecimento se encontra com-
pleto e intacto.

Quantidade | Designagao

1 Unidade exterior

2 Bujao de drenagem (apenas em unidades
exteriores do tamanho maior)

1 Pecga de ligacdo Mangueira de descarga de
condensados
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4.2 Dimensoes

4.21 Dimensoes da unidade exterior
I A |
L
—
| B | _
15 J
| | 075
= [a)
I F |
,5;5n ér: ‘,
O
8
—=5 —a= Y
VAIB1- VAIB1- VAIB1- VAIB1-
025WNO 035WNO 050WNO 065WNO
A 675 mm 675 mm 745 mm 889 mm
B 732 mm 732 mm 802 mm 958 mm
Cc 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
D 163 mm 163 mm 163,7 mm 165,6 mm
E 555 mm 555 mm 555 mm 660 mm
F 455 mm 455 mm 512 mm 570 mm
G 310 mm 310 mm 332 mm 371 mm
H 330 mm 330 mm 350 mm 402 mm
4.3 Distancias minimas
2300
-—
22000
[ .
[ .
1
IO
[
[
e
)

» Instale e posicione corretamente o produto, respeitando
as distancias minimas indicadas no esquema.
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Indicagao

Planeie um espaco suficiente para aceder
facilmente as valvulas de servigo existentes
na lateral da unidade exterior. E recomendada
uma distancia minima de 500 mm.

A

4.4 Selecionar o local de instalagdao da unidade
exterior

1. Respeite as distancias minimas necessarias.

i

Indicagao

Para aceder facilmente as valvulas de ser-
vico na lateral da unidade exterior, € reco-
mendada uma distancia minima de 50 cm
no local.

2. Ao selecionar o local de instalagdo, tenha em atencao
que o produto em servigo pode transmitir vibragdes
ao piso ou as paredes que estiverem préximas. Por
esse motivo, monte o produto se possivel com uma
distancia suficiente em relagao a paredes, muros e
janelas.

3.  Monte a unidade exterior com uma distancia minima
de 3 cm em relagao ao piso, para poder instalar o tubo
de saida de condensados por baixo da unidade exte-
rior.

4.  Se aunidade exterior for montada na vertical sobre o
piso, certifique-se de que o piso possui uma capaci-
dade de carga suficiente.

5. Se a unidade exterior for montada numa fachada, cer-
tifique-se de que a parede e o suporte possuem uma
capacidade de carga suficiente.

Peso liquido

Validade: VAIB1-025WNO 24,5 kg
Validade: VAIB1-035WNO 25,5 kg
Validade: VAIB1-050WNO 31,5 kg
Validade: VAIB1-065WNO 41,5 kg

5 Instalagao

51 Instalagao hidraulica

5.1.1 Ligar os tubos de agente refrigerante a

unidade exterior

S\

i

1. Monte a unidade exterior no local previsto.

2. Retire os tampbes de protecéo das valvulas de corte
dos tubos de agente refrigerante na unidade exterior.

3.  Dobre cuidadosamente os tubos de agente refrige-
rante instalados na dire¢do da unidade exterior.

4.  Coloque as porcas nos tubos de agente refrigerante e

faga o rebordo.

Conecte os tubos de agente refrigerante as respetivas

valvulas de corte na unidade exterior.

Indicagao
A instalacdo torna-se mais facil se ligar primeiro o
tubo de gas. O tubo de gas é o tubo mais grosso.

o
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6. Deixe as valvulas de corte ainda fechadas.

7. Vede os pontos de separagéo do isolamento térmico
com fita isoladora.

5.1.2 Planear oretorno do 6leo para o compressor

O circuito do agente refrigerante contém um dleo especial,
que lubrifica o compressor da unidade exterior. Para um
retorno mais facil do 6leo para o compressor:

» Se possivel, posicione a unidade interior um pouco mais
alto que a unidade exterior.

» Monte o tubo de aspiragdo (o mais grosso) com inclina-
¢80 para 0 compressor.

Em alturas superiores a 7,5 m:

» Monte uma curva antes da unidade exterior, para melho-
rar adicionalmente o retorno do dleo.

5.2
5.21

Instalagao elétrica

Instalagao elétrica

Perigo!
Perigo de vida devido a choque elétrico

Se tocar em componentes condutores de
tensao, existe perigo de vida devido a cho-
que elétrico.

» Retire a ficha. Ou desligue a tenséo do
aparelho (dispositivo de separagdo com
uma abertura de contacto minima de
3 mm, p. ex. fusivel ou interruptor de po-
téncia).

» Proteja contra rearme.

Aguarde pelo menos 30 min. até que os

condensadores tenham descarregado.

Verifiqgue se n&o existe tensao.

Ligue a fase e a terra.

Curto-circuite a fase e o condutor neutro.

Cubra ou isole as pegas adjacentes que

se encontram sob tenséo.

v

vvyyvyy

» A instalagdo elétrica s6 pode ser feita por um eletrotéc-
nico.

5.2.2 Preparar a instalagao elétrica

1. Desligue o produto da tenséo.

2. Aguarde pelo menos 30 min. até que os condensado-
res tenham descarregado.

3. Verifique se ndo existe tensao.

4.  Caso seja indicado para o local de instalagéo, instale
um interruptor de seguranga contra correntes de fuga
de tipo B.

5.2.3 Cablagem

1. Utilize protetores de cabos.
2. Encurte o cabo de ligagdo conforme for necessario.
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L 30 mm max.

Para evitar curto-circuitos se um fio elétrico se soltar
inadvertidamente, descarne o revestimento exterior
dos cabos flexiveis apenas 30 mm, no maximo.

4.  Certifique-se de que o isolamento dos fios internos
ndo é danificado durante o descarne do revestimento
exterior.

5. Remova apenas o suficiente do isolamento dos fios in-
ternos, necessario para assegurar uma ligagéo estavel
e fiavel.

6. Para evitar um curto-circuito devido ao desprendi-
mento dos fios, coloque mangas de ligagdo nas pon-
tas dos fios ap6s o isolamento.

7.  Verifique se todos os fios estdo mecanicamente fixos
nos terminais de encaixe da ficha. Se necessario, fixe-
0s novamente.

5.2.4 Fazer a ligagao elétrica da unidade exterior

1. Retire a cobertura de protegéo antes das ligagdes elé-
tricas da unidade exterior.

2. Ligue os fios individuais do cabo de ligagéo a rede,
bem como o cabo de ligagéo para a unidade interior,
de acordo com o esquema de ligagdes.

3. Isole os fios que ndo sdo utilizados com fita isoladora,
de modo a que estes ndo possam entrar em contacto
com pegas condutoras de corrente.

4. Fixe os cabos instalados nos dispositivos de alivio de
tracdo da unidade exterior.

5.  Monte a cobertura de protecédo antes das ligagdes
elétricas.

5.2.5 Esquema de conexodes

e

() ey |2
O

=

<%

240V

1 Cabo de ligagédo azul 3 Cabo de ligagdo casta-
. = nho
2 Cabo de ligagéo preto
gagaop 4 Cabos de ligagdo ama-
relo e verde
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Colocagao em funcionamento

Controlo de estanqueidade

Indicagao
[E Certifique-se de que antes de iniciar os trabalhos

calca luvas de protecdo para manusear o agente
refrigerante.

6.2 Criacdo de vacuo na instalagao

Solte o tampéo da valvula (1) e conecte um mandme-
tro (4) a valvula (3) do tubo de aspiragéo (2).

Conecte uma garrafa de azoto (6) com redutor de
pressdo ao manometro (4) .

Abra a chave de porcas (5) da garrafa de azoto (6),
ajuste o redutor de pressao e abra as valvulas de corte
do manometro.

Verifique a estanqueidade de todas as ligagdes e liga-
¢Oes de mangueiras (7) .

Feche todas as valvulas do mandémetro e retire a gar-
rafa de azoto.

Baixe a presséo do sistema abrindo lentamente as
torneiras de bloqueio do mandémetro.

Se nao ocorrerem quaisquer fugas, prossiga com o
esvaziamento da instalagdo (- Pagina 105).

Indicagao
m De acordo com a norma 517/2014/CE, todo
o circuito do agente refrigerante tem de ser
submetido regulamente a um controlo de
estanqueidade. Adote todas as medidas ne-
cessarias para a aplicagao correta destes
controlos e documente corretamente os re-
sultados no livro de manutengéo da insta-
lagdo. Para os controlos de estanqueidade
aplicam-se os seguintes intervalos:
Sistemas com menos do que 7,41 kg de
agente refrigerante => neste caso néo é
necessario um controlo regular.
Sistemas com 7,41 kg de agente refrige-
rante ou mais => no minimo uma vez por
ano.
Sistemas com 74,07 kg de agente refrige-
rante ou mais => no minimo uma vez por
semestre.
Sistemas com 740,74 kg de agente refrige-
rante ou mais => no minimo uma vez por tri-
mestre.
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Conecte um mandmetro (2) a valvula (1) do tubo de
aspiragao.

Ligue a bomba de vacuo (3) a ligagédo de servigo do
mandmetro.

Certifique-se de que as chaves de porcas do manéme-
tro estédo fechadas.

Coloque a bomba de vacuo em servigo e abra a tor-
neira de bloqueio do mandmetro, a valvula "Low" (a
valvula de baixa pressdo) do manémetro.
Certifique-se de que a valvula "High" (valvula de alta
pressao) esta fechada.

Deixe a bomba de vacuo funcionar durante pelo me-
nos 30 minutos (dependendo do tamanho da instala-
¢a0), para que o esvaziamento possa ser feito.
Controle a agulha indicadora do mandmetro de baixa
presséo: esta deve indicar -0,1 MPa (-76 cmHg).

Feche a valvula «“Low” do mandémetro e a valvula de
vacuo.

Controle a agulha indicadora do manémetro apds
aprox. 10-15 minutos: neste caso a presséo néo deve
aumentar. Se a pressdo aumentar significa que exis-
tem fugas no sistema. Neste caso, repita o processo
descrito na secgéo Verificagdo da estanqueidade

(- Pagina 105).

Indicagao
[ﬂ N&o avance para o passo de trabalho se-

guinte enquanto nao estiver criado o vacuo
correto na instalagéo.
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6.3

Colocar a instalagao em funcionamento

Condigao: Comprimento do tubo de agente refrigerante > 5 m

6.4

Solte o tampéo (1) (5) e abra as valvulas (2) (3); para

o efeito, rode a chave sextavada (4) 90° no sentido

contrario ao dos ponteiros do relégio e feche-a apds 6

segundos: a instalagdo enche-se com agente refrige-

rante.

Verifigue novamente a instalagdo quanto a estanquei-

dade.

— Se nédo existirem quaisquer fugas, prossiga com os
trabalhos.

Remova o manémetro com as mangueiras de ligagéo

das valvulas.

Abra as valvulas (2) (3); para o efeito, rode a chave Al-
len (4) no sentido contrario ao dos ponteiros do relogio
até sentir um ligeiro batente.

Feche as valvulas com os tampdes correspondentes
(1 (5.

Coloque a instalacdo em funcionamento e deixe o apa-
relho trabalhar durante alguns momentos; certifique-se
de que este funciona corretamente em todos os modos
de funcionamento.

Encher agente refrigerante adicional

m\
. ’

Indicagao
Se o comprimento dos tubos de agente refrige-
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rante for superior a 5 m, é necessario encher 16 g
de agente refrigerante por cada metro adicional
do tubo de agente refrigerante.

Exemplo: o comprimento dos tubos de agente
refrigerante instalados é de 7 m.

7m-5m=2m- 2vezes 16 g = 32 g de agente
refrigerante adicional

Aviso!

Risco de danos pessoais a0 manusear

agentes refrigerantes!

O agente refrigerante pode inflamar-se, pode

provocar queimaduras de frio e irritar a pele,

os olhos e as vias respiratorias.

» So trabalhe com agentes refrigerantes se
for qualificado para manusear agentes
refrigerantes.

» Nao fume e evite chamas abertas.

» Use luvas e 6culos de protegao.

» Evite o contacto direto com a pele ou os
olhos.

» Assegure uma ventilagao suficiente.

Retire a capa (1) e ligue o manémetro (4) a ligagdo de
manutencéo (2) da valvula de corte inferior (3) da uni-
dade exterior.

Deixe a valvula de corte fechada.

Ligue uma garrafa de agente refrigerante (R32) (6) do
lado de alta pressdo do manémetro.

Abra a valvula de corte (5) da garrafa de agente refrige-
rante.

Abra as torneiras de bloqueio do manémetro.

< As mangueiras ligadas enchem-se com agente refri-
gerante.

Coloque a garrafa de agente refrigerante sobre uma ba-

langa (7).

Abra a ligagdo de manutencéo.

Encha agente refrigerante adicional.

— 16 g de agente refrigerante por metro adicional do
tubo de agente refrigerante

Feche as valvulas de corte da garrafa de agente refrige-
rante e do manémetro.
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Entregar o produto ao utilizador

» No fim da instalagdo mostre ao utilizador o local € o fun-
cionamento dos dispositivos de seguranga.

» Chame especialmente a atengdo quanto a adverténcias
de seguranca que o utilizador tenha de respeitar.

» Informe o utilizador sobre a necessidade de solicitar uma
manutengao ao aparelho de acordo com os intervalos
estipulados.

8 Eliminagao de falhas

8.1 Eliminar falhas

» Elimine as falhas de acordo com a tabela de eliminagao
de falhas em anexo.

8.2

Os componentes originais do produto também foram certifi-
cados pelo fabricante no ambito do ensaio de conformidade.
Se, durante a manutengéo ou reparagéo, utilizar outras pe-
¢as nao certificadas ou homologadas, tal podera fazer com
que o produto deixe de estar de acordo com as normas em
vigor, anulando a conformidade do produto.

Obter pegas de substituicao

Recomendamos vivamente a utilizagdo de pegas de substi-
tuicdo originais do fabricante, pois assim & garantido um fun-
cionamento seguro e sem problemas do produto. Para ob-
ter informagdes sobre as pecas de substituicdo originais dis-
poniveis, utilize o enderego de contacto indicado na contra-
capa deste manual.

» Se precisar de pegas de substituicdo durante a manuten-
¢ao ou reparagao, utilize exclusivamente pegas de subs-
tituicdo homologadas para o produto.

9 Inspec¢ao e manutengao

9.1 Respeitar os intervalos de inspegao e

manutengao

Indicagao

Segundo a Diretiva 517/2014/CE, o circuito com-
pleto do agente refrigerante tem de ser sujeito
regulamente a um controlo de estanqueidade.
Adote todas as medidas necessarias para a apli-
cacgao correta destes controlos e documente cor-
retamente os resultados no livro de manutengéo
da instalagdo. Para os controlos de estanquei-
dade aplicam-se os seguintes intervalos:

Sistemas com menos do que 7,41 kg de agente
refrigerante => neste caso n&o é necessario um
controlo regular.

Sistemas com 7,41 kg de agente refrigerante ou
mais => no minimo uma vez por ano.

Sistemas com 74,07 kg de agente refrigerante ou
mais => no minimo uma vez por semestre.

Sistemas com 740,74 kg de agente refrigerante
Ou mais => no minimo uma vez por trimestre.

» Mantenha os intervalos de manutengao e de inspecao
minimos. Em fung&o dos resultados da inspegéo, podera
ser necessaria uma manutengao antecipada.
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9.2 Inspegdo e manutengao
# Trabalho de manutengao Intervalo
1 Aspirar o filtro de ar com aspira- A cada manu-
dor e/ou lavar com agua e secar tencéo
2 Limpar o permutador de calor Semestral-
mente 107
3 Verificar se as mangueiras de A cada manu-
drenagem de condensado estéo tencao
sujas e, se necessario, limpar
4 Verificar se todas as ligagdes e A cada manu-
unides do circuito do agente refri- | tengéo
gerante estdo estanques
9.3 Limpar o permutador de calor

Aviso!
Perigo de ferimentos durante os trabalhos
no permutador de calor de placa

As placas do permutador de calor sao pontia-
gudas!

» Utilize luvas de protecdo em todos os
trabalhos no permutador de calor.

1. Remova o revestimento do produto.

2. Remova todos os corpos estranhos, que possam impe-
dir a circulagéo do ar, da superficie de lamelas do per-
mutador de calor.

3.  Remova o p6 com ar comprimido.

4.  Limpe cuidadosamente o permutador de calor com
agua e uma escova macia.

5.  Seque o permutador de calor com ar comprimido.

10 Colocacao fora de servigo

10.1 Colocagao fora de funcionamento definitiva

1.  Esvazie o agente refrigerante.
2.  Desmonte o produto.

3.  Entregue ou deposite o produto, incluindo os compo-
nentes, para reciclagem.

11 Eliminar a embalagem

» Elimine a embalagem corretamente.
» Respeite todas as normas relevantes.
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12 Servigo de apoio ao cliente

Pode encontrar os dados de contacto do nosso servigo a
clientes no capitulo Country specifics ou na nossa pagina de
Internet.
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Anexo
A Detetar e eliminar falhas

FALHAS

Causas possiveis

SOLUGOES

O mostrador ndo se acende depois de a uni-
dade ser ligada e ndo é emitido qualquer si-
nal acustico quando as fungdes sdo aciona-
das.

A fonte de alimentagdo nao esta ligada ou a
ligagdo da alimentagéo de corrente ndo esta
em ordem.

Verifigue se existe alguma falha na alimen-
tagao de corrente. Em caso afirmativo,
aguarde até que a alimentagao de corrente
seja restabelecida. Em caso negativo, verifi-
que o circuito de alimentagao de corrente e
certifique-se de que a ficha de alimentagéo
esta corretamente ligada.

O interruptor de protegao da tubagem do
apartamento dispara imediatamente apds a
ligagéo da unidade.

Ocorre uma falha de corrente apds a ligagao
da unidade.

A cablagem néo esta corretamente ligada ou
encontra-se em mau estado, humidade no
sistema elétrico.

O contator de corrente selecionado ndo é o
correto.

Certifiqgue-se de que a unidade esta correta-
mente ligada a terra.

Certifigue-se de que a cablagem esta corre-
tamente ligada.

Verifiqgue a cablagem da unidade interior.
Verifique se o isolamento do cabo de ali-
mentagéo esta danificado e, se necessario,
substitua-o.

Selecione um contator de corrente ade-
quado.

Ap06s a ligagao da unidade, a indicagéo de
transmiss&o de sinal pisca com o aciona-
mento das fungdes, mas ndo sucede nada.

Anomalia do comando a distancia.

Substitua as pilhas do comando a distancia.
Repare ou substitua o0 comando a distancia.

ARREFECIMENTO OU AQUECIMENTO INSUFICIENTE

Controle a temperatura definida no comando
a distancia.

A temperatura definida ndo esta correta.

Adapte a temperatura definida.

A poténcia do ventilador é muito reduzida.

A rotagdo do motor do ventilador da unidade
interior € muito reduzida.

Defina a rotagéo do ventilador para o nivel
elevado ou médio.

Ruidos parasitas.
Arrefecimento ou aquecimento insuficiente.
Ventilagao insuficiente.

O filtro da unidade interior esta sujo ou obs-
truido.

Verifique se o filtro esta sujo e, se necessa-
rio, limpe-o.

A unidade produz ar frio no modo de aqueci-
mento.

Anomalia da valvula de transferéncia de 4
vias.

Entre em contacto com o servigo a clientes.

O disco horizontal ndo se consegue ajustar.

Anomalia do disco horizontal.

Entre em contacto com o servigo a clientes.

O motor do ventilador da unidade interior
nao funciona.

Anomalia do motor do ventilador da unidade
interior.

Entre em contacto com o servigo a clientes.

O motor do ventilador da unidade exterior
nao funciona.

Anomalia do motor do ventilador da unidade
exterior.

Entre em contacto com o servico a clientes.

O compressor nao funciona.

Anomalia do compressor.
O compressor foi desligado pelo termdstato.

Entre em contacto com o servico a clientes.

SAl AGUA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO.

Saida de agua da unidade interior.
Saida de agua do tubo de drenagem.

O tubo de drenagem esta obstruido.

O tubo de drenagem apresenta uma inclina-
¢ao muito reduzida.

O tubo de drenagem tem defeito.

Remova os corpos estranhos da tubagem de
purga.
Substitua o tubo de drenagem.

Saida de agua das ligagdes dos tubos da
unidade interior.

O isolamento dos tubos nao esta colocado
corretamente.

Isole novamente os tubos e fixe-os correta-
mente.

RUIDOS ANORMAIS E VIBRAGOES NA UNIDADE

A agua que flui é audivel.

Ao ligar ou desligar a unidade ouvem-se rui-
dos anormais causados pelo fluxo de agente
refrigerante.

Este fendmeno é normal. Os ruidos anor-
mais deixam de ser audiveis apds alguns
minutos.

Da unidade interior saem ruidos anormais.

Corpos estranhos na unidade interior ou nos
componentes a ela ligados.

Remova os corpos estranhos. Posicione
corretamente todas as pecgas da unidade
interior, aperte os parafusos e isole as areas
entre os componentes ligados.

Da unidade exterior saem ruidos anormais.

Corpos estranhos na unidade exterior ou nos
componentes a ela ligados.

Remova os corpos estranhos. Posicione cor-
retamente todas as pecas da unidade exte-
rior, aperte os parafusos e isole as areas en-
tre os componentes ligados.
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B Caédigos da avaria unidade exterior

Indicagao

i

Os cédigos da avaria sao indicados no mostrador da unidade interior.

Descrigao da avaria Codigo Estado da unidade Causas possiveis
da ava-
ria
Avaria no sensor da No modo de refrigeragdo ou desumidificagéo, O sensor de temperatura néo foi corretamente
temperatura ambiente 0 compressor para, enquanto o ventilador da ligado ou esta danificado. Verifique o mesmo,
F3 unidade interior se mantém em funcionamento. consulte para o efeito a tabela das resisténcias
No modo de aquecimento, a unidade para do sensor de temperatura.
completamente.
Avaria no sensor No modo de refrigeragéo ou desumidificagéo, O sensor de temperatura néo foi corretamente
de temperatura do 0 compressor para, enquanto o ventilador da ligado ou esté danificado. Verifique o mesmo,
condensador F4 unidade interior se mantém em funcionamento. | consulte para o efeito a tabela das resisténcias
No modo de aquecimento, a unidade para do sensor de temperatura.
completamente.
Avaria no sensor No modo de refrigeragdo ou desumidificagéo, — O sensor exterior ndo foi corretamente
de temperatura de 0 compressor para apos aprox. 3 minutos, ligado ou esta danificado. Verifique o
descarga enquanto o ventilador da unidade interior se mesmo, consulte para o efeito a tabela das
F5 mantém em funcionamento. resisténcias do sensor de temperatura.
rai?tgteao fr:;z:'gg%r:;?t: 22 ;nc')g)c: dae Z‘g%er(:; - A cabega do sensor de temperatura n&o foi
au 9 prox. ap inserido no tubo de cobre.
nutos.
Protegao contra so- No modo de refrigeragéo ou desumidificagéo, Consulte a analise de erros (protegdo IPM, pro-
brecarga de corrente o compressor desliga-se, enquanto o ventila- tegao contra perda de sincronismo e protegao
de fase para o com- P5 dor da unidade interior se mantém em funciona- | contra sobrecarga de corrente de fase para o
pressor mento. compressor).
No modo de aquecimento, a unidade para
completamente.
Médulo de protegéo No modo de refrigeragdo, o compressor para, Se toda a unidade esteve sem tensdo durante
contra temperaturas enquanto o ventilador da unidade interior se 20 minutos, verifique se a massa consistente
altas do driver P8 mantém em funcionamento. térmica do modulo IPM da placa externa AP1
No modo de aquecimento, a unidade para ¢é suficiente e se o corpo de aquecimento esta
completamente. corretamente inserido. Se n&o for suficiente,
substitua a guarnicdo de comando AP1.
Protegéo contra so- No modo de refrigeragdo, o compressor para, — A protecdo contra sobrecarga esta danifi-
brecarga do conden- enquanto o ventilador da unidade interior se cada. No estado normal, a resisténcia desta
sador mantém em funcionamento. unidade de comando tem de ser inferior a 1
H3 No modo de aquecimento, a unidade para Ohm.
completamente. — Consulte a andlise de erros (protegao con-
tra descarga, sobrecarga).
Dessincronizagao do No modo de refrigeragéo, o compressor para, Consulte a analise de erros (protegdo IPM, pro-
compressor enquanto o ventilador da unidade interior se tegédo contra perda de sincronismo e protegéo
H7 mantém em funcionamento. contra sobrecarga de corrente de fase para o
No modo de aquecimento, a unidade para compressor).
completamente.
Protecao contra alta O compressor para e o motor do ventilador da Para protegdo dos componentes eletrénicos ao
tenséo L9 unidade exterior desliga-se 30 segundos mais detetar uma alta tenséo
tarde, 3 minutos depois, 0 motor do ventilador e
0 compressor voltam a ligar-se.
Avaria nao definida da No modo de refrigeragéo, o compressor e o — A temperatura ambiente excede a faixa de
unidade exterior ventilador da unidade interior param, enquanto funcionamento da unidade (por exemplo:
o ventilador da unidade exterior se mantém em abaixo de 20 °C ou acima de 60 °C no
funcionamento. modo de refrigeragéo; acima de 30 °C no
No modo de aquecimento desligam-se o com- modo de aquecimento)
r r, o ventilador exterior ventilador inte- .
oE pressor, o ventilador exterior € o ventilador inte- | _ Avaria ao iniciar o compressor

rior.

— Os cabos do compressor ndo estdo bem
ligados

— O compressor esta danificado

— A placa principal esta danificada
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C Esquemas de conexdes
Cc1 Esquema de conexoes elétricas da unidade exterior

Validade: VAIB1-025WNO
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Unidade interior Sensor de temperatura do ar exterior (15k)

Unidade exterior Sensor de temperatura de descarga (50k)

Placa base da unidade exterior Motor do ventilador

© 0 N O

Valvula de 4 vias Compressor

a »p O N =

Sensor de temperatura da bateria (20k)
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C.2 Esquema de conexdes elétricas da unidade exterior

Validade: VAIB1-035WNO
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1 Unidade interior 6 Sensor de temperatura do ar exterior (15k)
2 Unidade exterior 7 Sensor de temperatura de descarga (50k)
& Placa base da unidade exterior 8 Valvula de expansao eletrénica

4 Valvula de 4 vias 9 Motor do ventilador

® Sensor de temperatura da bateria (20k) 10 Compressor
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C.3

Validade: VAIB1-050WNO E VAIB1-065WNO

Esquema de conexdes elétricas da unidade exterior
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1 Unidade interior 7 Sensor de temperatura de descarga (50k)
2 Unidade exterior 8 Valvula de expansao eletrénica
8 Placa base da unidade exterior 8 Motor do ventilador
4 Valvula de 4 vias 9 Compressor
5 Sensor de temperatura da bateria (20k) 10 Protegéo contra sobrecarga do compressor
6 Sensor de temperatura do ar exterior (15k)
D Lista das resisténcias para o sensor de temperatura
Tabela das resisténcias do sensor de Tabela das resisténcias do sensor de Tabela das resisténcias do sensor de
temperatura ambiente para unidades temperatura da bateria para unidades temperatura de compressao para
interiores e exteriores (15K) interiores e exteriores (20K) unidades interiores(50K)
Temperatura Resisténcia Temperatura Resisténcia Temperatura Resisténcia
-19°C 138,10 kQ -19°C 181,40 kQ -30 °C 911,400 kQ
-18°C 128,60 kQ -15°C 145,00 kQ -25°C 660,8 kQ
-16 °C 115,00 kQ -10°C 110,30 kQ -20 °C 486,5 kQ
-14°C 102,90 kQ -5°C 84,61 kQ -15°C 362,9 kQ
-12°C 92,22 kQ 0°C 65,37 kQ -10°C 274 kQ
-10°C 82,75 kQ 5°C 50,87 kQ -5°C 209 kQ
-8°C 74,35 kQ 10 °C 39,87 kQ 0°C 161 kQ
-6 °C 66,88 kQ 15°C 31,47 kQ 5°C 125,1 kQ
-4°C 60,23 kQ 20 °C 25,01 kQ 10 °C 98 kQ
-2°C 54,31 kQ 25°C 20,00 kQ 15°C 77,35 kQ
0°C 49,02 kQ 30°C 16,10 kQ 20 °C 61,48 kQ
2°C 44,31 kQ 35°C 13,04 kQ 25°C 49,19 kQ
4°C 40,09 kQ 40 °C 10,62 kQ 30°C 39,61 kQ
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Tabela das resisténcias do sensor de Tabela das resisténcias do sensor de Tabela das resisténcias do sensor de
temperatura ambiente para unidades temperatura da bateria para unidades temperatura de compressao para
interiores e exteriores (15K) interiores e exteriores (20K) unidades interiores(50K)
Temperatura Resisténcia Temperatura Resisténcia Temperatura Resisténcia
6 °C 36,32 kQ 45 °C 8,71 kQ 35°C 32,09 kQ
8°C 32,94 kQ 50 °C 7,17 kQ 40 °C 26,15 kQ
10 °C 29,90 kQ 55 °C 5,94 kQ 45 °C 21,43 kQ
12 °C 27,18 kQ 60 °C 4,95 kQ 50 °C 17,65 kQ
14 °C 24,73 kQ 65 °C 4,14 kQ 55 °C 14,62 kQ
16 °C 22,53 kQ 70 °C 3,48 kQ 60 °C 12,17 kQ
18 °C 20,54 kQ 75 °C 2,94 kQ 65 °C 10,18 kQ
20 °C 18,75 kQ 80 °C 2,50 kQ 70 °C 8,555 kQ
22°C 17,14 kQ 85°C 2,13 kQ 75°C 7,224 kQ
24 °C 15,68 kQ 90 °C 1,82 kQ 80 °C 6,129 kQ
26 °C 14,36 kQ 95 °C 1,56 kQ 85°C 5,222 kQ
28 °C 13,16 kQ 100 °C 1,35 kQ 90 °C 4,469 kQ
30 °C 12,07 kQ 105 °C 1,16 kQ 95 °C 3,841 kQ
32°C 11,09 kQ 110 °C 1,01 kQ 100 °C 3,315 kQ
34°C 10,20 kQ 115 °C 0,88 kQ 105 °C 2,872 kQ
36 °C 9,38 kQ 120 °C 0,77 kQ 110 °C 2,498 kQ
38 °C 8,64 kQ 125 °C 0,67 kQ 115 °C 2,182 kQ
40 °C 7,97 kQ 130 °C 0,59 kQ 120 °C 1,912 kQ
42 °C 7,35 kQ 135°C 0,52 kQ 125 °C 1,682 kQ
44 °C 6,79 kQ
46 °C 6,28 kQ
48 °C 5,81 kQ
50 °C 5,38 kQ
52 °C 4,99 kQ
54 °C 4,63 kQ
56 °C 4,29 kQ
58 °C 3,99 kQ

E Dados técnicos

Dados técnicos — Unidade exterior

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO

Tensao 220 ...240V 220 ...240V 220 ...240V 220 ...240V
Alimentagdo de Frequéncia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
corrente

Fase 1 1 1 1
Modo de fonte de alimentagao Unidade exterior Unidade exterior Unidade exterior Unidade exterior
Poténcia no modo de refrigeragao 2700 W 3510 W 5300 W 7100 W
Poténcia no modo de bomba de calor 3000 W 3810 W 5600 W 7 800 W
Poténcia na entrada (modo de refrigeragdo) | 680 W 962 W 1501 W 2030 W
Poténcia na entrada (modo de bomba de 680 W 953 W 1393 W 2 000 W
calor)
Corrente no modo de refrigeragao 32A 46 A 72A 9A
Corrente no modo de bomba de calor 32A 47 A 6,3 A 93A
Capacidade nominal 1400 W 1800 W 2350 W 3000 W
Corrente nominal no modo de refrigeragdo | 6 A 6,9 A 10 A 13A
Corrente nominal no modo de bomba de 6,2 A 8A 10,5 A 135 A
calor
Caudal volimico do ar 1950 m*h 1950 m*h 2200 m*h 3 600 m*h
Volume de desumidificagao 0,8 I/h 1,4 1/h 1,8 I/h 2,4 1/h
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VAIB1-025WNO

VAIB1-035WNO

VAIB1-050WNO

VAIB1-065WNO

EER 3,97 3,65 3,53 3,5
COoP 4,41 4,00 4,02 3.9
Modelo de compressor QXF-A082zC170 FTz-AN108ACBD QXF-A120zH170A | QXFS-M180zX170

Tipo de 6leo, compressor

ZE-G;ES RB68GX
ou equivalente

FW68DA ou equi-
valente

FW68DA ou equi-
valente

FW68DA ou equi-
valente

Tipo de compressor

Compressor rota-
tivo

Compressor rota-
tivo

Compressor rota-
tivo

Compressor rota-
tivo

mento

Consumo max. de corrente, compressor 2,56 A 4,40 A 5,00 A 3,50 A
Poténcia max. de entrada, compressor 756,6 W 758 W 1096 W 1610 W
Tipo de ventilador Fluxo axial Fluxo axial Fluxo axial Fluxo axial
Diametro, ventilador 400 mm 400 mm 420 mm 520 mm
Velocidade, motor do ventilador 850 rpm 900 rpm 880 rpm 800 rpm
Poténcia de saida, motor do ventilador 30 W 30 W 30 W 60 W
Ic;zlgtumo max. de corrente, motor do venti- 04 A 04 A 04 A 0,65 A
Pressdao max. de servigo (lado de alta pres- | 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa
sdo/baixa pressao) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar)
Caudal volimico do ar 1950 m*h 1950 m*h 2 200 m?*h 3 600 m¥h
Wetodos de mas v o | v gan| Vil & or
Nivel de pressao acustica 51 dB(A) 52 dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A)
Nivel de poténcia acustica 61 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A)
Tipo de agente refrigerante R32 R32 R32 R32
Agente refrigerante, quantidade de enchi- 0,51 kg 0,55 kg 0,85 kg 15 kg

Dados técnicos — Tubos de ligagdo

i

Indicagao

Se o comprimento dos tubos de agente refrigerante for superior a 5 m, & necessario encher 16 g de agente refri-
gerante por cada metro adicional do tubo de agente refrigerante.

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO
Tubo de agente refrigerante, compri-
mento max. sem enchimento adicio- 5m 5m 5m 5m
nal de agente refrigerante
Tubo de agente refrigerante, compri-
mento max. com enchimento adicio- 16 g/m 16 g/m 16 g/m 40 g/m
nal de agente refrigerante
Tubo de agente refrigerante, altura
max. (entre as ligacdes das unidades | 10 m 10 m 10 m 10 m
interior e exterior)
Diametro exterior Tubo de agente re- . " " .
frigerante (tubo de liquido) 14 14 4 14
D!ametro exterior TU?O de agente re- 3/8" 3/8" 172" 5/8"
frigerante (tubo de gas)
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1 Varnost

1.1

Klasifikacija opozoril, povezanih z akcijo
Opozorila, ki so povezana z akcijo, se sto-
pnjujejo glede na tezavnost mozne nevarno-
sti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signal-
nimi besedami:

Opozorila, povezana z akcijo

Opozorilni znaki in signalne besede
Nevarnost!

Neposredna smrtna nevarnost ali
nevarnost tezkih telesnih poskodb

Nevarnost!
Smrtna nevarnost zaradi elektricnega
udara

Opozorilo!
Nevarnost lazjih telesnih posSkodb

Previdnost!

Nevarnost materialne Skode ali Skode
za okolje

=P B P

1.2

V primeru nepravilne ali nenamenske upo-
rabe lahko pride do nevarnosti za zivljenje

in telo uporabnika ali tretjih oseb 0z. do po-
Skodbe na izdelku in drugih materialnih sred-
stvih.

Namenska uporaba

Izdelek je namenjen klimatiziranju bivalnih
prostorov in pisarn.

Za namensko uporabo je treba:

— upostevati prilozena navodila za uporabo,
namestitev in vzdrZzevanje za izdelke ter za
vse druge komponente sistema

— izvesti namestitev in montazo v skladu z
odobritvijo izdelka in sistema

— upostevati vse pogoje za servisiranje in
vzdrzevanje, ki so navedeni v navodilih.

Namenska uporaba poleg tega vkljuCuje na-
mestitev v skladu z mednarodnim razredom
zascite (IP).

Vsaka drugacna uporaba od nacinov, ki so
opisani v prisotnih navodilih, oz. uporaba
izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi
drugacni nacini uporabe, predvsem v komer-
cialne ali industrijske namene, veljajo za neu-
strezne.

Pozor!
Vsakrsna zloraba je prepovedana.

8000011826_00 Navodila za namestitev in vzdrzevanje

1.3 Splosna varnostna navodila

1.3.1 Nevarnost zaradi nezadostne
usposobljenosti

Naslednja dela smejo opravljati samo servi-
serji, ki so ustrezno usposobljeni:

— Montaza

— Demontaza

— Priklop

— Zagon

— Servis in vzdrzevanje
— Popravilo

— Ustavitev

» Postopajte v skladu s sodobnim stanjem
tehnologije.

1.3.2 Smrtna nevarnost zaradi elektri€nega
udara

Ce se dotaknete delov, ki so pod napetostjo,
se lahko znajdete v smrtni nevarnosti zaradi
elektricnega udara.

Pred izvajanjem del na izdelku:

» lzdelek odklopite od elektricnega napa-
janja z odklopom vseh virov napajanja iz
vseh polov (elektricna loCilna naprava pre-
napetostne kategorije Il za popolno lo€i-
tev, npr. varovalko ali zascitno stikalo na-
peljave).

» lzdelek zavarujte pred ponovnim vklopom.

» Pocakajte vsaj 30 min, da se kondenzatorji
izpraznijo.

» Preverite, da ni prisotne napetosti.

1.3.3 Moznost Skode za okolje zaradi
hladilnega sredstva

Ta izdelek vsebuje hladilno sredstvo z velikim
GWP (GWP = Global Warming Potential).

» Pazite, da hladilno sredstvo ne pride v
ozracje.

» Ce ste poobladéeni instalater z dovolje-
njem za delo s hladilnimi sredstvi, izdelek
vzdrzujte z ustrezno zascitno opremo in po
potrebi izvedite posege v krogotoku hladil-
nega sredstva. lzdelek reciklirajte ali od-
stranite v skladu z veljavnimi predpisi.
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1.3.4 Nevarnost opeklin, oparin in ozeblin
zaradi vro€ih in mrzlih sestavnih delov

Pri nekaterih konstrukcijskih delih, Se posebej
pri neizoliranih cevovodih, obstaja nevarnost
opeklin in ozeblin.

» Na sestavnih delih izvajajte dela Sele, ko
so dosegli temperaturo okolice.

1.3.5 Zivljenjska nevarnost zaradi
manjkajo€ih varnostnih naprav

Sheme, ki so prisotne v tem dokumentu, ne
prikazujejo vseh varnostnih naprav, ki so
potrebne za pravilno namestitev.

» V sistem namestite potrebne varnostne
naprave.

» Upostevajte veljavne nacionalne in medna-
rodne zakone, standarde in direktive.

1.3.6 Nevarnost poskodb zaradi velike teze
izdelka

» lzdelek naj transportirata vsaj dve osebi.

1.3.7 Nevarnost stvarne Skode zaradi
neustreznega orodja

» Uporabljajte strokovno orodje.

1.3.8 Nevarnost telesnih poskodb pri
polaganju panel izdelka

Pri polaganju panel izdelka obstaja resna
nevarnost ureznin z ostrimi robovi okvira.

» Nosite zaSgditne rokavice, da se ne boste
urezali.

1.4 Predpisi (direktive, zakoni, standardi)

» Upostevajte nacionalne predpise, stan-
darde, direktive, uredbe in zakone.
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2  Napotki k dokumentaciji

21 Upostevajte pripadajoéo dokumentacijo

» Obvezno upostevajte vsa navodila za uporabo in name-
stitev, ki so prilozena komponentam sistema.

2.2 Shranjevanje dokumentacije

» Ta navodila in vso pripadajoco dokumentacijo izrocite
upravljavcu sistema.

23 Veljavnost navodil

Ta navodila veljajo izklju€no za naslednje izdelke:

Izdelek — Stevilka artikla

Zunanja enota VAIB1-025WNO 8000010699
Zunanja enota VAIB1-035WNO 8000010705
Zunanja enota VAIB1-050WNO 8000010693
Zunanja enota VAIB1-065WNO 8000010706

3 Opis izdelka

3.1 Zgradba izdelka

1 Zunanja enota 2 Drenazna cev za kon-
denzat

8000011826_00 Navodila za namestitev in vzdrzevanje

3.2

Shema hladilnega krogotoka

Veljavnost: VAIB1-025WNO

B -®

N o g A WN -

Zunanja enota
Notranja enota
Notranja baterija
Stran cevi s plinom
Stran cevi s tekocino
Filter

Kapilara

10
11

13

14

Filter
Kompresor
Sesalna posoda
4-smerni ventil

Zunanja baterija

Smer pretoka pri ogre-

vanju

Smer pretoka pri hlaje-

nju
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Veljavnost: VAIB1-035WNO ALI VAIB1-050WNO ALI VAIB1-065WNO

1 Zunanja enota 8 Filter

2 Notranja enota 9 Kompresor

8 Notranja baterija 10  Sesalna posoda

4 Stran cevi s plinom 11 4-smerni ventil

5 Stran cevi s tekocino 12  Zunanja baterija

6 Filter 13  Smer pretoka pri ogre-

! Eéilzitlronsm ekspanzijski 14 \é?\:]g: pretoka pri hlaje-
nju

3.3 Dovoljena temperaturna obmocja za delovanje

Mo¢ hlajenja/mo¢ ogrevanja notranje enote je odvisna od

sobne temperature

zunanje enote.

Podatek na tipski Pomen

tablici

A35 - A27(19) / Preskusni pogoji za dolocitev podatkov o
A7(6) - A20 zmogljivosti po EN 14511

Pdesignc / Pdesignh
(Average)

Mo¢ hlajenja/mo¢ ogrevanja (povpreéna)
v preskusnih pogojih za izrac¢un SEER /
SCOP

SEER / SCOP
(Average)

Seasonal Energy Efficiency Ratio /
Seasonal Coefficient of Performance
(povprecje)

Max. Power Con-
sumption / Max. ope-
rating current / IP

Maks. nazivna moc¢/nazivni tok/vrsta
zasCite

220-240 V~/50 Hz/1
PH

Elektri¢ni prikljuCek: elektricna nape-
tost/frekvencal/faza

Refrigerant

Hladilno sredstvo

GWP

Potencial globalnega segrevanja (Global
Warming Potential)

Operating Pressure /
HiP/LoP

Dovoljen obratovalni tlak/na visokotlacni
strani/na nizkotlacni strani

Net Weight

Neto teza

Izdelek vsebuje negorljivo tekocino
(varnostni razred A2L).

(1]

Preberite navodila!

‘H XXXXXXYYYYYYYYYY222222222227 ‘“

Crtna koda s serijsko $tevilko

3. do 6. Stevka = datum proizvodnje
(leto/teden)

7. do 16. Stevilka = serijska Stevilka
izdelka

3.5

q

Oznaka CE

Oznaka CE potrjuje, da izdelki izpolnjujejo osnovne zahteve
veljavnih direktiv v skladu z izjavo o skladnosti.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate pri proizvajalcu.

3.6
3.6.1

L]

Navodilo

Hlajenje Ogrevanje
Zunanja enota -15...50°C -15...30°C
34 Tipska tablica

Tipska tablica je tovarniSsko namescena na desni strani iz-

delka.

Podatek na tipski
tablici

Pomen

Cooling / Heating

Hlajenje/ogrevanje

Rated Capacity

Nazivna mo¢

Power Input vhodna elektricna moc¢
EER / COP Energy Efficiency Ratio / Coefficient of
Performance
120

Informacije o hladilnem sredstvu

Informacije o varstvu okolja

Ta enota vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Vzdrzevanije in odstranjevanje lahko izvajajo
samo ustrezno usposobljeni instalaterji. Vsi
instalaterii, ki izvajajo dela na hladilnem sistemu,
morajo biti primerno usposobljeni in imeti ustrezno
certificiranje, ki ga izda organizacija, pristojna za
posamezno podrocje v drzavi postavitve. Ce jeza
izvedbo popravila na sistemu potreben dodaten
serviser, mora ta delo izvajati pod nadzorom
osebe, ki je usposobljena za delo z vnetljivimi
hladilnimi sredstvi.

Hladilno sredstvo R32, potencial globalnega se-
grevanja = 675.

Navodila za namestitev in vzdrzevanje 8000011826_00



Dodatno polnjenje hladilnega sredstva

V skladu z uredbo (EU) §t. 517/2014 o fluoriranih toplogre-
dnih plinih je pri dodatnem polnjenju hladilnega sredstva
predpisano naslednje:

» Izpolnite nalepko, prilozeno enoti, in navedite tovarniSko
koli¢ino hladilnega sredstva (glejte tipsko tablico), doda-
tno koli¢ino hladilnega sredstva in skupno koli¢ino.

|| Contains fluorinated greenhouse gases

0- o |

GWP:675 _®
TG

el 2
@ o 9:0- kg —3)
s 57 | e = 0,9 (2)

®0

1 Tovarnisko polnjenje 4
enote s hladilnim
sredstvom: glejte
tipsko tablico enote

2 Dodatna koli¢ina
hladilnega sredstva
(napolnjeno na mestu
postavitve)

3 Skupna koli¢ina hladil-
nega sredstva

Emisije toplogrednih
plinov celotne koli¢ine
hladilnega sredstva,
izrazene v tonah kot
enakovredna vrednost
CO:2 (zaokrozeno na 2
decimalni mesti)
Zunanja enota

Jeklenka za hladilno

sredstvo in klju¢ za
polnjenje

3.6.2

Odvisno od obmogcja v prostoru, v katerem bo namescena
klimatska naprava s hladilnim sredstvom R32, polnjenje hla-
dilnega sredstva ne sme biti visje od maksimalnega dovolje-
nega polnjenja [kgl, ki je navedeno v spodnji tabeli. Na ta na-
¢in so prepre¢ene morebitne varnostne tezave zaradi preve-
like koncentracije hladilnega sredstva v prostoru v primeru
uhajanja.

Maksimalno polnjenje hladilnega sredstva

S pomocjo spodnje tabele ugotovite polnjenje hladilnega
sredstva:

Visina
odprtine Povrsina [m?]
za
prezra-
Cevanje 4 7 10 15 20 30 50
[m]
0,6 0,68 | 0,90 | 1,08 | 1,32 | 1,53 | 1,87 | 2,41
1,5 1,71 2,26 | 2,70 | 3,31 | 3,82 | 4,67 | 6,03
1,8 2,05 | 2,71 3,24 | 3,97 | 4,58 | 5,61 7,24
2 2,28 | 3,01 360 | 441 | 509 | 6,23 | 8,05
2,2 2,50 | 3,31 3,96 | 485 | 560 | 6,86 | 8,85
2,5 2,84 | 3,76 | 450 | 551 | 6,36 | 7,79 | 10,06
3 3,41 452 | 540 | 6,61 | 7,63 | 9,35 | 12,07

» Ne mesajte hladilnih sredstev ali snovi, ki ne spadajo pod
specificna hladilna sredstva (R32).

» V primeru izgube hladilnega sredstva je takoj treba za-
gotoviti prezracevanje obmocja. Hladilno sredstvo R32
lahko v primeru stika z ognjem povzroci uhajanje strupe-
nih plinov v ozracje.

» V/se naprave, ki so potrebne za namestitev in vzdrzeva-
nje (vakuumska ¢rpalka, manometer, fleksibilna polnilna

8000011826_00 Navodila za namestitev in vzdrzevanje

gibka cev, detektor uhajanja plina itd.), morajo biti certifi-
cirane za uporabo s hladilnim sredstvom R32.

» Istih naprav (vakuumska Crpalka, manometer, polnilna
gibka cev, detektor uhajanja plina itd.) ne uporabljajte za
druge vrste hladilnih sredstev. Ob uporabi razli¢nih hladil-
nih sredstev se lahko poskodujejo naprave ali klimatska
naprava.

» Upostevajte napotke za namestitev in vzdrzevanje, ki so
navedeni v teh navodilih, in uporabljajte naprave, ki jih
zahteva sredstvo R32.

» Upostevajte veljavna zakonska dolocila za uporabo hla-
dilnega sredstva R32.

4 Montaza

41

» Preverite, ali je obseg dobave popoln in so vsi deli nepo-
Skodovani.

Preverjanje obsega dobave

Stevilo Oznaka
1 Zunanja enota
2 Drenazni ¢ep (samo pri zunanjih enotah
najvecje dimenzije)
1 Spojnica gibke cevi za odtok kondenzata
4.2 Mere
4.2.1 Mere zunanje enote

VAIB1- VAIB1- VAIB1- VAIB1-
025WNO 035WNO 050WNO 065WNO
A 675 mm 675 mm 745 mm 889 mm
B 732 mm 732 mm 802 mm 958 mm
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VAIB1- VAIB1- VAIB1- VAIB1-
025WNO 035WNO 050WNO 065WNO
Cc 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
D 163 mm 163 mm 163,7 mm 165,6 mm
E 555 mm 555 mm 555 mm 660 mm
F 455 mm 455 mm 512 mm 570 mm
G 310 mm 310 mm 332 mm 371 mm
H 330 mm 330 mm 350 mm 402 mm
4.3 Minimalni razmiki
o 2300
o
o
>300 A >500 22000
JO
(JO)
JO
JO4
= (JO)
JO
IO
([

» |zdelek namestite in postavite pravilno in pri tem pazite
na minimalne razmike, navedene na nacrtu.

fm\
.

7,

Navodilo

Zagotovite dovolj prostora, da boste brez te-
zav dostopali do ventilov za izpraznjenje na
strani zunanje enote. Priporoamo minimalni
razmik 500 mm.

44

1. Upostevajte zahtevane minimalne razmike.

i

Izbira mesta postavitve zunanje enote

Navodilo

Za preprost dostop do ventilov za izpraznje-
nje na strani zunanje enote priporo¢amo mi-
nimalni razmik 50 cm.

2. Pri izbiri mesta postavitve upostevajte, da lahko izdelek
pri delovanju na tla ali stene v blizini prenasa tresljaje.
Zato izdelek po moznosti namestite z zadostnim razmi-
kom do sten, zidov in oken.

3.  Zunanjo enoto namestite z minimalnim razmikom 3 cm
od tal, da je omogo¢ena montaza cevi za odtok kon-
denzata pod zunanjo enoto.

4.  Ce boste zunanjo enoto montirali na tla v stojedem sta-
nju, morate zagotoviti, da imajo tla zadostno nosilnost.

5. Ce boste zunanjo enoto montirali na fasado, morate
zagotoviti, da imajo stena in nosilci zadostno nosilnost.

Neto teza

Veljavnost: VAIB1-025WNO 24,5 kg
Veljavnost: VAIB1-035WNO 25,5 kg
Veljavnost: VAIB1-050WNO 31,5 kg
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Neto teza

Veljavnost; VAIB1-065WNO 41,5 kg

5 Priklop

5.1
5.1.1

L]

Namestitev hidravlike

PrikljuCitev cevi za hladilno sredstvo na
zunanjo enoto

Navodilo

Namestitev je preprostejSa, Ce najprej priklopite
plinsko cev. Plinska cev je tista cev, ki je debe-
lejSa.

1. Zunanjo enoto namestite na predvidenem mestu.

2. Odstranite zasScitne Cepe na zapornih ventilih cevi za
hladilno sredstvo na zunanji enoti.

3. NamesSc&ene cevi za hladilno sredstvo previdno upo-
gnite v smeri zunanje enote.

4.  Na cev za hladilno sredstvo namestite matice in napra-
vite rob.

5. Cevi za hladilno sredstvo namestite na ustrezne za-
porne ventile na zunanji enoti.

6.  Zaporne ventile pustite zaprte.

7.  Zatesnite lo€ilna mesta toplotne izolacije z izolirnim
trakom.

5.1.2 Naértovanje vraganja olja v kompresor

V krogotoku hladilnega sredstva je posebno olje, ki maze
kompresor zunanje enote. Za lazji povratek olja v kompresor:

» Ceje mogoce, notranjo enoto postavite nekoliko vise od
zunanje.

» Sesalno cev (najdebelejSo) napeljite s padcem proti kom-
presorju.

Pri viSini nad 7,5 m:

» Pred zunanjo enoto za boljsi povratek olja dodatno na-
mestite koleno.

5.2
5.2.1

Elektriéna napeljava

Elektriéna napeljava

Nevarnost!
Smrtna nevarnost zaradi elektri¢nega udara

Ce se dotaknete delov, ki so pod napetostjo,
se lahko znajdete v smrtni nevarnosti zaradi
elektricnega udara.

» Izvlecite omrezni vti€. Ali pa izdelek od-
klopite z napetosti (lo€ilna naprava z naj-
manj 3 mm razdalje med kontakti, npr. va-
rovalka ali odklopnik).

» |zdelek zavarujte pred ponovnim vklopom.

» Pocakajte vsaj 30 min, da se kondenza-
torji izpraznijo.

» Preverite, da ni prisotne napetosti.

Povezite fazo in zemljo.

» Na kratko zvezite fazo in ni¢ni vodnik.

v
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» Pokrijte ali zagradite sosednje dele, ki so
pod napetostjo.

» Elektricne napeljave sme namestiti samo usposobljen
elektricar.

5.2.2 Priprava elektri¢ne napeljave

Izdelek izkljucite iz vira napetosti.
Pocakajte vsaj 30 min, da se kondenzatorji izpraznijo.
Preverite, da ni prisotne napetosti.

Ce je za mesto postavitve predpisano, namestite za$gi-
tno stikalo na diferenéni tok tipa B.

Pobd =

5.2.3 Prikljugitev kablov

1. Uporabite zaScCite pred natezno obremenitvijo.
2. Po potrebi priklju¢ni kabel skrajSajte na ustrezno dol-
Zino.
_LId
3¢ )
1D
| 30 mm max.

3.  Za preprecitev kratkih stikov pri nehoteni sprostitvi zile
odstranite najve¢ 30 mm zunanje izolacije gibljivih ka-
blov.

4.  Pazite, da med odstranjevanjem zunanje izolacije ne
poskodujete izolacije notranjih Zil.

5.  Odstranite samo toliko izolacije notranjih Zil, kot je to
potrebno za zanesljivo in stabilno prikljuCitev.

6.  Da preprecite kratek stik zaradi zrahljanja zil, po
odstranitvi izolacije na konce Zil namestite prikljucne
puse.

7.  Preverite, ali so vse zile mehansko zanesljivo pritriene
v vtiénih sponkah vti¢a. Po potrebi jih pritrdite znova.

5.2.4 Prikljucitev zunanje enote na elektricno

napajanje

1. Odstranite zascitni pokrov elektri¢nih priklju¢kov na
zunanji enoti.

2. Prikljucite posamezne Zile omreznega priklju¢nega
kabla ter povezovalnega kabla na notranjo enoto v
skladu s prikljuénim nacrtom.

3.  Neuporabljene Zile izolirajte z izolirnim trakom in se
prepriCajte, da ne morejo priti v stik s prevodnimi deli.

4.  Zvle€no razbremenitvijo zavarujte namescene kable
zunanje enote.

5. Pred prikljucitvijo na elektricno napajanje namestite
za8citni pokrov.
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5.2.5 Vezalni naért
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220-

240V
1 Povezovalni kabel, 3 Povezovalni kabel, rjav
9 Qoder Ini k | & 4 Povezovalni kabel,

ovezovalni kabel, €rn rumen in zelen

6 Zagon

6.1 Preverjanje tesnosti

Navodilo

Pred zacetkom izvajanja dela si morate nadeti
rokavice za varno uporabo hladilnega sredstva.

1.  Sprostite ¢ep servisnega ventila (1) in priklopite mano-
meter (4) na servisni ventil (3) sesalne cevi (2).

2. Jeklenko z dusikom (6) z reducirnim ventilom prikljucite
na manometer (4).

3. Odprite vijak na klju¢ (5) jeklenke z duSikom (6), nasta-
vite reducirni ventil in odprite zaporne ventile manome-
tra.

4.  Preverite tesnjenje vseh priklju¢kov in gibkih cevi (7).
5.  Prikljucite vse ventile manometra in odstranite jeklenko

z dusikom.

6. S pocasnim odpiranjem zapornih pip manometra zni-

zajte sistemski tlak.

7. Ce ni netesnosti, nadaljujte s praznjenjem sistema
(- stran 124).
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6.2

Navodilo

V skladu z uredbo (EU) §t. 517/2014 je treba
za celoten krogotok hladilnega sredstva
redno izvesti preverjanje tesnosti. Izvedite
vse potrebne ukrepe za pravilno izvedbo
teh preverjanj in dokumentirajte rezultate v
vzdrzevalni knjizici sistema. Za preverjanje
tesnosti veljajo naslednji intervali:

Sistemi z manj kot 7,41 kg hladilnega sred-
stva => redno preverjanje tesnosti ni po-
trebno.

Sistemi s 7,41 kg hladilnega sredstva ali ve¢
=> vsaj enkrat letno.

Sistemi s 74,07 kg hladilnega sredstva ali
veC => vsaj enkrat na Sest mesecev.

Sistemi s 740,74 kg hladilnega sredstva ali
veC => vsaj enkrat na tri mesece.

Vzpostavitev podtlaka v sistemu

Manometer (2) prikljucite na servisni ventil (1) sesalne
cevi.

2. Vakuumsko Crpalko (3) povezite s servisnim prikljuc-
kom manometra.

3.  Zagotovite, da so vijaki manometra na klju¢ zaprti.

4.  Vklopite vakuumsko ¢rpalko in odprite zaporni ventil
manometra in ventil "Low" (nizkotla¢ni ventil) na mano-
metru.

5.  Zagotovite, da je ventil "High" (visokotla¢ni ventil) za-
prt.

6. Crpalko za polnjenje pustite delovati najmanj 30 minut
(odvisno od velikosti sistema), da se praznjenje uspe-
Sno zakljuci.

7. Preverite indikator nizkotlanega manometra: ta mora
kazati -0,1 MPa (-76 cmHg).

8.  Prikljucite ventil “Low” manometra in podtlacni ventil.

9. Po pribl. 10 do 15 minutah preverite indikator manome-
tra: v tem &asu tlak ne sme narasti. Ce tlak naraste, so
na sistemu prisotne netesnosti. V tem primeru pono-
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vite postopek, opisan v odstavku Preverjanje tesnosti
(- stran 123).

i

Navodilo

Dokler v sistemu ne bo vzpostavljen prime-
ren podtlak, ne izvajajte naslednjega delov-
nega koraka.

Zagon sistema

Sprostite ¢ep (1) (5) in odprite servisne ventile (2) (3),
kar storite tako, da Sestrobi klju¢ (4) zavrtite 90° v na-
sprotni smeri urinega kazalca, in ga po 6 sekundah za-
prite: s tem sistem napolnite s hladilnim sredstvom.
Ponovno preverite, ali sistem tesni.

— Ce sistem ne pus¢a, nadaljujte z delom.

Odstranite manometer s povezovalnimi cevmi servisnih
ventilov.

Odprite servisne ventile (2) (3), kar storite tako, da
Sestrobi klju¢ (4) zavrtite v nasprotni smeri urinega
kazalca, dokler ne zaznate rahlega omejevala.
Servisne ventile zaprite z ustreznim ¢epom (1) (5) .
Zazenite sistem in dovolite, da naprava nekaj trenutkov
deluje, ter preverite, ali pravilno deluje v vseh vrstah
delovanja.

Dodajanje hladilnega sredstva

Navodilo

Ce dolzina cevi za hladilno sredstvo presega 5 m,
je treba za vsak meter cevi za hladilno sredstvo
doliti 16 g hladilnega sredstva.

Primer: dolzina namesdenih cevi za hladilno sred-
stvo znasa 7 m.

7m-5m=2m- 2-krat 16 g = 32 g dodatnega
hladilnega sredstva
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Pogoj: DolzZina cevi za hladilno sredstvo > 5 m

Opozorilo!

Nevarnost poSkodb pri ravnanju s hladilnimi

sredstvi!

Hladilno sredstvo se lahko vname, povzroCi

ozebline in drazi kozo, odi in dihala.

» S hladilnimi sredstvi delajte le, Ce ste
usposobljeni za ravnanje s hladilnimi
sredstvi.

» Ne kadite in ne uporabljajte odprtega
ognja.

» Nosite zascitne rokavice in zascitna ocala.

» Preprecite neposreden stik s kozo ali
ocmi.

» Poskrbite za zadostno prezraCevanje.

» Odstranite pokrov (1) in prikljucite manometer (4) na
vzdrzevalni prikljucek (2) spodnjega zapornega ventila
(3) zunanje enote.

» Zaporni ventil pustite zaprt.

» Prikljucite steklenico s hladilnim sredstvom (R32) (6) na
strani visokega pritiska manometra.

» Odprite zaporni ventil (5) steklenice s hladilnim sred-
stvom.

» Odprite zaporne pipe manometra.

< Priklju€ene gibke cevi se napolnijo s hladilnim sred-
stvom.
» Steklenico s hladilnim sredstvom postavite na tehtnico
().
» Odprite vzdrzevalni prikljucek.
» Dodajte hladilno sredstvo.

— 16 g hladilnega sredstva na dodatni meter cevi za
hladilno sredstvo

» Zaprite zaporne ventile steklenice s hladilnim sredstvom
in manometra.
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Izrocitev izdelka upravljavcu

v

Po zaklju€eni namestitvi uporabnika seznanite s poloza-
jem in delovanjem varnostnih naprav.

» Upravljavca Se posebej opozorite na varnostna navodila,
ki jih mora upoStevati.

» Uporabnika seznanite s tem, da mora zagotoviti vzdrze-
vanje izdelka v skladu s predpisanimi ¢asovnimi intervali.

8 Odpravijanje motenj

8.1

» Odpravite motnje v skladu s tabelo za odpravljanje mo-
tenj v prilogi.

Odpravljanje motenj

8.2

Proizvajalec je med postopkom preverjanja skladnosti certifi-
ciral originalne nadomestne dele izdelka. Ce pri vzdrzevanju
ali popravilu uporabite dele, ki niso certificirani oz. odobreni,
se lahko zgodi, da izdelek ne ustreza ve¢ veljavnim standar-
dom in zato preneha veljati skladnost izdelka.

Naroc¢anje nadomestnih delov

Priporo¢amo uporabo originalnih nadomestnih delov proizva-
jalca, saj je na ta nacin zagotovljeno nemoteno in varno de-
lovanje izdelka. Informacije o razpolozljivih originalnih nado-
mestnih delih lahko dobite na kontaktnem naslovu, ki je na-
veden na zadnji strani navodil za uporabo.

» Ce pri vzdrzevanju ali popravilu potrebujete nadomestne
dele, uporabite samo za izdelek odobrene nadomestne
dele.

9 Servis in vzdrZzevanje

9.1

i

Upostevajte intervale servisiranja in
vzdrZzevanja

Navodilo

V skladu z direktivo 517/2014/ES je treba za ce-
loten krogotok hladilnega sredstva redno izvesti
preverjanje tesnosti. lzvedite vse potrebne ukrepe
za pravilno izvedbo teh preverjanj in dokumenti-
rajte rezultate v vzdrzevalni knjizici sistema. Za
preverjanje tesnosti veljajo naslednji intervali:

Sistemi z manj kot 7,41 kg hladilnega sredstva =>
redno preverjanje tesnosti ni potrebno.

Sistemi s 7,41 kg hladilnega sredstva ali ve¢ =>
vsaj enkrat letno.

Sistemi s 74,07 kg hladilnega sredstva ali ve¢ =>
vsaj enkrat na Sest mesecev.

Sistemi s 740,74 kg hladilnega sredstva ali ve¢ =>
vsaj enkrat na tri mesece.

» Upostevajte minimalne intervale za kontrolo in vzdrze-
vanje. Odvisno od izidov pregleda je lahko potrebno tudi
vzdrzevanje pred predvidenim rokom.
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9.2  Servis in vzdrzevanje 12 Servisna sluzba

# Vzdrzevaina dela Interval Kontaktne podatke nase servisne sluzbe najdete pod Coun-

try specifics ali na nasi spletni strani.

1 Sesanje zracnega filtra s sesalni- | Pri vsakem
kom in/ali spiranje filtra z vodo ter | vzdrZzevanju
suSenje filtra

2 Cis&enje toplotnega izmenjeval- Polletno
nika 126
3 Preverjanje gibke cevi za odtok Pri vsakem
kondenzata glede umazanije in vzdrzevanju

Gis€enje cevi po potrebi

4 Preverjanje tesnjenja vseh pri- Pri vsakem
klju€kov in povezav krogotoka hla- | vzdrzevaniju
dilnega sredstva

9.3  Ciséenje toplotnega izmenjevalnika

Opozorilo!
A Nevarnost telesnih poskodb pri delih na

ploS&nem toplotnem izmenjevalniku

Plosce toplotnega izmenjevalnika imajo ostre
robove!

» Pri delih na toplotnem izmenjevalniku
nosite zascitne rokavice.

1. Odstranite oblogo izdelka.

2. S povrSine lamele toplotnega izmenjevalnika odstranite
vse tujke, ki bi lahko ovirali kroZzenje zraka.

3. Odstranite prah s stisnjenim zrakom.

4.  Toplotni izmenjevalnik previdno ocistite z vodo in
mehko S¢etko.

5.  Toplotni izmenjevalnik osusite s stisnjenim zrakom.

10 Ustavitev

10.1  Dokonéni izklop

1. Izpraznite hladilno sredstvo.
2. Odstranite izdelek.
3.  lzdelek vkljuéno s konstrukcijskimi deli oddajte v reci-

klazo ali ga deponirajte.

11 Odstranjevanje embalaze

» Poskrbite za pravilno odstranitev embalaze.
» Upostevajte vse ustrezne predpise.
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Dodatek

A Zaznavanje in odpravljanje motenj

MOTNJE

MOGOCI VZROKI

RESITVE

Po vklopu enote prikazovalnik ne zasveti,
pri sprozenju funkcij pa se ne zaslisi zvocni
signal.

Napajalnik ni prikljuéen ali pa priklju¢ek na
elektri¢éno napajanje ni v redu.

Preverite, ali je moteno elektricno napajanje.
V primeru, da je, pocakajte, da bo elektrino
napajanje ponovno na voljo. V primeru, da
ni, preverite elektri¢no napeljavo in se prepri-
Cajte, ali je napajalni vti¢ pravilno prikljucen.

Takoj po vklopu enote se sprozi zascitno
stikalo hiSne napeljave.

Po vklopu enote pride do izpada elektricnega
napajanja.

Kabli niso pravilno prikljueni ali pa so v sla-
bem stanju; vlaga v elektriéni napeljavi.

Izbrana elektricna za$¢ita ni pravilna.

Poskrbite za pravilno ozemljitev enote.

Poskrbite za pravilen priklop elektri¢nih ka-
blov.

Preverite kable notranje enote.

Preverite, ali je izolacija elektricnega kabla
morda po$kodovana in jo po potrebi zame-
njajte.

Izberite primerno elektri¢éno zasgito.

Po vklopu enote pri sproZenju funkcije sicer
utripa lucka za prenos signala, vendar se ne
zgodi nic.

Napacéno delovanje daljinskega upravljalnika.

Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika.
Popravite daljinski upravljalnik ali pa ga za-
menjajte.

HLAJENJE ALI OGREVANJE NI ZADOSTNO

Preverite temperaturo, nastavljeno na daljin-
skem upravljalniku.

Nastavljena temperatura ni pravilna.

Prilagodite nastavljeno temperaturo.

Mo¢ ventilatorja je zelo majhna.

Stevilo vrtljajev motorja ventilatorja notranje
enote je prenizko.

Stevilo vrtljiajev ventilatorja nastavite na vi-
soko ali srednjo stopnjo.

Mote¢ hrup.
Hlajenje ali ogrevanje ni zadostno.
Prezra€evanje ni zadostno.

Filter notranje enote je umazan ali zamasen.

Preverite, ali je filter umazan, in ga po po-
trebi ocistite.

Enota med ogrevanjem piha hladen zrak.

Napacéno delovanje 4-smernega ventila.

Obrnite se na servisno sluzbo.

Vodoravne lamele ni mogoce nastaviti.

Napacéno delovanje vodoravne lamele.

Obrnite se na servisno sluzbo.

Motor ventilatorja notranje enote ne deluje.

Napacéno delovanje motorja ventilatorja no-
tranje enote.

Obrnite se na servisno sluzbo.

Motor ventilatorja zunanje enote ne deluje.

Napacno delovanje motorja ventilatorja zuna-
nje enote.

Obrnite se na servisno sluzbo.

Kompresor ne deluje.

Napacno delovanje kompresorja.
Termostat je izkljucil kompresor.

Obrnite se na servisno sluzbo.

1Z KLIMATSKE NAPRAVE UHAJA VODA.

1z notranje enote uhaja voda.
Iz drenazne cevi uhaja voda.

Drenazna cev je zamasena.
Drenazna cev ima premajhen naklon.
Drenazna cev je pocena.

Odstranite tujek iz napeljave za odzraceva-
nje.
Zamenjajte drenazno cev.

1z cevnih priklju¢kov notranje enote uhaja
voda.

Izolacija ni pravilno namescena na cevi.

Ponovno izolirajte cevi in jih pravilno pritrdite.

NEOBICAJEN HRUP IN TRESLJAJI ENOTE

Slisi se pretakanje vode.

Pri vklopu ali izklopu enote se zaradi preta-
kanja hladilnega sredstva slisi neobicajen
hrup.

Ta pojav je obi¢ajen. Neobi¢ajen hrup se po
nekaj minutah ne sliSi vec.

1z notranje enote se sliSi neobicajen hrup.

Tujek v notranji enoti ali v sklopih, povezanih
Z njo.

Odstranite tujek. Pravilno razporedite vse
dele notranje enote, privijte vijake in izolirajte
obmodja med priklju€enimi komponentami.

1z zunanje enote se sliSi neobicajen hrup.

Tujek v zunanji enoti ali v sklopih, povezanih
Z njo.

Odstranite tujek. Pravilno razporedite vse
dele zunanje enote, privijte vijake in izolirajte
obmocja med priklju¢enimi komponentami.

8000011826_00 Navodila za namestitev in vzdrzevanje

127




B Kode napak zunanje enote

Navodilo

fm\
7

Kode napak so prikazane na zaslonu notranje enote.

Opis napake Koda Stanje enote Mozni vzroki
napake
Napaka v senzorju Pri delovanju v naéinu hlajenja ali razvlazevanja | Temperaturni senzor ni pravilno prikljucen ali je
temperature okolice 3 se kompresor med delovanjem ventilatorja poskodovan. Izvedite preverjanje, pri tem glejte
notranje enote ustavi. tabelo uporov temperaturnega senzorja.
Pri ogrevanju se enota popolnoma ustavi.
Napaka senzorja tem- Pri delovanju v nacinu hlajenja ali razvlazevanja | Temperaturni senzor ni pravilno prikljucen ali je
perature utekocinjeval- F4 se kompresor med delovanjem ventilatorja poskodovan. Izvedite preverjanje, pri tem glejte
nika notranje enote ustavi. tabelo uporov temperaturnega senzorja.
Pri ogrevanju se enota popolnoma ustavi.
Napaka senzorja tem- Pri delovanju v nacinu hlajenja ali razvlazevanja | — Senzor zunanje temperature ni pravilno pri-
perature razelektritve se kompresor po priblizno 3 minutah ustavi in klju€en ali je poSkodovan. Izvedite preverja-
ventilator notranje enote deluje normaino. nje, pri tem glejte tabelo uporov temperatur-
F5 Med delovanjem v nacinu ogrevanja se enota nega senzorja.
po priblizno 3 minutah popolnoma izklopi. —  Glava temperaturnega senzorja ni vsta-
vljena v bakreno cev.
Zascita pred preobre- Pri delovanju v nacinu hlajenja ali razvlazevanja | Glejte analizo napak (zasc¢ita IPM, zascita pred
menitvijo faznega toka P5 se kompresor med delovanjem ventilatorja izgubo sinhronizacije in zasSc¢ita prevelikega toka
za kompresor notranje enote izklopi. faznega toka za komporesor).
Pri ogrevanju se enota popolnoma ustavi.
Zas¢itni modul pred vi- Pri delovanju v nacinu hlajenja se kompresor Ce je bila celotna enota 20 minut brez napeto-
sokimi temperaturami med delovanjem ventilatorja notranje enote sti, preverite, ali termi¢no mazivo modula IPM
driver P8 ustavi. zunanje ploS¢e AP1 zadostuje in ali je hladilnik
Pri ogrevanju se enota popolnoma ustavi. pravilno vstavljen. Ce ne zadostuje, zamenjajte
upravljalno plos¢o AP1.
Zascita pred preobre- Pri delovanju v nacinu hlajenja se kompresor — Zascita pred preobremenitvijo je poskodo-
menitvijo kompresorja med delovanjem ventilatorja notranje enote vana. Pri normalnem stanju mora upor tega
H3 ustavi. upravljalnega polja znasati manj kot 1 Ohm.
Pri ogrevanju se enota popolnoma ustavi. - Glejte analizo napak (za&cita pred razelek-
tritvijo, preobremenitvijo).
Desinhronizacija kom- Pri delovanju v nacinu hlajenja se kompresor Glejte analizo napak (zascita IPM, za$cita pred
presorja H7 med delovanjem ventilatorja notranje enote izgubo sinhronizacije in zaS¢ita prevelikega toka
ustavi. faznega toka za komporesor).
Pri ogrevanju se enota popolnoma ustavi.
Prenapetostna zasc¢ita Kompresor se ustavi in 30 sekund kasneje se Za zascito elektronskih komponent pri zaznani
L9 motor ventilatorja zunanje enote izklopi, 3 mi- visoki napetosti
nute za tem se motor ventilatorja in kompresor
znova vklopita.
Nedolo¢ena napaka Pri delovanju v naéinu hlajenja se kompresor — Sobna temperatura presega delovno obmo-
zunanje enote in ventilator notranje enote med delovanjem ¢je enote (na primer: pod 20 °C ali nad 60
ventilatorja zunanje enote ustavita. °C v nacinu hlajenja; nad 30 °C v nacinu
Pri delovanju v nacinu ogrevanja se kompresor, ogrevanja)
oF zunaniji ventilator in notranji ventilator izklopijo. —  Napaka pri zagonu kompresorja

— Kabli kompresorja niso ¢vrsto priklju¢eni
— Kompresor je poSkodovan

— Glavna plos¢a je poskodovana
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C Prikljuéne sheme

CA1 Stikalni naért zunanje enote

Veljavnost: VAIB1-025WNO
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Notranja enota Senzor temperature zunanjega zraka (15k)
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Senzor temperature baterije (20k)
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C.2  Stikalni nacrt zunanje enote

Veljavnost: VAIB1-035WNO
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1 Notranja enota 6 Senzor temperature zunanjega zraka (15k)
2 Zunanja enota 7 Senzor temperature razelektritve (50k)

& Osnovna ploS¢a zunanje enote 8 Elektronski ekspanzijski ventil

4 4-smerni ventil 9 Motor ventilatorja

) Senzor temperature baterije (20k) 10 Kompresor
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C.3  Stikalni naért zunanje enote

Veljavnost: VAIB1-050WNO IN VAIB1-065WNO
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1 Notranja enota 7 Senzor temperature razelektritve (50k)
2 Zunanja enota 8 Elektronski ekspanzijski ventil
& Osnovna plos¢a zunanje enote 8 Motor ventilatorja
4 4-smerni ventil 9 Kompresor
5 Senzor temperature baterije (20k) 10 Zascita pred preobremenitvijo kompresorja
6 Senzor temperature zunanjega zraka (15k)

D Seznam uporov za temperaturni senzor

Preglednica uporov senzorja sobne Preglednica uporov senzorja temperature Preglednica uporov temperaturnega
temperature za notranje in zunanje enote baterije za notranje in zunanje enote senzorja kompresije za notranje enote
(15K) (20K) (50K)

Temperatura Upor Temperatura Upor Temperatura Upor
-19°C 138,10 kQ -19°C 181,40 kQ -30°C 911,400 kQ
-18 °C 128,60 kQ -15°C 145,00 kQ -25°C 660,8 kQ
-16 °C 115,00 kQ -10°C 110,30 kQ -20°C 486,5 kQ
-14 °C 102,90 kQ -5°C 84,61 kQ -15°C 362,9 kQ
-12°C 92,22 kQ 0°C 65,37 kQ -10 °C 274 kQ
-10°C 82,75 kQ 5°C 50,87 kQ -5°C 209 kQ
-8°C 74,35 kQ 10°C 39,87 kQ 0°C 161 kQ
-6 °C 66,88 kQ 15 °C 31,47 kQ 5°C 125,1 kQ
-4°C 60,23 kQ 20 °C 25,01 kQ 10 °C 98 kQ
-2°C 54,31 kQ 25 °C 20,00 kQ 15°C 77,35 kQ

0°C 49,02 kQ 30 °C 16,10 kQ 20 °C 61,48 kQ
2°C 44,31 kQ 35°C 13,04 kQ 25°C 49,19 kQ
4°C 40,09 kQ 40°C 10,62 kQ 30°C 39,61 kQ
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Preglednica uporov senzorja sobne Preglednica uporov senzorja temperature Preglednica uporov temperaturnega
temperature za notranje in zunanje enote baterije za notranje in zunanje enote senzorja kompresije za notranje enote
(15K) (20K) (50K)
Temperatura Upor Temperatura Upor Temperatura Upor

6 °C 36,32 kQ 45°C 8,71 kQ 35°C 32,09 kQ
8°C 32,94 kQ 50 °C 7,17 kQ 40°C 26,15 kQ
10 °C 29,90 kQ 55 °C 5,94 kQ 45 °C 21,43 kQ
12 °C 27,18 kQ 60 °C 4,95 kQ 50 °C 17,65 kQ
14 °C 24,73 kQ 65 °C 4,14 kQ 55 °C 14,62 kQ
16 °C 22,53 kQ 70 °C 3,48 kQ 60 °C 12,17 kQ
18 °C 20,54 kQ 75°C 2,94 kQ 65 °C 10,18 kQ
20 °C 18,75 kQ 80 °C 2,50 kQ 70 °C 8,555 kQ
22 °C 17,14 kQ 85 °C 2,13 kQ 75 °C 7,224 kQ
24 °C 15,68 kQ 90 °C 1,82 kQ 80 °C 6,129 kQ
26 °C 14,36 kQ 95 °C 1,56 kQ 85 °C 5,222 kQ
28 °C 13,16 kQ 100 °C 1,35 kQ 90 °C 4,469 kQ
30 °C 12,07 kQ 105 °C 1,16 kQ 95 °C 3,841 kQ
32°C 11,09 kQ 110 °C 1,01 kQ 100 °C 3,315 kQ
34 °C 10,20 kQ 115 °C 0,88 kQ 105 °C 2,872 kQ
36 °C 9,38 kQ 120 °C 0,77 kQ 110 °C 2,498 kQ
38 °C 8,64 kQ 125 °C 0,67 kQ 115 °C 2,182 kQ
40 °C 7,97 kQ 130 °C 0,59 kQ 120 °C 1,912 kQ
42 °C 7,35 kQ 135°C 0,52 kQ 125 °C 1,682 kQ
44 °C 6,79 kQ

46 °C 6,28 kQ

48 °C 5,81 kQ

50 °C 5,38 kQ

52 °C 4,99 kQ

54 °C 4,63 kQ

56 °C 4,29 kQ

58 °C 3,99 kQ

E Tehnicni podatki

Tehniéni podatki — zunanja enota

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO
Napetost 220 ...240V 220 ...240V 220 ... 240V 220 ...240V
tEo':tk"ié"a nape- | Erekvenca 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Faza 1 1 1 1
Nacin elektri¢énega vira Zunanja enota Zunanja enota Zunanja enota Zunanja enota
Mo¢ v nadinu hlajenja 2.700 W 3.510 W 5.300 W 7.100 W
Mo¢ v nacinu toplotne ¢rpalke 3.000 W 3.810 W 5.600 W 7.800 W
Mo¢ pri dovodu (nacin hlajenja) 680 W 962 W 1.501 W 2.030 W
Moc¢ pri dovodu (nacin toplotne ¢rpalke) 680 W 953 W 1.393 W 2.000 W
Tok v nacinu hlajenja 32A 46 A 72A 9A
Tok v nacinu toplotne ¢érpalke 32A 4,7 A 6,3 A 93A
Nazivna kapaciteta 1.400 W 1.800 W 2.350 W 3.000 W
Nazivni tok v nadinu hlajenja 6 A 69 A 10 A 13A
Nazivni tok v naginu toplotne &rpalke 6,2 A 8 A 10,5 A 135A
Prostorninski pretok zraka 1.950 m%h 1.950 m¥h 2.200 m3¥h 3.600 m¥h
Volumen razvlazevanja 0,8 I/h 1,4 1/h 1,8 I/h 2,4 1/h
EER 3,97 3,65 3,53 3,5
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VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO
COP 4,41 4,00 4,02 3,9
Model kompresorja QXF-A082zC170 FTz-AN108ACBD QXF-A120zH170A | QXFS-M180zX170
Tip olja, kompresor ZE-G;ES RB68GX | FW68DA ali enako- | FWG8DA ali enako- | FW68DA ali enako-

ali enakovredno vredno vredno vredno
Tip kompresorja SR(;)rtacijski kompre- sI‘?(j)rtacijski kompre- SRc())rtacijski kompre- SR(;)rtacijski kompre-
Maks. nazivni tok, kompresor 2,56 A 440 A 5,00 A 3,50 A
Maks. vhodna moé, kompresor 756,6 W 758 W 1.096 W 1.610 W
Tip ventilatorja Osni pretok Osni pretok Osni pretok Osni pretok
Premer, ventilator 400 mm 400 mm 420 mm 520 mm
Hitrost, motor ventilatorja 850 vrt/min 900 vrt/min 880 vrt/min 800 vrt/min
Izhodna mo¢&, motor ventilatorja 30 W 30 W 30 W 60 W
Najv. nazivni tok, motor ventilatorja 04 A 04A 0,4 A 0,65 A
Maks. obratovalni tlak (stran visokega 4,3/12,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa
tlaka/nizkega tlaka) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar)
Prostorninski pretok zraka 1.950 m%h 1.950 m*h 2.200 m3¥h 3.600 m¥h
Raven zvoénega tlaka 51 dB(A) 52 dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A)
Raven zvoéne modi 61 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A)
Tip hladilnega sredstva R32 R32 R32 R32
Polnilna koli€ina hladilnega sredstva 0,51 kg 0,55 kg 0,85 kg 1,5 kg

Navodilo
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dilnega sredstva.

Tehniéni podatki — prikljuéne cevi

Ce dolzina cevi za hladilno sredstvo presega 5 m, je treba za vsak meter cevi za hladilno sredstvo doliti 16 g hla-

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO

Cev za hladilno sredstvo, maks. dolZina
brez dodatnega polnjenja hladilnega 5m 5m 5m 5m
sredstva

Cev za hladilno sredstvo, maks. dolZina

z dodatnim polnjenjem hladilnega sred- | 16 g/m 16 g/m 16 g/m 40 g/m
stva

Cev za hladilno sredstvo, maks. viSina

(med prikljucki notranje in zunanje eno- | 10 m 10m 10 m 10m
te)

Zunanji premer cevi za hladilno sred- 1/4" 1/4" 114" 1/4"
stvo (tekocCinska cev)

Zunaniji premer cevi za hladilno sred- 3/8" 3/8" 172" 5/8"

stvo (plinska cev)
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1  Siguria

1.1 Udhézime paralajméruese pér
pérdorimin

Klasifikimi i udhézimeve té paralajmérimeve
lidhur me veprimet

Udhézimet operacionale jané shkallézuar si
vijon me shenjat paralajméruese dhe fjalét
sinjalizuese lidhur me rrezikun e mundshém:

Rrezik!

Rrezik jete ose rrezik démesh té
rénda né persona

Rrezik!
Rrezik pér jetén si pasojé e goditjes
elektrike

Paralajmérim!
Rrezik démesh té lehta né persona

Kujdes!
Rrezik démesh materiale ose
démesh pér mjedisin

1.2 Pérdorimi sipas destinimit

Njé pérdorim i papérshtatshém ose jo sipas
destinimit mund té pérbéjé rrezik pér trupin
dhe jetén e pérdoruesit ose paléve té treta,
ose démtim té produkteve dhe sendeve té
tiera me vieré.

Ky produkt éshté i parashikuar pér
klimatizimin e banesave dhe zyrave.

Pérdorimi i parashikuar pérfshin:

— ndjekjen e udhézimeve bashkéngjitur té
pérdorimit, instalimit dhe mirémbaijtjes sé
produktit dhe té gjithé komponentéve té
tjeré té impiantit

— instalimi dhe montimi sipas produktit dhe
mundésisé sé sistemit

— respektimi i gjithé kushteve té
inspektimeve dhe té& mirémbaijtjes si¢
pérshkruhet né manual.

Pérdorimi i parashikuar pérfshin gjithashtu
edhe instalimin sipas kodit.

Njé pérdorim ndryshe nga ai i pérshkruar né
manualin bashkéngjitur ose njé pérdorim

gé shkon pértej atij gé pérshkruhet

kétu, konsiderohet si pérdorim jo sipas
parashikimit. Pérdorim jo sipas parashikimit
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éshté gjithashtu ¢do pérdorim tregtar dhe
industrial.

Kujdes!

Cdo pérdorim abuziv éshté i ndaluar.

1.3 Udhézime té pérgjithshme pér siguriné
1.3.1 Rrezik nga kushtet e pamjaftueshme

Punimet e méposhtme duhet té kryhen vetém
nga teknikét profesionisté, té& specializuar pér
kété:

— Montimi

— Cmontimi

— Instalimi

— Vénia né puné

— Inspektimi dhe mirémbaijtja

— Riparimet

— Nxjerrja jashté pune

» Veproni sipas gjendjes aktuale teknike.

1.3.2 Rrezik pér jetén si pasojé e goditjes
elektrike

Kur prekni komponentét me tension, ka rrezik
goditjeje elektrike.

Pérpara se té punoni né produkt:

» Kalojeni produktin pa tension, duke
fikur gjithé polet e furnizimit me energji
(separatorin elektrik té kategorisé sé
mbitensionit Il pér ndarje té ploté, p.
sh. siguresén ose celésin mbrojtés té
tubacionit).

» Siguroni gé t&€ mos rindizet.

» Prisni minimalisht 30 min., derisa té jené
ngarkuar kondensatorét.

» Kontrolloni gé té€ mos keté tension.

1.3.3 Rreziku i njé démi mjedisor si pasojé e
Iéndés ftohése

Produkti pérmban njé Iéndé ftohése me
GWP (GWP = Global Warming Potential) té
konsiderueshme.

» Sigurohuni gé lIénda ftohése té€ mos shkojé
né atmosferé.

» Nése jeni njé teknik profesionist i
kualifikuar me pér proceset me |éndét
ftohése, atéheré mirémbani produktin
me pajimet pérkatése mbrojtése dhe
nése éshté nevoja, kryeni proceset né
garkun e léndés ftohése. Riciklojeni ose
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ménjanojeni produktin né pérputhje me
rregulloret pérkatése.

1.3.4 Rrezik djegieje, pérvélimi dhe ngrirjeje
si pasojé e elementéve té nxehté dhe
té ftohté

Né disa komponenté&, vecanérisht né linjat
e paizoluara té tubave, ekziston rreziku i
djegies dhe ngrirjes.

» Punoni fillimisht me komponentét, nése
nuk éshté arritur kjo temperaturé mjedisi.

1.3.5 Rrezik pér jeté nga mungesa e
mekanizmave té sigurisé

Skemat qé pérmban ky dokument nuk i
tregojné té gjithé mekanizmat e sigurisé qé
nevojiten pér instalimin e duhur.

» Instaloni né pajisje mekanizmat e
nevojshém té sigurisé.

» Respektoni ligjet, normat dhe direktivat
kombétare e ndérkombétare né fugqi.

1.3.6 Rrezik plagosjeje si pasojé e peshés sé
larté té produktit
» Transportojeni produktin me té paktén dy
persona.

1.3.7 Rrezik i njé démi material si
pasojé e pérdorimit té veglave té
papérshtatshme

» Pérdorni njé vegél té posagme.
1.3.8 Rrezik plagosjeje gjaté vendosjes sé
paneleve té produktit

Gjaté vendosjes sé paneleve té produktit
ekziston njé rrezik i larté i prerjes me skajet
e mprehta.

» Vishni dorashka mbrojtése, pér t&€ mos u
prere.

1.4 Rregullore (direktiva, ligje, norma)

» Respektoni rregulloret, normat, direktivat,
aktet dhe ligjet kombétare.
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2 Udhézime pér dokumentacionin

21 Ndigni dokumentet pérkatése

» Ndigni patjetér té gjithé udhézimet e pérdorimit dhe
instalimit, komponentét e impiantit jané bashkéngjitur.

2.2 Ruani dokumentet

» Dorézojani kété manual si dhe gjithé dokumentet e
aplikueshém pérdoruesit té€ impiantit.

2.3 Vlefshméria e udhézimit

Ky udhézues éshté i viefshém vetém pér produktet e
méposhtme:

Produkti - numri i artikullit

Njésia e jashtme VAIB1-025WNO 8000010699
Njésia e jashtme VAIB1-035WNO 8000010705
Njésia e jashtme VAIB1-050WNO 8000010693
Njésia e jashtme VAIB1-065WNO 8000010706

3  Pérshkrimi i produktit
3.1 Ndértimi i produktit

1 Njésia e jashtme 2 Kablli i kullimit pér
Iéndén e kondensuar
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3.2

Skema e garkut té ftohjes

Vlefshméria: VAIB1-025WNO

B -®

© N o g b~ WODN -

Njésia e jashtme

Njésia e brendshme
Bateria e brendshme
Ana e tubit t& gazit
Ana e tubit té Iéngjeve
Filtri

Kapilaret

Filtri

Kompresori

Ena e pompimit
paraprak
Valvula me 4-dalje

Bateria e jashtme

Drejtimi i rrjiedhés né
procesin e nxehjes
Drejtimi i rrjiedhés né
procesin e ftohjes

137



Viefshméria: VAIB1-035WNO OSE VAIB1-050WNO OSE VAIB1-065WNO 34 Tabela e tipit

Pllakéza e llojit €shté e vendosur né fabriké né anén e
@)\ djathté té produktit.

E dhéné né etiketén | Domethénia

- e parametrave té
— — tipit

Cooling / Heating Procesi i ftohjes / nxehjes

Rated Capacity Kapaciteti nominal

Power Input fuqia elektrike né hyrje

EER/COP Energy Efficiency Ratio / Coefficient of
Performance

A35 - A27(19) / Kushtet e testit pér pércaktimin e té

A7(6) - A20 dhénave pér fuginé sipas EN 14511

Pdesignc / Pdesignh | Kapaciteti ftohés / ngrohés (mesatarisht)

(Average) né kushte prové pér pérllogaritien e
SEER / SCOP

SEER / SCOP Seasonal Energy Efficiency Ratio /

(Average) Seasonal Coefficient of Performance
(mesatarisht)

Max. Power Konsumi maksimal i fugisé€ / Konsumi

Consumption / Max. | maksimal i rrymés / Lloji i mbrojtjes

operating current / IP

220-240 V ~/ 50 Hz | Lidhjet elektrike: tensioni / frekuenca /

/1PH faza

Refrigerant Lénda ftohése

GWP Potenciali i ngrohjes globale (Global

Warming Potential)

Operating Pressure / | Presioni i lejuar i punés / ana e presionit
HiP/LoP té larté / ana e presionit té ulét

. @ . Net Weight Pesha neto

Ky produkt pérmban njé Iéng

1 Njésia e jashtme 8 Filtri véshtirésisht t& ndezshém (kategoria e
sigurisé A2L).

2 Njésia e brendshme 9 Kompresori
8 Bateria e brendshme 10  Ena e pompimit
4 Anae tubit té gazit ZECEIFIFELS R,

uoitie gazi 11 Valvula me 4-dalje Lexoni udh&zimin!
5 Ana e tubit té IEéngjeve .
5 bt o s imeoecs [N 25 e

Htri
13  Drejtimi i rrjedhés né shifra e 3-té deri e 6-t&¢ = Data e
7 Valvula ekspanduese procesin e nxehjes o= T | prodhimit (viti/java)
el 14 Drejtimi i mjedhés né Shifra 7 deri 16 = numri i artikullit t&
procesin e ftohjes produktit
3.3 Kufijté e lejuar té temperaturés sé punés 3.5 Markimi CE
Rendimenti i ftohjes ose i ngrohjes sé njésisé sé brendshme
ndryshon sipas temperaturés sé€ dhomés sé njésisé sé
jashtme.
Ftohja Sistemi i ngrohjes Me markimin CE dokumentohet se produktet pérmbushin
Njésia e jashtme | -15 ... 50 °C -15...30 °C kriteret bazé té gjitha direktivave né fuqi sipas Deklaratés sé

Konformitetit.

Deklarata e konformitetit mund té kérkohet nga prodhuesi.
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3.6
3.6.1

il

Informacione pér Iéndén ftohése

Informacione pér mbrojtjen e mjedisit

Udhézim
Kjo njési pérmban gaze serash me fluor.

Mirémbaijtja dhe ménjanimi mund té béhet vetém
nga personel i kualifikuar. Té gjithé instaluesit

gé kryejné punime né sistemet e ftohjes, duhet
té zotérojné ekspertizén e nevojshme dhe
certifikimin e posa¢cém nga organizatat pérkatése
té késaj fushe, té I€shuar né secilin vend. Nése
éshté i nevojshém edhe njé teknik tjetér pér
riparimin e njé impianti, ky i fundit duhet t&
kontrollohet nga personi g€ éshté i kualifikuar pér
trajtimin e Iéndés ftohése gé merr flaké.

Lénda ftohése R32, GWP=675.

Mbushje shtesé me 1&éndé ftohése

Né pérputhje me dekretin (BE) Nr. 517/2014 né
bashkéveprim me gazet e caktuara té serave me fluor, pér
mbushjet shtesé té Iéndés ftohése, sa mposhté jané masat e
detyrueshme:

> Plotésoni etiketén bashkéngjitur njésisé dhe vendosni
sasiné e mbushjes sé I1éndés ftohése nga fabrika (shihni
pllakézén e llojit t& produktit), sasiné e mbushjes shtesé
té Iéndés ftohése si dhe sasiné totale t&€ mbushjes.

Z;’aar?_e_’aee Sipérfagja [m7]

T4 7 10 15 20 | 30 50
06 | 068 | 090 | 1,08 | 1,32 | 153 | 1,87 | 2,41
1,5 | 1,71 | 226 | 270 | 3,31 | 382 | 467 | 6,03
1,8 | 205 | 271 | 324 | 397 | 458 | 561 | 7,24

2 2,28 | 3,01 | 360 | 441 | 509 | 623 | 8,05
22 | 250 | 331 | 39 | 485 | 560 | 6,86 | 885
25 | 284 | 376 | 450 | 551 | 6,36 | 7,79 | 10,06

3 341 | 452 | 540 | 661 | 7,63 | 935 | 12,07

|| Contains fluorinated greenhouse gases

o= ke
GWP:675 9=|:|kg ]

OO © 06

- 0
]@ 0 9.0- kg —
e St | et = £C0,eq-

® 0

1 Mbushja me 1éndé 4
ftohése nga fabrika e
njésisé: shihni pllakén
e llojit t& produktit té
njésisé

2 Sasité shtesé té
mbushjes me Iéndé
ftohése (té rimbushura
né vend)

3 Sasia totale e
mbushjes me Iéndé
ftohése

Emetimet e gazeve
me efekt serré té
sasisé totale té Iéndés
ftohése, té shprehura
si toné CO2-ekuivalent
(té rrumbullakosura né
2 shifra pas presjes
dhjetore)

Njésia e jashtme
Shishja e Iéndés
ftohése dhe celési

pér mbushjen

3.6.2 Sasia maksimale e ftohjes

Né varési nga véllimi né dhomén ku do té instalohet
kondicioneri i mbushur me gaz ftohés R32, mbushja

me léndén ftohése nuk duhet té€ jeté mé e madhe sesa
sasia maksimale e mbushjes [kg] e dhéné né tabelén

e méposhtme. Né kété ményré evitohen problemet e
mundshme té sigurisé pér shkak té njé pérgendrimi té larté
té gazit ftohés né dhomeé né rast té njé rriedhjeje té gazit
ftohés.

Pércaktoni mbushjen e |éndés ftohése pérmes tabelés sé
méposhtme:

8000011826_00 Udhézimi i instalimit dhe mirémbajtjes

» Mos pérzieni asnjé gaz ftohés ose substanca gé nuk jané
pjesé e kategorisé sé gazit ftohés té specifikuar (R32).

» Nése ndodh humbje e gazit ftohés duhet siguruar ajrosja
e menjéhershme e ambientit. Gazi ftohés R32 mund té
GOjé né clirimin e gazeve toksike né mjedis kur ai bie né
kontakt me flaké té zbuluara.

> Té gjitha pajisjet e nevojshme pér instalimin dhe
mirémbajtjen (pompa e vakuumit, manometri, tubi
fleksibél i mbushjes, detektori pér rrijedhjen e gazit et;j.)
duhet té jené té certifikuara pér pérdorim me gazin ftohés
R32.

» Mos i pérdorni té njéjtat vegla (pompa e vakuumit,
manometri, tubi fleksibél i mbushjes, detektori pér
rrjedhjen e gazit etj.) pér lloje té tiera gazi ftohés.
Pérdorimi me gaze ftohés té llojeve té ndryshme mund té
shkaktojé démtime té veglave ose déme né kondicioner.

» Respektoni udhézimet e instalimit dhe t& mirémbaijtjes
g€ jepen né kété manual pérdorimi dhe pérdorni veglat e
duhura pér [éndén ftohése R32.

» Ndigni dhe zbatoni dispozitat ligjore né fuqi lidhur me
pérdorimin e gazit ftohés R32.

4 Montimi

4.1 Kontrolloni pérmbaijtjen e ambalazhit

» Kontrolloni pérmbaijtjen e ambalazhit pér térésiné dhe
paprekshmériné e tij.

Numri Emértimi

1 Njésia e jashtme

2 Tapat e kullimit (vetém tek njésité e jashtme
me pérmasa té médha)

1 Elementi bashkues i tubit t& shkarkimit té
Iéndés sé kondensuar
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4.2
4.2.1

Pérmasat

Pérmasat e njésisé sé jashtme

VAIB1- VAIB1- VAIB1- VAIB1-
025WNO 035WNO 050WNO 065WNO
A 675 mm 675 mm 745 mm 889 mm
B 732 mm 732 mm 802 mm 958 mm
(o] 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
D 163 mm 163 mm 163,7 mm 165,6 mm
E 555 mm 555 mm 555 mm 660 mm
F 455 mm 455 mm 512 mm 570 mm
G 310 mm 310 mm 332 mm 371 mm
H 330 mm 330 mm 350 mm 402 mm
43 Dimensionet minimale
. 1.2800
22000, |

10000000]]
0000000y

» Instaloni dhe pozicionojeni produktin sipas rregullit dhe
respektoni distancat minimale té paragitura né planimetri.
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1.

5

5.1
5.1

Udhézim
Planifikoni vend té€ mjaftueshém pér té arritur

miré né valvulin e shérbimit gé ndodhet né
ané té njésisé sé jashtme. Késhillohet njé
distancé minimale prej 500 mm.

Zgjidhni vendin e montimit té njésisé sé
jashtme

Respektoni distancat e nevojshme minimale.

0

Udhézim

Pér té arritur lehtésisht tek valvula e
shérbimit né anén e njésisé sé jashtme,
rekomandohet njé distancé minimale prej
50 cm.

Gjaté zgjedhjes sé vendit té instalimit merreni
parasysh, qé produkti gjaté funksionimit mund té
pércjellé vibracione né dysheme ose né muret e
aférta. Montojeni produktin mundésisht me distancé té
mjaftueshme nga muret dhe dritaret.

Montojeni njésiné e jashtme me njé distancé minimale
prej 3 cm nga dyshemeja, pér t€ mundur té instaloni
njésiné e jashtme té tubacionit té shkarkimit té 1€ndés
ftohése.

Nése njésia e jashtme do té montohet vertikalisht mbi
dysheme, atéheré sigurohuni qé kjo e fundit té keté
kapacitetin e nevojshém mbajtés.

Nése njésia e jashtme montohet né njé fasadg, atéheré
sigurohuni gé muri dhe shtylla té keté kapacitetin e
nevojshém mbaijtés.

Pesha neto

Viefshméria: VAIB1-025WNO 24,5 kg
Viefshméria: VAIB1-035WNO 25,5 kg
Viefshméria: VAIB1-050WNO 31,5 kg
Viefshméria: VAIB1-065WNO 41,5 kg

Instalimi

Instalimi hidraulik

.1 Lidhnitubacionet e [éndés ftohése né njésiné e

jashtme

i

Udhézim
Instalimi éshté mé i thjeshté, kur tubi i gazit éshté

o

lidhur fillimisht. Tubi i gazit éshté tubi mé i trashé.

Montoni njésiné e jashtme né vendin e parashikuar.

Higni tapat mbrojtése nga valvulat bllokuese té
tubacioneve té 1éndés ftohése né njésiné e jashtme.
Pérkuleni tubacionin e instaluar té Iéndés ftohése me
kujdes né drejtimin e njésisé sé jashtme.

Vendosini dadot tek tubacionet e Iéndés ftohése dhe
vendosni fllanxhat.

Lidhini tubacionet e Iéndés ftohése me valvulat
pérkatése bllokuese né njésiné e jashtme.

Lérini valvulat bllokuese té& mbyllura.
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7. Hermetizoni vijat ndarése té termoizoluesit me shirit
izolues.

5.1.2 Planifikoni kthimin e vajit tek kompresori

Qarku i léndés ftohése pérmban njé vaj té vecanté, i cili e
lubrifikon kompresorin e njésisé sé jashtme. Pér njé kthim
mé té lehté té vajit né kompresor:

» Poziciononi njésiné e brendshme paksa mé lart sesa
njésia e jashtme, nése éshté e mundur.

» Montoni tubin thithés (mé té trashin) me zgavrén né
drejtim té& kompresorit.

Né lartésité mbi 7,5 m:

» Montoni njé hark pérpara njésisé sé jashtme, pér té
pérmirésuar edhe mé shumé kthimin e vajit.

52 Instalimi elektrik

5.2.1 Instalimi elektrik
Rrezik!
Rrezik pér jetén si pasojé e goditjes
elektrike

Kur prekni komponentét me tension, ka rrezik
pér jetén nga goditja elektrike.

» Higni spinén. Ose kalojeni produktin pa
tension (separator me hapésiré kontakti

3 mm, p. sh. siguresé ose ¢elés fuqgie).
Siguroni gé té mos rindizet.

Prisni minimalisht 30 min, derisa té jené
ngarkuar kondensatorét.

Kontrolloni gé té mos keté tension.
Lidhni fazén me tokén.
Lidhni fazén me nulin.

Mbuloni ose mbylini pjesét né aférsi, gé
kané tension.

vy

vvyyy

» Instalimi elektrik duhet té kryhet vetém nga njé elektricist.

5.2.2 Pérgatitja e instalimit elektrik

1.  Kalojeni produktin pa tension.

2. Prisni minimalisht 30 min., derisa té jené ngarkuar
kondensatorét.

3. Kontrolloni gé t&€ mos keté tension.

4.  Nése parashikohet pér vendin e instalimit, instaloni njé
celés sigurie pér rrymén e mbetur, té tipit B.

5.2.3 Kabllazhi

1. Pérdorni shtrénguesit e kabllove.
2. Shkurtoni kabllin lidhés sipas nevojés.

q
(( )
()

L 30 mm max.

3. Pér té shmangur qarge té shkurta gjaté nxjerrjes sé
pagéllimshme té njé konduktori, zhvishni kémishén e
jashtme té kabllit fleksibél vetém maksimalisht 30 mm.

4.  Sigurohuni gé izolimi i fillit t& brendshém gjaté

zhveshjes sé kémishés sé jashtme nuk do té démtohet.
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5. Higni izolues vetém aq sa duhet nga fijet e brendshme,
si¢ kérkohet pér njé lidhje té besueshme dhe té
géndrueshme.

6.  Pérté parandaluar njé qark té shkurtér nga lirimi i
lidhéseve, pas heqgjes sé izolantit, bashkoni kémishét
lidhése tek kontaktet.

7. Kontrolloni nése té gjitha fijet jané mekanikisht té
fiksuara miré né terminalet e spinés. Nése éshté
nevoja, shtréngojini ato.

5.2.4 Lidhninjésiné e jashtme me energjiné elektrike

1. Higni kapakun mbrojtés nga lidhjet elektrike té njésisé
sé jashtme.

2. Lidhni secilén nga fijet e kabllit lidhés té rrjetit si dhe
té kabllit bashkues me njésiné e brendshme, sipas
skemés elektrike.

3. Izoloni fijet e papérdorura me izolant dhe sigurohuni qé
té mos bien né kontakt me pjesé me korrent.

4.  Sigurojini kabllot e instaluara né I€shuesin e kabllit t&
njésisé sé jashtme.

5. Montoni kapakun mbrojtés té lidhjeve elektrike.

5.2.5 Planii konektoréve

N(1)

5
i

L(3)

il

&
/

b

XD

=

[
N L 2 &
_——
220-
240V
1 Kablloja e lidhjes e 3 Kablli lidhés bojékaf

kaltér

4 Kablli lidhés i verdhé
2 Kablloja e lidhjes e zezé

dhe i gjelbér

6 Veénia né puné

6.1 Kontrolli i hermeticitetit

i

Udhézim

Sigurohuni gé para fillimit t& punimeve, té vishni
dorashka mbrojtése pér trajtimin e Iéndés ftohése.
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6.2

Formimi i vakuumit né impiant

Lironi tapat e valvulit t& shérbimit (1) dhe lidhni njé
manometér (4) né valvulin e shérbimit (3) té tubit
thithés (2).

Vendosni njé shishe nitrogjeni (6) me reduktorin e
presionit né manometér (4).

Hapni celésin anglez (5) té shishes sé nitrogjenit (6),
rregulloni reduktorin e presionit dhe hapni mé pas
valvulin bllokues t& manometrit.

Kontrolloni hermeticitetin e gjithé lidhjeve dhe
bashkimeve té tubit (7).

Mbylini gjithé valvulat e manometrit dhe higni shishen e
nitrogjenit.

Reduktoni presionin e sistemit duke hapur ngadalé
rubinetin bllokues t& manometrit.

Nése nuk ka vende johermetike, vijoni me boshatisjen
e impiantit (- Fage 142).

i

Udhézim

Né pérputhje me rregulloren 517/2014/EC,
garku i Iéndés ftohése duhet t'i nénshtrohet
njé kontrolli periodik t& hermeticitetit. Merrni
gjithé masat e nevojshme pér kryerjen e
sakté té kétyre kontrolleve dhe dokumentoni
rezultatet sipas rregullave, né bllokun e
mirémbaijtjes sé impiantit. P&r kontrollin e
hermeticitetit, jané té& viefshém intervalet e
méposhtme:

Sistemet me mé pak se 7,41 kg Iéndé
ftohése => né kété rast nuk jané té
nevojshém kontrolle periodike.

Sistemet me 7,41 kg ose mé& shumé léndé
ftohése => sé paku njé heré né vit.
Sistemet me 74,07 kg ose mé shumé Iéndé
ftohése => sé paku njé heré né gjashté
muaj.

Sistemet me 740,74 kg ose mé shumé
Iéndé ftohése => sé paku njé heré né tre
muaj.

1. Lidhni njé manometér (2) né valvulin e shérbimit (1) té
tubit thithés.

2. Lidheni pompén me vakuum (3) me lidhjen e shérbimit
té manometrit.

3. Sigurohuni qé gelésat anglezé t& manometrit t€ jené té
mbyllur.

4. Vendosni né puné& pompén me vakuum dhe hapni
rubinetin bllokues t& manometrit, valvulin e manometrit
"Low" (valvuli i presionit té ulét).

5. Sigurohuni gé valvuli "High" (valvuli i presionit té larté)
té jeté i mbyllur.

6. Léreni pompén me vakuum té punojé pér té paktén
30 minuta (né varési té& pérmasave té€ impiantit), né
ményré qé té kryhet boshatisja.

7.  Kontrolloni gjilpérén treguese t€ manometrit té presionit
té ulét, i cili duhet té tregojé -0,1 MPa (-76 cmHg).

8. Mbylini valvulin “Low” t& manometrit dhe valvulin e
vakuumit.

9.  Kontrolloni gjilpérén treguese t€ manometrit pas rreth

10-15 minutash: né kété ményré presioni nuk duhet
té rritet. Nése presioni rritet, né sistem mund té keté
rrjiedhje. Né kété rast, pérsériteni procesin e pérshkruar
né paragrafin Kontrolli i hermeticitetit (-~ Fage 141).

i

Udhézim

Mos vazhdoni né hapin tjetér té procesit,
nése né impiant nuk éshté formuar vakuumi
i rrequlit.
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6.3

Véreni né puné impiantin

Kushti: Gjatésia e tubacionit té Iéndés ftohése > 5 m

il

Lironi tapat (1) (5) dhe hapni valvulat e shérbimit (2)
(3), rrotulloni gelésin hekzagonal me (4) 90° né drejtim
kundérorar dhe mbylleni pas 6 sekondash: Késhtu,
impianti mbushet me |éndé ftohése.

Kontrolloni impiantin sérish nése ka rrjedhje.

— Nése nuk ka rrjedhje, vazhdoni punén.

Largoni manometrin me tubat lidhés té valvulit té
shérbimit.

Hapni valvulin e shérbimit (2) (3) duke rrotulluar
celésin hekzagonal (4) né drejtim kundérorar, derisa té
dégjoni njé kércitje té lehté.

Mbyllini valvulat e shérbimit me tapat pérkatése (1) (5).

Véreni impiantin né puné dhe léreni pajisjen té punojé
pér pak caste, duke u siguruar gé té funksionojé si
duhet né té gjitha llojet e procesit.

Mbusheni Iéndén ftohése

Udhézim

Kur gjatésia e tubacioneve té Iéndés ftohése
tejkalon 5 m, duhet té shtoni 16 g I€ndé ftohtése
pér ¢cdo metér shtesé té tubacionit.

Shembull: Gjatésia e tubacioneve té instaluara té
Iéndés ftohése éshté 7 m.
7m-5m=2m-2-mal 16 g = 32 g Iéndé
ftohése shtesé
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Paralajmérim!

Rrezik démesh né persona gjaté trajtimit té

Iéndés ftohése!

Lénda ftohése mund té€ marré zjarr, mund té

shkaktojé ngrirje, si dhe acarime té I€kurés,

syve dhe rrugéve té frymémarrjes.

» Punoni me I€ndé ftohése, vetém nése
jeni té kualifikuar pér trajtimin e kéryre
IEndéve.

» Mos pini duhan dhe shmangni flaké té
hapura.

» Mbani dorashka mbrojtése dhe syze
mbrojtése.

» Shmangni kontaktin e drejtpérdrejté me
IEkurén dhe syté.

» Siguroni njé ajrim té mjaftueshém.

Higni kllapén (1) dhe lidhni manometrin (4) né lidhjen
e mirémbaijtjes (2) sé valvulés sé€ mirémbaijtjes (3) sé
njésisé sé jashtme.

Léreni valvulén bllokuese té mbyllur.

Vendosni njé shishe té Iéndés ftohése (R32) (6) né anén
e presionit té larté t& manometrit.

Hapeni valvulén e bllokimit (5) té shishes s€ Iéndés
ftohése.

Hapni rubinetét bllokues t&€ manometrit.

< Tubat e lidhur mbushen me I€ndé ftohése.
Vendoseni shishen e [éndés ftohése né njé peshore (7).
Hapni lidhjen e mirémbaijtjes.

Shtoni [éndé ftohése shtesé.

— 16 g léndé ftohése pér gdo metér shtesé té tubacionit
me Iéndé ftohése

MbylIni valvulat bllokuese té shishes sé€ Iéndés ftohése
dhe té manometrit.
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Transferimi i produktit tek operatori

» Pas pérfundimit té instalimit, tregojini pérdoruesit vendin
dhe funksionin e mekanizmave té sigurisé.

» Tregojini pérdoruesit udhézimet e sigurisé qé duhet té
keté parasysh.

» Informoni operatorin se duhet ta mirémbajé produktin
sipas intervaleve té parashikuara.

8 Zgjidhja e defektit

8.1

» Zgjidhni defektet sipas tabelés sé zgjidhjes sé defekteve
bashkéngjitur.

Zgjidhja e defekteve

8.2

Pjesét origjinale té produktit jané certifikuar nga prodhuesi

si pjesé e kontrollit t& pérputhshmérisé. Nése gjaté
mirémbaijtjes ose riparimit, pérdorni pjesé té tjera, té
pacertifikuara ose té paautorizuara, pérputhshmeéria e
produktit mund té shfugizohet dhe produkti nuk pérputhet mé
me normat né fuqi.

Sigurimi i pjeséve té kémbimit

Ju késhillojmé té pérdorni menjéheré pjesé kémbimi
origjinale té prodhuesit, né ményré gé té garantohet njé
funksionim pa defekte dhe i sigurt. Pér t& marré informacione
lidhur me pjesét e kémbimit origjinale, drejtohuni prané
adresés sé kontaktit gé gjendet né pjesén e pasme té
udhézuesit pérkatés.

» Nése gjaté mirémbaijtjes ose riparimit ju duhen pjesé
kémbimi, pérdorni vetém pjesé kémbimi té autorizuara
pér produktin.

9 Inspektimi dhe mirémbaijtja

9.1

i

Respektoni intervalet e inspektimit dhe
kontrollit

Udhézim

Né pérputhje me direktivén 517/2014/EC, qarku i
IEéndés ftohése duhet t'i nénshtrohet njé kontrolli
periodik t& hermeticitetit. Merrni gjithé masat

e nevojshme pér kryerjen e sakté té kétyre
kontrolleve dhe dokumentoni rezultatet sipas
rregullave, né bllokun e mirémbaijtjes sé impiantit.
Pér kontrollin e hermeticitetit, jané té vlefshém
intervalet e méposhtme:

Sistemet me mé pak se 7,41 kg Iéndé ftohése
=> né kété rast nuk jané té nevojshém kontrolle
periodike.

Sistemet me 7,41 kg ose mé shumé |éndé ftohése
=> sé& paku njé heré né vit.

Sistemet me 74,07 kg ose mé shumé Iéndé
ftohése => sé paku njé heré né gjashté muaj.

Sistemet me 740,74 kg ose mé shumé Iéndé
ftohése => sé paku njé heré né tre muaj.

» Respektoni intervalet e minimale té inspektimit dhe
kontrollit. Né varési té rezultateve té inspektimit mund té
jeté i nevojshém njé kontroll mé i hershém.
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9.2 Inspektimi dhe mirémbajtja
# Procese mirémbaijtjeje Interval
1 Thitheni filtrin e ajrit me fshesé Gjaté ¢do
korrenti dhe / ose shpélajeni me mirémbaijtjeje
ujé dhe thajeni
2 Pastroni shkémbyesin e Cdo gjashté
nxehtésisé muaj 144
3 Kontrolloni dhe nése nevojitet Gjaté ¢do

pastroni tubat e shkakrimit té
Iéndés sé kondensuar nése ka
papastérti

4 Kontrolloni gjithé lidhjet dhe
bashkimet e qarkut t& I1€ndés
ftohése nése kané rriedhje

mirémbajtjeje

Gjaté ¢do
mirémbajtjeje

Pastroni shkémbyesin e nxehtésisé

Paralajmérim!
Rrezik léndimi gjaté punimeve né
shkémbyesin e nxehtésisé sé pllakés

Pllakat e shkémbyesit té nxehtésisé kané
skaje té mprehta!

» Vishni dorashka mbrojtése pér té gjitha
proceset e shkémbyesit té nxehtésisé.

1. Higni veshjen e produktit.

2. Hiqgni gjithé objektet e huaj nga sipérfagja e lamelave té
shkémbyesit t& nxehtésisé, té cilét mund té pengojné
garkullimin e ajrit.

3. Pluhurin higeni me ajér me presion.

4.  Pastroni shkémbyesin e nxehtésisé me kujdes dhe me
njé furgé té buté.

5.  Thajeni shkémbyesin e nxehtésisé me ajér me presion.

10 NXxjerrja jashté pune

10.1

1. Boshatisni Iéndén ftohése.
2. Gmontoni produktin.

3. Dorézojeni produktin bashké me pjesét e tij pérbérése
pér riciklim ose hidheni até.

Nxjerrja jashté pune né ményré té pérhershme

11 Deponimi i paketimit

» Hidheni paketimin si¢ duhet.
» Respektoni té gjitha rregullat relevante.
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12 Shérbimi i klientit

Té dhénat e kontaktit té shérbimit toné té klientit i gjeni tek
Country specifics ose né fagen toné té internetit.
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Shtojcé
A

Identifikimi dhe zgjidhja e defekteve

DEFEKTET

SHKAQET E MUNDSHME

ZGJIDHJET

Pas ndezjes sé njésisé, ekrani nuk ndizet
dhe gjaté aktivizimit t&€ funksioneve, nuk
dégjohet asnjé sinjal akustik.

Adaptori i rrjetit nuk éshté lidhur ose lidhja
me furnizimin e energjisé elektrike nuk éshté
né rregull.

Kontrolloni nése furnizimi me energji
elektrike ka probleme. Nése po, prisni derisa
té rivendoset sérish furnizimi me energji
elektrike. Nése jo, kontrolloni garkun e
furnizimit me energji elektrike dhe sigurohuni
gé spina ushqyese té jeté lidhur miré.

Menjéheré pas ndezjes sé njésisé, celési
mbrojtés i tubacionit t& banesés do té lirohet.
Pas ndezjes sé njésisé, ikén korrenti.

Kabllot nuk jané lidhur si duhet ose jané
gjendje té keqge, ka lagéshti né panelin
elektrik.

Mbrojtja e zgjedhur e korrentit nuk éshté e
sakté.

Sigurohuni, qé njésia té jeté tokézuar sig
duhet.

Sigurohuni gé lidhjet e kabllove té béhen si
duhet.

Kontrolloni lidhjet e kabllove té njésisé sé
brendshme.

Kontrolloni nése izolimi i kabllove ushqyes
éshté démtuar dhe nése éshté nevoja,
ndérrojeni até.

Zgjidhni njé mbrojtje t&€ pérshtatshme
korrenti.

Pas ndezjes sé njésisé, treguesi i
transmetimit té sinjalit pulson gjaté aktivizimit
té funksioneve, por nuk ndodh asgjé.

Kegfunksionim i telekomandés.

Zévendésoni baterité e telekomandés.
Riparoni telekomandén ose ndérrojeni até.

RENDIM

ENT | PAMJAFTUESHEM FTOHJEJE - NGROHJEJE

Kontrolloni temperaturén e vendosur né
telekomandé.

Temperatura e vendosur nuk éshté e sakté.

Pérshtatni temperaturén e vendosur.

Kapaciteti i ventilatorit €shté shumé i ulét.

Numri i rrotullimeve t& motorit té& ventilatorit
té njésisé sé brendshme éshté shumé i ulét.

Rregulloni numrin e rrotullimeve né nivelin e
larté ose té mesém.

Zhurma interferencash.

Rendiment i pamjaftueshém ftohjeje -
ngrohjeje.

Ajrim i pamjaftueshém.

Filtri i njésisé sé brendshme éshté i ndotur
ose i bllokuar.

Kontrolloni nése filtri éshté i ndotur dhe
pastrojeni até, nése éshté e nevojshme.

Njésia léshon ajér té ftohté gjaté regjimit té
ngrohjes.

Defekt né funksionimin e valvulit t& kthimit
me 4-dalje.

Kontaktoni shérbimin e klientit.

Fleta horizontale nuk mund té rregullohet.

Defekt né funksionimin e fletés horizontale .

Kontaktoni shérbimin e klientit.

Motori i ventilatorit t€ njésisé sé brendshme
nuk funksionon.

Defekt né funksionimin e motorit té
ventilatorit t€ njésisé€ sé€ brendshme.

Kontaktoni shérbimin e klientit.

Motori i ventilatorit t&€ njésisé sé jashtme nuk
funksionon.

Defekt né funksionimin e motorit té
ventilatorit t& njésisé sé jashtme.

Kontaktoni shérbimin e klientit.

Kompresori nuk funksionon.

Defekt né funksionimin e kompresorit.
Kompresori éshté fikur pérmes termostatit.

Kontaktoni shérbimin e klientit.

NGA KONDICIONERI RRJEDH UJE.

Nga njésia e brendshme rrjedh ujé.
Nga tubi i kullimit rrjedh ujé.

Tubi i kullimit €shté bllokuar.
Tubi i kullimit ka njé pjerrési shumé té vogél.
Tubi i kullimit ka defekt.

Higni trupat e huaj nga tubacioni i shfryrjes.
Ndérroni tubin e kullimit.

Tek lidhjet dhe linjat e tubave té njésisé sé
brendshme rrjedh ujé.

Izolimi e linjave té tubave nuk éshté béré si
duhet.

Izoloni sérish linjat e tubave dhe shtréngojini
ato sipas rregullave.

ZHURMA DHE VIBRIME JONORMALE TE NJESISE

Dégjohet rrjedhja e uijit.

Gjaté ndezjes ose fikjes sé€ njésisé€ dégjohen
zhurma si pasojé e rrijedhés sé [éndés
ftohése.

Ky fenomen éshté normal. Zhurmat
jonormale nuk dégjohen mé pas disa
minutash.

Nga njésia e brendshme dégjohen zhurma
jonormale.

Trupa té huaj né njésiné e brendshme ose
tek komponentét, qé jané té lidhur me té.

Higni trupat e huaj. Poziciononi té gjitha
pjesét e njésisé sé brendshme sipas
rregullave, shtréngoni vidat dhe izoloni
sipérfaget midis komponentéve té lidhur.

Nga njésia e jashtme dégjohen zhurma
jonormale.

Trupa té huaj né njésiné e jashtme ose tek
komponentét, gé jané té lidhur me té.

Higni trupat e huaj. Poziciononi té gjitha
pjesét e njésisé sé jashtme sipas rregullave,
shtréngoni vidat dhe izoloni sipérfaget midis
komponentéve té lidhur.
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B Kodet e defektit té njésisé sé jashtme

e

i

Udhézim

Kodet e defektit do té€ shfagen né ekranin e njésisé sé brendshme.

ventilatori i jashtém dhe ventilatori i brendshém
fiken.

Pérshkrimi i defektit Kodi i Gjendja e njésisé Shkaqget e mundshme
defektit
Defekt né sensorin Gjaté punés né modalitetin e ftohjes ose té Sensori i temperaturés nuk éshté lidhur si duhet
e temperaturés sé dehumidifikimit, kompresori ndalon, ndérkohé gé | ose éshté démtuar. Kontrollojeni duke paré
mjedisit F3 ventilatori punon. rezistencat e sensorit t& temperaturés né tabelé.
Gjaté punés né regjimin e nxehjes, njésia
ndalon plotésisht.
Defekt né sensorin Gjaté punés né modalitetin e ftohjes ose té Sensori i temperaturés nuk éshté lidhur si duhet
e temperaturés sé dehumidifikimit, kompresori ndalon, ndérkohé gé | ose éshté démtuar. Kontrollojeni duke paré
kondensatorit F4 ventilatori punon. rezistencat e sensorit té temperaturés né tabelé.
Gjaté punés né regjimin e nxehjes, njésia
ndalon plotésisht.
Defekt né sensorin Gjaté punés né modalitetin e ftohjes ose té — Sensori i temperaturés sé jashtme nuk
e temperaturés sé dehumidifikimit, kompresori ndalon pas rreth 3 éshté lidhur si duhet ose éshté démtuar.
shkarkimit minutash, ndérkohé gé ventilatori i njésisé sé Kontrollojeni duke paré rezistencat e
F5 brendshme punon normalisht. sensorit t& temperaturés né tabelé.
Slia:e Ifutr?ks.m;]rymn ne rtﬁggmm etnX:hJeS' nesta | _ Koka e sensorit t& temperaturés nuk éshté
Iket plotesisht pas rre minutash. vendosur né tubin e bakrit.
Mbrotja nga Gjaté punés né modalitetin e ftohjes ose té Shihni analizén e defektit (mbrojtja-IPM,
mbingarkesa e dehumidifikimit, kompresori fiket, ndérkohé gé mbrojtja nga humbja e sinkronizimit dhe
rrymés fazore pér P5 ventilatori punon. mbrojtjia nga mbitensioni né rrymén fazore pér
kompresorin Gjaté punés né regjimin e nxehjes, njésia kompresorin).
ndalon plotésisht.
Moduli mbrojtés Gjaté punés né modalitetin e ftohjes, Nése e gjithé njésia ka gené pa tension pér
kundér temperaturave kompresori ndalon, ndérkohé qé ventilatori 20 minuta, kontrolloni nése yndyra termike e
té larta té driver P8 punon. modulit-IPM té pllakés sé jashtme AP1 mjafton
Gjaté punés né regjimin e nxehjes, njésia dhe nése radiatori éshté pérdorur si duhet.
ndalon plotésisht. Nése nuk mjafton, z&vendésoni panelin e
kompandimit AP1.
Mbrojtja nga Gjaté punés né modalitetin e ftohjes, — Mbrojtja nga mbingarkesa éshté démtuar.
mbingarkesa e kompresori ndalon, ndérkohé gé ventilatori Né status normal, rezistenca e njésisé sé
kompresorit H3 punon. komandimit duhet té jeté nén 1 om.
Géatlé p“?ét? ’?éh;egjimi“ e nxehjes, njésia — Shihni analizén e defektit (mbrojtja nga
ndalon plotesisht. shkarkimi, mbingarkesa).
Desinkronizimi i Gjaté punés né modalitetin e ftohjes, Shihni analizén e defektit (mbrojtja-IPM,
kompresorit kompresori ndalon, ndérkohé qé ventilatori mbrojtja nga humbja e sinkronizimit dhe
H7 punon. mbrojtjia nga mbitensioni né rrymén fazore pér
Gjaté punés né regjimin e nxehjes, njésia kompresorin).
ndalon plotésisht.
Mbrojtja nga tensioni i Kompresori ndalon dhe motori i ventilatorit t& Pér mbrojtien e komponentéve elektriké kur
larté L9 njésisé sé jashtme fiket pas 30 sekondash, 3 identifikohet tension i larté
minuta mé pas ndizet motori i ventilatorit dhe
kompresori.
Defekte té Gjaté punés né modalitetin e ftohjes, — Temperatura e dhomés tejkalon fashén e
papércaktuara té kompresori dhe ventilatori i njésisé sé punés sé njésisé (pvr shembull: nén 20 °C
njésisé sé jashtme brendshme ndalojné, ndérkohé qé ventilatori ose mbi 60 °C né regjimin e ftohjes; mbi 30
punon. °C né regjimin e nxehjes)
oF Gjaté punés né regjimin e nxehjes, kompresori, | _ Defekt né liojin e kompresorit

— Kabllot e kompresorit nuk jané lidhur miré
— Kompresori éshté démtuar

— Pllaka kryesore éshté démtuar
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C Planet e konektoréve

CA1 Skema elektrike e njésisé sé jashtme

Viefshméria: VAIB1-025WNO
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Njésia e brendshme Sensori i temperaturés sé ajrit té jashtém (15k)

Njésia e jashtme Sensori i temperaturés sé shkarkimit (50k)

Bazamenti i njésisé sé jashtme Motori i ventilatorit
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Valvula me 4-dalje Kompresori
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Sensori i temperaturés sé baterisé (20k)
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C.2  Skema elekirike e njésisé sé jashtme

Vlefshméria: VAIB1-035WNO
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1 Njésia e brendshme 6 Sensori i temperaturés sé ajrit té jashtém (15k)
2 Njésia e jashtme 7 Sensori i temperaturés sé shkarkimit (50k)
8 Bazamenti i njésisé sé jashtme 8 Valvula ekspanduese elektronike
4 Valvula me 4-dalje 9 Motori i ventilatorit
5 Sensori i temperaturés sé baterisé (20k) 10 Kompresori
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C.3  Skema elekirike e njésisé sé jashtme

Viefshméria: VAIB1-050WNO DHE VAIB1-065WNO
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4 Valvula me 4-dalje 9 Kompresori
) Sensori i temperaturés sé baterisé (20k) 10 Mbrojtja nga mbingarkesa e kompresorit
6

Sensori i temperaturés sé ajrit té jashtém (15k)

D Lista e rezistencave pér sensorin e temperaturés

Tabela e rezistencave té sensorit té Tabela e rezistencave té sensorit té Tabela e rezistencave té sensorit t&
temperaturés sé& dhomés pér njésité e temperaturés sé baterisé pér njésité e temperaturés sé kompresionit pér njésité
brendshme dhe té jashtme (15K) brendshme dhe té jashtme (20K) e brendshme (50K)
Temperatura Rezistenca Temperatura Rezistenca Temperatura Rezistenca
-19°C 138,10 kQ -19°C 181,40 kQ -30°C 911,400 kQ
-18 °C 128,60 kQ -15°C 145,00 kQ -25°C 660,8 kQ
-16 °C 115,00 kQ -10°C 110,30 kQ -20 °C 486,5 kQ
-14 °C 102,90 kQ -5°C 84,61 kQ -15°C 362,9 kQ
-12 °C 92,22 kQ 0°C 65,37 kQ -10 °C 274 kQ
-10°C 82,75 kQ 5°C 50,87 kQ -5°C 209 kQ
-8°C 74,35 kQ 10 °C 39,87 kQ 0°C 161 kQ
-6 °C 66,88 kQ 15 °C 31,47 kQ 5°C 125,1 kQ
-4°C 60,23 kQ 20 °C 25,01 kQ 10 °C 98 kQ
-2°C 54,31 kQ 25 °C 20,00 kQ 15°C 77,35 kQ
0°C 49,02 kQ 30°C 16,10 kQ 20 °C 61,48 kQ
2°C 44,31 kQ 35°C 13,04 kQ 25°C 49,19 kQ
4°C 40,09 kQ 40 °C 10,62 kQ 30°C 39,61 kQ
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Tabela e rezistencave té sensorit t& Tabela e rezistencave té sensorit t& Tabela e rezistencave té sensorit té
temperaturés sé dhomés pér njésité e temperaturés sé baterisé pér njésité e temperaturés sé& kompresionit pér njésité
brendshme dhe té jashtme (15K) brendshme dhe té jashtme (20K) e brendshme (50K)
Temperatura Rezistenca Temperatura Rezistenca Temperatura Rezistenca

6 °C 36,32 kQ 45 °C 8,71 kQ 35°C 32,09 kQ
8°C 32,94 kQ 50 °C 7,17 kQ 40°C 26,15 kQ
10 °C 29,90 kQ 55 °C 5,94 kQ 45 °C 21,43 kQ
12 °C 27,18 kQ 60 °C 4,95 kQ 50 °C 17,65 kQ
14 °C 24,73 kQ 65 °C 4,14 kQ 55 °C 14,62 kQ
16 °C 22,53 kQ 70 °C 3,48 kQ 60 °C 12,17 kQ
18 °C 20,54 kQ 75°C 2,94 kQ 65 °C 10,18 kQ
20 °C 18,75 kQ 80 °C 2,50 kQ 70 °C 8,555 kQ
22 °C 17,14 kQ 85 °C 2,13 kQ 75 °C 7,224 kQ
24 °C 15,68 kQ 90 °C 1,82 kQ 80 °C 6,129 kQ
26 °C 14,36 kQ 95 °C 1,56 kQ 85 °C 5,222 kQ
28 °C 13,16 kQ 100 °C 1,35 kQ 90 °C 4,469 kQ
30°C 12,07 kQ 105 °C 1,16 kQ 95 °C 3,841 kQ
32°C 11,09 kQ 110 °C 1,01 kQ 100 °C 3,315 kQ
34 °C 10,20 kQ 115 °C 0,88 kQ 105 °C 2,872 kQ
36 °C 9,38 kQ 120 °C 0,77 kQ 110 °C 2,498 kQ
38 °C 8,64 kQ 125 °C 0,67 kQ 115 °C 2,182 kQ
40 °C 7,97 kQ 130 °C 0,59 kQ 120 °C 1,912 kQ
42 °C 7,35 kQ 135°C 0,52 kQ 125 °C 1,682 kQ
44 °C 6,79 kQ

46 °C 6,28 kQ

48 °C 5,81 kQ

50 °C 5,38 kQ

52 °C 4,99 kQ

54 °C 4,63 kQ

56 °C 4,29 kQ

58 °C 3,99 kQ

E Té dhénat teknike

Té dhénat teknike - Njésia e jashtme

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO
Tensioni 220 ... 240V 220 ...240V 220 ...240V 220 ... 240V
g:ggj.’i“i me Frekuenca 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Faza 1 1 1 1
Modaluteti i burimit t& energjisé Njésia e jashtme Njésia e jashtme Njésia e jashtme Njésia e jashtme
Fugia né regjimin e ftohjes 2.700 W 3.510 W 5.300 W 7.100 W
Fugia né regjimin e pompés sé ngrohjes 3.000 W 3.810W 5.600 W 7.800 W
Fugia né hyrje (modalitetin i ftohjes) 680 W 962 W 1.501 W 2.030 W
Fugia né hyrje (regjimi i pompés sé& ngrohjes) | 680 W 953 W 1.393 W 2.000 W
Rryma né regjimin e ftohjes 3,2A 46 A 72A 9A
Rryma né regjimin e pompés sé ngrohjes 32A 4,7 A 6,3 A 93A
Kapaciteti nominal mbajtés 1.400 W 1.800 W 2.350 W 3.000 W
Rryma e matur né regjimin e ftohjes 6A 6,9 A 10 A 13A
Rryma e matur né regjimin e pompés sé 6,2 A 8 A 10,5 A 13,5A
ngrohjes
Rryma e véllimit t& ajrit 1.950 m*/h 1.950 m*h 2.200 m¥h 3.600 m¥h
Véllimet e delagé&shtimit 0,8 I/h 1,4 1/h 1,8 I/h 24 1/h
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VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO
EER 3,97 3,65 3,53 3,5
COoP 4,41 4,00 4,02 3,9
Modeli i kompresorit QXF-A082zC170 FTz-AN108ACBD QXF-A120zH170A | QXFS-M180zX170

R . ZE-G;ES RB68GX | FW68DA ose e FWG68DA ose e FWG68DA ose e

Lloji i vajit, kompresori

ose e njévlershme | njévlershme njévlershme njévlershme

- . Kompresori me Kompresori me Kompresori me Kompresori me

Lloji i kompresorit . . . .

rrotullim rrotullim rrotullim rrotullim
Konsumi maks. i rrymés, kompresori 2,56 A 4,40 A 5,00 A 3,50 A
Fugia maks. né hyrje, kompresori 756,6 W 758 W 1.096 W 1.610 W
Tipi i ventilatorit Fluksi aksial Fluksi aksial Fluksi aksial Fluksi aksial
Diametri, ventilatori 400 mm 400 mm 420 mm 520 mm
Shpejtésia, motori i ventilatorit 850 U/min 900 U/min 880 U/min 800 U/min
Fugia né dalje, motori i ventilatorit 30w 30 W 30w 60 W
Konsumi maks. i rrymés, motori e ventilatorit 04 A 0,4 A 0,4 A 0,65 A
Presioni maksimal i punés (né anén e 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa
presionit té larté / t& ulét (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar)
Rryma e véllimit t& ajrit 1.950 m%h 1.950 m¥h 2.200 m¥h 3.600 m¥h

Valvula Valvula Valvula
Metoda e kufizimit Kapilaret ekspanduese ekspanduese ekspanduese
elektronike elektronike elektronike

Niveli i presionit t& zhurmés 51 dB(A) 52 dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A)
Niveli i fugisé sé zhurmés 61 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A)
Tipi i Iéndés ftohése R32 R32 R32 R32
Lénda ftohése, sasia € mbushjes 0,51 kg 0,55 kg 0,85 kg 1,5 kg

Té dhénat teknike - tubat lidhés

’m‘ Udhézim

shtesé té tubacionit.

Kur gjatésia e tubacioneve té I1éndés ftohése tejkalon 5 m, duhet té shtoni 16 g Iéndé ftohtése pér cdo metér

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-066WNO
Tubacioni i Iéndés ftohése, gjatésia
maks. e mbushjes pa Iéndé ftohése 5m 5m 5m 5m
shtesé
Tubacioni i Iéndés ftohése, gjatésia
maks. e mbushjes me Iéndé ftohése 16 g/m 16 g/m 16 g/m 40 g/m
shtesé
Tubacioni i Iéndés ftohése, lartésia
maks. (midis lidhjeve té njésisé sé 10 m 10m 10m 10 m
brendshme dhe té jashtme)
Diametri i jashtém ii tubacionit t& Iéndés " " " "
ftohése (tubi i I8ngut) 14 K 1/ 14
DiarPetri ija§!1tém_ i tubacionit té Iéndés 38" 3/8" 1/2" 5/8"
ftohése (tubi i gazit)
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1 Bezbednost

1.1  Upozoravajuée napomene prema vrsti

radnje

Klasifikacija upozorenja koja se odnose na
odredenu aktivnost

Upozoravajuée napomene prema vrsti rad-
nje su uz pomoc¢ znaka upozorenja i signalnih
reCi klasifikovane u pogledu stepena ozbiljno-
sti moguce opasnosti:

Znakovi upozorenja i signalne redi
Opasnost!

Neposredna opasnost po zivot ili
opasnost od teskih povreda ljudi

Opasnost!

Opasnost po zivot zbog strujnog
udara

Upozorenje!
Opasnost od lakih povreda ljudi

Oprez!

Rizik od materijalne Stete ili Stete po
zivotnu sredinu

=P B P

1.2

Pri nepravilnoj ili nenamenskoj upotrebi mogu
nastati opasnosti po zdravlje i zivot operatera
postrojenja ili trecih lica, odn. do narusavanja
kvaliteta proizvoda i drugih materijalnih vred-
nosti.

Pravilno koriSéenje

Proizvod je predviden za klimatizaciju stam-
benih i kancelarijskih prostorija.

Namenska upotreba obuhvata:

— Obratite paznju na prilozeno uputstvo za
upotrebu, instalaciju i odrzavanje proi-
zvoda, kao i svih ostalih komponenti si-
stema

— instalaciju i montazu u skladu sa dozvolom
za proizvod i za sistem

— pridrzavanje svih uslova za inspekciju i
odrzavanje navedenih u uputstvima.

Upotreba u skladu sa odredbama osim toga
obuhvata instalaciju prema IP Sifri.

Upotreba koja se razlikuje od one opisane

u ovom uputstvu ili upotreba koja izlazi iz-
van okvira ovde opisane upotrebe, smatrace
se nenamenskom. Nenamenska je i svaka
neposredna komercijalna i industrijska upo-
treba.

154

Paznja!
Svaka zloupotreba je zabranjena.

1.3 OpsSte sigurnosne napomene
1.3.1 Opasnost zbog nedovoljne kvalifikacije

Sledece radove smeju da obavljaju iskljucCivo
serviseri koji su za to dovoljno kvalifikovani:

- Montaza

— Demontaza

— Instalacija

— Pustanje u rad

— Inspekcija i odrzavanje

— Popravka

— Stavljanje van pogona

» Postupajte u skladu sa aktuelnim stanjem
tehnike.

1.3.2 Opasnost po zivot zbog strujnog udara

Ako dodirujete komponente koje provode
napon, onda postoji opasnost od strujnog
udara.

Pre nego Sto radite na proizvodu:

» Iskljucite proizvod sa napona, tako Sto
Cete da iskljuCite sva napajanja strujom sa
svih polova (elektriCni separator kategorije
prenapona lll za potpuno razdvajanje, npr.
osigurac ili zastitni prekida¢ voda).

» Osigurajte od ponovnog uklju€ivanja.

» Sacekajte najmanje 30 minuta, dok se
kondenzatori ne isprazne.

» Proverite, da li postoji napon.

1.3.3 Rizik od Stete po Zivotnu sredinu zbog
rashladnog sredstva

Proizvod sadrzi rashladno sredstvo sa viso-
kom koncentracijom GWP (GWP = Global
Warming Potential).

» Pobrinite se da rashladno sredstvo ne do-
spe u atmosferu.

» Ukoliko ste strucno lice sa licencom za
rashladne sisteme, proizvod odrzavajte
sa odgovaraju¢om zastithom opremom i
ukoliko je potrebno sprovedite radove na
kolu rashladnog sredstva. Recikliranje ili
odlaganje proizvoda mora da se sprovede
prema odgovarajuéim propisima.
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1.3.4 Opasnost od opekotina, oparenja i
smrzavanja zbog vrelih i hladnih
komponenti

Na pojedinim delovima, a narocito na neizolo-
vanim cevovodima, postoji opasnost od ope-
kotina i promrzlina.

» Na komponentama radite tek onda kada
su postigle ambijentalnu temperaturu.

1.3.5 Opasnost po Zivot zbog nedostatka
sigurnosnih uredaja

Seme sadrzane u ovom dokumentu ne prika-
Zuju sve sigurnosne uredaje neophodne za
pravilnu instalaciju.

» Instalirajte neophodne sigurnosne uredaje
u sistemu.

» Vodite raduna o vazedéim nacionalnim i
internacionalnim zakonima, standardima
i smernicama.

1.3.6 Opasnost od povreda zbog velike
tezine proizvoda

» Proizvod transportujte najmanje uz pomo¢

dve osobe.

1.3.7 Rizik od materijalne Stete zbog
neadekvatnog alata

» Koristite odgovarajuci alat.

1.3.8 Opasnost od povreda prilikom
rastavljanja panela proizvoda

Prilikom rastavljanja panela proizvoda postoji
visok rizik da se posecete na ostrim ivicama
okvira.

» Nosite zastitne rukavice, da se ne biste
posekili.

1.4 Propisi (smernice, zakoni, standardi)

» Postujte nacionalne propise, standarde,
regulative, uredbe i zakone.

8000011826_00 Uputstvo za instalaciju i odrzavanje
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2 Napomene uz dokumentaciju 3.2  Sema cirkulacionog toka rashladnog sredstva

21 Pridrzavanje propratne vaZeée dokumentacije ~ OPiast vazenia: VAIBT-025WNO

» Obavezno vodite rauna o svim uputstvima za upotrebu i
instalaciju, koja su prilozena uz komponente sistema. @

2.2 Cuvanje dokumentacije

» Predajte ovo uputstvo, kao i sve propratne vazeée doku-
mente operateru postrojenja.

2.3 Oblast vazenja uputstava
Ovo uputstvo vazi iskljuivo za sledecée proizvode:

Broj artikla proizvoda

Spoljasnja jedinica VAIB1-025WNO 8000010699
Spoljasnja jedinica VAIB1-035WNO 8000010705
Spoljadnja jedinica VAIB1-050WNO 8000010693
Spoljasnja jedinica VAIB1-065WNO 8000010706

3  Opis proizvoda

3.1 Struktura proizvoda

R ChC

1 Spoljasnja jedinica 8 Filter

2 Unutrasnja jedinica 9 Kompresor

8 Interna baterija 10  Usisna posuda

4 Strana gasne cevi 11 4-kraki ventil

5 Strana cevi za te¢nost 12  Eksterna baterija

6 Filter 13  Smer protoka pri po-

! Kapilar 14 gcr)::r%rg:)?: pri po-
gonu hladenja

1 Spoljasnja jedinica 2 Drenazna cev za kon-
denzat
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Oblast vazenja: VAIB1-035WNO ILI VAIB1-050WNO ILI VAIB1-065\WWNO

@ @

Spoljasnja jedinica

Unutrasnja jedinica
Interna baterija
Strana gasne cevi
Strana cevi za te¢nost
Filter

~N O OO A W N =

Elektronski ekspanzioni
ventil

10
11
12
13

14

Filter
Kompresor
Usisna posuda
4-kraki ventil
Eksterna baterija

Smer protoka pri po-
gonu grejanja
Smer protoka pri po-
gonu hladenja

3.3 Dozvoljeni opseg temperature za rad

Snaga hladenja/grejanja unutrasnje jedinice varira zavisno

od temperature okoline spoljasnje jedinice.

Hladenje

Grejanje

Spoljasnja jedi- -15...50 °C

nica

-15...30°C

8000011826_00 Uputstvo za instalaciju i odrzavanje

3.4 Tipska plo€ica

PloCica sa oznakom tipa je od strane fabrike smeStena na
desnoj strani proizvoda.

Podatak na tipskoj
plodici

Znacenje

Cooling / Heating

Pogon hladenja / grejanja

Rated Capacity

Referentna snaga

Power Input

elektricna ulazna snaga

EER/COP

Energy Efficiency Ratio / Coefficient of
Performance

A35 - A27(19) /
A7(6) - A20

Kontrolni uslovi za odredivanje podataka
o u€inku u skladu sa EN 14511

Pdesignc / Pdesignh
(Average)

Snaga hladenja/grejanja (prosek) u
uslovima ispitivanja za obracun SEER
/ SCOP

SEER / SCOP
(Average)

Seasonal Energy Efficiency Ratio /
Seasonal Coefficient of Performance
(prosek)

Max. Power Con-
sumption / Max. ope-
rating current / IP

Maks. elektricna snaga / maks. potrosnja
struje / vrsta zastite

220-240 V ~ /50 Hz
/1PH

Elektri¢ni prikljucak: napon / frekvencija /
faza

Refrigerant

Rashladno sredstvo

GWP

Potencijal globalnog zagrevanja (Global
Warming Potential)

Operating Pressure /
HiP/LoP

Dozvoljeni radni pritisak / na strani viso-
kog pritiska / na strani niskog pritiska

Net Weight

Neto tezina

Proizvod sadrzi tesko zapaljiv fluid
(sigurnosna klasa A2L).

[13]

Procitajte uputstvo!

11

xxxxxx VYYYYYYYYyzzzzzz227777

Bar kod sa serijskim brojem

3. do 6. cifara = datum proizvodnje
(godina/nedelja)

7. do 16. cifara = Broj artikla proizvoda

3.5 CE-oznaka

q

CE-oznakom se dokumentuje da proizvodi u skladu sa izja-
vom o uskladenosti, ispunjavaju osnovne zahteve vazecih

smernica.

Izjava o uskladenosti se moze dobiti na uvid kod proizvo-

daca.
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3.6
3.6.1

Informacije o rashladnom sredstvu

Informacije o zastiti Zivotne sredine

Napomena

Ova jedinica sadrzi fluorisane gasove staklene
baste.

Odrzavanje i uklanjanje sme da sprovodi samo in-
stalater sa odgovarajuéim kvalifikacijama. Svi in-
stalateri, koji sprovode radove na rashladnom si-
stemu, moraju da poseduju odgovarajuca stru¢na
znanja i neophodnu sertifikaciju, koju u pojedinac-
nim drzavama izdaje odgovarajuc¢a organizacija

iz domena ove branse. Ukoliko je za popravku si-
stema neophodan dodatni tehni¢ar, njega mora
da nadgleda osoba koja poseduje kvalifikacije za
rad sa zapaljivim rashladnim sredstvima.

Rashladno sredstvo R32, GWP=675.

Dodatno punjenje rashladnog sredstva

U skladu sa odredbom (EU) Br. 517/2014 u vezi sa odrede-
nim fluorisanim gasovima staklene baste, prilikom dodatnog
punjenja rashladnog sredstva vaze sledeée mere:

» Popunite nalepnicu isporu¢enu uz jedinicu i navedite od
strane fabrike navedenu koli¢inu punjenja rashladnim
sredstvom (videti plo€icu sa oznakom tipa), dodatnu koli-
¢inu punjenja rashladnog sredstva, kao i ukupnu koli¢inu
punjenja.

Visina - 2
otvora Povrsina [m?]
za venti-
laciju 4 7 |10 15 20 30 @ 50
[m]
0,6 0,68 | 0,90 | 1,08 | 1,32 | 1,53 1,87 | 2,41
1,5 1,71 2,26 | 2,70 | 3,31 | 3,82 | 4,67 | 6,03
1,8 2,05 | 2,71 3,24 | 3,97 | 4,58 | 5,61 7,24
2 2,28 | 3,01 | 3,60 | 441 | 509 | 6,23 | 8,05
2,2 2,50 | 3,31 | 3,96 | 485 | 560 | 6,86 | 8,85
2,5 2,84 | 3,76 | 450 | 5,51 | 6,36 | 7,79 | 10,06
3 3,41 452 | 540 | 6,61 | 7,63 | 9,35 | 12,07

|| Contains fluorinated greenhouse gases

o= |ke—
GWP:675 0=|:|kg ]

2 O 9o0+0=
[.D. 9+0-
© ®

kg —

OO © 0O

1000 tCO,eq-

1 Fabri¢ko punjenje 4
rashladnog sredstva
za jedinicu: videti
plo€icu sa oznakom
tipa jedinice

2 Dodatna koli¢ina
punjenja rashladnog
sredstva (dopunjena
na mestu)

3 Ukupna koli¢ina punje-
nja rashladnog sred-
stva

Emisije gasova sta-
klene baste za ukupnu
koli¢inu punjenja ras-
hladnog sredstva u to-
nama kao CO: ekviva-
lent (zaokruzeno na 2
decimale)

Spoljasnja jedinica
Boca sa rashladnim
sredstvom i klju¢ za
punjenje

3.6.2 Maksimalno punjenje rashladnog sredstva

U zavisnosti od oblasti u prostoru, u kom treba da se insta-
lira klima-uredaj sa rashladnim sredstvom R32, punjenje ras-
hladnim sredstvom ne sme da bude vec¢e od maksimalnog
punjenja rashladnog sredstva [kg] koje je navedeno u ta-
beli. Na taj nacin se izbegavaju moguci sigurnosni problemi,
usled previsoke koncentracije rashladnog sredstva u prosto-
riji prilikom curenja.

Utvrdite punjenje rashladnog sredstva pomocu sledece ta-
bele:
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» Nemojte mesati rashladna sredstva ili supstance koje
nisu specifikovana rashladna sredstva (R32).

» Ako dode do gubitka rashladnog sredstva, mora da se
obezbedi momentalno provetravanje oblasti. Rashladno
sredstvo R32 moze izazvati toksi¢ne gasove u okolini,
ako dode u kontakt sa otvorenim plamenom.

» Svi uredaji koji su neophodni za instalaciju (vakuumska
pumpa, manometar, fleksibilno crevo za punjenje, detek-
tor za curenje gasa, itd.) moraju da budu sertifikovani za
kori§éenje sa rashladnim sredstvom R32.

» Nemojte da koristite iste instrumente (vakuumsku pumpu,
manometar, fleksibilno crevo za punjenje, detektor za cu-
renje gasa, itd.) za druge vrste rashladnog sredstva. Ko-
riS¢enje razli¢itih rashladnih sredstava moze da izazove
ostecenja na instrumentu ili klima-uredaju.

» Pridrzavajte se instrukcija za instalaciju i odrzavanje koja
su navedena u ovom uputstvu i koristite samo instru-
mente koji su potrebni za rashladno sredstvo R32.

» Vodite racuna o vazeéim zakonskim odredbama za kori-
$c¢enje rashladnog sredstva R32.

4 Montaza

4.1 Provera obima isporuke

» Proverite obim isporuke u pogledu kompletnosti i neoSte-
¢enosti.

Broj Oznaka

1 Spoljasnja jedinica

2 Cep za drenazu (samo kod najveéih spolja-
$njih jedinica)

1 Spojnica creva za odvod kondenzata

Uputstvo za instalaciju i odrzavanje 8000011826_00



4.2 Dimenzije

4.2.1 Dimenzije spoljasnje jedinice

VAIB1- VAIB1- VAIB1- VAIB1-
025WNO 035WNO 050WNO 065WNO
A 675 mm 675 mm 745 mm 889 mm
B 732 mm 732 mm 802 mm 958 mm
[ 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
D 163 mm 163 mm 163,7 mm 165,6 mm
E 555 mm 555 mm 555 mm 660 mm
F 455 mm 455 mm 512 mm 570 mm
G 310 mm 310 mm 332 mm 371 mm
H 330 mm 330 mm 350 mm 402 mm
43 Minimalni razmaci
| .2800
22000, |

10000000]]
00000004

» Pravilno instalirajte i pozicionirajte proizvod i pri tome vo-
dite raCuna o najmanjem rastojanju navedenom u planu.

8000011826_00 Uputstvo za instalaciju i odrzavanje

Napomena

Obezbedite dovoljno prostora, kako biste lako
mogli pri¢i ventilima koji se nalaze sa bo¢ne
strane spoljasnje jedinice. PreporuCuje se
najmanje rastojanje od 500 mm.

A

4.4 Izbor mesta postavljanja spoljasnje jedinice

1. Vodite racuna o neophodnim najmanjim rastojanjima.

i

Napomena

Da biste dospeli do servisnih ventila na
strani spoljasnje jedinice, tu se preporucuje
najmanje rastojanje od 50 cm.

2. Prilikom odabira mesta postavljanja, obratite paznju na
to da proizvod u radu moze preneti vibracije na pod ili
na zidove koji se nalaze u blizini. Zbog toga proizvod
montirajte sa dovoljnim rastojanjem od zidova, fasada i
prozora.

3. Spoljasnju jedinicu montirajte sa najmanjim rastoja-
njem od 3 cm od poda, kako biste mogli instalirati od-
vodnik kondenzata ispod spoljasnje jedinice.

4.  Kada spoljasnju jedinicu montirate tako da stoji na
podu, onda proverite da li pod ima potrebnu nosivost.

5.  Kada spoljasnju jedinicu montirate na fasadi, onda
proverite da li zid i nosaci imaju potrebnu nosivost.

Neto tezina

Oblast vaZenja: VAIB1-025WNO 24,5 kg
Oblast vaZenja: VAIB1-035WNO 25,5 kg
Oblast vaZenja: VAIB1-050WNO 31,5 kg
Oblast vaZenja: VAIB1-065WNO 41,5 kg

5 Instalacija

5.1 Hidraulicka instalacija
5.1.1

i

1. Montirajte spoljasnju jedinicu na predvidenom mestu.

2. Sa spoljadnje jedinice uklonite zastitne ¢epove sa za-
pornih ventila vodova rashladnog sredstva.

3.  Pazljivo povijte instalirane vodove rashladnog sredstva
u pravcu spoljasnje jedinice.

4.  Postavite navrtke na vodove rashladnog sredstva i
izvrSite povijanje.

5.  Povezite vodove rashladnog sredstva sa odgovaraju-
¢im zapornim ventilima na spoljasnju jedinicu.

6.  Ostavite zatvorene zaporne ventile.

7. lzvrSite zaptivanje taCaka razlaza toplotne izolacije sa
izolacionom trakom.

Priklju€ivanje vodova rashladnog sredstva na
spoljadnju jedinicu

Napomena

Instalacija je jednostavnija ukoliko se prethodno
priklju€i gasna cev. Gasna cev je deblja cev.
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5.1.2 Planiranje povratka ulja do kompresora

Kolo rashladnog sredstva sadrzi specijalno ulje, koje podma-
zuje kompresor spoljasnje jedinice. Za lakSi povratni vod ulja
do kompresora:

» Ako je moguce, postavite unutrasnju jedinicu malo viSe
od spoljasnje jedinice.

» Montirajte usisno crevo (najdeblje) tako da pada ka kom-
presoru.

Za visine preko 7,5 m:

» Ispred spoljasnje jedinice montirajte luk kako bi se do-
datno poboljSao povratni vod ulja.

5.2
5.2.1

Elektriéna instalacija

Elektriéna instalacija

Opasnost!
Opasnost po zivot zbog strujnog udara

Ako dodirujete komponente koje provode
napon, postoji opasnost od strujnog udara.

» Izvucite mrezni utikac. lli iskljucite proi-
zvod sa napona (mehanizam za razdvaja-
nje sa najmanje 3 mm otvora za kontakt,
npr. osigurac ili prekidac snage).

» Osigurajte od ponovnog ukljucivanja.

Sacekajte najmanje 30 minuta, dok se

kondenzatori ne isprazne.

Proverite, da li postoji napon.

Povezite fazu i zemlju.

Kratko spojite fazu i nulti provodnik.

Pokrijte ili stavite u orman susedne delove
koji stoje pod naponom.

v

vvyywvyy

» Elektriénu instalaciju sme da vr§i samo elektro instalater.

5.2.2 Priprema elektricne instalacije

1. Iskljucite proizvod sa napona.

2.  Sacekajte najmanje 30 minuta, dok se kondenzatori ne
isprazne.

3. Proverite, da li postoji napon.

4. Instalirajte, ukoliko je propisano za mesto postavljanja,

zastitnu sklopku diferencijalne struje tipa B.

5.2.3 Sprovodenje kablova

1. Upotrebite naprave za vuéno rastereéenje.
2. Skratite priklju€ne kablove prema potrebi.

6. Da biste sprecili nastanak kratkog spoja pri odvajanju
zianih snopova, nakon skidanja izolacije postavite
prikljuéne ovojnice na krajeve provodnika.

7.  Proverite da li su sve zile mehanicki ¢vrsto gurnute u
utiCne stezaljke utikaca. Po potrebi, ponovo ih pri¢vr-
stite.

5.2.4 Elektriéno priklju€ivanje spoljasnje jedinice

1. Uklonite zastitni poklopac elektri¢nih priklju¢aka spolja-
Snje jedinice.

2. Prikljucite pojedinacne provodnike mreznog kabla, kao
i spojnog kabla, prema Semi priklju¢ivanja na unutra-
$nju jedinicu.

3.  lzolujte nekori§¢ene provodnike pomocu izolacione

trake i proverite da nisu u kontaktu sa delovima koji
sprovode struju.

4.  Osigurajte instalirane kablove na rastere¢enjima cuga
spoljasnje jedinice.

5.  Montirajte zastitni poklopac pre elektri¢nih prikljucaka.

5.2.5 Sema spajanja

(1)
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L(3)

2z

— |

@
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240V

O
q )
()

L 30 mm max.

3.  Kako bi se izbegli kratki spojevi pri nenamernom odva-
janju provodnika, skinite spoljni omotac savitljivih ka-
blova najvise do 30 mm.

4.  Obezbedite da se izolacija unutrasnjih Zila u toku ski-
danja spoljasnjeg omotaca ne osteti.

5. Uklonite samo onoliko izolacije unutrasnjih zila, koliko
je potrebno za pouzdan i stabilan prikljucak.
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1 Spojni kabl plavi 3 Spojni kabl smedi

2 Spojni kabl crni 4 Spojni kabl zuti i zeleni

6 Pustanje urad

6.1 Provera nepropusnosti

fm\
.

Napomena

Ve¢ pre nego $to zapocénete radove, prilikom ru-
kovanja rashladnim sredstvom obavezno nosite
zastitne rukavice.

Uputstvo za instalaciju i odrzavanje 8000011826_00



6.2 Stvaranje potpritiska u sistemu

1. Skinite ep zapornog ventila (1) i priklju¢ite manometar

(4) na zaporni ventil (3) usisne cevi (2).
2. Prikljucite bocu sa azotom (8) sa reduktorom pritiska
na manometar (4).

3. Otvorite klju¢ za zavrtnjeve (5) boce sa azotom (6),
podesite reduktor pritiska i odvrnite zaporne ventile

1. Prikljucite manometar (2) na zaporni ventil (1) usisne
cevi.

2. Povezite vakuumsku pumpu (3) sa priklju¢kom za ser-
vis manometra.

3. Uverite se da su kljuCevi za zavrtnjeve manometra

manometra. .
. . S . . zatvoreni.
4.  Proverite nepropusnost svih priklju¢aka i spojeva creva i ) .
@). 4. Pustite vakuumsku pumpu u rad i otvorite zapornu
. . . . slavinu manometra, ventil "Low" (niskopritisni ventil)
5.  Zatvorite sve ventile manometra i uklonite bocu sa
azotom. manometra.
. . . . 5.  Uverite se da je "High" ventil (visokopritisni ventil) za-
6. Laganim otvaranjem zapornih slavina manometra sma- tvoren

njite sistemski pritisak.
7. Ukoliko se ne pojave nezaptivena mesta, nastavite sa
Praznjenje sistema (- strana 161).

6.  Ostavite vakuum pumpu da radi najmanje 30 minuta
(u zavisnosti od veli€ine sistema), kako bi moglo da se
izvrSi praznjenje.

7. Proverite prikaznu iglu manometra niskog pritiska:

U skladu sa propisom 517/2014/EC provera

@ Napomena treba da pokazuje -0,1 MPa (-76 cmHg).

nepropusnosti celokupnog kola rashladnog
sredstva se mora redovno sprovoditi. Spro-
vedite sve neophodne mere za ispravno
sprovodenje ovih provera i dokumentujte
rezultate prema propisima u knjizi odrzava-
nja sistema. Za proveru nepropusnosti vaze
slededi intervali:

Sistemi sa manje od 7,41 kg rashladnog

sredstva => ovde nije potrebna redovna
kontrola.

Sistemi sa 7,41 kg ili viSe rashladnog sred-
stva => najmanje jednom godisnje.

Sistemi sa 74,07 kg ili viSe rashladnog sred-
stva => najmanje jednom u Sest meseci.
Sistemi sa 740,74 kg ili viSe rashladnog
sredstva => najmanje jednom u tri meseca.

8.  Zatvorite “Low” ventil manometra i ventil potpritiska.

9. Nakon otprilike 10-15 minuta proverite prikaznu iglu
manometra: pritisak ne treba da je porastao. Ukoliko
je pritisak porastao, u sistemu postoje propusnosti. U
tom slucaju ponovite opisani proces u odeljku Provera
nezaptivenosti (- strana 160).

Napomena
m Ne prelazite na sledeéi radni korak pre nego
Sto se uspostavi propisani potpritisak u si-
stemu.

8000011826_00 Uputstvo za instalaciju i odrzavanje 161



6.3 Pustanje sistema u rad

®\/)
\n ﬁ”%@
®\“1> o

1. Otpustite Cepove (1) (5) i otvorite zaporne ventile (2)
(8), u tu svrhu okrenite klju¢ za zavrtnjeve (4) 90° su-
protno od smera kazaljke na satu i zatvorite ga nakon 6
sekundi: Sistem se tako puni rashladnim sredstvom.

2. Ponovo proverite nepropusnost sistema.

— Ukoliko curenje ne postoji, nastavite sa radom.

3. Uklonite manometar sa spojnim crevima zapornih ven-

tila.

4.  Otvorite zaporne ventile (2) (3), u tu svrhu okrenite
Sestougaoni klju¢ (4) suprotno od smera kazaljke na
satu, tako da blago osetite grani¢nik.

5.  Zatvorite zaporne ventile pomoc¢u odgovarajucih Ce-
pova (1) (5).

6.  Pustite sistem u rad i pustite uredaj da radi nekoliko
trenutaka, uverite se da pravilno radi u svim nacinima
rada.

6.4 Sipanje dodatnog rashladnog sredstva

Napomena
m Kada duzina vodova rashladnog sredstva pre-

lazi 5 m, za svaki dodatni metar voda rashladnog
sredstva mora se sipati 16 g rashladnog sredstva.

Primer: Duzina instaliranih vodova rashladnog
sredstva iznosi 7 m.

7m-5m=2m- 2-put 16 g = 32 g dodatnog
rashladnog sredstva
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Uslov: Duzina voda rashladnog sredstva > 5 m

v

Upozorenje!
A Rizik od povreda ljudi pri rukovanju rashlad-

nim sredstvimal

Rashladno sredstvo moze da se zapali, iza-

zove promrzline, kao i iritira kozu, o€i i respi-

ratorni trakt.

» Radite samo sa rashladnim sredstvima
kada ste kvalifikovani za rukovanje sa
rashladnim sredstvima.

» Nemojte da pusite i izbegavaijte otvoreni
plamen.

» Nosite zastitne rukavice i zastitne nao-
Care.

» Izbegavajte direktan kontakt sa kozom ili
ocima.

» Pobrinite se za dovoljnu provetrenost.

Uklonite kapu (1) i prikljucite manometar (4) na prikljuak
za odrzavanije (2) donjeg zapornog ventila (3) spoljasSnje
jedinice.

Ostavite zaporni ventil zatvorenim.

Prikljucite bocu sa rashladnim sredstvom (R32) (6) na
stranu visokog pritiska manometra.

Otvorite zaporni ventil (6) boce sa rashladnim sredstvom.
Otvorite zaporne slavine manometra.

< Priklju¢ena creva napunite rashladnim sredstvom.
Postavite bocu sa rashladnim sredstvom na vagu (7).
Otvorite priklju¢ak za odrzavanje.

Sipajte dodatno rashladno sredstvo.

— 16 g rashladnog sredstva po dodatnom metru voda
rashladnog sredstva

Zatvorite zaporne ventile boce rashladnog sredstva i
manometra.

Uputstvo za instalaciju i odrzavanje 8000011826_00
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Predati proizvod vlasniku

» Pokazite korisniku nakon zavrsetka instalacije mesto i
funkciju sigurnosnih uredaja.

» Posebno ukazite na sigurnosno uputstvo o kome korisnik
mora da vodi racuna.

» Obavestite korisnika o neophodnosti odrzavanja proi-
zvoda u skladu sa zadatim intervalima.

8 Otklanjanje smetnji

8.1 Otklanjanje smetniji

» Smetnje otklonite u skladu sa tabelom za otklanjanje
smetnji u prilogu.

8.2

Originalni sastavni delovi proizvoda su takode sertifikovani
od strane proizvodaca u okviru ispitivanja uskladenosti. Ako
prilikom odrzavanja ili popravke upotrebite druge delove koji
nisu sertifikovani ili odobreni, moze se desiti da proizvod vise
ne odgovara vazecim standardima i da zbog toga prestaje
da vazi uskladenost proizvoda.

Nabavka rezervnih delova

Preporucujemo upotrebu originalnih rezervnih delova pro-
izvodaca, jer je na taj nacin zagarantovano ispravno i be-
zbedno funkcionisanje proizvoda. Da biste dobili informa-
cije o dostupnosti originalnih rezervnih delova, obratite se na
adresu za kontakt koja se nalazi na poledini ovog uputstva.

» Ako su vam prilikom odrzavanja ili servisa potrebni re-
zervni delovi, koristite isklju€ivo rezervne delove koji su
odobreni za dati proizvod.

9 Inspekcija i odrzavanje

9.1 Postovanije intervala inspekcije i odrzavanja

i

Napomena

U skladu sa regulativom 517/2014/EC provera ne-
propusnosti celokupnog kola rashladnog sredstva
se mora redovno sprovoditi. Sprovedite sve ne-
ophodne mere za ispravno sprovodenje ovih pro-
vera i dokumentujte rezultate prema propisima u
knjizi odrzavanja sistema. Za proveru nepropu-
snosti vaze slededi intervali:

Sistemi sa manje od 7,41 kg rashladnog sredstva
=> ovde nije potrebna redovna kontrola.

Sistemi sa 7,41 kg ili viSe rashladnog sredstva =>
najmanje jednom godisnje.

Sistemi sa 74,07 kg ili viSe rashladnog sredstva
=> najmanje jednom u Sest meseci.

Sistemi sa 740,74 kg ili viSe rashladnog sredstva
=> najmanje jednom u tri meseca.

» Pridrzavajte se minimalnih intervala za inspekciju i odrza-
vanje. U zavisnosti od rezultata inspekcije moze da bude
neophodan raniji servis.

8000011826_00 Uputstvo za instalaciju i odrzavanje

9.2 Inspekcija i odrzavanje
# Odrzavanje Interval
1 Usisati filter za vazduh usisivacem | Kod svakog
i/ili ga isprati vodom i osusiti odrzavanja
2 Ciscéenje izmenjivaca toplote Polugodisnje 163
Proveriti da li ima prljavstine u Kod svakog
crevima za odvod kondenzata i odrzavanja
po potrebi ocistiti
4 Proveriti sve prikljucke i spojeve Kod svakog
kola rashladnog sredstva u po- odrzavanja
gledu nepropusnosti
9.3  Ciséenje izmenjivada toplote

Upozorenje!
Opasnost od povreda pri radu na ploGastom
izmenjivacu toplote

PloCe izmenijivaca toplote imaju ostre ivice!

» Tokom svih radova na izmenijivacu toplote
nosite zastitne rukavice.

1. Uklonite oplatu proizvoda.

2. Uklonite sva strana tela, koja spre€avaju cirkulaciju
vazduha, sa povrsine lamela izmenjivaca toplote.

3. Uklonite prasinu sa komprimovanim vazduhom.

4.  Patzljivo ocistite izmenjivac toplote pomocu vode i
meke Cetke.

5. Osusite izmenjivac toplote sa komprimovanim vazdu-
hom.

10 Stavljanje van pogona

10.1 Konaéno pustanje van pogona

1. Ispraznite rashladno sredstvo.

2.  Demontirajte proizvod.

3.  lzvedite proizvod, uklju€ujuci elemente za ponovnu

upotrebu, ili ga odlozite.

11 Odlaganje pakovanja

» Propisno odlozite pakovanje.
» Vodite racuna o svim relevantnim propisima.

12 Sluzba za korisnike

Kontakt podatke naSe servisne sluzbe za korisnike pronaci
¢ete u Country specifics ili na nasoj veb-stranici.

163



Dodatak

A Detekcija i otklanjanje smetniji

SMETNJE

MOGUCI UZROCI

RESENJA

Posle uklju¢ivanja jedinice displej ne svetli,
a pri kori§¢enju funkcija se ne ¢uje akusticni
signal.

Napajanje nije priklju¢eno ili prikljuéak na
snabdevanje strujom nije uredu.

Proverite da li postoji smetnja u snabdeva-
nju strujom. Ukoliko postoji, sacekajte uspo-
stavljanje strujnog snabdevanja. Ukoliko to
nije slu¢aj, proverite strujno kolo i obezbedite
ispravan priklju¢ak utikaca za snabdevanje.

Odmah nakon uklju€ivanja jedinice iskace
zastitni prekida¢ voda u stanu.

Posle uklju¢ivanja jedinice nestaje struja.

Kablovi nisu dobro sprovedeni ili su u loSem
stanju, vlaga u elektrici.

Odabrana strujna zastita nije ispravna.

Uverite se da je jedinica ispravno uzemljena.
Obezbedite ispravan priklju¢ak kablova.
Proverite kablove unutrasnje jedinice.

Proverite da li je izolacija napojnog kabla
ostecena i zamenite je ukoliko je potrebno.

Izaberite odgovarajuéu strujnu zastitu.

Nakon ukljucivanja jedinice, prikaz signalnog
prenosa treperi pri koriSéenju funkcija, ali
nista se ne deSava.

Kvar daljinskog upravljaca.

Zamenite baterije daljinskog upravljac¢a. Po-
pravite ili zamenite daljinski upravljac.

NEDOVOLJNA SNAGA HLADENJA ILI GREJANJA

Proverite podesSenu temperaturu na daljin-
skom upravljacu.

PodeSena temperatura nije ispravna.

Prilagodite podeSenu temperaturu.

Snaga ventilatora je previSe mala.

Broj obrtaja motora ventilatora unutrasnje
jedinice je isuviSe nizak.

Podesite broj obrtaja ventilatora na visok ili
sredniji nivo.

Zvucne smetnje.
Nedovoljna snaga hladenja ili grejanja.
Nedovoljna ventilacija.

Filter unutrasnje jedinice je zaprljan ili zapu-
Sen.

Proverite da li je filter zaprljan i oCistite ga
ukoliko je potrebno.

Jedinica u pogonu grejanja ispusta hladan
vazduh.

Greska u funkciji 4-krakog preklopnog ven-
tila.

Kontaktirajte servisnu sluzbu za korisnike.

Vodoravna lamela se ne moze podesiti.

Kvar vodoravne lamele.

Kontaktirajte servisnu sluzbu za korisnike.

Motor ventilatora unutrasnje jedinice ne radi.

Kvar motora ventilatora unutrasnje jedinice.

Kontaktirajte servisnu sluzbu za korisnike.

Motor ventilatora spoljasnje jedinice ne radi.

Kvar motora ventilatora spoljasnje jedinice.

Kontaktirajte servisnu sluzbu za korisnike.

Kompresor ne radi.

Kvar kompresora.
Termostat je isklju¢io kompresor.

Kontaktirajte servisnu sluzbu za korisnike.

1Z KLIMA UREDBAJA CURI VODA.

1z unutrasnje jedinice curi voda.
Iz drenaznog voda curi voda.

Drenazni vod je zapu$en.
Drenazni vod ima premali pad.
Drenazni vod je neispravan.

Uklonite strano telo iz odusnog voda.
Zamenite drenazni vod.

Voda curi na priklju€cima cevovoda unutra-
Snje jedinice.

Izolacija cevovoda nije pravilno naneta.

Ponovo izolujte cevovode i ispravno ih pri-
kljucite.

NEUOBICAJENA BUKA | VIBRACIJE JEDINICE

Cuje se protok vode.

Pri ukljucivanju ili isklju¢ivanju jedinice javlja
se neuobi¢ajena buka usled strujanja ras-
hladnog sredstva.

Ova pojava je normalna. Neuobic¢ajena buka
se viSe ne Cuje nakon nekoliko minuta.

Iz unutradnje jedinice se Cuje neuobitajena
buka.

Strana tela u unutrasnjoj jedinici ili kompo-
nentama koje su sa njom povezane.

Uklonite strano telo. Sve delove unutradnje
jedinice postavite ispravno, pritegnite za-
vrtnje ili izolujte oblasti izmedu prikljuenih
komponenti.

1z spoljasnje jedinice se ¢uje neuobicajena
buka.

Strana tela u spoljasnjoj jedinici ili kompo-
nentama koje su sa njom povezane.

Uklonite strano telo. Sve delove spoljasnje
jedinice postavite ispravno, pritegnite za-
vrtnje ili izolujte oblasti izmedu priklju¢enih
komponenti.
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B Sifre gre3aka spoljasnje jedinice

Napomena
[E Sifre gre$aka se prikazuju na displeju unutradnje jedinice.

Prilikom rada u pogonu grejanja, jedinica se
potpuno zaustavlja.

Opis greske Sifra Stanje jedinice Moguéi uzroci

greske
Greska u senzoru Prilikom rada u nacinu rada Hladenje ili Odvla- Senzor temperature u okruzenju nije pravilno
temperature u okruze- Zivanje, kompresor se zaustavlja, dok ventilator | prikljuéen ili je o$te¢en. Proverite ga, u tu svrhu
nju F3 unutrasnje jedinice nastavlja rad. pogledajte tabelu otpora senzora temperature.

Greska u senzoru Prilikom rada u nacinu rada Hladenje ili Odvla-
razvodnjavanja Zivanje, kompresor se zaustavlja, dok ventilator
F4 unutrasnje jedinice nastavlja rad.

Prilikom rada u pogonu grejanja, jedinica se
potpuno zaustavlja.

Senzor temperature u okruzenju nije pravilno
prikljucen ili je oSteéen. Proverite ga, u tu svrhu
pogledajte tabelu otpora senzora temperature.

GreSka u senzoru Prilikom rada u nacinu rada Hladenje ili Odvlazi-

temperature praznje- vanje, kompresor se zaustavlja nakon otprilike 3

nja minuta, a ventilator unutrasnje jedinice nastavlja
F5 normalan rad.

Prilikom rada u pogonu grejanja, jedinica se
potpuno iskljucuje nakon otprilike 3 minuta.

— Senzor spoljadnje temperature nije pravilno
prikljucen ili je oSte¢en. Proverite ga, u tu
svrhu pogledajte tabelu otpora senzora
temperature.

— Glava senzora temperature nije postavljen u
bakarnu cev.

Zastita od preoptere- Prilikom rada u nacinu rada Hladenje ili Odvla-
¢enja fazne struje za Zivanje, kompresor se iskljuéuje, dok ventilator
kompresor P5 unutrasnje jedinice nastavlja rad.

Prilikom rada u pogonu grejanja, jedinica se
potpuno zaustavlja.

Pogledajte analizu gresaka (IPM zastita, zastita
od gubitka sinhronizacije i zastita od preoptere-
¢enja fazne struje za kompresora).

Modul za zastitu od Prilikom rada u nacinu rada Hladenje, kompre-
visokih temperatura sor se zaustavlja, dok ventilator unutrasnje jedi-
driver P8 nice nastavlja rad.

Prilikom rada u pogonu grejanja, jedinica se
potpuno zaustavlja.

Ako je cela jedinica 20 minuta bila bez napona,
proverite da li je termicka mast IPM modula
spoljasnje ploc¢e AP1 dovoljna i da li je grejno
telo postavljeno pravilno. Ako nije dovoljno,
zamenite pomoc¢na vrata AP1.

Zastita od preoptere- Prilikom rada u nacinu rada Hladenje, kompre-
¢enja kompresora sor se zaustavlja, dok ventilator unutrasnje jedi-
H3 nice nastavlja rad.

Prilikom rada u pogonu grejanja, jedinica se
potpuno zaustavlja.

— Zastita od preopterecenja je oSte¢ena. U
normalnom stanju, otpor te komandne table
mora da bude ispod 1 Ohm.

— Pogledajte analizu greSke (zastita od raste-
re¢enja, preopterecenje).

Desinhronizacija kom- Prilikom rada u nacinu rada Hladenje, kompre-
presora sor se zaustavlja, dok ventilator unutrasnje jedi-
H7 nice nastavlja rad.

Prilikom rada u pogonu grejanja, jedinica se
potpuno zaustavlja.

Pogledajte analizu gresaka (IPM zastita, zastita
od gubitka sinhronizacije i zastita od preoptere-
¢enja fazne struje za kompresora).

Zastita od visokog Kompresor se zaustavlja i motor ventilatora spo-
napona L9 ljadnje jedinice se isklju¢uje nakon 30 sekundi,
3 minuta nakon toga se motor ventilatora i kom-
presora ponovo ukljuéuju.

Radi zastite elektronskih komponenti prilikom
detekcije visokog napona

Nedefinisana greska Prilikom rada u nacinu rada Hladenje, kompre-

spoljasnje jedinice sor i ventilator unutrasnje jedinice se zausta-
vljaju, dok ventilator spoljasnje jedinice nastavlja
rad.

Prilikom rada u pogonu grejanja isklju€uje se
kompresor, spoljasnji ventilator i unutrasniji
ventilator.

oE

— Sobna temperatura prekoracuje radni opseg
jedinice (na primer: manje od 20 °C ili vise
od 60 °C u nacinu rada Hladenje; viSe od
30 °C u pogonu grejanja)

— Greska prilikom starta kompresora
— Kablovi kompresora nisu évrsto povezani
— Kompresor je oste¢en

— Osnovna ploca je ostecena

8000011826_00 Uputstvo za instalaciju i odrzavanje
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C Spojne elektricne Seme
CA1 Plan strujnog toka spoljadnje jedinice

Oblast vazenja: VAIB1-025WNO
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Osnovna plo¢a spoljasnje jedinice Motor ventilatora
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Senzor temperature baterije (20k)
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C.2  Plan strujnog toka spoljasnje jedinice

Oblast vazenja: VAIB1-035\WWNO

-—
[ =3
\ iy
—®
> |
o |
__________ [ L |
r l
| PE CN1 I | 3
| 2z | : Q
[ @ 3 [
I o} I I
| ° I I
I I :
| |
| PE| [] |/@
I
| 4-WAY E?@% |
| CN1 |
I I I
[ 4-WAY |[] [ :
| 0
) |
: IR Y
| H T-SEN aLamory
| JIRT3 \@
v CN2 > Y
4}%@ Vone | O T | |
w |
OFAN FA T-SEN | :
M OFAN |
AP H—6
| |
| | |
S 4 |
1 Unutrasnja jedinica 6 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha (15k)
2 Spoljasnja jedinica 7 Senzor temperature praznjenja (50k)
& Osnovna ploc¢a spoljasnje jedinice 8 Elektronski ekspanzioni ventil
4 4-kraki ventil 9 Motor ventilatora
5 Senzor temperature baterije (20k) 10 Kompresor
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C.3 Plan strujnog toka spoljasnje jedinice

Oblast vaZenja: VAIB1-050WNO | VAIB1-065WNO
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2 Spoljasnja jedinica 8 Elektronski ekspanzioni ventil
& Osnovna ploca spoljasnje jedinice 8 Motor ventilatora
4 4-kraki ventil 9 Kompresor
) Senzor temperature baterije (20k) 10 Zastita od preopterecenja kompresora
6 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha (15k)

D Spisak otpora za senzor temperature

Sl el s sefm 0 r_temp_e r? tgre Sp!_sak i z'a senzor t_er?per_atu_re: Spisak otpora za senzor temperature
prostora za unutrasnje i spoljasnje baterije za unutrasnje i spoljasnje jedinice O . s .
jedinice (15K) (20K) sabijanja za unutrasnje jedinice (50K)
Temperatura Otpor Temperatura Otpor Temperatura Otpor
-19°C 138,10 kQ -19°C 181,40 kQ -30°C 911,400 kQ
-18 °C 128,60 kQ -15°C 145,00 kQ -25°C 660,8 kQ
-16 °C 115,00 kQ -10°C 110,30 kQ -20 °C 486,5 kQ
-14 °C 102,90 kQ -5°C 84,61 kQ -15°C 362,9 kQ
-12 °C 92,22 kQ 0°C 65,37 kQ -10 °C 274 kQ
-10°C 82,75 kQ 5°C 50,87 kQ -5°C 209 kQ
-8°C 74,35 kQ 10°C 39,87 kQ 0°C 161 kQ
-6 °C 66,88 kQ 15 °C 31,47 kQ 5°C 125,1 kQ
-4°C 60,23 kQ 20 °C 25,01 kQ 10 °C 98 kQ
-2°C 54,31 kQ 25 °C 20,00 kQ 15°C 77,35 kQ
0°C 49,02 kQ 30°C 16,10 kQ 20 °C 61,48 kQ
2°C 44,31 kQ 35°C 13,04 kQ 25°C 49,19 kQ
4°C 40,09 kQ 40°C 10,62 kQ 30°C 39,61 kQ
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bl i 2 se[1 Z.o rltemp.e r'a tpre Sp!§ak EERE zva .se.nzor tlervn;?er.atu.re. Spisak otpora za senzor temperature
prostora za upgtrasnje i spoljasnje baterije za unutrasnje i spoljasnje jedinice sabijanja za unutradnje jedinice (50K)
jedinice (15K) (20K)

Temperatura Otpor Temperatura Otpor Temperatura Otpor
6 °C 36,32 kQ 45 °C 8,71 kQ 35°C 32,09 kQ
8°C 32,94 kQ 50 °C 7,17 kQ 40°C 26,15 kQ
10 °C 29,90 kQ 55 °C 5,94 kQ 45 °C 21,43 kQ
12 °C 27,18 kQ 60 °C 4,95 kQ 50 °C 17,65 kQ
14 °C 24,73 kQ 65 °C 4,14 kQ 55 °C 14,62 kQ
16 °C 22,53 kQ 70 °C 3,48 kQ 60 °C 12,17 kQ
18 °C 20,54 kQ 75°C 2,94 kQ 65 °C 10,18 kQ
20 °C 18,75 kQ 80 °C 2,50 kQ 70 °C 8,555 kQ
22 °C 17,14 kQ 85 °C 2,13 kQ 75 °C 7,224 kQ
24 °C 15,68 kQ 90 °C 1,82 kQ 80 °C 6,129 kQ
26 °C 14,36 kQ 95 °C 1,56 kQ 85 °C 5,222 kQ
28 °C 13,16 kQ 100 °C 1,35 kQ 90 °C 4,469 kQ
30°C 12,07 kQ 105 °C 1,16 kQ 95 °C 3,841 kQ
32°C 11,09 kQ 110 °C 1,01 kQ 100 °C 3,315 kQ
34 °C 10,20 kQ 115 °C 0,88 kQ 105 °C 2,872 kQ
36 °C 9,38 kQ 120 °C 0,77 kQ 110 °C 2,498 kQ
38 °C 8,64 kQ 125 °C 0,67 kQ 115 °C 2,182 kQ
40 °C 7,97 kQ 130 °C 0,59 kQ 120 °C 1,912 kQ
42 °C 7,35 kQ 135°C 0,52 kQ 125 °C 1,682 kQ
44 °C 6,79 kQ
46 °C 6,28 kQ
48 °C 5,81 kQ
50 °C 5,38 kQ
52 °C 4,99 kQ
54 °C 4,63 kQ
56 °C 4,29 kQ
58 °C 3,99 kQ

E Tehnicki podaci

Tehni€ki podaci — spoljasnja jedinica

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO

Napon 220 ...240V 220 ...240V 220 ...240V 220 ... 240V
:jtg”jm napaja- | erepvenciia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Faza 1 1 1 1
Rezim izvora struje Spoljasnja jedinica | Spoljasnja jedinica | Spoljasnja jedinica | Spoljasnja jedinica
Snaga u nadinu rada Hladenje 2.700 W 3.510 W 5.300 W 7.100 W
Snaga pogona toplotne pumpe 3.000 W 3.810 W 5.600 W 7.800 W
Snaga na ulazu (nacin rada Hladenje) 680 W 962 W 1.501 W 2.030 W
Snaga na ulazu (nacin rada Toplotna pumpa) | 680 W 953 W 1.393 W 2.000 W
Struja u nacdinu rada Hladenje 32A 46 A 72 A 9A
Struja u nacinu rada Toplotna pumpa 32A 4,7 A 6,3 A 9,3A
Nominalna zapremina 1.400 W 1.800 W 2.350 W 3.000 W
Nominalna struja u nacinu rada Hladenje 6A 6,9 A 10 A 13A
Nominalna struja u nacinu rada Toplotna 6,2 A 8A 10,5 A 135A
pumpa
Zapreminski protok vazduha 1.950 m*/h 1.950 m*h 2.200 m¥h 3.600 m¥h
Volumen odvlazivanja 0,8 I/h 1,4 1/h 1,8 I/h 2,4 1/h
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VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO
EER 3,97 3,65 3,53 3,5
COP 4,41 4,00 4,02 3,9
Model kompresora QXF-A082zC170 FTz-AN108ACBD QXF-A120zH170A | QXFS-M180zX170
Vrsta ulja, kompresor ﬁEshc(;:nEoS RBEBGX FWB68DA ili slicno FWB68DA ili slicno FWB68DA ili slicno
Tip kompresora Rotacioni kompre- Rotacioni kompre- Rotacioni kompre- Rotacioni kompre-

sor sor sor sor
Maks. potrosnja struje, kompresor 2,56 A 4,40 A 5,00 A 3,50 A
Maks. ulazna snaga, kompresor 756,6 W 758 W 1.096 W 1.610 W
Tip ventilatora Aksijalni protok Aksijalni protok Aksijalni protok Aksijalni protok
Preénik, ventilator 400 mm 400 mm 420 mm 520 mm
Brzina, motor ventilatora 850 1/min 900 1/min 880 1/min 800 1/min
Izlazna snaga, motor ventilatora 30 W 30W 30 W 60 W
Maks. potrosnja struje, motor ventilatora 04 A 0,4 A 0,4 A 0,65 A
Maks. radni pritisak (strana visokog/niskog 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa
pritiska) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar)
Zapreminski protok vazduha 1.950 m3h 1.950 m3h 2.200 m3¥h 3.600 m3h
Metoda ograniZenja Kapilari E_Iek_tronsl_(i ekspan- EIek_tronsl_(i ekspan- E_Iek_tronsl_(i ekspan-

zioni ventil zioni ventil zioni ventil

Nivo pritiska zvuka 51 dB(A) 52 dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A)
Nivo ja€ine zvuka 61 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A)
Tip rashladnog sredstva R32 R32 R32 R32
Rashladno sredstvo, koli€ina punjenja 0,51 kg 0,55 kg 0,85 kg 1,5 kg

Tehniéki podaci — prikljuéne cevi

i

Napomena

Kada duzina vodova rashladnog sredstva prelazi 5 m, za svaki dodatni metar voda rashladnog sredstva mora se
sipati 16 g rashladnog sredstva.

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO
Vod rashladnog sredstva, maks. du-
Zina bez dodatnog punjenja rashladnog 5m 5m 5m
sredstva
Vod rashladnog sredstva, maks. duzina
sa dodatnim punjenjem rashladnog 16 g/m 16 g/m 16 g/m 40 g/m
sredstva
Vod rashladnog sredstva, maks. visina
(izmedu prikljuéaka unutrasnje i spolja- 10 m 10 m 10m
$nje jedinice)
Spoljasnji pre¢nik v9da rashladnog 1/4" 1/4" 14"
sredstva (cev za teénost)
Spoljasnji preénik voda rashladnog 3/8" 1/2" 5/8"
sredstva (gasna cev)
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1  Emniyet

1.1

islemle ilgili uyan bilgilerinin siniflandiriimasi
islemle ilgili uyari bilgileri, asagida gésterildigi
gibi tehlikenin agirhgina bagli olarak uyari
isaretleri ve uyari metinleriyle siniflandiriimis-
tir:

islemle ilgili uyar bilgileri

Uyar igaretleri ve uyari metinleri
Tehlike!

Oliim tehlikesi veya agir yaralanma
tehlikesi

Tehlike!

Elektrik garpmasi nedeniyle 6lim
tehlikesi

Uyari!

Hafif yaralanma tehlikesi

Dikkat!

Maddi hasar veya gevreye zarar
verme tehlikesi

=P B P

1.2 Amacina uygun kullanim

Yanlis veya amacina uygun olmayan sekilde
kullaniimasi durumunda; yasamsal tehlike
arz edebilir, Grinde veya ¢evresinde maddi
hasarlar meydana gelebilir.

Bu Urln, oturma odalarinin ve burolarin iklim-
lendirmesi icin tasarlanmistir.

Amacina uygun kullanim igin:

Uriin ve sistemin diger bilesenleri ile bir-

likte verilen kullanim, montaj ve bakim kila-

vuzlarinin dikkate alinmasi

— Uriin ve sistemin montaj kurallarina gére
kurulumu ve montaji

— Kilavuzlarda yer alan tim kontrol ve bakim

sartlarinin yerine getiriimesi de gereklidir.

Amacina uygun kullanim ayrica IP koduna
uygun kurulumu da kapsamaktadir.

Bu kilavuzda tarif edilenin disinda bir kulla-
nim veya bunu asan bir kullanim amacina uy-
gun degildir. Her tarlG dogrudan ticari ve en-
dustriyel kullanim da amacina uygun kullanim
degildir.

Dikkat!

Her tarla kéta amacli kullanim yasaktir.
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1.3 Genel emniyet uyarilari
1.3.1 Yetersiz nitelik nedeniyle tehlike

Asagidaki calismalar sadece yetkili servisler
tarafindan yapiimaldir:

— Montaj

— Sokme

— Kurulum

— Devreye alma

— Kontrol ve bakim

— Tamir

— Uriiniin devre disi birakiimasi

» Gulncel teknoloji seviyesine uygun hareket
edin.

1.3.2 Elektrik garpmasi nedeniyle 6lim
tehlikesi

Gerilim tasiyan bilesenlere dokunursaniz,
elektrik carpmasindan dolayi dlum tehlikesi
s0z konusudur.

Uriinde calismaya baslamadan énce:

» Tum elektrik beslemesini batin kutuplar-
dan kapatarak Grinu yiksiz konuma ge-
tirin (tam baglanti kesme icin asiri geri-
lim kategorisi I elektrikli ayirma donanimi
Uzerinden, orn. sigorta veya devre koruma
salteri).

» Tekrar acilmaya karsi emniyete alin.

» Kondansatorler bosalana kadar en az
30 dakika bekleyin.
» Gerilim olmamasini kontrol edin.

1.3.3 Sogutucu madde nedeniyle gevre
hasar tehlikesi

Uriin 6nemli miktarda GWP (GWP = Global
Warming Potential) iceren sogutucu maddeye
sahiptir.

» Sogutucu maddenin atmosfere salinmadi-
gindan emin olun.

» Sogutucu maddelerle ¢alisma sertifikasi
olan bir yetkili servis iseniz darundn baki-
mini yaparken uygun koruyucu donanim
kullanin ve gerekirse sogutucu madde dev-
resine midahale edin. Uriiniin geri dénii-
sum ve imha sureclerinde gecerli talimat-
lara uyun.

Montaj ve bakim kilavuzu 8000011826_00



1.3.4 Sicak ve soguk parcgalar nedeniyle
yanma, haslanma ve donma tehlikesi

Bazi pargalarda, 6zellikle izole olmayan boru
tesisatlarinda, yanma ve donma tehlikesi
mevcuttur.

» Pargalar Uzerindeki ¢alismalar sadece bu
ortam sicakligina ulastiklarinda yapilmali-
dir.

1.3.5 Giivenlik tertibatlarinin eksik olmasi
nedeniyle 6lim tehlikesi

Bu kilavuzda yer alan semalar, usultiine uy-
gun kurulum icin gerekli tim guvenlik tertibat-
larini icermemektedir.

» Sistem icin gerekli gtivenlik tertibatlarini
monte edin.

» Gegerli ulusal ve uluslararasi yasalari,
standartlari ve yonetmelikleri dikkate alin.

1.3.6 Fazla uriin adirhg! nedeniyle
yaralanma tehlikesi

» Urlini en az iki kisiyle tasiyin.

1.3.7 Uygun olmayan alet nedeniyle maddi
hasar tehlikesi

» Uygun bir alet kullanin.

1.3.8 Uriin panellerini sékme sirasinda
yaralanma tehlikesi

Uriin panellerini sékme sirasinda gergevenin
keskin kenarlari nedeniyle ciddi bir yaralanma
riski mevcuttur.

» Yaralanmalari 6nlemek igin eldiven giyin.
1.4 Yonetmelikler (direktifler, kanunlar,
standartlar)

» Ulusal yonetmelikleri, standartlari, direk-
tifleri, dizenlemeleri ve kanunlari dikkate
alin.

8000011826_00 Montaj ve bakim kilavuzu
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2 Dokiman ile ilgili uyanlar 3.2  Sogutma devresi semasi

2.1 Birlikte gegerli olan dokiimanlarin dikkate Gegertiik: VAIBT-025WNO

alinmasi

» Sistem bilesenlerinin beraberinde bulunan tiim isletme ve @
montaj kilavuzlarini mutlaka dikkate alin.

2.2 Dokimanlarin saklanmasi gEE——— —

» Bu kilavuzu ve ayrica birlikte gecgerli olan tim belgeleri
kullaniciya teslim edin.

23 Kilavuzun gegerliligi

Bu kilavuz sadece asagidaki trlnler icin gegerlidir:

Uriin - Uriin numarasi

Dis tnite VAIB1-025WNO 8000010699
Dis linite VAIB1-035WNO 8000010705
Dis linite VAIB1-050WNO 8000010693
Dis Ginite VAIB1-065WNO 8000010706

3 UrlnGn tanimi

3.1 Uriiniin yapisi

1 Dis unite 8 Filtre

2 ig tinite 9 Kompresér

8 ic batarya 10 Emme haznesi

4 Gaz borusu tarafi 11 4 yollu on/off vana

5 Sivi borusu tarafi 12  Dis batarya

6 Filtre 13  Isitma isletiminde akis

! Kilcal borular 14 )S/‘,cc))%ttma isletiminde
akis yonu

1 Dis Unite 2 Yogusma suyu igin
drenaj borusu
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Gegerlilik: VAIB1-035\WWNO VEYA VAIB1-050WNO VEYA VAIB1-065WNO

® @

1 Dis unite 8 Filtre
2 i¢ tinite 9 Kompresor
3 ic batarya 10  Emme haznesi
4 Gaz borusu tarafi 11 4 yollu on/off vana
5 Sivi borusu tarafi 12 Dis batarya
6 Filtre 13  Isitma isletiminde akis
7 Elektronik genlesme feny
- & ’ 14  Sogutma isletiminde
akis yonu
3.3 isletim igin izin verilen sicaklik araliklari

i¢ Ginitenin sogutma

gulci/isitma gucd, dis Gnitenin oda si-

cakligina bagh olarak degisir.

Tip etiketi Uzerindeki
bilgiler

Anlami

A35 - A27(19) /
A7(6) - A20

EN 14511'e gbre performans verilerini
belirlemek icin test kosullar

Pdesignc / Pdesignh
(Average)

SEER / SCOP hesaplamasi igin test
kosullari altinda sogutma kapasitesi/
1sitma guicl (ortalama)

SEER / SCOP
(Average)

Seasonal Energy Efficiency Ratio /
Seasonal Coefficient of Performance
(ortalama)

Max. Power Con-
sumption / Max. ope-
rating current / IP

Maks. gli¢ tiketimi / maks. akim tliketimi
/ koruma turt

220-240V ~ /50 Hz
/1PH

Elektrik baglantisi: Gerilim / frekans / faz

Refrigerant

Sogutucu madde

GWP

Kuresel 1sinma potansiyeli (Global War-
ming Potential)

Operating Pressure /
HiP/LoP

izin verilen isletme basinci / yiiksek
basing tarafi / disik basing tarafi

Net Weight

Net agirhk

Uriin alev geciktirici bir sivi igerir
(emniyet sinifi A2L).

(]3]

Kilavuzu okuyun!

“‘ XXXXXXYYYYYYYYYY222222222227 HH

Barkod, seri numaral

3. ile 6. rakamlar arasi = Uretim tarihi (yl
/ hafta)

7. ila 16. rakamlar arasi = Uriin numa-
rasi

3.5 CE isareti

q

CE isareti, Grtinlerin uygunluk beyanlari dogrultusunda ge-
cerli ydnetmeliklerin esas taleplerini yerine getirdigini belge-

lendirir.

Uygunluk aciklamasi icin Ureticiye danisilabilir.

3.6
3.6.1

Sogutma

Isitma

Dis Unite -

15...50°C -15...30°C

34 Tip etiketi

Cihaz tip etiketi fabrika gikisli olarak Urliniin sag tarafina

yerlestirilmistir.

Tip etiketi Gizerindeki
bilgiler

Anlami

Cooling / Heating

Isitma / sogutma isletimi

Rated Capacity

Anma gucl

Power Input

elektrik giris glcu

EER/COP

Energy Efficiency Ratio / Coefficient of
Performance

8000011826_00 Montaj ve bakim kilavuzu

Bilgi

i

Sogutucu maddeye iliskin bilgiler

Cevre koruma bilgileri

Bu Unite fllorlu sera gazlar igerir.

Bakim ve imha islemleri sadece nitelikli yetkili bayi
tarafindan yapilmahdir. Sogutma sisteminde ¢a-
lisma yapacak tim montaj elemanlari gerekli ko-
nulari 6grenmis ve calisilan tlkede bu sektor icin
ilgili organizasyonlarin verdigi ilgili sertifikalar al-
mis olmalidir. Bir sistemin tamiri igin bir baska tek-
niker gerekli oldugunda bu kisinin de alev alabi-
lecek sogutucu maddeler ile calisma yetkinligine
sahip olup olmadigi kontrol edilmelidir.

Sogutucu madde R32, GWP=675.

llave sogutucu madde dolumu

Belirli fltior igerikli sera gazlari ile iliskili (AB) No. 517/2014
direktifine goére ilave sogutucu madde dolumunda asagidaki
hususlara dikkat edilmelidir:
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» Uniteye eklenmis olan etiketi doldurun ve fabrika cikisi
sogutucu madde dolum miktarini (bkz. Cihaz tip etiketi),
ilave sogutucu madde dolum miktarini ve tim dolum mik-
tarini girin.

|| Contains fluorinated greenhouse gases

S —

GWP:675 _®
o —

el 2
]@ © ¢+@- kg —-(3)
= Y |t = t€0,eq.1(3)

Csl) é
1 Unitenin fabrika gikisi 4
sogutucu madde

dolumu: bkz. Unitenin
cihaz tip etiketi

Komple sogutucu

madde dolum mikta-
rinin sera gazi emis-
yonlari, karbondiok-

2 ilave sogutucu madde sit esdegeri olarak ton
dolum miktari (yerinde cinsinden verilir (2 on-
doldurulan) dalik basamag@a yuvar-

3 Toplam sodutucu lanmis)
madde dolum miktari 5 Dis Unite

Sogutucu madde
sisesi ve doldurma
anahtar

3.6.2 Azami sogutucu madde dolumu

R32 sogutucu maddeli iklimlendirme sisteminin monte edi-
lecegi odadaki alana bagli olarak, sogutucu madde dolumu-
nun, asagidaki tabloda belirtilen, maksimum izin verilen so-
gutucu madde dolum miktarini [kg] asmamasi gerekir. Bu se-
kilde, bir kagak meydana geldiginde odadaki yiksek sogu-
tucu madde konsantrasyonu nedeniyle olasi emniyet sorun-
larinin énune gegilmis olur.

Sogutucu madde dolumunu belirlemek icin asagidaki tabloyu
kullanin:

Havalan-
dirma Alan [m?]
acikhgi-
nin yuk-
sekligi 4 7 10 15 | 20 30 50
[m]
0,6 0,68 | 0,90 | 1,08 | 1,32 | 1,53 | 1,87 | 2,41
1,5 1,71 2,26 | 2,70 | 3,31 | 3,82 | 4,67 | 6,03
1,8 2,05 | 2,71 3,24 | 3,97 | 4,58 | 5,61 7,24
2 2,28 | 3,01 3,60 | 441 | 509 | 6,23 | 8,05
2,2 2,50 | 3,31 | 3,96 | 485 | 560 | 6,86 | 8,85
2,5 2,84 | 3,76 | 450 | 5,51 | 6,36 | 7,79 | 10,06
3 3,41 452 | 540 | 6,61 | 7,63 | 9,35 | 12,07

» Sogutucu maddeleri veya belirtilen sogutucu maddelere
ait olmayan maddeleri (R32) karistirmayin.

» Sogutucu madde kaybi halinde, bélgenin derhal havalan-
dirlimasi gerekir. R32 Sogutucu maddeyi, agik atesle te-
mas ettiginde, ¢evrede toksik gazlara neden olabilir.

» Vakum pompasi, manometre, esnek doldurma hortumu
ve gaz kacag! detektdru vs. gibi kurulum ve bakim igin
gerekli tim ekipmanlarin R32 sogutucu madde ile birlikte
kullanim i¢in onaylanmis olmasi gerekir.

» Diger sogutucu akiskan turleri i¢in tasarlanmis olan, va-
kum pompasi, manometre, doldurma hortumu, gaz ka-
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¢agi detektorl vs. gibi cihazlar kullanmayin. Farkli sogu-
tucu maddelerin kullaniimasi cihazin veya klimanin zarar
gormesine neden olabilir.
» Bu kilavuzda belirtilen kurulum ve bakim talimatlarina
uyun ve R32 sogutucu madde i¢in gerekli araglar kulla-

nin.

» R32 sogutucu madde kullanimi igin gegerli yasal diizen-

lemelere uyun.

4 Montaj
4.1 Teslimat kapsaminin kontrolii
» Teslimat kapsaminin eksik olup olmadigini kontrol edin.
Adet Tanim
1 Dis Unite
2 Drenaj tapasi (sadece en bulyik boyuttaki
dis Uniteler igin)
1 Yogdusma suyu gider hortumu baglanti par-
casl
42  Olgiler
4.2.1 Dis lnitenin él¢iileri

L
——
8 | _
i ]
. of
R
y
I F |
| |
n*:;:jn E;‘* 'y A
O
L’Fﬁl\
—= == LA
VAIB1- VAIB1- VAIB1- VAIB1-
025WNO 035WNO 050WNO 065WNO
A 675 mm 675 mm 745 mm 889 mm
B 732 mm 732 mm 802 mm 958 mm
C 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
D 163 mm 163 mm 163,7 mm 165,6 mm
E 555 mm 555 mm 555 mm 660 mm
F 455 mm 455 mm 512 mm 570 mm
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VAIB1-
025WNO

310 mm

VAIB1-
035WNO

310 mm

VAIB1-
050WNO

332 mm

VAIB1-
065WNO

371 mm

®

330 mm 330 mm 350 mm 402 mm

I

4.3 Minimum mesafeler

A
w
o
o
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N
o
o
o

|
|

J0000000]
00o00d00)

» Uriini dogru sekilde monte edip konumlandirin ve bu
sirada gizimde verilen minimum mesafelere dikkat edin.

L]

Bilgi

Dis Unitenin yanindaki kapatma vanalarina eri-
sim saglamak igin yeterli alan birakildigindan
emin olun. 500 mm'lik minimum mesafe 6neri-
lir.

4.4

1. Zorunlu minimum mesafeleri dikkate alin.

i

Disg (inite igin montaj yerinin segilmesi

Bilgi

Dis Unitenin yan tarafinda bulunan bosaltma
vanalarina kolay erisim i¢in minimum 50 cm
mesafe tavsiye edilir.

2. Montaj yerini segerken, Urlinidn isletim sirasinda tabana
veya yakindaki duvarlara titresim iletebilecegini dikkate
alin. Bu nedenle Urini duvarlardan ve pencerelerden
mumkun oldugunca uzaga kurun.

3. Yogusma suyu gider hattini dis tnitenin altina monte
edebilmek icin, dis Unitenin montaji sirasinda taban ile
arasinda minimum 3 cm mesafe birakin.

4, Eger dis Unite taban lizerinde duracak sekilde monte
edilecekse tabanin tasima kapasitesinin yeterli oldu-
gundan emin olun.

5.  Eger dis Unite 6n cepheye monte edilecekse tasiyici
duvarin tasima kapasitesinin yeterli oldugundan emin

olun.
Net agirhk
Gegeriilik: VAIB1-025WNO 24,5 kg
Gegerlilik: VAIB1-035WNO 25,5 kg
Gegerlilik: VAIB1-050WNO 31,5 kg
Gegerlilik: VAIB1-065WNO 41,5 kg

8000011826_00 Montaj ve bakim kilavuzu

5 Kurulum

5.1 Hidrolik tesisat
5.1.1 Sogutucu madde hatlarinin dis Giniteye
baglanmasi
Bilgi

Once gaz borusu baglanirsa montaj daha kolay
yapilir. Gaz borusu daha kalin olan borudur.

il

1. Dis Uniteyi 6ngdrilen yerine monte edin.

2. Koruyucu tapalari, dis Ginitedeki sogutucu madde bag-
lantilarinin kapatma vanalarindan gikartin.

3. Monte edilen sogutucu madde hatlarini dikkatli bir se-
kilde dis Unite yoniinde bikin.

4.  Somunlari sogutucu madde hatlarina yerlestirin ve
boru kenarlarini kivirin.

5.  Sogutucu madde hatlarini dis tnitedeki ilgili kapatma
vanalarina baglayin.

6. Kapatma vanalarini daha kapal birakin.

7. Isiizolasyonunun birlesme yerlerini izolasyon bandi ile
yalitin.

5.1.2 Kompresére yag geri doniis hattinin
planlanmasi

Sogutucu madde devresinde, dis Unitenin kompresorini
yaglayan 6zel bir yag bulunur. Yagin kompresére daha kolay
bir sekilde geri akmasi igin:

» Muimkin olmasi halinde i¢ Unitesi dis Uniteye kiyasla
biraz daha yuliksek sekilde konumlandirin.

» Emme borusunu (en kalin olan) kompresoére gére egimli
olarak monte edin.

7,5 m'den yuksek durumlarda:

» Sivi yakit geri donisiini iyilestirmek igin dis Gnitenin
6nune bir dirsek monte edin.

5.2
5.2.1

Elektrik kurulumu

Elektrik kurulumu

Tehlike!
Elektrik garpmasi nedeniyle 6lim tehlikesi
Gerilim tasiyan bilesenlere dokunursaniz,

elektrik garpmasindan dolayi 6lim tehlikesi
s6z konusudur.

» Elektrik fisini ¢cekin. Veya Urini ylksiz
hale getirin (en az 3 mm kontak agikligi
olan ayirma tertibati Gzerinden, érn. sigor-
talar veya gug salterleri).

Tekrar acilmaya karsi emniyete alin.
Kondansatérler bosalana kadar en az 30
dakika bekleyin.

Gerilim olmamasini kontrol edin.

Faz ve topragi baglayin.

Faz ve nétr iletkeni kisa devre yapin.

Gerilim altindaki bitisik parcalarin Ustini
ortiin veya izole edin.

vy

vvyyVvyvyy
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» Elektrik tesisati montaji sadece bir elektrik uzmani tara-
findan yapilmalidir.

5.2.2 Elektrik tesisati montajinin hazirlanmasi

1.
2.

3.
4.

Uriini yiksiiz (gerilimsiz) hale getirin.

Kondansatdrler bosalana kadar en az 30 dakika bekle-
yin.

Gerilim olmamasini kontrol edin.

Montaj yeri igin dngdrilmuisse, bir Tip B kagak akim
devre kesici anahtarini monte edin.

5.2.3 Kablo baglantisinin yapilmasi

1. Kablo tutuculan kullanin.
2. Gerekirse baglanti kablosunu uygun sekilde kisaltin.
(
O )
[(
| 30 mm max.

3. Bir kablonun yanlishkla ¢ézilmesi nedeniyle olusan
kisa devreyi 6nlemek icin esnek kablolarin izolasyo-
nunu en fazla 30 mm ayirin.

4. g damarlara (kablo) ait izolasyonun, dis kilifin izolas-
yonunu ¢ikarirken hasar gérmemesini saglayin.

5. i¢ damar izolasyonunu sadece, giivenli ve stabil bir
baglanti icin gerekli olan miktarda ayirin.

6. Kablolarin ¢dzulmesinden kaynaklanan kisa devrenin
engellenmesi igin izolasyon sokildikten sonra baglanti
kovanlarini kablo uglarina baglayin.

7. Tum damarlarin, konnektdre mekanik olarak siki bir

sekilde baglanmis olmasini kontrol edin. Gerekirse
bunlari yeniden sabitleyin.

5.2.4 Dis Unitenin elektrik baglantilarinin yapilmasi

1.

2.
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Dis Unite elektrik baglantilarinin éniindeki koruma ka-
pagini ¢ikartin.

Sebeke baglanti kablosunun ve baglanti kablosunun
damarlarini baglanti semasina gore teker teker ig Uni-
teye baglayin.

Kullaniimayan miinferit damarlari izolasyon bandi ile
izole edin ve bunlarin elektrik ileten pargalara temas
etmediginden emin olun.

Monte edilmis olan kablolari dis initenin kablo tutucu-
larina sabitleyerek emniyete alin.

Koruyucu kapag! elektrik baglantilarinin éniine takin.

5.2.5 Devre baglanti semasi

N(T) L) |
I2] e
A

i

RS
»]@®

N L 2 S
_——

220-
240V

1 Baglanti kablosu, mavi 3 Baglanti kablosu -

o o kahverengi
2 Baglanti kablosu - siyah 4 Baglant! kablosu, sar
ve yesil
6 Devreye alma
6.1 Sizdirmazlik kontrolii

A

Bilgi
Calismaya baslamadan énce sogutucu madde

kullanimi igin koruyucu eldiven taktiginizdan emin
olun.

Kapatma vanasinin (1) tapasini gevsetin ve emme
borusunun (2) kapatma vanasina (3) bir manometre
(4) baglayin.

Manometreye (4) basing azalticiya sahip bir azot tipl
(6) baglayin.

Azot tlplinin (6) somun anahtarini (5) agin, basing
azalticlyr ayarlayin ve manometrenin kapatma vanala-
rini agin.

Tum baglantilarin ve hortum baglantilarinin sizdirmaz-
higini kontrol edin (7) .

Manometrenin tim vanalarini kapatin ve azot tipulni
sokun.

Manometre kapatma vanalarini yavasca acarak sistem
basincini disurun.

Montaj ve bakim kilavuzu 8000011826_00



7.

6.2

Herhangi bir kagak yoksa sistemi bosaltmaya
(- sayfa 179) devam edin.

Bilgi
@ Talimat 517/2014/EC uyarinca tim sogu-
tucu madde devresi dizenli olarak sizdir-
mazlik kontrolline tabi tutulmalidir. Bu kont-
rollerin dogru bigimde gerceklestiriimesi igin
tum gerekli 6nlemleri alin ve sonuglari uy-
gun bigimde sistem bakim defterine kayde-
din. Sizdirmazlik kontroli i¢in asagidaki ara-
liklar gecerlidir:
7,41 kg'den az sogutucu madde iceren sis-
temler => Burada diizenli kontrol gerekli de-
gildir.
7,41 kg veya daha fazla sogutucu madde
iceren sistemler => Yilda en az bir defa.
74,07 kg veya daha fazla sogutucu madde
iceren sistemler => En az alti ayda bir defa.
740,74 kg veya daha fazla sogutucu madde
iceren sistemler => En az Ui¢ ayda bir defa.

Sistemin vakumlanmasi

Manometrenin “Low” vanasini ve vakum vanasini ka-
patin.

Yaklasik 10-15 dakika sonra manometre gosterge ibre-
sini kontrol edin: Basing artmamis olmalidir. Basing ar-
tarsa sistemde kagak vardir. Bu durumda, Kacak testi
(- sayfa 178) bélimiinde agiklanan islemi tekrarlayin.

Bilgi
[E Sistemde istenen vakum elde edilene kadar
sonraki calisma adimina gegmeyin.

Sistemin/tesisatin devreye alinmasi

Manometreyi (2) emme borusunun kapatma vanasina
(1) baglayin.

Vakum pompasini (3) manometrenin servis baglantisi
ile baglayin.

Manometre somun anahtarlarinin kapali oldugundan
emin olun.

Vakum pompasini ¢alistirin ve manometrenin kapatma
vanasini, manometrenin "Low" ventilini (dlsiik basing
vanasi) agin.

"High" ventilinin (ylksek basing vanasi) kapal oldu-
gundan emin olun.

Vakum pompasini en az 30 dakika ¢alistirin
(sistem/tesisat blyukligine bagli) ve bu sayede
bosalmasini saglayin.

Disulk basing manometresinin gosterge ibresini kontrol
edin: Gosterilen deger -0,1 MPa (-76 cmHg) olmalidir.

8000011826_00 Montaj ve bakim kilavuzu

(1) (5) tapalarini gevsetin ve (2) (3) kapatma vanalarini
acin, altigen anahtari (4) saat yoninin tersine 90°
cevirin ve 6 saniye sonra kapatin: Sistem sogutucu
madde ile dolacaktir.

Sistemi/Tesisati tekrar sizdirmazlik bakimindan kontrol
edin.

— Sizinti yoksa ¢alismaniza devam edin.
Manometreyi kapatma vanalarinin baglanti hortumla-
riyla birlikte ¢ikartin.

(2) (3) kapatma vanalarini, hafif bir durma hissedilene
kadar alyen anahtarini (4) saat yéniiniin tersine cevire-
rek agin.

Kapatma vanalarini ilgili (1) (5) tapalari ile kapatin.
Sistemi isletime alin, Uniteyi calistirin ve birkag dakika
¢alismasina izin verin, Unitenin tim isletme modlarinda
dogru calistigindan emin olun.
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6.4

i

ilave sogutucu madde doldurulmasi

Bilgi

Sogutucu madde hatlarinin uzunlugunun 5 m'yi
astig1 durumlarda, sogutucu madde hattinin her
ek metresi igin 16 g sogutucu maddenin ilave edil-
mesi gerekir.

Ornek: Monte edilmis olan sodutucu madde hatla-
rinin uzunlugu 7 m'dir.

7m-5m=2m- 2kere 16 g = 32 g ilave sogu-
tucu madde

Kosgul: Sogutucu madde hatti uzunlugu > 5 m

Uyari!

Sogutucu maddelerle galisirken kisisel yara-

lanma riski!

Sogutucu madde alev alabilir, donmaya ne-

den olabilir ve cildi, gézleri ve solunum yolla-

rini tahris edebilir.

» Sadece sogutucu maddeleri isleme konu-
sunda kalifiye iseniz, sogutucu maddelerle
galisin.

» Sigara igcmeyin ve acgik alevlerden kaginin.

» Koruyucu eldiven ve koruyucu gézIik
kullanin.

» Cilde ve gbze temas etmesinden kaginin.

» Yeterli havalandirma saglayin.

» Kapagi (1) cikartin ve dis Unitenin alt kapatma vanasinin
(3) bakim baglantisina (2) bir manometre (4) baglayin.

» Kapatma vanasini kapali birakin.

» Bir sogutucu madde sisesini (R32)(6) manometrenin yUk-
sek basing tarafina baglayin.

» Sogutucu madde sisesinin kapatma vanasini (5) acin.

» Manometrenin kapatma vanalarini agin.
< Bagh hortumlar sogutucu madde ile dolar.

» Sogutucu sisesini bir teraziye (7) yerlestirin.

» Bakim baglantisini agin.

» llave sogutucu madde doldurun.

180

— Sogutucu madde hattinin her ilave metresi basina
16 g sogutucu madde

» Sogutucu sisesindeki ve manometredeki kapatma vana-
larini kapatin.

7  Uriinin kullaniciya teslim edilmesi

» Montaji tamamladiktan sonra kullaniciya, emniyet terti-
batlarinin yerlerini ve fonksiyonlarini gésterin.

» Kullaniciyi, 6zellikle uymasi gereken emniyet uyarilarina
karsi uyarin.

» Kullaniciyi, Griin bakiminin 6ngdérilen arakliklarla yapil-
masi gerektigi konusunda bilgilendirin.

8 Arnza giderme

8.1

» Arizalari, ekteki ariza giderme tablosuna goére giderin.

Arizalarin giderilmesi

8.2

Uriiniin orijinal pargalari Uretici tarafindan uyumluluk kontrolii
ile sertifikalandiriimistir. Bakim veya onarim icin baska, ser-
tifikasiz veya onaylanmamis pargalarin kullaniimasi halinde
bu, Griintn gecerli standartlara uymamasina ve dolayisiyla
Urtindn uygunlugunu gecersiz kilmasina neden olabilir.

Yedek parg¢a temini

Uriiniin sorunsuz ve giivenli isletimi igin Greticinin orijinal
yedek pargalarinin kullaniimasini éneriyoruz. Mevcut orijinal
yedek parcalarla ilgili bilgileri, bu kilavuzun arka yizunde
bulunan iletisim adresinden temin edebilirsiniz.

» Bakim veya tamir sirasinda yedek parga kullanimi gerek-
liyse, sadece Urin igin izin verilen yedek pargalari kulla-
nin.

9 Kontrol ve bakim

9.1

i

Kontrol ve bakim sartlarina uyulmasi

Bilgi

Direktif 517/2014/AT uyarinca tim sogutucu
madde devresi dizenli olarak sizdirmazlk kont-
roliine tabi tutulmahdir. Bu kontrollerin dogru bi-
cimde gerceklestirilmesi icin tim gerekli 6nlemleri
alin ve sonuglari uygun bigimde sistem bakim
defterine kaydedin. Sizdirmazlik kontrolu igin
asagidaki araliklar gecerlidir:

7,41 kg'den az sogutucu madde igeren sistemler
=> Burada duzenli kontrol gerekli degildir.

7,41 kg veya daha fazla sogutucu madde igeren
sistemler => Yilda en az bir defa.

74,07 kg veya daha fazla sogutucu madde igeren
sistemler => En az alti ayda bir defa.

740,74 kg veya daha fazla sogutucu madde ice-
ren sistemler => En az ¢ ayda bir defa.

» Minimum kontrol ve bakim araliklarina uyun. Kontrol so-
nuglarina bagli olarak daha erken bakim gerekebilir.

Montaj ve bakim kilavuzu 8000011826_00



9.2 Kontrol ve bakim

# Bakim galismasi Aralik
1 Hava filtresindeki pisliklerin Her bakim
elektrikli suplrgeyle emdirilmesi sirasinda
ve/veya suyla yikanmasi ve
kurutulmasi
2 Esanjérun temizlenmesi Alti ayda bir 181
Yogusma suyu bosaltma hortum- Her bakim

larinin kirlenme bakimindan kont- | sirasinda
rol edilmesi ve gerektiginde temiz-

lenmesi
4 Sogutucu madde devresindeki tim | Her bakim
baglantilarin sizdirmazlik yénin- sirasinda

den kontrol edilmesi

9.3 Esanjériin temizlenmesi

Uyari!
A Plaka esanjoriinde galisirken yaralanma

tehlikesi
Esanjorin plakalari keskin kenarlidir!

» Esanjorde ¢alisirken koruyucu eldiven
takin.

1. Uriiniin kapagini gikartin.

2. Hava sirkiilasyonunu 6nleyebilecek tiim yabanci mad-
deleri, esanjoriin lamel yuzeyinden uzaklastirin.

3.  Tozu temizlemek igin basingh hava kullanin.

B

5. Esanjori basingli hava ile kurutun.

10 Uriiniin devre disi birakiimasi

10.1 Nihai kapatma

1. Sogutucu maddeyi bosaltin.

2. Urini soékin.

3. Uriind, bilesenleriyle birlikte geri déniisiime génderin
veya ilgili atik depolama merkezine teslim edin.

11 Ambalaj atiklarinin yok edilmesi

» Ambalaji usuliine uygun imha edin.
» Gegerli tim talimatlar dikkate alin.

12 Musteri hizmetleri

Musteri hizmetlerinin iletisim bilgilerine, Country specifics
Uzerinden veya web sitemizden ulasabilirsiniz.

8000011826_00 Montaj ve bakim kilavuzu

Esanjori su ve yumusak bir firga ile 6zenle temizleyin.
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Ek

A Arnizalarin tespit edilmesi ve giderilmesi

ARIZALAR

OLASI NEDENLER

COZUMLER

Unite agildiktan sonra ekran devreye girmi-
yor ve fonksiyonlara basildiginda akustik bir
sinyal sesi duyulmuyor.

Gli¢ kaynagi Unitesi bagh degil veya elektrik
beslemesi baglantisi dogru degil.

Elektrik beslemesinde kesinti olup olmadigini
kontrol edin. Varsa elekirik beslemesinin
tekrar saglanmasini bekleyin. Yoksa elektrik
beslemesi devresini kontrol edin ve elektrik
fisinin dogru takildigindan emin olun.

Unite agildiktan hemen sonra evin devre
koruma salteri devreye giriyor.

Unite acildiktan sonra bir elektrik kesintisi
yasaniyor.

Kablolar dogru baglanmamis veya kétu bir
durumda, elektrik sisteminde nem mevcut.

Secilen kontaktdr dogru degil.

Unitenin usuliine uygun sekilde topraklandi-
gindan emin olun.

Kablolarin usuliine uygun sekilde baglandi-
gindan emin olun.

ic tinitenin kablolarini kontrol edin.

Glg¢ kablosu izolasyonunda hasar olup olma-
digini kontrol edin ve gerekirse bu kabloyu
degistirin.

Uygun bir kontaktor segin.

Unite agildiktan sonra, fonksiyonlara basildi-
ginda sinyal aktarimi gdstergesi yanip sénu-
yor, fakat ardindan higbir sey olmuyor.

Uzaktan kumanda hatali islemi.

Uzaktan kumanda pillerini degistirin. Uzaktan
kumanday! onarin veya degistirin.

YETERSIZ SOGUTMA VEYA ISITMA ETKISI

Uzaktan kumandada ayarlanan sicaklgi
kontrol edin.

Ayarlanan sicaklik dogru degil.

Ayarlanan sicakhgi dizeltin.

Fan glici gok disuk.

ic tinitedeki fan motorunun devri gok diisiik.

Fan devir sayisini yiksek veya orta kade-
meye ayarlayin.

Ariza sesleri.
Yetersiz sogutma veya isitma etkisi.
Yetersiz havalandirma.

ic Unitenin filtresi kirlenmis veya tikanmis.

Filtrenin kirli olup olmadigini kontrol edin ve
gerekirse temizleyin.

Unite, 1sitma devresinde soguk hava ifliyor.

4 yollu on/off vanada hatali islem.

Musteri hizmetleri ile irtibat kurun.

Yatay lamel ayarlanamiyor.

Yatay lamelde hatal islem.

Musteri hizmetleri ile irtibat kurun.

ic Unitenin fan motoru calismiyor.

ic Unitenin fan motorunda hatali islem.

Musteri hizmetleri ile irtibat kurun.

Dis Unitenin fan motoru galismiyor.

Dis Unitenin fan motorunda hatal islem.

Mdasteri hizmetleri ile irtibat kurun.

Kompresdr galismiyor.

Kompresérde hatal islem.
Kompresor termostat tarafindan kapatildi.

Musteri hizmetleri ile irtibat kurun.

KLIMA SISTEMINDEN SU SIZIYOR.

i¢ tiniteden su siziyor.
Tahliye hattindan su siziyor.

Tahliye hatti tikanmis.
Tahliye hattinin egimi ¢ok az.
Tahliye hatti arizali.

Drenaj hortumundaki yabanci maddeleri te-
mizleyin.
Tahliye hattini degistirin.

i¢ tinitedeki boru tesisatlarinin baglantilarin-
dan su siziyor.

Boru tesisatlarinin izolasyonu dogru yapilma-
mis.

Boru tesisatlarini yeniden izole edin ve usu-
Iiine uygun sekilde sabitleyin.

UNITEDE NORMAL OLMAYAN SESLER VE TITRESI

MLER

Akan su sesi duyuluyor.

Unitenin agiimasi ve kapatilmasi sirasinda
sogutma maddesi akisi nedeniyle normal
disi sesler duyuluyor.

Bu durum normaldir. Normal disi sesler bir-
kag dakika icinde kesilir.

ic Uiniteden normal disi sesler geliyor.

ic tinitede veya bununla baglantili yapi grup-
larinda yabanci maddeler.

Yabanci maddeleri temizleyin. ig (initenin
tim pargalarini dogru sekilde konumlandirin,
vidalar sikin ve bagli bilesenler arasindaki
alanlari izole edin.

Dis Uniteden normal disi sesler geliyor.

Dis Unitede veya bununla baglantili yapi
gruplarinda yabanci maddeler.

Yabanci maddeleri temizleyin. Dis Unitenin
tim pargalarini dogru sekilde konumlandirin,
vidalari sikin ve bagli bilesenler arasindaki

alanlari izole edin.
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B Dis unite ariza kodlari

Bilgi

[ﬂ
2

Ariza kodlari i¢ Unite ekraninda gosterilir.

Arizanin agiklamasi Ariza Unitenin durumu Olasi nedenler
kodu
Ortam sicakligi senso- Sogutma veya nem alma modunda c¢alisma Sicaklik sensorii dogru baglanmamis veya
rinde ariza sirasinda, i¢ Unitenin fani ¢alisirken kompresor hasar gérmus. Sicaklik sensérini kontrol edin,
F3 durur. sicaklik sensori direng tablosuna bakin.
Isitma devresinde galisirken Gnite tamamen
durur.
Kondansator sicaklik Sogutma veya nem alma modunda c¢alisma Sicaklik sensorii dogru baglanmamis veya
sensorinde ariza sirasinda, i¢ Unitenin fani ¢alisirken kompresor hasar gérmus. Sicaklik sensérini kontrol edin,
F4 durur. sicaklik sensoérl direng tablosuna bakin.
Isitma devresinde galisirken Unite tamamen
durur.
Desarj sicaklik sen- Sogutma veya nem alma modunda ¢alisma — Dis sensor dogru baglanmamis veya hasar
sori ariza sirasinda, kompresor yaklasik 3 dakika sonra gormus. Sicaklik sensérini kontrol edin,
F5 durur ve i¢ Unitenin fani normal sekilde galisir. sicaklik sensoérl direng tablosuna bakin.
IS'LTa dke:;/rdesil(pi?e gallsn'tla swasmdka, Unite — Sicaklik sensoériinin kafasi bakir boruya
yaklasi akika sonra tamamen kapanir. yerlestirilmemistir.
Kompresor igin asiri Sogutma veya nem alma modunda ¢alisma Ariza analizine bakin (IPM korumasi, senkroni-
yuk koruma faz akimi sirasinda, i¢ Unitenin fani galisirken kompresor zasyon kaybi korumasi ve kompresor igin faz
P5 kapanir. akimi asirt akim korumasi).
Isitma devresinde galisirken Unite tamamen
durur.
driver'in yuksek sicak- Sogutma alma modunda galisma sirasinda, i¢ Tdm Unitenin enerjisi 20 dakika boyunca kesil-
liklarina karsi koruma Unitenin fani galisirken kompresor durur. diginde, AP1 dis plakasinin IPM modulinin ter-
modull P8 Isitma devresinde galisirken tinite tamamen mal gresinin yeterli olup olmadigini ve radya-
durur. toérlin dogru yerlestirilip yerlestiriimedigini kont-
rol edin. Yeterli degilse AP1 kullanim 6n yuzini
degistirin.
Kompresor asir yuk- Sogutma alma modunda galisma sirasinda, i¢ — Asin yuk korumasi hasar gérmus. Normal
lenmesine kars! ko- Unitenin fani galisirken kompresor durur. durumda, bu kumanda panelinin direnci 1
ruma H3 Isitma devresinde galisirken (inite tamamen Ohm'dan az olmalidir.
durur. — Ariza analizine bakin (desarja karsi koruma,
asir yuk).
Kompresoriin desenk- Sogutma alma modunda galisma sirasinda, i¢ Ariza analizine bakin (IPM korumasi, senkroni-
ronizasyonu H7 Unitenin fani calisirken kompresér durur. zasyon kaybi korumasi ve kompresor igin faz
Isitma devresinde galisirken (inite tamamen akimi asiri akim korumasi).
durur.
Yuksek gerilim koru- Kompresor durur ve dis Uinitenin fan motoru Yiiksek gerilim algilandiginda elektronik bilesen-
masi L9 30 saniye sonra kapanir, 3 dakika sonra fanin leri korumak igin
motoru ve kompresor tekrar agilir.
Dis Unitede tanimlan- Sogutma modunda galisma sirasinda, dis Uni- — Oda sicakhgi Unitenin calisma araligini
mamis ariza tenin fani gcalisirken i¢ Unitenin kompresori ve asiyor (6rnegin: sogutma modunda 20
fani durur. °C'nin altinda veya 60 °C'nin lizerinde;
Isitma devresinde calisirken kompresér, dis fan 1sitma devresinde 30 °C'nin tizerinde)
oE ve ig fan kapanir. — Kompresoérin baslatiimasinda ariza

— Kompresor kablolari sikica baglanmamis
— Kompresoér hasarli

— Ana plaka hasarli

8000011826_00 Montaj ve bakim kilavuzu

183



C Devre baglanti semalari

CA1 Dis Gnitenin elektrik baglanti semasi
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& Dis Unite taban plakasi 8 Fan motoru
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Aku sicaklik sensoru (20k)
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C.2  Dis lnitenin elektrik baglanti semasi

Gegerlilik: VAIB1-035WNO

I I
R e —O
€)==
\ Dy
- N
—®
D |
o |
__________ [ L |
r l
I PE CN1 1 | 3
| 2z | | Q
[ @ 3 [ l
I o} I !
I © I I
I I :
| |
| PE| [ ] |/@
|
: 4-WAY E?@% |
| CN1 |
I I I
[ 4-WAY |[] [ :
| L
) |
: IR Y
| H TSN 2T
| JIRT3 \@
v CN2 > vy
4}%@ Vone | O T | i
w |
OFAN FA T-SEN | :
M OFAN |
A H—®
| |
| I |
S 4 |
1 ic tnite 6 Dis hava sicaklik sensori (15k)
2 Dis Unite 7 Desarj sicaklik senséri (50k)
8 Dis lnite taban plakasi 8 Elektronik genlesme valfi
4 4 yollu vana 9 Fan motoru
5 Ak sicaklik sensori (20k) 10 Kompresor
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C.3  Dis lnitenin elektrik baglanti semasi

Gegerlilik: VAIB1-050WNO VE VAIB1-065WNO

Dis hava sicaklik sensori (15k)

D Sicaklik sensori igin direng listesi
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1 i¢ tinite 7 Desarj sicaklik sensorii (50k)
2 Dis Unite 8 Elektronik genlesme valfi
& Dis unite taban plakasi 8 Fan motoru
4 4 yollu vana 9 Kompresor
) Aku sicaklik sensori (20k) 10 Kompresorde asiri yuk icin koruma
6

i¢ v dis Uniteler icin oda sicaklik sensdrii i¢ v dis Uniteler icin pil sicaklik sensdri i¢ Uniteler igin sikistirma sicaklik senséri
diren¢ tablosu (15K) direng tablosu (20K) diren¢ tablosu (50K)
Sicaklik Direng Sicakhk Direng Sicaklk Direng
-19°C 138,10 kQ -19°C 181,40 kQ -30°C 911,400 kQ
-18 °C 128,60 kQ -15°C 145,00 kQ -25°C 660,8 kQ
-16 °C 115,00 kQ -10°C 110,30 kQ -20 °C 486,5 kQ
-14 °C 102,90 kQ -5°C 84,61 kQ -15°C 362,9 kQ
-12°C 92,22 kQ 0°C 65,37 kQ -10°C 274 kQ
-10°C 82,75 kQ 5°C 50,87 kQ -5°C 209 kQ
-8°C 74,35 kQ 10 °C 39,87 kQ 0°C 161 kQ
-6 °C 66,88 kQ 15°C 31,47 kQ 5°C 125,1 kQ
-4 °C 60,23 kQ 20 °C 25,01 kQ 10 °C 98 kQ
-2°C 54,31 kQ 25°C 20,00 kQ 15°C 77,35 kQ
0°C 49,02 kQ 30°C 16,10 kQ 20 °C 61,48 kQ
2°C 44,31 kQ 35°C 13,04 kQ 25°C 49,19 kQ
4°C 40,09 kQ 40 °C 10,62 kQ 30°C 39,61 kQ
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i¢ v dis Uniteler igin oda sicaklik senséri i¢ v dig tniteler igin pil sicaklik sensérii i¢ Uniteler icin sikistirma sicaklik senséri
direng tablosu (15K) direng tablosu (20K) direng tablosu (50K)
Sicaklik Direng Sicaklik Direng Sicaklik Direng

6 °C 36,32 kQ 45°C 8,71 kQ 35°C 32,09 kQ
8°C 32,94 kQ 50 °C 7,17 kQ 40 °C 26,15 kQ
10 °C 29,90 kQ 55 °C 5,94 kQ 45 °C 21,43 kQ
12 °C 27,18 kQ 60 °C 4,95 kQ 50 °C 17,65 kQ
14 °C 24,73 kQ 65 °C 4,14 kQ 55 °C 14,62 kQ
16 °C 22,53 kQ 70 °C 3,48 kQ 60 °C 12,17 kQ
18 °C 20,54 kQ 75°C 2,94 kQ 65 °C 10,18 kQ
20 °C 18,75 kQ 80 °C 2,50 kQ 70 °C 8,555 kQ
22 °C 17,14 kKQ 85°C 2,13 kQ 75 °C 7,224 kQ
24 °C 15,68 kQ 90 °C 1,82 kQ 80 °C 6,129 kQ
26 °C 14,36 kQ 95 °C 1,56 kQ 85 °C 5,222 kQ
28 °C 13,16 kQ 100 °C 1,35 kQ 90 °C 4,469 kQ
30 °C 12,07 kQ 105 °C 1,16 kQ 95 °C 3,841 kQ
32°C 11,09 kQ 110 °C 1,01 kQ 100 °C 3,315 kQ
34 °C 10,20 kQ 115 °C 0,88 kQ2 105 °C 2,872 kQ
36 °C 9,38 kQ 120 °C 0,77 kQ 110 °C 2,498 kQ
38 °C 8,64 kQ 125 °C 0,67 kQ 115 °C 2,182 kQ
40 °C 7,97 kQ 130 °C 0,59 kQ 120 °C 1,912 kQ
42 °C 7,35 kQ 135 °C 0,52 kQ 125 °C 1,682 kQ
44 °C 6,79 kQ

46 °C 6,28 kQ

48 °C 5,81 kQ

50 °C 5,38 kQ

52 °C 4,99 kQ

54 °C 4,63 kQ

56 °C 4,29 kQ

58 °C 3,99 kQ

E Teknik veriler

Teknik veriler - Dig inite

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO

Gerilim 220 ...240V 220...240V 220 ...240V 220 ... 240V
Fleldrikcbesle- | Frekans 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Faz 1 1 1 1
Giig kaynag! modu Dis Unite Dis Unite Dis Unite Dis Unite
Sogutma modunda gii¢ 2.700 W 3.510W 5.300 W 7.100 W
Isi pompasi devresinde gii¢ 3.000 W 3.810W 5.600 W 7.800 W
Girig giicl (sogutma modu) 680 W 962 W 1.501 W 2.030 W
Girig giicl (Is1 pompasi devresi) 680 W 953 W 1.393 W 2.000 W
Sogutma modunda akim 32A 46 A 72A 9A
Isi pompasi modunda akim 32A 47 A 6,3 A 93A
Nominal kapasite 1.400 W 1.800 W 2.350 W 3.000 W
Sogutma modunda él¢iilen akim 6 A 6,9 A 10 A 13A
Isi pompasi modunda 6lgilen akim 6,2 A 8A 10,5 A 13,5A
Hava akimi hacmi 1.950 m?¥sa 1.950 m¥sa 2.200 m3¥sa 3.600 m3¥/sa
Nem alma hacmi 0,8 I/sa 1,4 I/sa 1,8 I/sa 2,4 1/sa
EER 3,97 3,65 3,53 3,5
COP 4,41 4,00 4,02 3,9
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VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO
Kompresor modeli QXF-A082zC170 FTz-AN108ACBD QXF-A120zH170A | QXFS-M180zX170
Yag tipi, kompresar ZE-G;ES RBBSGX FWGSDA veya ben- FW68DA veya ben- FW68DA veya ben-
veya benzeri zeri zeri zeri
Kompresor tipi Rotatif kompresor Rotatif kompresor Rotatif kompresor Rotatif kompresor
Maks. akim tiiketimi, kompresér 2,56 A 4,40 A 5,00 A 3,50 A
Maks. girig giicli, kompresoér 756,6 W 758 W 1.096 W 1.610 W
Fan tipi Eksenel akis Eksenel akis Eksenel akis Eksenel akis
Cap, fan 400 mm 400 mm 420 mm 520 mm
Hiz, fan motoru 850 Dev/dk 900 Dev/dk 880 Dev/dk 800 Dev/dk
Cikis giict, fan motoru 30w 30w 30W 60 W
Maks. akim tiiketimi, fan motoru 04 A 0,4 A 0,4 A 0,65 A
Maks. isletim basinci (yiksek basing/diisiik 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa 4,3/2,5 MPa
basing tarafi) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar) (43/25 bar)
Hava akimi hacmi 1.950 m?¥sa 1.950 m3¥/sa 2.200 m3¥/sa 3.600 m3/sa
Simirtama yntemi Cloalborar | Elokonlkgen- | Elktonk gen- | Eektronk gen-
Ses basinci seviyesi 51 dB(A) 52 dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A)
Ses glicii seviyesi 61 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A)
Sogutucu madde tipi R32 R32 R32 R32
Sogutucu madde, Dolum miktari 0,51 kg 0,55 kg 0,85 kg 1,5 kg

Teknik veriler — Baglanti borulari

m Bilgi

Sogutucu madde hatlarinin uzunlugunun 5 m'yi astigi durumlarda, sogutucu madde hattinin her ek metresi igin
16 g sogutucu maddenin ilave edilmesi gerekir.

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO
Sogutucu madde hatti, ilave sogutucu 5 mt 5 mt 5 mt 5 mt
dolumu olmadan maks. uzunluk
Sogutucu madde hatti, ilave sogutucu
dolumu ile maks. uzunluk 16 g/m 16 g/m 16 g/m 40g/m
Sogutucu madde hatti, (i¢ ve dis tnite
baglantilar arasindaki) maks. yikseklik 10 mt 10 mt 10 mt 10 mt
Sogutucu madde hattinin dis gapi (sivi 1/4" 1/4" 114" 1/4"
borusu)
Sogutucu madde hattinin dis gapi (gaz 38" 3/8" 1/2" 5/8"
borusu)

188

Montaj ve bakim kilavuzu 8000011826_00




Country specifics

1 Supplier addresses and country
specifics

11 AL, Albania

Vaillant d.o.o.
Heinzelova 60

10000 Zagreb

Tel. 01 6188 670

Tel. 01 6188 671

Tel. 01 6064 380

Tehnicki odjel 01 6188 673
info@vaillant.hr
www.vaillant.hr

1.2 DE, Deutschland

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG
Berghauser Str. 40

D-42859 Remscheid

Telefon 02191 18 0

Telefax 02191 18 2810

Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 02191 5767901
info@vaillant.de

www.vaillant.de

1.3 ES, Spain

Vaillant Saunier Duval, S.A.U
Poligono Industrial Ugaldeguren Ill
Parcela 22

48170 Zamudio

Teléfono +34 94 48 96 200

Atencion al Cliente +34 91077 88 77
Servicio Técnico Oficial +34 910779 779
www.vaillant.es

1.4 GR, Greece

Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40

D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191180

www.vaillant.com

1.5 HR, Croatia

Vaillant d.o.o.
Heinzelova 60

10000 Zagreb

Tel. 016188 670

Tel. 016188 671

Tel. 01 6064 380

Tehnicki odjel 01 6188 673
info@vaillant.hr
www.vaillant.hr

1.5.1 Intended use

You can find information about the law regarding sustain-

able waste management and the Waste Electrical and Elec-

8000011826_00 Country specifics

tronic Equipment (WEEE) Regulations on Vaillant's website

at www.vaillant.hr.

16 IT, Italy

Vaillant Group Italia S.p.A.
Via Benigno Crespi 70

20159 Milano

Tel. +39 02 697 121

Fax +39 02 697 12500
Assistenza clienti 800 088 766
info.italia@vaillantgroup.it
www.vaillant.it

1.7 ME, Montenegro

Vaillant d.o.o.
Heinzelova 60

10000 Zagreb

Tel. 016188 670

Tel. 016188 671

Tel. 01 6064 380

Tehnicki odjel 01 6188 673
info@vaillant.hr
www.vaillant.hr

1.8 MK, North Macedonia

Vaillant d.o.o.
Heinzelova 60

10000 Zagreb

Tel. 016188 670

Tel. 016188 671

Tel. 01 6064 380

Tehnicki odjel 01 6188 673
info@vaillant.hr
www.vaillant.hr

1.9 PT, Portugal

Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40

D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191180

www.vaillant.com

110 RS, Serbia

Vaillant d.o.o.
Radnicka 59
11030 Beograd
Tel. 011 3540 050
Tel. 011 3540 250
Tel. 011 3540 466
Fax 011 2544 390
info@vaillant.rs
www.vaillant.rs

1.10.1 National test symbol, Serbia

A
AA



The test symbol shows that the products comply with the ba-
sic requirements of all relevant national regulations in Serbia
as stated on the data plate.

111 S|, Slovenia

Vaillant d.o.o.

Dolenjska c. 242 b

1000 Ljubljana

Tel. 01 28093 40

Tel. 01 28093 42

Tel. 01 28093 46

Tehniéni oddelek 01 28093 45
Fax 01 28093 44
info@vaillant.si
www.vaillant.si

112 TR, Turkey

Vaillant Is1 Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.
Atatlirk Mahallesi Meri¢ Caddesi No: 1/4
34758 / Atasehir — istanbul

Tel. 0216 558 8000

Fax 0216 462 3424

Musteri Hizmetleri 0850 2222888
vaillant@vaillant.com.tr
www.vaillant.com.tr

113 XK, Kosovo

Vaillant d.o.o.
Heinzelova 60

10000 Zagreb

Tel. 01 6188 670

Tel. 01 6188 671

Tel. 01 6064 380

Tehnicki odjel 01 6188 673
info@vaillant.hr
www.vaillant.hr
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Vaillant GmbH
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